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Gracias por elegir nuestros productos y apreciamos 
enormemente tu confianza en nosotros.

La serie de conductos Admira Plus es ideal para climatizar 
viviendas y locales comerciales. Destaca por su tamaño 
compacto, además de tener wifi incorporado para controlar el 
equipo de manera remota. Disponemos de potencias desde 
2,6 hasta 16 kW.

Hemos elaborado este manual con el máximo cuidado para 
que obtengas el mayor beneficio de tu conducto Admira Plus.
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NOTA
El lugar de instalación seleccionado de la unidad debe facilitar la conexión de tuberías 
y cables de agua y estar libre de entradas de agua, vapores de aceite, vapor u otras 
fuentes de calor. Además, el ruido de la unidad y el aire de descarga no deben influir en 
el entorno circundante.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 CONDICIONES DE USO DE LA UNIDAD

Las siguientes pautas de seguridad tiene como objetivo evitar riesgos o daños imprevistos debido al 
uso inseguro o incorrecto del aparato. Por favor, verifique el empaque y el producto a su llegada para 
asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si detecta algún daño, 
póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que, por su seguridad, no está 
permitido modificar ni alterar el aparato. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de derechos 
de garantía.

Lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner en 
funcionamiento la unidad y guárdelas cerca del lugar de la instalación o de la unidad para 
consultas futuras.

ADVERTENCIA

La señal indica un riesgo de nivel 
medio que, si no se evita, puede 
provocar la muerte o una lesión grave.

PRECAUCIÓN

La señal indica un riesgo de nivel 
bajo, que si no se evita, puede 
provocar una lesión leve o moderada.

ADVERTENCIA
Este aparato pueden usarlo niños con una edad de 8 años o más y personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimientos siempre y 
cuando se les haya supervisado o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato de 
forma segura y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. 
La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin 
supervisión (países de la Unión Europea).
Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos 
que hayan sido instruidos o supervisados sobre el uso del dispositivo por parte de una persona 
responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen 
con el aparato (requisitos de la norma IEC).

  ADVERTENCIAS DEL USO DEL PRODUCTO
• Si surge una situación anormal (como un olor a quemado), apague inmediatamente el equipo y 

desconecte la alimentación. Llame a su distribuidor para recibir instrucciones sobre cómo evitar 
descargas eléctricas, incendios o lesiones.

• No inserte los dedos, varillas u otros objetos en la entrada o salida de aire. Esto puede causar 
lesiones, ya que el ventilador puede girar a altas velocidades.

• No utilice aerosoles inflamables como laca para cabello, laca o pintura cerca del equipo. Esto 
puede provocar incendio o combustión.

• No almacene gasolina o sustancias inflamables cerca del acondicionador de aire. El gas emitido 
puede acumularse alrededor del equipo y causar una explosión.

• No haga funcionar el aparato de aire acondicionado en una habitación húmeda, como un baño o una 
lavandería. Demasiada exposición al agua puede causar un cortocircuito en los componentes eléctri-
cos.

• No exponga su cuerpo directamente al aire fresco durante un período prolongado de tiempo.
• No permita que los niños jueguen con el aire acondicionado. Los niños deben estar supervisa-
dos en todo momento cuando estén alrededor del equipo.
• Si el aire acondicionado se utiliza junto con quemadores u otros dispositivos de calefacción, ven

tile bien la habitación para evitar la falta de oxígeno y la acumulación de monóxido de carbono.
• En ciertos entornos funcionales, como cocinas, salas de servidores etc., se recomienda el uso 
de equipos de aire acondicionado especialmente diseñados.
• La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar daños 

materiales, lesiones personales o la pérdida de la vida. La instalación y el mantenimiento deben 
ser realizados por un instalador profesional de HVAC autorizado o equivalente, una agencia de 
servicio o el proveedor de gas.

• Si el cable de alimentación presenta daños, el fabricante, su agente de servicio o personas con 
una cualificación similar deben sustituirlo para evitar cualquier riesgo.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN
• Apague el aire acondicionado y desconecte la alimentación si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.
• Asegúrese de que la condensación de agua pueda drenarse sin obstáculos del equipo.
• No opere el aparato de aire acondicionado con las manos mojadas. Esto puede causar una descarga 
eléctrica.
• No utilice el dispositivo para ningún otro propósito que no sea el uso previsto.
• No se suba ni coloque objetos encima del equipo exterior.
• No permita que los acondicionadores de aire funcionen durante largos periodos de tiempo cuando la 

humedad sea demasiado alta o cuando las puertas y ventanas permanezcan abiertas durante largos 
periodos de tiempo.

• Como ocurre con cualquier equipo mecánico, el contacto con bordes afilados de chapa metálica 
puede provocar lesiones personales. Tenga cuidado al manipular este equipo y utilice guantes y ropa 
protectora.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS
• Utilice únicamente el cable de alimentación especificado. Si el cable de alimentación estuviera dañado, debe 

sustituirlo el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificaciones similares para evitar riesgos.
• El producto debe estar correctamente conectado a tierra en el momento de la instalación, de lo contrario 

puede producirse una descarga eléctrica.
• Para todos los trabajos eléctricos, siga todas las normas y reglamentos de cableado locales y nacionales, 

así como el Manual de instalación. Conecte los cables firmemente y sujételos con abrazaderas para evitar 
que fuerzas externas dañen el terminal. Las conexiones eléctricas incorrectas pueden sobrecalentarse 
y provocar un incendio, y también pueden causar descargas eléctricas. Todas las conexiones eléctricas 
deben realizarse de acuerdo con el diagrama de conexión eléctrica situado en los paneles de las unidades 
interior y exterior.

• Todo el cableado debe estar dispuesto correctamente para asegurar que la cubierta del tablero de control 
pueda cerrarse correctamente. Si la cubierta del tablero de control no se cierra correctamente, puede 
producirse corrosión y hacer que los puntos de conexión del terminal se calienten, se incendien o 
provoquen descargas eléctricas.

• Si se conecta la alimentación al cableado fijo, se debe incorporar en el cableado fijo un dispositivo de 
desconexión omnipolar que tenga al menos 3 mm de espacio libre en todos los polos, y que tenga una 
corriente de fuga que pueda superar los 10 mA, el dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una 
corriente residual nominal de funcionamiento que no supere los 30 mA, y la desconexión de acuerdo con 
las normas de cableado.

• Si el cable de alimentación presenta daños, el fabricante, su agente de servicio o personas con una 
cualificación similar deben sustituirlo para evitar cualquier riesgo.

ADVERTENCIAS DE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 
• La instalación debe ser realizada por un distribuidor o especialista autorizado. Una instalación 
defectuosa puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
• La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de instalación. Una instalación 
incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios. (en Norteamérica, la instalación 
debe ser realizada de acuerdo con los requisitos de NEC y CEC únicamente por personal autorizado).
• Póngase en contacto con un proveedor de servicio autorizado para la reparación o el mantenimiento de 
esta unidad. Este aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional sobre cableado.
• Utilice únicamente los accesorios, piezas y partes especificadas incluidas para la instalación. El uso de piezas 

no estándar puede causar fugas de agua, descargas eléctricas, incendios y puede hacer que la unidad falle.
• Instale la unidad en un lugar firme que pueda soportar el peso de la unidad. Si la ubicación elegida 
no puede soportar el peso de la unidad, o la instalación no se  realiza correctamente, la unidad puede caerse 
y causar lesiones y daños graves.
• Instale las tuberías de drenaje de acuerdo con las instrucciones de este manual. Un drenaje 
inadecuado puede causar daños por agua a su hogar y a su propiedad.
• Para las unidades que tienen un calentador eléctrico auxiliar, no instale la unidad a menos de 1 
metro (3 pies) de cualquier material combustible.
• No instale la unidad en un lugar que pueda estar expuesto a fugas de gascombustible. Si se acumula 
gas combustible alrededor de la unidad, puede provocar un incendio.
• No conecte la alimentación hasta que se hayan completado todos los trabajos.
• Cuando traslade o reubique el acondicionador de aire, consulte a técnicos de servicio experimentados para 
la desconexión y reinstalación de la unidad.
• Como instalar el aparato a su soporte, por favor lea la información para detalles en las secciones 
“instalación de la unidad interior” e “instalación de la unidad exterior”.
• Peligro de peso excesivo - Utilice dos o más personas para mover e instalar la unidad. De lo contrario,  
pueden producirse lesiones en la espalda o de otro tipo.



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN CONDUCTOS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS 

7

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Apague el dispositivo y desconecte la alimentación antes de limpiar.  De lo contrario, puede 
provocar una descarga eléctrica.
• No limpie el aparato de aire acondicionado con cantidades excesivas de agua.
• No limpie el aparato de aire acondicionado con productos de limpieza combustibles. Los 

productos de limpieza combustibles pueden provocar incendios o deformaciones.

NOTA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL FUSIBLE
• La placa de circuito impreso (PCB) del acondicionador de aire puede estar diseñada con 

un fusible para proporcionar protección contra sobrecorriente. Este fusible debe sustituirse 
por un componente idéntico.

• Las especificaciones del fusible, si está equipado, están impresas en la placa de circuito, 
ejemplos de ello son T5A/250VAC y T10A/250VAC

NOTA SOBRE GASES FLUORADOS (NO APLICABLE A UNIDADES QUE 
UTILIZAN EL REFRIGERANTE R290)

• Este aparato de aire acondicionado contiene gases fluorados de efecto invernadero. 
Para obtener informaciones específicas sobre el tipo de gas y la cantidad, consulte la etiqueta 
correspondiente en el propio equipo o el “Manual del propietario - ficha de producto” en el emba-
laje del equipo exterior. (Ficha de producto solo para productos de la Unión Europea).

• La instalación, el servicio, el mantenimiento y la reparación de este equipo deben ser realizados 
por un técnico certificado.

• La desinstalación y el reciclaje del producto deben ser realizados por un técnico certificado.
• Cuando se verifique que el equipo no tenga fugas, se recomienda encarecidamente el 

registro adecuado de todas las verificaciones.

PARA REFRIGERANTES INFLAMABLES
• Cuando se utiliza refrigerante inflamable, el aparato debe almacenarse en un área 

bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda al área de la habitación especifi-
cada para el funcionamiento. Para los modelos con refrigerante R32, el tamaño mínimo de la 
sala se indica en el siguiente formulario:

Montaje en techo Montaje en pared

m (kg) Amin (m
2) m (kg) Amin (m

2)

≤ 2,503 ----- 4 ≤ 2,048 ------ 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,28 2,048 < m ≤ 2,2 4,58

2,6 < m ≤ 2,8 4,97 2,2 < m ≤ 2,4 5,45

2,8 < m ≤ 3,0 5,70 2,4 < m ≤ 2,6 6,40

3,0 < m ≤ 3,2 6,49 2,6 < m ≤ 2,8 7,42

3,2 < m ≤ 3,4 7,32 2,8 < m ≤ 3,0 8,52

3,4 < m ≤ 3,6 8,21 3,0 < m ≤ 3,2 9,69

3,6 < m ≤ 3,8 9,15 3,2 < m ≤ 3,4 11,0

3,8 < m ≤ 4,0 10,2 3,4 < m ≤ 3,6 12,3

4,0 < m ≤ 4,2 11,2 3,6 < m ≤ 3,8 13,7

4,2 < m ≤ 4,4 12,3 3,8 < m ≤ 4,0 15,2

4,4 < m ≤ 4,6 13,4 4,0 < m ≤ 4,2 16,7

4,6 < m ≤ 4,8 14,6 4,2 < m ≤ 4,4 18,4

4,8 < m ≤ 5,0 15,9 4,4 < m ≤ 4,6 20,0

5,0 < m ≤ 5,2 17,2 4,6 < m ≤ 4,8 21,8

5,2 < m ≤ 5,4 18,5 4,8 < m ≤ 5,0 23,7

5,4 < m ≤ 5,6 19,9 5,0 < m ≤ 5,2 25,6

5,6 < m ≤ 5,8 21,3 5,2 < m ≤ 5,4 27,6

5,8 < m ≤ 6,0 22,8 5,4 < m ≤ 5,6 29,7

5,6 < m ≤ 5,8 31,9

5,8 < m ≤ 6,0 34,1

Montaje en techo Montaje en pared

m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)

≤ 2,503 ---- 4 ≤ 2,048 ---- 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,32 2,048 < m ≤ 2,2 ----- 4,62

2,6 < m ≤ 2,8 5,01 2,2 < m ≤ 2,4 5,50

2,8 < m ≤ 3,0 5,75 2,4 < m ≤ 2,6 6,45

3,0 < m ≤ 3,2 6,54 2,6 < m ≤ 2,8 7,48

3,2 < m ≤ 3,4 7,38 2,8 < m ≤ 3,0 8,59

3,4 < m ≤ 3,6 8,28 3,0 < m ≤ 3,2 9,77

3,6 < m ≤ 3,8 9,22 3,2 < m ≤ 3,4 11,1

3,8 < m ≤ 4,0 10,3 3,4 < m ≤ 3,6 12,4

4,0 < m ≤ 4,2 11,3 3,6 < m ≤ 3,8 13,8

4,2 < m ≤ 4,4 12,4 3,8 < m ≤ 4,0 15,3

4,4 < m ≤ 4,6 13,6 4,0 < m ≤ 4,2 16,9

4,6 < m ≤ 4,8 14,8 4,2 < m ≤ 4,4 18,5

4,8 < m ≤ 5,0 16,0 4,4 < m ≤ 4,6 20,2

5,0 < m ≤ 5,2 17,3 4,6 < m ≤ 4,8 22,0

5,2 < m ≤ 5,4 18,7 4,8 < m ≤ 5,0 23,9

5,4 < m ≤ 5,6 20,1 5,0 < m ≤ 5,2 25,8

5,6 < m ≤ 5,8 21,5 5,2 < m ≤ 5,4 27,9

5,8 < m ≤ 6,0 23,0 5,4 < m ≤ 5,6 29,9

5,6 < m ≤ 5,8 32,1

5,8 < m ≤ 6,0 34,4

(1) Requisitos de la norma IEC (solo aplicable a IEC 60335-2-40: 
2018).

(2) La norma EN se aplica en las siguientes zonas Unión Europea,
AELC (excepto Suiza), Reino Unido, Turquía 
(solo aplicable a EN 60335-2-40: 2003 e IEC 60335-2-40: 2013).
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 PRECAUCIÓN:

m: La cantidad de refrigerante representada por “m” en la tabla es la suma de la carga nominal 
de la placa de características y la cantidad adicional de refrigerante mencionada en el manual de 
instrucciones.

NOTA SOBRE LA ADICIÓN DE REFRIGERANTE.

Amin: Superficie mínima de área.

• Los conectores mecánicos reutilizables y las juntas abocardadas no están permitidos en interiores 
(requisitos de la norma EN).

• Los conectores mecánicos utilizados en interiores tendrán un índice no superior a 3 g/año al 25 
% de la presión máxima admisible. Cuando los conectores mecánicos se reutilicen en interiores, se 
renovarán las piezas de sellado. Cuando las juntas abocardadas se reutilicen en interiores, la parte 
abocardada deberá volver a fabricarse (requisitos de la norma UL).

• Cuando los conectores mecánicos se reutilicen en interiores, se renovarán las piezas de sellado.

• Cuando las juntas abocardadas se reutilicen en interiores, la parte abocardada deberá volver a 
fabricarse (requisitos de la norma IEC). Los conectores mecánicos utilizados en interiores deberán 
cumplir la norma ISO 14903.

PAUTAS EUROPEAS PARA SU ELIMINACIÓN

Esta marca en un producto o en su documentación indica que sus desechos eléctricos
y equipos eléctricos de desecho no deben mezclarse con los residuos domésticos.

Eliminación correcta de este producto
{Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al desechar 
este electrodoméstico, la ley exige una recolección y tratamiento especiales. No deseche 
este producto como basura doméstica o basura de recolección sin clasificar. AÍ desechar 
este aparato, tiene las siguientes opciones:

• Deseche el aparato en las instalaciones designadas de recolección de residuos electrónicos 
municipales.
• Al comprar un electrodoméstico nuevo, el minorista le recibirá el electrodoméstico sin cargo.
• El fabricante recibirá el aparato viejo de forma gratuita.
• Puede vender el dispositivo a comerciantes de chatarra certificados.

AVISO ESPECIAL 

Desechar este aparato en el bosque o en otros entornos naturales pone en peligro su salud y 
es perjudicial para el medio ambiente. Las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua 
subterránea y entrar en la cadena alimentaria.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN CONDUCTOS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS 

9

NOTA
La presión estática externa total funcional máxima no puede superar 0,80 in WC o 200 Pa. El 
caudal de aire se reduce significativamente por encima de 0,80 in WC o 200 Pa. El diseño del 
sistema debe tener en cuenta el aumento de la resistencia de los filtros a medida que se ensu-
cian.

LIMPIEZA DEL EQUIPO INTERIOR

• APAGUE siempre el sistema de aire acondicionado y desconecte su fuente dealimen-   
  tación antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
• Utilice únicamente un paño suave y seco para limpiar el equipo. Puedes utilizar un 
   paño empapado en agua caliente para limpiarlo si la unidad está especialmente sucia.
• No utilice productos químicos ni paños tratados químicamente para limpiar el equipo.
• No utilice benceno, disolventes de pintura, polvos para pulir u otros disolventes para   
  limpiar el equipo. Pueden hacer que la superficie de plástico se agriete o deforme.
• Antes de cambiar el filtro o limpiarlo, apague el equipo y desconecte la fuente de alimenta-    
  ción. El desmontaje y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico certificado.
• Al retirar el filtro, no toque las partes metálicas del equipo. Los bordes afilados de 
  metal pueden cortar.
• No use agua para limpiar el interior del equipo interior. Esto puede destruir el aisla
  miento y provocar una descarga eléctrica.
• No exponga el filtro a la luz solar directa durante el secado. Esto puede encoger el filtro.
• Cualquier operación de mantenimiento y limpieza de la unidad interior debe ser reali
  zada por un distribuidor autorizado o un proveedor de servicios autorizado.
• Cualquier reparación del equipo exterior debe ser realizada por un distribuidor autori 
  zado o un proveedor de servicios autorizado.
• El usuario no puede mantenerlo y limpiarlo.

La presión estática nominal

MODELO 9-18K  30-36K 42-60K
PRESIÓN 0,10 IN-H2O (25 PA)  0,15 IN-H2O (37 PA)  0,20 IN-H2O (50 PA)

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN CONDUCTOS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS 

10

MANTENIMIENTO DE SU AIRE ACONDICIONADO

Mantenimiento largos periodos sin uso

Si planea no usar el aparato de aire acondicionado durante un período prolongado de tiempo, haga lo 
siguiente:

Mantenimiento inspección de pretemporada

Después de largos periodos sin uso o antes de periodos de uso frecuente, haga lo siguiente:

Encienda el ventilador hasta que la 
unidad se seque completamente 

Apague la unidad y desconéctela 
de la corriente 

Revise que no hayan
cables dañados Asegúrese de que nada bloquea la 

entrada y salida del aire
Asegúrese de que nada bloquea la 

entrada y salida del aire
Revise que no hayan fugas 

LIMPIEZA DEL EQUIPO INTERIOR

¡Si ocurre alguna de las siguientes condiciones, apague el equipo inmediatamente!

• El cable de alimentación está dañado o anormalmente caliente

• Huele a quemado

• El equipo emite sonidos fuertes o anormales.

• Un fusible de potencia se quema o el interruptor automático se dispara frecuentemente

• El agua u otros objetos caen dentro o fuera del equipo

NO INTENTE ARREGLARLOS USTED MISMO! PÓNGASE EN CONTACTO

CON UN PROVEEDOR DE SERVICIOS AUTORIZADO INMEDIATAMENTE.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS COMUNES

Los siguientes problemas no son un mal funcionamiento y en la mayoría de las situaciones no
requerirán reparaciones.

Problema Causas posibles

El equipo no se enciende al presionar el botón ON/OFF

El equipo tiene una función de protección de 3 minutos 
que evita que el equipo se sobrecargue. El equipo 
no se puede reiniciar dentro de los tres minutos de 
apagado.
Modelos de enfriamiento y calefacción: Si 
se encienden los indicadores luminosos de 
funcionamiento y PRE-DEF (Precalentamiento/
Descongelación), la temperatura exterior es 
demasiado fría y se activa el antifrío de la unidad para 
descongelarla.
En modelos de solo enfriamiento: Si se enciende el 
indicador «Fan Only» (Solo ventilador), la temperatura 
exterior es demasiado fría y se activa la protección 
anticongelante de la unidad para descongelarla.

El equipo cambia de modo
COOL/HEAT a modo FAN

El equipo puede cambiar su configuración para evitar 
que se forme escarcha en el equipo. Una vez que la 
temperatura aumenta, el equipo comienza a funcionar 
nuevamente en el modo seleccionado previamente.
Se ha alcanzado la temperatura establecida, momento 
en el cual el equipo apaga el compresor. El equipo 
continuará funcionando cuando la temperatura vuelva 
a fluctuar.

El equipo interior emite niebla blanca.
En las regiones húmedas, una gran diferencia de 
temperatura entre el aire de la habitación y el aire 
acondicionado puede causar niebla blanca.

Tanto el equipo interior como el exterior emiten
niebla blanca.

Cuando el equipo se reinicia en modo HEAT después 
de descongelación, se puede emitir una neblina blanca 
debido a la humedad generada por el proceso de
descongelación

El equipo interior hace ruidos.

Se puede producir un sonido de aire apresurado 
cuando la rejilla restablece su posición.
Se oye un chirrido cuando el sistema está Apagado 
o en modo Frío. El ruido también se oye cuando la
bomba de drenaje (opcional) está en funcionamiento.
Se puede producir un chirrido después de ejecutar 
el equipo en modo HEAT debido a expansión y 
contracción de las piezas de plástico del equipo.

Tanto el equipo interior como el exterior
producen ruidos.

Siseo bajo durante la operación: Esto es normal y es 
causado por el gas refrigerante que fluye a través de 
los equipos interiores y exteriores.
Siseo bajo cuando el sistema se inicia, simplemente 
ha dejado de funcionar o se
está descongelando: Este ruido es normal y se debe a 
que el gas refrigerante se
detiene o cambia de dirección.
Sonido chirriante: La expansión y contracción 
normales de las piezas de plástico y
metal causadas por cambios de temperatura durante 
la operación pueden causar
ruidos de rechinido.

El equipo exterior hace ruidos. El equipo emitirá diferentes sonidos según su modo 
de operación actual.
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Sale polvo de los equipos interior o exterior.

El equipo puede acumular polvo durante los periodos 
prolongados de inactividad, que se emitirán cuando se 
encienda el equipo. Esto se puede mitigar cubriendo el
equipo durante largos periodos de inactividad.

El equipo emite un mal olor.

El equipo puede absorber los olores del ambiente 
(como muebles, cocina, cigarrillos etc.) que se 
emitirán durante las operaciones.
Los filtros del equipo se han vuelto mohosos y deben 
limpiarse. Póngase encontacto directamente con un 
técnico profesional para sustituirlo.

El ventilador del equipo exterior no funciona. Durante la operación, la velocidad del ventilador se 
controla para optimizar la operación del producto.

Cuando ocurra un problema, verifique los siguientes puntos antes de comunicarse con una empresa  
de reparaciones.

Problema Causas posibles Solución

Rendimiento de refrigeración 
deficiente.

El ajuste de temperatura puede
estar más alto que la temperatura
ambiente.

Baje el ajuste de temperatura.

El intercambiador de calor de los
equipos interior o exterior está
sucio.

Póngase en contacto directamente con
un técnico profesional para sustituir el
intercambiador de calor

El filtro de aire está sucio. Contacte directamente con un técnico
profesional para sustituir el filtro de aire.

La entrada o la salida de aire de
cualquiera de los equipos está
bloqueada.

Apague el equipo, quite la obstrucción y
vuelva a encenderlo.

Hay puertas y ventanas abiertas. Todas las puertas y ventanas deben estar 
cerradas durante el uso.

La luz solar genera calor excesivo. Cierre las ventanas y cortinas durante los
períodos de calor o sol brillante.

Hay demasiadas fuentes de calor en la 
habitación (personas, computadoras, 
aparatos electrónicos etc.).

Reduzca la cantidad de fuentes de calor.

Hay poco refrigerante debido a
fugas o uso prolongado.

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparación.

El equipo no funciona.

Fallo de alimentación. Espere a que se restablezca la energía.

La alimentación está apagada Conecte la alimentación.
Las baterías del mando a distancia
están agotadas. Reemplace las baterías.

Se ha activado la protección de
3 minutos del equipo.

Espere tres minutos después de reiniciar
el equipo.

El temporizador está activado. Apague el temporizador.

El equipo arranca
y se detiene con
frecuencia.

Hay demasiado o muy poco
refrigerante en el sistema.

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparación.

Se ha introducido gas o humedad 
incompresible en el sistema.

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparación.

El circuito del sistema está
bloqueado

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparación.

El compresor está roto. Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparación

El voltaje es demasiado alto o
demasiado bajo. Instale un manostato para regular el voltaje.

NOTA: Si el problema persiste, póngase en contacto con un distribuidor local o con el centro de servicio al 
cliente más cercano. Proporcione una descripción detallada del mal funcionamientodel equipo así como 
el número del modelo.

2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Rendimiento
de calefacción
deficiente.

La temperatura exterior es
extremadamente baja. Utilice un dispositivo de calefacción auxiliar.

Entra aire frío por puertas y
ventanas.

Todas las puertas y ventanas deben estar 
cerradas durante el uso.

Hay poco refrigerante debido a
fugas o uso prolongado.

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparación.

Las luces
indicadoras siguen
parpadeando.

El equipo puede dejar de funcionar o continuar funcionando de manera segura.

Si las luces indicadoras continúan parpadeando o aparecen códigos de error, espere unos 
10 minutos. El problema puede resolverse solo.

Si no, desconecte la alimentación y luego conéctela nuevamente. Encienda el equipo.

Si el problema persiste, desconecte la alimentación y póngase en contacto con el centro 
de servicio al cliente más cercano.)

El código de error
aparece y comienza
con las siguientes
letras en la ventana
de visualización de
la unidad interior:
• E(x), P(x), F(x)
• EH(xx), EL(xx),
EC(xx)
• PH(xx), PL(xx),
PC(xx)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Problema Causas posibles Solución

No se puede cambiar la
velocidad del ventilador.

Compruebe si está
seleccionado el modo AUTO.

En el modo AUTO, la velocidad del
ventilador se ajusta automáticamente 
y no se puede cambiar.

Compruebe si está
seleccionado el modo Seco

En el modo Seco, el botón Velocidad 
del ventilador no funciona. La 
velocidad del ventilador sólo puede 
modificarse en los modos Frío, 
Ventilador y Calor.

La visualización de 
la temperatura está 
apagada

Compruebe si está 
seleccionado el modo 
Ventilador.

En el modo Ventilador, no se puede 
ajustar la temperatura.

El Temporizador 
de desactivación 
desaparece
después de un periodo de 
tiempo

Si la función Temporizador de 
desactivación estaba activada, 
es posible que la operación 
haya finalizado.

El acondicionador de aire se 
detendrá automáticamente a la hora 
programada y la luz indicadora se 
apagará

El indicador 
Temporizador
de activación desaparece
después de un periodo de 
tiempo

Si la función Temporizador
de activación fue activada,
la operación puede haber
terminado.

El acondicionador de aire se pondrá 
en marcha automáticamente a la hora 
programada y la luz indicadora se 
apagará.

No hay sonido cuando se 
pulsa el botón ON/OFF.

Compruebe si el transmisor
de señal del mando a distancia 
está correctamente orientado 
hacia el receptor de señal 
infrarroja de la unidad interior.

Apunte el mando a distancia 
directamente hacia el receptor y pulse 
el botón
ON/OFF dos veces.

NOTA: Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones y los diagnósticos anteriores, 
apague inmediatamente el equipo y contacte con un centro de servicio autorizado.
Si la solución sugiere ponerse en contacto con un técnico profesional, no realice ninguna operación 
y póngase en contacto directamente con un técnico profesional.
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Accesorios

El aire acondicionado se suministra con los siguientes accesorios. Utilice todas las piezas y acceso-
rios de instalación para instalar el acondicionador de aire. Una instalación incorrecta puede provocar 
fugas de agua, descargas eléctricas e incendios, o causar el fallo del equipo. Los artículos que no se 
incluyen con el acondicionador de aire deben adquirirse por separado.aire fluya a través de la bobi-
nas suavemente.

 ACCESORIOS OPCIONALES
 Existen dos tipos de mandos a distancia: con cable e inalámbricos.

Seleccione un mando a distancia en función de las preferencias y requisitos del cliente e instálelo en un 
lugar adecuado.
Consulte los catálogos y la literatura técnica para obtener orientación sobre la selección de un mando a 
distancia adecuado.

Nombre de los
accesorios

Cantidad
(piezas) Forma Nombre de los

accesorios
Cantidad
(piezas) Forma

Manual 2-4 Mando a distancia 
(algunos modelos) 1

Tapa de protec-
ción de la
tubería de entra-
da/salida
de refrigerante

2
Cable de conexión para 
pantalla (2 m)
(algunos modelos)

1

Tuerca de cobre 2

Anillo magnético (en-
rolle los cables eléc-
tricos S1 y S2 (P y Q y 
E) alrededor del anillo 
magnético dos veces)
(algunos modelos)

1

S1 y S2 (P y Q y E)

Mando a distan-
cia con cable 
(con embalaje)

1

Anillo magnético
(engánchelo en el cable 
de conexión entre la 
unidad interior y la uni-
dad exterior después 
de la instalación).
(algunos modelos)

Varía 
según el
modelo

Funda del tubo 
de salida (algu-
nos modelos)

1
Anillo de goma de 
protección del cable 
(algunos modelos)

1

Abrazadera del 
tubo de
salida (algunos 
modelos)

1-2 
(según

modelos)
Panel de visualización
*Solo para pruebas
(algunos modelos:
KJR-120G, KJR-120H)

1
Junta de drenaje
y anillo de se-
llado (algunos 
modelos)

1

3. INSTALACIÓN DE PRODUCTO
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PANEL DE PRESENTACIÓN

Botón MANUAL: Este botón selecciona el modo en el siguiente orden: AUTO, Enfriamiento forzado, Desac-
tivado.

Enfriamiento forzado Modo: En el modo Enfriamiento forzado, el testigo de funcionamiento parpadea. 
El sistema pasará a AUTO después de que se haya enfriado con una velocidad de viento alta durante 30 
minutos. El mando a distancia se desactivará durante esta operación.

Modo Desactivado: Cuando el panel de visualización se apaga, la unidad se apaga y el mando a distancia 
se vuelve a habilitar.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Cuando el aparato de aire acondicionado se usa fuera de los siguientes rangos de temperatura, ciertas
características de protección de seguridad se activarán y harán que el equipo se desactive.

Indicador de
temporizador 

Receptor de
infrarrojos 

PANTALLA LED

Indicador de alarmaIndicador de
funcionamiento 

Indicador PRE-DEF
(precalentamiento/descongelación)

Botón manual

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY

Temperatura ambiente 17 °C-32 °C
(62 °F-90 °F)

0 °C-30 °C
(32 °F-86 °F)

10 °C-32 °C
(50 °F-90 °F)

Temperatura en
ambientes exteriores

-15 °C-50 °C
(5 °F-122 °F)

(para modelos
con sistemas 

de refrigeración 
de baja tempe-

ratura)

-20 °C-24 °C
(-4 °F-75 °F)

0 °C-50 °C
(32 °F-122 

°F)

Temperatura exterior
(para modelos

tropicales especiales)
0 °C-52 °C

(32 °F-126 °F)
-15 °C-24 °C
(5 °F-75 °F)

0 °C-52 °C
(32 °F-126 

°F)

PARA EQUIPOS EXTERIORES 
CON CALENTADOR
ELÉCTRICO AUXILIAR

Cuando la temperatura
exterior es inferior a
0 °C (32°F), recomendamos
encarecidamente que el
equipo esté enchufado
en todo momento para
garantizar un funcionamien-
to continuo sin problemas.

3. INSTALACIÓN DE PRODUCTO
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TIPO DE VELOCIDAD FIJA

TAMAÑO DEL TUBO DE CONEXIÓN

Piezas que debe adquirir por separado. Consulte al distribuidor sobre el tamaño adecuado de la tubería de 
la unidad que ha adquirido.

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY
Temperatura ambiente 17 °C-32 °C (62 °F-90 °F) 0 °C-30 °C (32 °F-86 °F) 10 °C-32 °C (50 °F-90 °F)

Temperatura en
ambientes exteriores

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

-7 °C-24 °C
(19 °F-75 °F)

11 °C-43 °C (52 °F-109 °F)
-7 °C-43 °C (19 °F-109 °F)

(para modelos con siste-
mas de refrigeración
de baja temperatura)

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(para modelos tropicales 

especiales)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(para modelos tropicales

especiales)

Nombre Tamaño

Conjunto de tuberías 
de conexión

Lado del líquido
ø 6, 35 (1/4 in)
ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12,7 (1/2 in)

Lado del gas

ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12, 7 (1/2 in)

ø 16 (5/8 in)
ø 19 (3/4 in)
ø 22 (7/8 in)

3. INSTALACIÓN DE PRODUCTO
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RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

Instalación de la unidad interior 

Evacue el sistema de
refrigeración

Realice una prueba de
funcionamiento

Instale el tubo de desagüe

Conecte los cables

Instale la unidad exterior

Conecte las tuberías de
refrigerante

1 2 3

MC MC

65

7

4

3. INSTALACIÓN DE PRODUCTO

L(L1) N(L2)
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NOTA SOBRE LAS ILUSTRACIONES:
Las ilustraciones de este manual son para fines explicativos. La forma real de su equipo 
interior puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.
La instalación debe realizarse de acuerdo con los requisitos de las normas locales y 
nacionales. La instalación puede variar ligeramente según la zona.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN:
La distancia mínima de la línea frigorífica que conecta la unidad interior y unidad exterior 
es de 3 metros.

1

4

3

5

7

2
4

1

3

6

2

orO

Entrada de aire Tubo de desagüe Unidad exterior

Salida de aire Tubo de conexión Armario electrónico

4. VISTA GENERAL DE PRODUCTO



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN CONDUCTOS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS 

19

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

1. SELECCIONE EL LUGAR DE INSTALACIÓN

Los lugares de instalación adecuados cumplen las siguientes normas:

Para Norteamérica, los modelos con una capacidad de refrigeración de 9000 Btu a 18000 Btu solo se 
aplican a una habitación.

NO Instale la unidad en los siguientes lugares:

NOTA
Antes de instalar la unidad interior, debe elegir una ubicación adecuada.
Las siguientes son normas que le ayudarán a elegir una ubicación adecuada para la 
unidad.

Espacio suficiente para la  
instalación y el mantenimiento. 

La entrada y salida de  
aire no están bloqueadas.

Existe espacio suficiente para la 
conexión de la tubería y el desagüe. 

El flujo de aire puede 
llenar toda la habitación.

No hay radiación directa de 
los calefactores.

El techo es horizontal y su estructura puede 
soportar el peso de la unidad interior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas con perforaciones petrolíferas o fracking Espacios cerrados, como armarios

Zonas costeras con alto contenido de sal en el aire Cocinas que utilizan gas natural

Zonas con gases cáusticos en el aire, como
aguas termales

Zonas en las que se almacenan materiales o 
gases inflamables

Zonas con fluctuaciones de energía, como fábricas Zonas con fuertes ondas electromagnéticas

Habitaciones con mucha humedad, como 
cuartos de baño o lavanderías

4. VISTA GENERAL DE PRODUCTO
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2. CONFIRME LAS DIMENSIONES DE LA INSTALACIÓN

LUGAR DE INSTALACIÓN
La distancia entre la unidad interior montada debe cumplir las especificaciones ilustradas en el siguiente 
diagrama.

ESPACIO DE MANTENIMIENTO

(c
ua

nd
o 

no
 h

ay
 te

ch
o)

>11,8 in (30 cm)

>9
0,

6 
in

 (2
30

 c
m

)

Suelo

Acceso de servicio Techo

BLado
derecho 

Techo resistente y duradero

Unidad interior

>11,8 in (30 cm)>7,9 in (20 cm)

Suelo

2) Montaje en pared

3,36-7,09 in (60-180 cm)

≥1
5,

7 
in

 (4
0 

cm
)

≥2
3,

6 
in

 (6
0 

cm
)

La
do

 iz
qu

ie
rd

o >0,8 in (2 cm)

>0,8 in (2 cm)

Impulsión>7,9 in (20 cm) 11,8 in (30 cm)

Superficie mínima recomendada en el techo para acceso de mantenimiento (60x60 cm)

Retorno

4. VISTA GENERAL DE PRODUCTO
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3. COLGAR LA UNIDAD INTERIOR

3.1. Consulte los siguientes diagramas para localizar los cuatro orificios de los tornillos de
posicionamiento en el techo. Asegúrese de marcar los lugares donde taladrará los agujeros
para los ganchos del techo.

4. VISTA GENERAL DE PRODUCTO

MODELO
(Btu/h) Unidades

Dimensiones del contorno
Tamaño de la 

apertura
de salida de aire

Tamaño de la 
apertura

de retorno de 
aire

Tamaño de la
orejeta mon-

tada

Tamaño de la
apertura de 

entrada de aire 
fresco

A B C D E F G H I J K L

9/12
mm 700 200 450 506 537 152 599 186 741 360 92 113

Pulgadas 27.6 7.9 17.7 19.9 21.1 6.0 23.6 7.3 29.2 14.2 3.6 4.4

18K
mm 700 245 750 795 527 178 592 212 740 640 100 126

Pulgadas 27.6 9.6 29.5 31.3 20.7 7.0 23.3 8.3 29.1 25.2 3.9 5.0

24-30K
mm 1000 245 750 795 827 178 892 212 1040 640 100 126

Pulgadas 39.4 9.6 29.5 31.3 32.6 7.0 35.1 8.3 40.9 25.2 3.9 5.0

36-42-48K
mm 1200 245 750 795 1027 178 1092 212 1240 640 100 126

Pulgadas 47.2 9.6 29.5 31.3 40.4 7.0 43.0 8.3 48.8 25.2 3.9 5.0

55K
mm 1200 300 750 795 1027 233 1092 267 1240 640 125 160

Pulgadas 47.2 11.8 29.5 31.3 40.4 9.2 43.0 10.5 48.8 25.2 4.9 6.3

G

Vista de la salida 
de aire

Caja electrónica  
de control

Vista de la tubería opuesta Vista desde arriba

Arriba

Abajo

Entrada de aire 
fresco

4 soportes  
para colgar

Salida de aire Salida de aire

Vista de entrada de aire

Entrada de aire

25 tubería de 
drenaje

25 tubería de 
conexión de 

drenaje

Boca de prueba y 
tapa de prueba

Vista del lado de la tubería

Salida de aire

Entrada de aire

Lado líquido
Lado gas

Arriba

Arriba

Abajo

Abajo
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3.2 PAUTAS DE INSTALACIÓN DE LOS PERNOS DE TECHO

1) MADERA

Los orificios de montaje de la espuma superior se utilizan para los pernos de posicionamiento 
auxiliares (si la espuma está dañada, la separación entre las orejetas de elevación reales será la 
estándar).

Coloque el montaje de madera a través de la viga 
del techo, luego instale los pernos de tornillo  
colgantes.

2) Ladrillos de hormigón nuevos
Incrustar o empotrar los tornillos.

3) Ladrillos de hormigón originales
Utilizar un perno de tornillo de empotramiento, crock y arnés de palo.

4) Estructura de vigas de acero del tejado
1. Instale y utilice el ángulo de acero de soporte.

PRECAUCIÓN
El cuerpo de la unidad debe estar completamente alineado con el orificio. Asegúrese de que la unidad 
y el orificio tienen el mismo tamaño antes de continuar

(Inserción por
deslizamiento) 

(Inserción de la
forma de la hoja) 

Barra de acero
Tornillo de inserción

(Tornillo para colgar e incrustar tubos)

Tornillo de suspensión

Ángulo de
soporte de acero Tornillos

de suspensión 

Montaje en madera

Viga del techo
Techo

Tornillos de suspensión

Espuma superior Orificio de instalación
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2. Instale y coloque las tuberías y los cables una vez que haya terminado de instalar el
cuerpo principal. Al elegir por dónde empezar, determine la dirección de las tuberías que se van
a extraer. Especialmente en los casos en los que haya un techo de por medio, alinee las tuberías
de refrigerante, las tuberías de desagüe y las tuberías interiores y exteriores con sus puntos de
conexión antes de montar la unidad.

3. Instale los tornillos de suspensión.
• Corte la viga del techo.
• Refuerce el punto en el que se ha realizado el corte. Refuerce la viga del techo.

4. Después de seleccionar una ubicación de instalación,alinee las tuberías de refrigerante,
las

tuberías de drenaje, así como los cables interiores y exteriores con sus puntos de conexión 
antes de montar la unidad.

5. Taladre 4 orificios de 10 cm (4”) de profundidad en las posiciones de los ganchos del
techo

en el techo interior. Asegúrese de mantener el taladro en un ángulo de 90° con respecto al 
techo.

6. Fije el perno con las arandelas y tuercas suministradas.
7. Instale los cuatro pernos de suspensión.
8. Monte la unidad interior con al menos dos personas para levantarla y asegurarla. Inserte los

pernos de suspensión en los orificios de suspensión de la unidad. Fíjelos utilizando las aran-
delas y tuercas suministradas.

9. Monte la unidad interior en los pernos de suspensión con un bloque. Coloque la unidad
interior plana utilizando un indicador de nivel para evitar fugas.

NOTA:
Confirme que la inclinación mínima del desagüe es igual o superior a 1/100.

Cojín antichoque

Arandela

Tornillo de suspensión

Tuerca

Parte saliente
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4. INSTALACIÓN DE CONDUCTOS Y ACCESORIOS
4.1 Conducto

1. Instale el filtro (opcional) de acuerdo con el tamaño de la entrada de aire.
2. Instale el amarre de lona entre el cuerpo y el conducto.
3. Los conductos de entrada y salida de aire deben estar lo suficientemente separados para 
     evitar cortocircuitos en el paso de aire.
4. Conecte el conducto de acuerdo con el siguiente diagrama:

4.2 Instalación en pared
La unidad soporta montaje en pared, si la unidad se adquiere con bomba y requiere montaje vertical, por 
favor siga los siguientes pasos:
1. Retire la tapa de la caja de control eléctrico, desenchufe los terminales de la bomba y del interruptor de 
nivel de agua de la placa de control principal.
2. Desmonte los componentes de la bomba. 

3. Retire los 4 tornillos, gire los componentes de la bomba de agua 90° y fíjelos de nuevo a la placa
de montaje de la bomba de agua.

Salida de aire Cabina de 
aislamiento Orificio de

comprobación Filtro de polvo de aire
Entrada de aire
Conducto

Rejilla

Cabina de aislamiento Lienzo de unión Lienzo de unión 

 NOTA
1. La longitud mínima del conducto debe ser superior a 1 m y fijarse a la entrada de aire con tornillos 
     (aplicable a la unidad en la que el filtro de entrada de aire no se fija con tornillos).
2. La entrada del conducto de aire debe instalarse con una rejilla, que debe fijarse al conducto de aire 
     con tornillos.
3. No coloque el peso del conducto de conexión sobre la unidad interior.
4. Cuando conecte el conducto, utilice un amarre de lona no inflamable para evitar vibraciones.
5. La espuma aislante debe envolverse fuera del conducto para evitar la condensación. Si el usuario 
final 
     lo desea, puede añadirse una capa interior al conducto para reducir el ruido, si el usuario
final lo requiere.
Cuando la máquina está montada en la pared, la máquina debe ser de montaje oculto, y la entrada y 
salida de aire deber ser de rejilla, y la rejilla debe fijarse firmemente con tornillos.

Montaje en techo
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4. Instale los componentes de la bomba en la máquina y conecte el juego de cables.

5. INSTALACIÓN DEL FILTRO

1. Retire el panel de ventilación y la brida.

2. Cambie las posiciones de montaje del panel de ventilación y de la brida de retorno de aire.
3. Al instalar la malla filtrante, encájela en la brida como se ilustra en la siguiente figura.

Panel de 
ventilación

Brida de  
retorno de aire

Brida de  
retorno de aire

Brida de  
retorno de aire

Brida de  
retorno de aire

Brida de  
retorno de aire

NOTA: Todas las figuras de este manual son sólo para fines de demostración. El acondicionador 
de aire que ha adquirido puede ser ligeramente diferente en diseño, aunque similar en forma.
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Junta de conducto para aire fresco
6. INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE AIRE FRESCO

Dimensiones:

7. MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DE LA BOMBA DE DESAGÜE

(El panel trasero ventilado se utiliza como ejemplo)

8. TALADRO DE PARED PARA TUBERÍA DE CONEXIÓN

1. Determine la ubicación del orificio de la pared en función de la ubicación de la unidad exterior.
2. Con una broca de 65 mm (2,5 in) o 90 mm (3,54 in) (según los modelos), taladre un orificio en la pared.
Asegúrese de que el orificio esté perforado en un ligero ángulo hacia abajo, de modo que el extremo
exterior del orificio esté más bajo que el extremo interior en unos 12 mm (0,5 in). Esto asegurará un
drenaje adecuado del agua.
3. Coloque el manguito protector de pared en el orificio. Esto protege los bordes del agujero y ayudará a
sellarlo cuando termine el proceso de instalación.

Ø100mm(3.93”) Ø126mm(5.0”)

MODELO
12-48k

Ø125mm(4.92”) Ø160mm(6.3”)

MODELO
60k

Ø92mm(3.62”) Ø113mm(4.45”)

MODELO
9k

Bomba

Motor

Carcasa del 
ventilador
Panel ventilador

1) Mantenimiento del motor:
1. Retire el panel ventilado. 
2. Retire la carcasa del ventilador.
3. Desmontar el motor.

2) Mantenimiento de la bomba:
1. Quite los cuatro tornillos de la bomba de desagüe.
2. Desenchufe el cable de alimentación de la bomba 
y el cable del interruptor de nivel de agua.
3. Desmonte la bomba.
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Al taladrar el orificio de la pared, asegúrese de evitar cables, tuberías y otros componentes sensibles.

9. CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE

El tubo de desagüe sirve para evacuar el agua de la unidad. Una instalación incorrecta puede causar 
daños a la unidad y a la propiedad.

 PRECAUCIÓN:

• Aísle todas las tuberías para evitar la condensación, que podría provocar daños por agua.
• Si la tubería de desagüe está doblada o instalada incorrectamente, puede haber fugas de agua y
provocar un mal funcionamiento del interruptor de nivel de agua.
• En modo Calor, la unidad exterior descargará agua. Asegúrese de que la manguera de desagüe está
colocada en una zona adecuada para evitar daños por agua y deslizamientos.
• NO tire con fuerza del tubo de desagüe. Esto podría desconectarlo.

  12 mm/0,5 inch

(39-59”)
1-1.5m

Manguera de desagüe

Techo

Tubo de desagüe
Puerto de conexión

Cierre de tubería

Tubo tipo U

(Montaje en techo)

(Montaje en pared)

Tubo tipo U

Inclinación 
superior a 
1/50

Rejilla de 
ventilación 
antisifón

Inclinación  
superior a 1/50
Ventilación T
Trampilla de 
drenaje

Ventilación T

Trampilla de drenaje

Aislamiento

Exterior

Pared

Interior
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NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL TUBO DE DESAGÜE

• Cuando utilice un tubo de desagüe prolongado, apriete la conexión interior con un tubo de protección 
adicional. Esto evitará que se afloje.
• El tubo de desagüe debe tener una inclinación hacia abajo de al menos 1/100 para evitar que el agua 
vuelva al acondicionador de aire.
• Para evitar que la tubería se hunda, espacie los cables colgantes cada 1-1,5 m (39-59”).
• Si la salida de la tubería de desagüe está más alta que la junta de bombeo del cuerpo, utilice una tubería 
de elevación para la salida de escape de la unidad interior. El tubo elevador no debe instalarse a más de 
55 cm (21,7”) de la placa del techo. La distancia entre la unidad y el tubo elevador debe ser inferior a 20 
cm (7,9”).
Una instalación incorrecta puede provocar que el agua vuelva a entrar en la unidad y se inunde.
• Para evitar burbujas de aire, mantenga la manguera de desagüe nivelada o ligeramente alicatada hacia 
arriba (<75 mm/3”).

Instalación del tubo de desagüe para unidades con bomba

a Abrazadera metálica (accesorio)
b Manguera de drenaje (accesorio)
c Tubería de desagüe ascendente (tubo de vinilo de 25 mm de diámetro nominal y 32 mm de diámetro 
exterior) (suministro in situ)
d Barras colgantes (suministro in situ)

NOTA: Cuando conecte varias tuberías de desagüe, instale las tuberías como se muestra en la ilustración.

Unidades con bomba

Unidades sin bomba

Para comprobar si hay fugas de agua
El procedimiento varía en función de si el cableado eléctrico ya está terminado. Si el cableado eléctrico 
aún no está terminado, deberá conectar temporalmente la interfaz de usuario y la fuente de alimentación 
a la unidad.

Si el cableado eléctrico aún no está terminado
1. Conecte temporalmente el cableado eléctrico.
2. Retire la tapa de la caja de interruptores (a).
3. Conecte la alimentación eléctrica monofásica (50 Hz, 230 V)  
a las conexiones n.º 1 y n.º 2 del bloque de terminales  
para alimentación eléctrica y toma de tierra.
4. Vuelva a colocar la tapa de la caja de distribución (a).

(mm)

ba

bad dc

0-55cm

(21.7”)

≥10cm
(4”)
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5. Conecte la alimentación.
6. Inicie el funcionamiento de refrigeración.
7. Vierta gradualmente aproximadamente 1 L de agua a través de la salida de descarga de aire y
compruebe si hay fugas.

a Entrada de agua
b Bomba portátil
c Tapa de la entrada de agua
d Cubo (añadir agua a través de la entrada de agua)
e Salida de drenaje para mantenimiento
f Tuberías de refrigerante

8. Desconecte la alimentación eléctrica.
9. Desconecte el cableado eléctrico.
10. Retire la tapa de la caja de control.
11. Desconecte la alimentación eléctrica y la toma de tierra.
12. Vuelva a colocar la tapa de la caja de control.

Una vez finalizado el cableado eléctrico

1. Inicie el funcionamiento de refrigeración.
2. Vierta gradualmente aproximadamente 1 l de agua a través de la salida de descarga de aire y
compruebe que no haya fugas.

f
b

c
e d

a
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INSTALE SU UNIDAD EXTERIOR

1. SELECCIONE EL LUGAR DE INSTALACIÓN

NOTA: ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar la unidad exterior, debe elegir una ubicación adecuada.
A continuación se indican normas que le ayudarán a elegir una ubicación
adecuada para la unidad.

Los lugares de instalación adecuados cumplen las siguientes normas:

NOTA
Instale la unidad siguiendo los códigos y normativas locales, que pueden variar ligeramente de una región 
a otra.

 PRECAUCIÓN:

Consideraciones especiales para condiciones climáticas extremas. Si la unidad está expuesta a fuertes 
vientos:
Instale la unidad de modo que el ventilador de salida de aire esté en un ángulo de 90° con respecto a la 
dirección del viento. Si es necesario, construya una barrera delante de la unidad para protegerla de vientos 
extremadamente fuertes. Véanse las figuras siguientes.

Si la unidad está expuesta frecuentemente a fuertes lluvias o nieve:
Construya un refugio encima de la unidad para protegerla de la lluvia o la nieve. Tenga cuidado de no 
obstruir el flujo de aire alrededor de la unidad.

Si la unidad está expuesta con frecuencia a aire salado (junto al mar):
Utilice una unidad exterior especialmente diseñada para resistir la corrosión. Instalación del tubo de 
desagüe para unidades con bomba.

Ángulo de 90° respecto a
la dirección del viento

Viento 
fuerte

Viento 
fuerte

Deflector de viento
Refugio

Viento fuerte

Construye un refugio
para proteger la unidad

 

60 cm (24”)
encima

Buena circulación
del aire y
ventilación.

Protegido de periodos 
prolongados de luz solar 
directa o lluvia.

Cuando se prevean nevadas, tome 
las medidas adecuadas para 
evitar la acumulación de hielo y 
daños en la bobina.

Firme y sólida: la
ubicación puede soportar
la unidad y no vibrará.

El ruido de la unidad
no molestará a otras
personas.30 cm (12”)

a la izquierda

200 cm (79”)
enfrente

60 cm (24”)
a la derecha

30 cm (12”)
desde la pared
trasera

4. VISTA GENERAL DE PRODUCTO



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN CONDUCTOS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS 

31

NO instale la unidad en los siguientes lugares: 

2. INSTALE LA JUNTA DE DRENAJE (SOLO UNIDAD DE BOMBA DE CALOR)

Paso 1:
Averigüe el orificio de la base de la unidad exterior.

 Paso 2:
• Coloque la junta de goma en el extremo de la junta de desagüe que se conectará a la unidad exterior.
• Inserte la junta de drenaje en el orificio de la base de la unidad. La junta de desagüe encajará en su sitio.
• Conecte una extensión de manguera de drenaje (no incluida) a la junta de drenaje para redirigir el agua 
de la unidad durante el modo de calefacción.

  EN CLIMAS FRÍOS

En climas fríos, asegúrese de que la manguera de desagüe esté lo más vertical posible para garantizar 
un rápido drenaje del agua. Si el agua drena demasiado lentamente, puede congelarse en la manguera e 
inundar la unidad.

 🚫 En un lugar expuesto a 
grandes cantidades de polvo. 

 🚫 En un lugar expuesto a una 
cantidad excesiva de aire 
salado.

 🚫 Cerca de animales o plantas 
que puedan resultar dañados 
por la descarga de aire 
caliente. 

 🚫 Cerca de cualquier fuente de 
gas combustible.

 🚫 Cerca de un obstáculo que 
bloquee las entradas y 
salidas de aire. 

 🚫 Cerca de una vía pública, 
zonas concurridas o donde 
el ruido de la unidad pueda 
molestar a otras personas.

Agujero de la base de 
la unidad exterior

Sello
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W

H

W

H

D
A

B

Vista frontal Vista superior(Unidad: mm/pulgada)

5. CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

3. ANCLAJE UNIDAD EXTERIOR

ADVERTENCIA

Al taladrar hormigón, se recomienda utilizar protección ocular en todo momento.

• La unidad exterior puede anclarse al suelo o a un soporte mural con pernos (M10). Prepare la
base de instalación de la unidad de acuerdo con las dimensiones indicadas a continuación.
• La siguiente es una lista de diferentes tamaños de unidades exteriores y la distancia entre sus
pies de montaje. Prepare la base de instalación de la unidad de acuerdo con las dimensiones indicadas a
continuación.

Tipos y especificaciones de la unidad exterior (unidad exterior de tipo dividido)

Dimensiones de la unidad exterior
An x Al x Pr

Dimensiones de
Montaje

Distancia A Distancia B
946 x 810 x 420 (37,24 x 31,9 x 16,53) 673 (26,5) 403 (15,87)
946 x 810 x 410 (37,24 x 31,9 x 16,14) 673 (26,5) 403 (15,87)
952 x 1333 x 410 (37,5 x 52,5 x 16,14) 634 (24,96) 404 (15,9)
952 x 1333 x 415 (37,5 x 52,5 x 16,34) 634 (24,96) 404 (15,9)

890 x 673 x 342 (35 x 26,5 x 13,46) 663 (26,1) 354 (13,94)
765 x 555 x 303 (30,1 x 21,8 x 11,9) 452 (17,8) 286 (11,3)
805 x 554 x 330 (31,7 x 21,8 x 12,9) 511 (20,1) 317 (12,5)
770 x 555 x 300 (30,3 x 21,8 x 11,8) 487 (19,2) 298 (11,7)

980 x 975 x 415 (38,58 x 38,39 x16,34)" 616 (24,25) 397 (15,63)
980 x 975 x 410 (38,58 x 38,39 x16,14)" 616 (24,25) 397 (15,63)
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25 cm 9,8”  
o más 25 cm 9,8”  

o más
150 cm 59”  

o más

60 cm 23,6”  

o más

300 cm 118” o
 

más

Filas de instalación en serie
Las relaciones entre H, A y L son las siguientes.

NOTA:
H: Altura de la unidad
L: Altura de la pared detrás de la unidad
A: Distancia entre la unidad y la pared

L A

L ≤ H
L ≤ 1/2 H 25 cm/9,8” o más

1/2 H < L ≤ H
30 cm/11,8” 
o más

L ≤ H No se puede instalar
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PRECAUCIÓN

CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

Cuando conecte las tuberías de refrigerante, NO deje que entren en la unidad sustancias o gases distintos 
del refrigerante especificado. La presencia de otros gases o sustancias reducirá la capacidad de la unidad 
y puede causar una presión anormalmente alta en el ciclo de refrigeración. Esto puede causar explosiones 
y lesiones.

NOTAS SOBRE LA LONGITUD Y LA ELEVACIÓN DE LAS TUBERÍAS

La longitud máxima y la altura de caída según los modelos. (Unidad: m/pies)

Tipo de modelo Capacidad (Btu/h) Longitud de la tubería Altura de caída 
máxima

América del Norte, 
Australia y la UE 
conversión de 
frecuencia tipo split

<15K 25/82 10/32.8
≥15K - <24K 30/98.4 20/65.6
≥24K - <36K 50/164 25/82
≥36K - ≤60K 75/246 30/98.4

Otro Tipo Split

12K 15/49 8/26
18K-24K 25/82 15/49
30K-36K 30/98.4 20/65.6
42K-60K 50/164 30/98.4

Asegúrese de que la longitud de la tubería de refrigerante, el número de codos y la altura de caída entre 
las unidades interior y exterior cumplen los requisitos indicados en la tabla de al lado:

Trampa de aceite

Tubería de gas

Unidad interior /  
Unidad exterior

Unidad interior /  
Unidad exterior

Tubería  
de líquido

6m/20pies  
(unidad <36000Btu/h)  
10m/32,8pies  
(unidad ≥36000Btu/h)

6m/20pies  
(unidad <36000Btu/h) 
10m/32,8pies  
(unidad ≥36000Btu/h)

Trampas de aceite
Si el aceite retorna al compresor 
de la unidad exterior, puede 
producirse una compresión líquida 
o un deterioro del retorno de 
aceite. Las trampas de aceite en la 
tubería ascendente de gas pueden 
evitar esto.

Debe instalarse un colector de 
aceite cada 6 m (20 pies) de 
tubería vertical de aspiración. 
(unidad <36000Btu/h) 
Debe instalarse un colector de 
aceite cada 10 m de la tubería 
vertical de aspiración (unidad 
≥36000 Btu/h).

5. CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
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Tubería

Escariador

Apuntar hacia abajo

Tuerca 
abocardada

Tubería de 
cobre

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN: TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

• El tubo de derivación debe instalarse horizontalmente. Un ángulo de más de 10° puede causar un mal 
funcionamiento.

• NO instale la tubería de conexión hasta que las unidades interior y exterior hayan sido instaladas.
• Aísle tanto la tubería de gas como la de líquido para evitar la condensación.

Paso 1: Tuberías cortadas

Al preparar las tuberías de refrigerante,  
ponga especial cuidado en cortarlas y abocardarlas correctamente. Esto garantizará un funcionamiento 
eficaz y reducirá al mínimo la necesidad de mantenimiento en el futuro.
• Mida la distancia entre las unidades interior y exterior.
• Con un cortatubos, corte la tubería un poco más larga que la distancia medida.
• Asegúrese de que el tubo se corta en un ángulo perfecto de 90°.

NO DEFORME LA TUBERÍA MIENTRAS CORTA
Tenga mucho cuidado de no dañar, abollar o deformar el tubo mientras lo corta. Esto reducirá 
drásticamente el calentamiento

Paso 2: Eliminar rebabas
Las rebabas pueden afectar al sellado hermético de la conexión de la tubería de refrigerante. Deben 
eliminarse por completo.
• Sujete la tubería en ángulo descendente para evitar que las rebabas caigan dentro de la tubería.
• Utilizando un escariador o una herramienta de desbarbado, elimine todas las rebabas de la 
sección cortada de la tubería.

Paso 3: Ensanchar los extremos de las tuberías

Un ensanchado correcto es esencial para conseguir un sellado hermético.

• Después de eliminar las rebabas del tubo cortado, selle los extremos  
con cinta de PVC para evitar que entren materiales extraños en el tubo.

• Recubra la tubería con material aislante.
• Coloque las tuercas ensanchadas en ambos extremos de la tubería.  

Asegúrese de que están orientadas en la dirección correcta, 
ya que no podrá colocarlas ni cambiar su dirección después del abocardado.

• Retire la cinta de PVC de los extremos de la tubería cuando esté listo  
para realizar el trabajo de ensanchado.

90°

5. CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
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Forma de 
abocardado

Tubería

• Sujete el ensanchado desde el extremo de la tubería. El extremo del tubo debe sobresalir del
ensanchador.

• Coloque la herramienta de ensanchado en el molde.
• Girar el mango del abocardador en el sentido de las agujas del reloj hasta que el tubo esté
completamente ensanchado.

EXTENSIÓN DE TUBERÍA MÁS ALLÁ DE LA FORMA ABOCARDADA

Manómetro Par de apriete

Dimensión de 
abocardado (A) 

(Unidad: mm/ Pulgada)
Forma de 

abocardado
Mín. Máx.

Ø 6,35 18-20 N.m
8.4/0.33 8.7/0.34

(Ø 1/4”) (180-200kgf.cm)

Ø 9,52 32-39 N.m
13.2/0.52 13.5/0.53

(Ø 3/8”) (320-390kgf.cm)

Ø 12,7 49-59 N.m
16.2/0.64 16.5/0.65

(Ø 1/2”) (490-590kgf.cm)

Ø 16 57-71 N.m
19.2/0.76 19.7/0.78

(Ø 5/8”) (570-710kgf.cm)

Ø 19 67-101 N.m
23.2/0.91 23.7/0.93

(Ø 3/4”) (670-1010kgf.cm)

Ø 22 85-110 N.m
26.4/1.04 26.9/1.06

(Ø 7/8”) (850-1100kgf.cm)

• Retire la herramienta de abocardado y la forma de abocardado, luego inspeccione el extremo de
la tubería en busca de grietas o abocardado uniforme.

Paso 4: Conectar las tuberías

Conecte primero las tuberías de cobre a la unidad interior y, a continuación, a la unidad exterior. Conecte 
primero la tubería de baja presión y después la de alta presión.
Cuando conecte las tuercas abocardadas, aplique una fina capa de aceite de refrigeración a los extremos 
abocardados de las tuberías.
Alinee el centro de los dos tubos que va a conectar.
Apriete bien la tuerca abocardada con la mano.
Con una llave, sujete la tuerca en la tubería de la unidad.
Mientras sujeta firmemente la tuerca, utilice una llave dinamométrica para apretar la tuerca abocardada 
de acuerdo con los valores de par de apriete de la tabla anterior.

5. CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
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AVISO

Utilice una llave inglesa y una llave dinamométrica para conectar o desconectar las tuberías de la unidad.

Asegúrese de envolver las tuberías con aislamiento. El contacto directo con la tubería desnuda puede 
provocar quemaduras o congelación.

Radio mínimo 10 cm (3,9”)

Después de conectar las tuberías de cobre a la unidad interior, envuelva el cable de alimentación, el cable 
de señal y las tuberías con cinta adhesiva.

Después de conectar las tuberías de cobre a la unidad interior, envuelva el cable de alimentación, el cable 
de señal y las tuberías con cinta adhesiva.

E _ á ÖÖÉê

Radio mínimo 10 cm (3,9”)

5. CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que la tubería está bien conectada. Un 
apriete excesivo puede dañar la boca de la campana y 
un apriete insuficiente puede provocar fugas.

ADVERTENCIA
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA
Doble con cuidado la tubería por el centro según el 
diagrama siguiente. NO doble la tubería más de 90° ni 
más de 3 veces.

ADVERTENCIA
NO entrelace el cable de señal con otros cables. Mientras agrupa estos elementos. No entrelace 
ni cruce el cable de señal con ningún otro cableado.
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• Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales, y debe ser instalado
por un electricista certificado.
Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo al Diagrama de Conexiones Eléctricas
situado en los paneles de las unidades interior y exterior.

• Si hay un problema grave de seguridad con la fuente de alimentación, deje de trabajar
inmediatamente. Explique su razonamiento al cliente y rechace instalar la unidad hasta que el
problema de seguridad se resuelva adecuadamente.

• La tensión de alimentación debe estar entre el 90 y el 110 % de la tensión nominal. Un suministro de
energía insuficiente puede provocar un mal funcionamiento, una descarga eléctrica o un incendio.

• Si conecta la alimentación a un cableado fijo, se debe instalar un protector contra sobretensiones y un
interruptor de alimentación principal.

• Si conecta la alimentación a un cableado fijo, se debe incorporar en el cableado fijo un interruptor
o disyuntor que desconecte todos los polos y tenga una separación de contactos de al menos 1/8
pulgadas (3mm). El técnico calificado debe utilizar un disyuntor o interruptor aprobado.

• Conecte la unidad únicamente a un tomacorriente de circuito derivado individual. No conecte otro
aparato a ese tomacorriente.

• Asegúrese de conectar a tierra correctamente el aire acondicionado.
• Cada cable debe estar firmemente conectado. El cableado suelto puede provocar que el terminal

se sobrecaliente, lo que provocará un mal funcionamiento del producto y un posible incendio.
• No permita que los cables toquen o descansen contra el tubo de refrigerante, el compresor o

cualquier pieza móvil dentro de la unidad.
• Si la unidad tiene un calentador eléctrico auxiliar, debe instalarse a al menos 1 metro (40 pulgadas) de

cualquier material combustible.
• Para evitar descargas eléctricas, nunca toque los componentes eléctricos poco después de que se

haya apagado la fuente de alimentación. Tras apagar la alimentación, espere siempre 10 minutos o
más antes de tocar los componentes eléctricos.

• Asegúrese de no cruzar el cableado eléctrico con el cableado de señal. Esto puede causar distorsión
e interferencia.
La unidad debe estar conectada al tomacorriente principal. Normalmente, la fuente de alimentación
debe tener una impedancia de 32 ohmios.

• Ningún otro equipo debe estar conectado al mismo circuito de alimentación.
• Conecte los cables exteriores antes de conectar los cables interiores.

NOTA SOBRE EL INTERRUPTOR DE AIRE
(A)
Cuando la corriente máxima del aire acondicionado sea superior a 16A, se deberá utilizar un interruptor de 
aire o un interruptor de protección contra fugas con dispositivo de protección (comprado por separado). 
Cuando la corriente máxima del aire acondicionado sea inferior a 16A, el cable de alimentación del aire 
acondicionado deberá estar equipado con un enchufe (comprado por separado). En Norteamérica, el 
aparato debe cablearse según los requisitos de NEC y CEC.

ADVERTENCIAS
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO 
ELÉCTRICO O DE CABLEADO, APAGUE LA 
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA.

6. PRECAUCIÓN DE CABLEADO

ADVERTENCIA
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO ELÉCTRICO, LEA ESTOS REGLAMENTOS
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(A)

(C)

Interruptor de aire 
(comprado por separado)

Interruptor de aire 
(comprado por separado)

Cables de alimentación  
de la unidad exterior

Cables de alimentación  
de la unidad exterior

Cables de alimentación  
de la unidad exterior

Cables de alimentación  
de la unidad exterior

Cables conectivos para interior y 
exterior 
(comprado por separado)

Unidad exterior

Unidad exterior

Unidad interior

Unidad interior

Interruptor de aire  
(comprado por separado)

Interruptor de aire  
(comprado por separado)

Interruptor de aire  
(comprado por separado)

Cables conectivos para interior y exterior 
(comprado por separado)

Unidad Interior
Unidad Exterior

(B)

6. PRECAUCIÓN DE CABLEADO
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(D) Sólo para Norteamérica

CABLEADO DE LA UNIDAD EXTERIOR

1. Prepare el cable para la conexión.
a. Primero debe elegir el tamaño de cable correcto. Asegúrese de utilizar cables H07RN-F.

Área de la Sección Transversal Mínima de Cables de Alimentación y de Señal (como referencia)

Corriente Nominal 
del Aparato (A)

Área de la Sección 
Transversal Nominal 

(mm2)
> 3 y ≤ 6 0.75

> 6 y ≤ 10 1
>10 y ≤16 1.5
>16 y ≤25 2.5
>25 y ≤32 4
>32 y ≤40 6

Interruptor de aire
(se adquiere por separado)

Cables de alimentación  
de la unidad exterior

Unidad exterior

Cables de conexión para
interior y exterior
(se adquiere por separado)

Unidad Interior

Interruptor de aire  
(comprado por separado)

6. PRECAUCIÓN DE CABLEADO

NOTA: Los ilustraciones tienen únicamente fines explicativos. Su máquina puede ser 
ligeramente diferente. Prevalecerá la forma real.

NOTA: En Norteamérica, elija el tipo de cable de acuerdo con los códigos y normativas 
eléctricas locales.

ADVERTENCIA  
Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de cableado, apague la alimentación principal 
del sistema.
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ELEGIR EL TAMAÑO DE CABLE ADECUADO 

El tamaño del cable de alimentación, del cable de señal, del fusible y del interruptor necesarios está 
determinado por la corriente máxima de la unidad. La corriente máxima está indicada en la placa de 
características ubicada en el panel lateral de la unidad. Consulte esta placa de identificación para elegir el 
cable, fusible o interruptor correcto.

NOTA: En Norteamérica, elija el tamaño de cable correcto de acuerdo con la ampacidad mínima del 
circuito indicada en la placa de identificación de la unidad.
b. Utilizando pelacables, retire la cubierta de goma de ambos extremos del cable de señal para revelar
aproximadamente 15cm (5,9 pulgadas) de cable.
c. Pele el aislamiento de los extremos.
d. Utilizando un engarzador de cable, engarce las lengüetas en forma de U en los extremos.

NOTA: Al conectar los cables, siga estrictamente el diagrama de cableado que se encuentra dentro de la 
cubierta de la caja eléctrica.

Retire los 2 tornillos fijados en el panel frontal y en el panel lateral, luego bájelo para realizar la conexión 
de los cables (véase la figura de la unidad exterior A).
Desatornille la cubierta del cableado eléctrico y retírela (véase la figura de la unidad exterior B).

3. Conecte las lengüetas en forma de U a los terminales. Haga coincidir los colores/etiquetas de los
cables con las

etiquetas del bloque de terminales. Atornille firmemente la lengüeta
en forma de U de cada cable a su terminal correspondiente.

4. Sujete el cable con la abrazadera para cables.
5. Aísle los cables no utilizados con cinta aislante. Manténgalos alejados de cualquier pieza eléctrica o
metálica.
6. Vuelva a instalar la cubierta de la caja de control eléctrica.

Modelos australianos
Prepare una llave inglesa y un destornillador de punta plana antes de realizar el trabajo de instalación.
1. Retire los dos tornillos de fijación y luego retire el panel frontal.

2 Tornillos

Cubierta

Tornillo

Unidad exterior BUnidad exterior A

6. PRECAUCIÓN DE CABLEADO
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2. Utilice una llave inglesa y un destornillador de punta plana para retirar las dos tapas de metal y luego
retire los restos.

3. Conecte el cable de alimentación y el cable de conexión interior y exterior. Sujete el cable con la
abrazadera para cables.

4. Los grupos de cables se sujetarán con bridas y se fijarán en la placa lateral derecha después de
conectarlos. El grupo de cables eléctricos fuertes y el grupo de cables eléctricos débiles se sacarán por
separado a través de los dos orificios desmontables en la parte inferior de la placa lateral derecha y se
sujetarán con un conector de bloqueo como se muestra en la figura siguiente.

CABLEADO DE LA UNIDAD INTERIOR

1. Prepare el cable para la conexión
a. Con un pelacables, pele la cubierta de goma de ambos extremos del cable de señal para dejar a la vista
unos 15 cm (5,9”) de cable.
b. Pele el aislamiento de los extremos de los cables.
c. Con una crimpadora de cables, engarce los conectores en U en los extremos de los cables.

6. PRECAUCIÓN DE CABLEADO

2 Tornillos
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2. Retire la tapa de la caja de control eléctrico de la unidad interior.
3. Conecte los conectores en U a los terminales.
Haga coincidir los colores/etiquetas de los cables con las etiquetas del bloque de terminales. Atornille
firmemente el conector en U de cada cable a su terminal correspondiente. Consulte el número de serie y el
diagrama de cableado situados en la tapa de la caja de control eléctrico.

  PRECAUCIÓN:

• Al conectar los cables, siga estrictamente el diagrama de cableado.
• El circuito de refrigerante puede calentarse mucho. Mantenga el cable de interconexión alejado del tubo
de cobre.

4. Sujete el cable con la abrazadera. El cable no debe estar suelto ni tirar de los conectores en U.
5. El cable del controlador debe fijarse con el cable de
alimentación en el mismo orificio de la abrazadera de
presión y bloquearse firmemente.

NOTA:
Para los modelos norteamericanos,  
debe pasar el cable a través del orificio 
ciego de la caja de control eléctrico.

6. Vuelva a colocar la tapa de la caja eléctrica.
7. Si la unidad interior está equipada con una caja
de visualización, ésta debe ser realista e instalarse
en la caja de control eléctrico.

NOTA:
Para los modelos norteamericanos,  
debe pasar el cable a través del orificio 
 ciego de la caja de control eléctrico.

Caja de control

Esquema 
eléctrico

Esquema de 
conexiones

Orificio de 
fijación

Pase la correa por 
el orificio del anillo 
magnético para fijarla en 
el cable

Caja de control 
eléctrico

Orificio de 
fijación

Caja de 
visualización

Tapa de la caja de 
control eléctrico

Caja de control 
eléctrico

Orificio de 
visualización

Tapa de la caja de 
control eléctrico

6. PRECAUCIÓN DE CABLEADO

Anillo magnético (si se suministra 
y se embala con los accesorios)
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ESPECIFICACIONES DE POTENCIA (NO APLICABLE PARA NORTEAMÉRICA)

NOTA: 
El disyuntor/fusible del tipo de calefacción auxiliar eléctrica necesita añadir más de 10 A. La 
especificación del disyuntor/fusible estará sujeta a la placa de características de la unidad. (aplicable al 
modelo australiano)

ESPECIFICACIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE INTERIOR

MODELO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POTENCIA

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSIÓN 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE
CIRCUITO/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POTENCIA

FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases

TENSIÓN 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE
CIRCUITO/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

ESPECIFICACIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERIOR

MODELO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POTENCIA

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSIÓN 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE
CIRCUITO/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POTENCIA

FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases

TENSIÓN 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE
CIRCUITO/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

6. PRECAUCIÓN DE CABLEADO
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ESPECIFICACIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE

MODELO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

ALIMENTACIÓN
(interior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIÓN 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE CIRCUITO/
FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTACIÓN
(exterior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIÓN 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE CIRCUITO/
FUSIBLE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

ALIMENTACIÓN
(interior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIÓN 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE CIRCUITO/
FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTACIÓN
(exterior)

FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
TENSIÓN 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE CIRCUITO/
FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERSOR

MODELO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

ALIMENTACIÓN
(interior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIÓN 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

INTERRUPTOR DE CIRCUITO/
FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTACIÓN
(exterior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSIÓN 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE CIRCUITO/
FUSIBLE (A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

MODELO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

ALIMENTACIÓN
(interior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIÓN 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

INTERRUPTOR DE CIRCUITO/
FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTACIÓN
(exterior)

FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
TENSIÓN 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE CIRCUITO/
FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 40/30

6. PRECAUCIÓN DE CABLEADO
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PREPARACIONES Y PRECAUCIONES
El aire y las materias extrañas en el circuito de refrigerante pueden provocar aumentos
anormales de presión, lo que puede dañar el aire acondicionado, reducir su eficiencia y provocar 
lesiones. Utilice una bomba de vacío y un manómetro de colector para evacuar el circuito de refrigerante, 
eliminando el gas no condensable y la humedad del sistema.
La evacuación debe realizarse durante la instalación inicial y cuando se reubica la unidad.

ANTES DE REALIZAR LA EVACUACIÓN
Verifique para asegurarse de que las tuberías de conexión entre las unidades interior y exterior están bien 
conectadas.
Verifique para asegurarse de que todo el cableado esté conectado correctamente.

INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN
1. Conecte la manguera de carga del manómetro de colector al puerto de servicio en la válvula de baja
presión de la unidad exterior.
2. Conecte la manguera de carga del manómetro de colector a la bomba de vacío.
3. Abra el lado de Baja Presión del manómetro de colector. Mantenga cerrado el lado de Alta Presión.
4. Encienda la bomba de vacío para evacuar el sistema.
5. Haga funcionar el vacío durante al menos 15 minutos o hasta que el Medidor Compuesto indique -76
cmHG (-105Pa).

6. Cierre el lado de baja presión del manómetro
de colector y apague la bomba de vacío.
7. Espere 5 minutos y luego verifique que no haya habido cambios en la presión del sistema.
8. Si hay un cambio en la presión del sistema, consulte la sección Verificación de Fugas de Gas para
obtener información sobre cómo verificar si hay fugas. Si no hay cambios en la presión del sistema,
desenrosque la tapa de la válvula empaquetada (válvula de alta presión).
9. Inserte la llave hexagonal en la válvula empaquetada (válvula de alta presión) y abra la válvula girando
la llave 1/4 de vuelta en sentido antihorario. Escuche si sale gas del sistema y luego
cierre la válvula después de 5 segundos.
10. Observe el Manómetro durante un minuto para asegurarse de que no haya
cambios en la presión. El Manómetro debe indicar una presión ligeramente superior
a la atmosférica.
11. Retire la manguera de carga del puerto de servicio.
12. Utilizando una llave hexagonal, abra completamente l
as válvulas de alta y baja presión.
13. Apriete las tapas de las tres válvulas (puerto de servicio,
alta presión, baja presión) con la mano. Puede apretarlo 
más con una llave dinamométrica si es necesario.

Medidor  
compuesto

Medidor  
de presión

Manómetro

Válvula de alta presión

Manguera  
de presión o 
manguera de 
carga Manguera  

de carga Bomba de vacío

Tuerca abocardada

Tapa
Cuerpo de la válvula

Vástago de la válvula

Válvula de  
baja presión

Válvula de  
baja presión

-76 cmHg

7. EVACUACIÓN DE AIRE
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Algunos sistemas requieren carga adicional dependiendo de la longitud de la tubería. La longitud estándar 
de la tubería varía según las regulaciones locales. Por ejemplo, en Norteamérica, la longitud estándar 
de la tubería es de 7,5 m (25’). En otras áreas, la longitud estándar de la tubería es de 5 m (16’). El 
refrigerante debe cargarse desde el puerto de servicio en la válvula de baja presión de la unidad exterior. 
El refrigerante adicional a cargar se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
Diámetro del Lado de Líquido

Φ6,35 (1/4”) Φ9,52 (3/8”) Φ12,7 (1/2”)

R22
(tubo de orificio en la unidad 
interior):

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 30g 
(0,32oZ)/m (pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 65g 
(0,69oZ)/m (pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 115g 
(1,23oZ)/m (pies)

R22
(tubo de orificio en la unidad 
exterior):

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 15g 
(0,16oZ)/m (pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la tubería) 
x 30 g (0,32oZ)/m 
(pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 60g 
(0,64oZ)/m (pies)

R410A:
(tubo de orificio en la unidad 
interior):

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la tubería) 
x 30 g (0,32oZ)/m 
(pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 65g 
(0,69oZ)/m (pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 115g 
(1,23oZ)/m (pies)

R410A:
(tubo de orificio en la unidad 
exterior):

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 15g 
(0,16oZ)/m (pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la tubería) 
x 30 g (0,32oZ)/m 
(pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 65g 
(0,69oZ)/m (pies)

R32:

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 12g 
(0,13oZ)/m (pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 24g 
(0,26oZ)/m (pies)

(Longitud total 
de la tubería: 
longitud
estándar de la 
tubería) x 40g 
(0,42oZ)/m (pies)

Sólo para modelos de Australia:

Esta unidad contiene refrigerante cargado de fábrica que cubre 20 m de tubería de refrigerante y no se 
requiere carga adicional de refrigerante en el lugar de instalación para una instalación con hasta 20 m 
de tubería de refrigerante. Cuando la tubería de refrigerante supere los 20 m, cargue adicionalmente una 
cantidad calculada a partir de la longitud de la tubería y la tabla anterior para la parte que supere los 20 m.
Si se utiliza un sistema de tuberías existente, el volumen de carga de refrigerante necesario variará en 
función del tamaño de la tubería de líquido.
Fórmula para calcular el volumen de refrigerante adicional necesario:
Volumen de carga adicional (kg) = {Longitud principal (m) - Volumen cargado de fábrica 20 (m)} x 0,03 
(kg/m)
Asegúrese de retirar la cantidad de refrigerante adicional de acuerdo con la carga nominal de la placa 
de características (bajo tubería de refrigerante de 5 m) bajo pruebas de verificación de mercado o 
gubernamentales.

8. NOTA SOBRE LA ADICIÓN DE REFRIGERANTE

PRECAUCIÓN
NO mezcle distintos tipos de refrigerante.
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Antes de la prueba de funcionamiento

Se debe realizar una prueba de funcionamiento después de que todo el sistema haya sido completamente 
instalado. Confirme los siguientes puntos antes de realizar la prueba:
a) Las unidades interior y exterior están correctamente instaladas.
b) Las tuberías y el cableado están correctamente conectados.
c) No hay obstáculos cerca de la entrada y salida de la unidad que puedan causar un rendimiento
deficiente o un mal funcionamiento del producto.
d) El sistema de refrigeración no tiene fugas.
e) El sistema de drenaje no tiene obstáculos y desagua a un lugar seguro.
f) El aislamiento de la calefacción está correctamente instalado.
g) Los cables de conexión a tierra están correctamente conectados.
h) Se ha registrado la longitud de las tuberías y la capacidad adicional de refrigerante.
i) El voltaje de alimentación es el correcto para el acondicionador de aire

Instrucciones para la prueba de funcionamiento

1. Abra las válvulas de cierre de líquido y de gas.
2. Encienda el interruptor principal y deje que la unidad se caliente.
3. Ponga el aire acondicionado en modo Frío.
4. Para la unidad interior

a. Asegúrese de que el mando a distancia y sus botones funcionan correctamente.
b. Compruebe que las lamas se mueven correctamente y que pueden modificarse con el mando a

distancia.
c. Compruebe que la temperatura ambiente se registra correctamente.
d. Asegúrese de que los indicadores del mando a distancia y la pantalla de la unidad interior funcionan

correctamente.
e. Asegúrese de que los botones manuales de la unidad interior funcionan correctamente.
f. Compruebe que el sistema de drenaje no presenta obstáculos y drena sin problemas.
g. Asegúrese de que no haya vibraciones ni ruidos anormales durante el funcionamiento.

5. Para la unidad exterior
a.Compruebe si el sistema de refrigeración tiene fugas.
b. Asegúrese de que no haya vibraciones ni ruidos anormales durante el funcionamiento.
c. Asegúrese de que el viento, el ruido y el agua generados por la unidad no molestan a sus vecinos ni

suponen un peligro para la seguridad.
6. Prueba de drenaje

a. Asegúrese de que el desagüe fluye sin problemas. Los edificios nuevos deben realizar esta prueba
antes de terminar el techo.

b. Retire la tapa de prueba. Añada 2000 ml de agua al depósito a través del tubo adjunto.
c. Encienda el interruptor principal y haga funcionar el aire acondicionado en modo Frío.
d. Escuche el sonido de la bomba de desagüe para ver si hace algún ruido inusual.
e. Compruebe que el agua sale. Puede pasar hasta un minuto antes de que la unidad comience a

drenar, dependiendo de la tubería de desagüe.
f. Asegúrese de que no hay fugas en ninguna de las tuberías.
g. Detenga el aire acondicionado. Apague el interruptor principal y vuelva a colocar la cubierta de prueba.

9. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN
Si no se realiza la prueba de funcionamiento, pueden producirse daños en la unidad, daños 
materiales o lesiones personales.

NOTA: Si la unidad funciona mal o no funciona de acuerdo con sus expectativas, consulte 
la sección Solución de problemas del Manual del propietario antes de llamar al servicio de 
atención al cliente.
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Instrucciones para el embalaje y desembalaje del aparato:

Desembalaje

Unidad interior:
1. Corte la cinta de embalaje.
2. Desembale el paquete.
3. Saque el cojín de embalaje y el soporte de embalaje.
4. Retire el film de embalaje.
5. Saque los accesorios.
6. Levante la máquina y colóquela en posición horizontal.

Unidad exterior
1. Corte la cinta de embalaje.
2. Saque la unidad del embalaje.
3. Retire la espuma de la unidad.
4. Retire la película de embalaje de la unidad.

Embalaje:

Unidad interior:
1. Coloque la unidad interior en la película de embalaje.
2. Coloque los accesorios.
3. Coloque el cojín de embalaje y el soporte de embalaje.
4. Coloque la unidad interior en el paquete.
5. Cierre el paquete y séllelo.
6. Utilice la cinta de embalaje si es necesario.

Unidad exterior:
1. Coloque la unidad exterior en la película de embalaje.
2. Coloque la espuma inferior en la caja.
3. Coloque la unidad exterior en el embalaje y, a continuación, ponga la espuma de embalaje superior
sobre la unidad.
4. Cierre el paquete y séllelo.
5. Utilice la cinta de embalaje si es necesario.

10. EMBALAJE Y DESEMBALAJE DEL APARATO

NOTA: Conserve todos los elementos de embalaje por si los pudiera necesitar en el futuro.
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DEVOLUCIONES

HTW no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y  
autorizados por HTW, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcion-
amiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y 
los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser 
hasta el total del valor original facturado en el pedido.

GARANTÍA

La presente garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme alReal Decreto-ley 7/2021 del 27 
de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea con referencia a la defensa de los consumidores y demás 
normativas de aplicación.

Acorde a dicho decreto, Gestión Integral de Almacenes, S.L., garantiza al consumidor sus productosdurante un 
período de 3 años ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la  entrega del material.

Salvo prueba en contra, durante los 2 primeros años, se presupone que las faltas de conformidad existían en el 
momento de la venta, a contar desde la fecha de instalación (realizada como máximo antes de transcurridos 6 meses 
desde su compra), o en su defecto a partir de la fecha de la factura de compra. A partir de estos 2 años las faltas de 
conformidad deben ser probadas por el consumidor.

La garantía es válida exclusivamente para los productos vendidos e instalados en el país de la compra.

El Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Gestión Integral de Almacenes S.L es el único validado para realizar 
las intervenciones durante el período de garantía. Cualquier otra intervención supondrá la pérdida de los derechos de 
garantía.

Tal como indica la legislación vigente, se debe realizar un mantenimiento anual de la instalación, siendo este impre-
scindible para conservar los derechos de garantía comercial.

En ningún caso están cubiertas las incidencias producidas por:

• Instalación incumpliendo la legislación vigente (RITE, de gases refrigerantes, electricidad, CTE).
• Dimensionado e instalación/montaje incumpliendo las instrucciones y recomendaciones escritas en este 

“Manual de instrucciones” u otros defectos de instalación y/o uso inadecuado (por ejemplo, instalación incor-
recta del desagüe o no realización del vacío preceptivo en la instalación de gas refrigerante).

• Manipulación del producto por personal no autorizado.
• Uso de recambios no originales.
• Características agresivas del ambiente.
• Deterioros por condensaciones o por agentes atmosféricos, así como corrientes erráticas.
• Corrosiones por almacenamiento inadecuado.
• Golpes en el transporte no efectuado a cargo de la empresa.

CONDICIONES DE GARANTIAS EN PRODUCTOS 
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NOTE
The selected installation location of the unit must facilitate the connection of water 
pipes and cables and be free of water ingress, oil vapors, steam or other heat sources. 
In addition, noise from the unit and discharge air must not influence the surrounding 
environment.
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1 INTRODUCTION

1.1 CONDITIONS OF USE OF THE UNIT

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage due to unsafe or 
incorrect use of the unit. Please check the packaging and product upon arrival to ensure that everything is 
intact to ensure safe operation. If you detect any damage, please contact the seller or distributor. Please 
note that, for your safety, it is not permitted to modify or alter the device. Unintended use may lead to 
hazards and loss of warranty claims.

Read these operating instructions carefully before using/commissioning the unit and keep them 
close to the installation site or the unit for future reference.

WARNING

Signal indicates a medium level hazard 
which, if not avoided, may result in 
death or serious injury.

CAUTION

The signal indicates a low level 
hazard which, if not avoided, may 
result in minor or moderate injury.

WARNING
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children without supervision (EU countries).
This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been instructed 
or supervised in the use of the device by a person responsible for their safety. Children must be 
supervised to ensure that they do not play with the device (IEC standard requirements).

  WARNINGS ON THE USE OF THE PRODUCT
• If an abnormal situation arises (such as a burning smell), immediately switch off the equip-
ment and 

disconnect the power supply. Call your dealer for instructions on how to avoid electric shock, 
fire or injury.

• Do not insert fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet. This may cause 
injury, as the fan can rotate at high speeds.

• Do not use flammable sprays such as hairspray, lacquer or paint near the equipment. This 
may cause fire or combustion.

• Do not store gasoline or flammable substances near the air conditioner. The gas emitted 
may accumulate around the equipment and cause an explosion.

• Do not operate the air conditioner in a damp room, such as a bathroom or laundry room 
laundry room. Too much exposure to water may cause electrical components to short cir-
cuit.

• Do not expose your body directly to fresh air for an extended period of time.
• Do not allow children to play with the air conditioner. Children should be supervised at all 
times when around the equipment.
• If the air conditioner is used in conjunction with burners or other heating devices, ventilate 
the room well to avoid heat buildup

tile the room well to avoid oxygen deprivation and carbon monoxide buildup.
• In certain functional environments, such as kitchens, server rooms, etc., specially designed 
air conditioners are recommended.
• Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance may cause damage to 
property, personal injury or loss of life 

damage, personal injury or loss of life. Installation and maintenance must be performed by a 
licensed professional HVAC installer or equivalent, service agency or the gas supplier.

• If the power cord is damaged, the manufacturer, its service agent or similarly qualified per-
sons must replace it to prevent damage 

similarly qualified persons must replace it to avoid any risk.

1. SAFETY PRECAUTIONS
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1. SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION
• Turn off the air conditioner and disconnect the power if it will not be used for a long period of time.
• Make sure that water condensation can drain unobstructed from the unit.
• Do not operate the air conditioner with wet hands. This may cause an electric shock.
• Do not use the device for any purpose other than its intended use.
• Do not climb on or place objects on top of the outdoor equipment.
• Do not allow air conditioners to operate for long periods of time when the air conditioner is in operation 

do not allow air conditioners to operate for long periods of time when the humidity is too high or when 
doors and windows are left open for long periods of time.

• As with any mechanical equipment, contact with sharp edges of sheet metal can cause personal injury. 
Use care when handling this equipment and wear protective gloves and clothing.

ELECTRICAL WARNINGS
• Use only the specified power cord. If the power cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer or its agent 

replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a 
hazard.

• The product must be properly grounded at the time of installation, otherwise it must be replaced by 
the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard 

electric shock may occur.
• For all electrical work, follow all local and national wiring rules and regulations, 

as well as the Installation Manual. Connect wires securely and clamp them to prevent external forces 
from damaging the terminal. Incorrect electrical connections can overheat and cause a fire, and can 
also cause electric shock. All electrical connections must be made in accordance with the electrical 
connection diagram located on the indoor and outdoor unit panels.

• All wiring must be properly arranged to ensure that the control board cover can be properly closed 
can be properly closed. If the control board cover is not properly closed, corrosion may occur and 
cause the terminal connection points to become hot, catch fire or cause electric shock.

• If power is connected to the fixed wiring, an omni-pole disconnecting device that has a 
omnipolar disconnect having at least 3 mm clearance on all poles, and having a leakage current that 
can exceed 10 mA, the residual current device (RCD) having a rated residual operating current not 
exceeding 30 mA, and disconnection in accordance with wiring regulations.

• If the power cable is damaged, the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons must 
replace it to prevent damage 

if the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or similarly 
qualified persons to avoid any risk.

PRODUCT INSTALLATION WARNINGS 
• Installation must be carried out by an authorized dealer or specialist. Faulty installation may result in 
water leakage, electrical shock or fire.
• Installation must be carried out in accordance with the installation instructions. Incorrect 
installation may result in water leakage, electric shock or fire. (in North America, installation must be 
performed in accordance with NEC and CEC requirements by authorized personnel only).
• Contact an authorized service provider for repair or maintenance of this unit. This unit must be 
installed in accordance with national wiring regulations.
• Use only the specified accessories, parts and accessories included for installation. The use of 
combustible parts 

the use of non-standard parts may cause water leakage, electric shock, fire and may cause the unit 
to fail.

• Install the unit in a firm location that can support the weight of the unit. If the chosen location 
cannot support the weight of the unit, or the installation is not done correctly, the unit may fall and 
cause serious injury and damage.
• Install drain piping according to the instructions in this manual. Improper drainage can cause water 
damage to your home and property.
• For units that have an auxiliary electric heater, do not install the unit within 1 meter (3 feet) of any 
combustible material.
• Do not install the unit in a location that may be exposed to combustible gas leaks. If combustible 
gas accumulates around the unit, it may cause a fire.
• Do not turn on the power until all work has been completed.
• When moving or relocating the air conditioner, consult experienced service technicians for 
disconnection and reinstallation of the unit.
• How to install the unit to its bracket, please read the information for details in the "indoor unit 
installation" and "outdoor unit installation" sections.
• Excessive weight hazard - Use two or more people to move and install the unit. Failure to do so may 
result in back or other injury.
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1. SAFETY PRECAUTIONS

CLEANING AND MAINTENANCE WARNINGS
• Turn off the device and disconnect the power before cleaning.  Otherwise, it may cause electric 
shock.
• Do not clean the air conditioner with excessive amounts of water.
• Do not clean the air conditioner with combustible cleaning agents. The 

combustible cleaning products may cause fire or deformation.

NOTE ON FUSE SPECIFICATIONS
• The printed circuit board (PCB) of the air conditioner can be designed with 

a fuse is provided to provide overcurrent protection. This fuse must be replaced with an identi-
cal component.

• The specifications of the fuse, if equipped, are printed on the circuit board, 
examples are T5A/250VAC and T10A/250VAC

NOTE ON FLUORINATED GASES (NOT APPLICABLE TO UNITS USING R290  
REFRIGERANT) 

• This air conditioner contains fluorinated greenhouse gases. 
For specific information on gas type and quantity, refer to the appropriate label on the unit itself 
or to the "Owner's Manual - Product Data Sheet" in the outdoor unit packaging. (Product data 
sheet for European Union products only).

• Installation, service, maintenance and repair of this equipment must be performed by a certified 
technician 

by a certified technician.
• De-installation and recycling of the product must be performed by a certified technician.
• When checking the equipment for leaks, proper recording of all checks is strongly recommen-
ded proper recording of all checks is strongly recommended.

FOR FLAMMABLE REFRIGERANTS
• When flammable refrigerant is used, the appliance should be stored in a well ventilated area 
where the size of the 

well ventilated area where the room size corresponds to the room area specified for operation. 
For models with R32 refrigerant, the minimum room size is given in the following form:

Ceiling mounting Wall mounting

m (kg)Amin (
m2) m (kg)Amin (

m2)

≤ 2,503 ----- 4 ≤ 2,048 ------ 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,28 2,048 < m ≤ 2,2 4,58

2,6 < m ≤ 2,8 4,97 2,2 < m ≤ 2,4 5,45

2,8 < m ≤ 3,0 5,70 2,4 < m ≤ 2,6 6,40

3,0 < m ≤ 3,2 6,49 2,6 < m ≤ 2,8 7,42

3,2 < m ≤ 3,4 7,32 2,8 < m ≤ 3,0 8,52

3,4 < m ≤ 3,6 8,21 3,0 < m ≤ 3,2 9,69

3,6 < m ≤ 3,8 9,15 3,2 < m ≤ 3,4 11,0

3,8 < m ≤ 4,0 10,2 3,4 < m ≤ 3,6 12,3

4,0 < m ≤ 4,2 11,2 3,6 < m ≤ 3,8 13,7

4,2 < m ≤ 4,4 12,3 3,8 < m ≤ 4,0 15,2

4,4 < m ≤ 4,6 13,4 4,0 < m ≤ 4,2 16,7

4,6 < m ≤ 4,8 14,6 4,2 < m ≤ 4,4 18,4

4,8 < m ≤ 5,0 15,9 4,4 < m ≤ 4,6 20,0

5,0 < m ≤ 5,2 17,2 4,6 < m ≤ 4,8 21,8

5,2 < m ≤ 5,4 18,5 4,8 < m ≤ 5,0 23,7

5,4 < m ≤ 5,6 19,9 5,0 < m ≤ 5,2 25,6

5,6 < m ≤ 5,8 21,3 5,2 < m ≤ 5,4 27,6

5,8 < m ≤ 6,0 22,8 5,4 < m ≤ 5,6 29,7

5,6 < m ≤ 5,8 31,9

5,8 < m ≤ 6,0 34,1

Ceiling mounting Wall mounting

m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)

≤ 2,503 ---- 4 ≤ 2,048 ---- 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,32 2,048 < m ≤ 2,2 ----- 4,62

2,6 < m ≤ 2,8 5,01 2,2 < m ≤ 2,4 5,50

2,8 < m ≤ 3,0 5,75 2,4 < m ≤ 2,6 6,45

3,0 < m ≤ 3,2 6,54 2,6 < m ≤ 2,8 7,48

3,2 < m ≤ 3,4 7,38 2,8 < m ≤ 3,0 8,59

3,4 < m ≤ 3,6 8,28 3,0 < m ≤ 3,2 9,77

3,6 < m ≤ 3,8 9,22 3,2 < m ≤ 3,4 11,1

3,8 < m ≤ 4,0 10,3 3,4 < m ≤ 3,6 12,4

4,0 < m ≤ 4,2 11,3 3,6 < m ≤ 3,8 13,8

4,2 < m ≤ 4,4 12,4 3,8 < m ≤ 4,0 15,3

4,4 < m ≤ 4,6 13,6 4,0 < m ≤ 4,2 16,9

4,6 < m ≤ 4,8 14,8 4,2 < m ≤ 4,4 18,5

4,8 < m ≤ 5,0 16,0 4,4 < m ≤ 4,6 20,2

5,0 < m ≤ 5,2 17,3 4,6 < m ≤ 4,8 22,0

5,2 < m ≤ 5,4 18,7 4,8 < m ≤ 5,0 23,9

5,4 < m ≤ 5,6 20,1 5,0 < m ≤ 5,2 25,8

5,6 < m ≤ 5,8 21,5 5,2 < m ≤ 5,4 27,9

5,8 < m ≤ 6,0 23,0 5,4 < m ≤ 5,6 29,9

5,6 < m ≤ 5,8 32,1

5,8 < m ≤ 6,0 34,4

(1) IEC standard requirements (only applicable to IEC 60335-2-40: 
2018).

(2) The EN standard applies in the following areas European Union,
EFTA (except Switzerland), United Kingdom, Turkey 
(only applicable to EN 60335-2-40: 2003 and IEC 60335-2-40: 2013).
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 CAUTION:

m: The amount of refrigerant represented by "m" in the table is the sum of the nameplate nominal 
charge and the additional amount of refrigerant mentioned in the instruction manual.

NOTE ON THE ADDITION OF REFRIGERANT.

Amin: Minimum surface area.

• Reusable mechanical connectors and flared joints are not permitted indoors (EN requirements).

• Mechanical connectors used indoors shall have a rating of not more than 3 g/year at 25% of the
maximum allowable pressure. When mechanical connectors are reused indoors, the sealing parts
shall be renewed. When flared joints are reused indoors, the flared part shall be remanufactured (UL
requirements).

• When mechanical connectors are reused indoors, the sealing parts shall be renewed.

• When flared joints are reused indoors, the flared part shall be remanufactured (IEC standard
requirements). Mechanical connectors used indoors shall comply with ISO 14903.

EUROPEAN DISPOSAL GUIDELINES

This marking on a product or its documentation indicates that your electrical waste and 
waste electrical
and waste electrical equipment should not be mixed with household waste.

Correct disposal of this product
{Waste Electrical and Electronic Equipment)

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing 
of this appliance, special collection and treatment is required by law. Do not dispose of this 
product as unsorted household waste or unsorted collection waste. When disposing of this 
appliance, you have the following options:

• Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facilities.
• When you purchase a new appliance, the retailer will take back the appliance free of charge.
• The manufacturer will receive the old appliance free of charge.
• You may sell the appliance to certified scrap dealers.

SPECIAL NOTICE 

Disposing of this appliance in the forest or other natural environments endangers your health 
and is harmful to the environment. Hazardous substances can leach into the ground water 
and enter the food chain.

1. SAFETY PRECAUTIONS
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NOTE
The maximum functional total external static pressure cannot exceed 0.80 in-H2O or 200 Pa. 
Airflow is significantly reduced above 0.80 in WC or 200 Pa. System design must take into ac-
count the increased resistance of the filters as they become dirty.

CLEANING THE INTERIOR EQUIPMENT

• TURN OFF always turn the air conditioning system OFF and disconnect its source of supply 
before cleaning   
always turn the air conditioner OFF and disconnect its power supply before cleaning or mainte-
nance.
• Use only a soft, dry cloth to clean the equipment. You can use a cloth soaked 
cloth soaked in hot water to clean it if the unit is particularly dirty.
• Do not use chemicals or chemically treated cloths to clean the equipment.
• Do not use benzene, paint thinners, polishing powders or other solvents to clean the equip-
ment clean the unit. They may cause the plastic surface to crack or deform.
• Before changing or cleaning the filter, switch off the unit and disconnect the power supply    -    
before changing the filter or cleaning it. Disassembly and maintenance must be performed by 
a certified technician.
• When removing the filter, do not touch the metal parts of the equipment. The sharp edges of 
metal parts can cut.
• Do not use water to clean the inside of the interior equipment. This may destroy the insulation 
and
this can destroy the insulation and cause an electric shock.
• Do not expose the filter to direct sunlight during drying. This may shrink the filter.
• Any maintenance and cleaning of the indoor unit must be carried out by an authorized dealer 
or a qualified service technician by an authorized dealer or an authorized service provider.
• Any repair of the outdoor unit must be performed by an authorized dealer or an authorized 
service provider authorized dealer or an authorized service provider.
• It cannot be maintained and cleaned by the user.

Static pressure rating

MODEL 9-18K  30-36K 42-60K
PRESSURE 0.10 IN-H2O (25 PA)  0.15 IN-H2O (37 PA)  0.20 IN-H2O (50 PA)

1. SAFETY PRECAUTIONS
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MAINTENANCE OF YOUR AIR CONDITIONER

Maintenance for long periods of non-use

If you plan not to use the air conditioner for an extended period of time, do the following:

Maintenance pre-season inspection

After long periods of non-use or before periods of frequent use, do the following:

Turn on the fan until the unit is 
completely dry 

Turn the unit off and disconnect it 
from the Current 

Check that there has been no
damaged wires Make sure nothing is blocking the 

air inlet and outlet
Make sure nothing is blocking the 

air inlet and outlet
Check for leaks 

CLEANING THE INTERIOR EQUIPMENT

if any of the following conditions occur, turn the unit off immediately!

• The power cord is damaged or abnormally hot

• Smells burning

• The equipment emits loud or abnormal sounds.

• A power fuse is blown or the circuit breaker is tripped frequently

• Water or other objects fall into or out of the equipment

DO NOT TRY TO FIX THEM YOURSELF! CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE PROVIDER  
IMMEDIATELY AN AUTHORIZED SERVICE PROVIDER IMMEDIATELY.

1. SAFETY PRECAUTIONS
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2. TROUBLESHOOTING

COMMON PROBLEMS

The following problems are not malfunctions and in most situations will not require repairs
require repairs.

Problem Possible Causes

The unit does not turn on when the ON/OFF button is 
pressed

The equipment has a 3-minute protection function that 
prevents the equipment from overloading. The unit 
cannot be restarted within three minutes of shutdown.
Cooling and heating models: If the operation and PRE-
DEF (Preheat/Defrost) indicator lights are illuminated, 
the outdoor temperature is too cold and the unit's anti-
cold is activated to defrost the unit.

On cooling only models: If the "Fan Only" indicator is lit, 
the outdoor temperature is too cold and the unit's anti-
freeze protection is activated to defrost the unit.

The unit switches from COOL/HEAT mode to
COOL/HEAT mode to FAN mode

The unit can change its setting to prevent frost from 
forming on the unit. Once the temperature rises, the 
unit starts operating again in the previously selected 
mode.
The set temperature has been reached, at which time 
the unit shuts down the compressor. The unit will 
continue to operate when the temperature fluctuates 
again.

The indoor unit emits white mist.
In humid regions, a large temperature difference 
between the room air and the air conditioner can 
cause white mist.

Both indoor and outdoor equipment emit
white mist.

When the equipment is restarted in HEAT mode after 
defrosting, white mist may be emitted due to the 
humidity generated by the defrosting process
defrosting

The indoor equipment makes noises.

A rushing air sound may be produced when the grille 
resets its position.
A squeaking sound is heard when the system is Off or 
in Cool mode. The noise is also heard when the drain 
pump (optional) is running.
A squeaking noise may occur after running the unit in 
HEAT mode due to expansion and contraction of the 
plastic parts of the unit.

Both indoor and outdoor equipment
produce noises.

Low hiss during operation: This is normal and is 
caused by refrigerant gas flowing through the indoor 
and outdoor equipment.
Low hiss when the system starts, has simply stopped 
operating or is defrosting: This is normal and is caused 
by refrigerant gas flowing through the indoor and 
outdoor equipment
defrosting: This noise is normal and is caused by the 
refrigerant gas stopping or
stops or changes direction.
Squeaking sound: The normal expansion and 
contraction of the plastic parts and the refrigerant gas
metal parts caused by temperature changes during 
operation can cause squeaking noises
squeaking noises.

External equipment makes noises. The equipment will emit different sounds depending 
on its current operation mode.
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Dust comes out of the indoor or outdoor equipment.

The equipment may accumulate dust during extended 
periods of inactivity, which will be emitted when the 
equipment is turned on. This can be mitigated by 
covering the
equipment during long periods of inactivity.

The equipment emits a foul odor.

The equipment can absorb ambient odors (such as 
furniture, cooking, cigarettes etc.) that will be emitted 
during operations.
Equipment filters have become moldy and should be 
cleaned. Contact a professional technician directly for 
replacement.

The fan of the outdoor unit does not work. During operation, the fan speed is controlled to 
optimize product operation.

When a problem occurs, check the following points before contacting a repair company.

Problem Possible Causes Solution

Poor cooling performance.

The temperature setting may be
higher than the ambient temperature
ambient temperature.

Lower the temperature setting.

Heat exchanger of indoor or outdoor
or outdoor equipment heat exchanger 
is dirty
dirty.

Contact a professional technician directly
a professional technician to replace the heat 
exchanger
heat exchanger

The air filter is dirty. Contact a professional technician directly
professional to replace the air filter.

The air inlet or outlet of any of the
any of the equipment is blocked
blocked.

Turn the equipment off, remove the blockage 
and turn it back on
power back on.

Doors and windows are open. All doors and windows must be closed during 
use.

Sunlight generates excessive heat. Close windows and curtains during periods of
periods of heat or bright sunshine.

There are too many heat sources in the 
room (people, computers, electronics 
etc.).

Reduce the number of heat sources.

There is too little Refrigerant due to
leaks or prolonged use.

Contact a professional technician directly
professional to perform the repair.

Equipment does not work.

Power failure. Wait for power to be restored.

Power is off Turn on the power.
The batteries in the remote control
are exhausted. Replace the batteries.

The equipment's 3-minute protection 
has been activated
3 minutes protection has been 
activated.

Wait three minutes after restarting
the equipment.

The timer is activated. Turn off the timer.

The unit starts
and stops frequently
frequently.

There is too much or too little
refrigerant in the system.

Contact a professional technician directly
professional to perform the repair.

Incompressible gas or moisture has 
been introduced into the system.

Contact a professional technician directly
professional to perform the repair.

The system circuit is broken
locked

Contact a professional technician directly
professional to perform the repair.

The compressor is broken. Contact a professional technician directly
the system circuit is broken

Voltage is too high or too low
too low. Install a pressure switch to regulate the voltage.

NOTE: If the problem persists, contact a local distributor or the nearest customer service center. Provide 
a detailed description of the equipment malfunction as well as the model number.

2. TROUBLESHOOTING
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2. TROUBLESHOOTING

Efficiency
poor heating
the heating system is not 
working properly.

Outside temperature is extremely low
extremely low. Use an auxiliary heating device.

Cold air is coming in through doors and 
windows
windows.

All doors and windows must be closed during 
use.

There is too little Refrigerant due to
leaks or prolonged use.

Contact a professional technician directly
professional to perform the repair.

The indicator lights
indicator lights follow
flashing.

The equipment may stop operating or continue to operate safely.

If the indicator lights continue to flash or error codes appear, wait about 10 minutes. The 
problem may resolve itself.

If not, disconnect the power and then reconnect it. Turn on the Power.

If the problem persists, disconnect the power and contact the nearest customer service 
center)

The error code
error code appears and starts
with the following letters in the
letters in the
display window of the
the indoor unit:
• E(x), P(x), F(x)
• EH(xx), EL(xx),
EC(xx)
• PH(xx), PL(xx),
PC(xx)

TROUBLESHOOTING THE WIRELESS REMOTE CONTROL

Problem Possible Causes Solution

Cannot change fan speed
fan speed.

Check if the
aUTO mode is selected.

In AUTO mode, the fan speed is 
automatically
in AUTO mode, the fan speed is 
automatically set and cannot be 
changed.

Check if the
dry mode is selected

In Dry mode, the Fan speed button 
does not function. The fan speed can 
only be changed in Cool, Fan and Heat 
modes.

The temperature display 
is off Check if Fan mode is selected. In Fan mode, the temperature cannot 

be adjusted.
The Sleep Timer 
disappears after a period 
of time
after a period of time

If the Sleep Timer function was 
activated, the operation may 
have been terminated.

The air conditioner will stop 
automatically at the programmed time 
and the indicator light will go out

The Timer On indicator
indicator disappears
after a period of time

If the Activation Timer function
function was activated,
the operation may have ended
finished.

The air conditioner will start 
automatically at the programmed time 
and the indicator light will go out.

There is no sound when 
the ON/OFF button is 
pressed.

Check if the remote control 
signal transmitter
check if the signal transmitter 
of the remote controller is 
correctly pointed towards the 
infrared signal receiver of the 
indoor unit.

Point the remote control directly at the 
receiver and press the ON/OFF button 
twice
ON/OFF button twice.

NOTE: If the problem persists after performing the above checks and diagnostics, 
immediately turn off the power and contact an authorized service center.
If the solution suggests contacting a professional technician, do not perform any operation and 
contact a professional technician directly.
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Accessories

The air conditioner is supplied with the following accessories. Use all installation parts and acces-
sories to install the air conditioner. Improper installation may result in water leakage, electric shock 
and fire, or cause equipment failure. Items not included with the air conditioner must be purchased 
separately.Air flows through the coils smoothly.

OPTIONAL ACCESSORIES
There are two types of remote controls: wired and wireless.
Select a remote control according to the customer's preferences and requirements and install it in a 
suitable location.
Refer to catalogs and technical literature for guidance on selecting a suitable remote control.

Name of the
accessories

Quantity
(pieces) Form Name of the

accessories
Quantity
(pieces) Form

Manual 2-4 Remote control (some 
models) 1

Refrigerant inlet/
outlet pipe pro-
tection cap

2
Connecting cable for 
display (2 m)
(some models)

1

Copper nut 2

Magnet ring (wrap elec-
trical wires S1 and S2 
(P and Q and E) around 
the magnet ring twice)
(some models)

1

S1 and S2 (P and Q and 
E)

Wired remote 
control (with 
packing)

1

Magnetic ring
(clip it on the connec-
tion cable between 
indoor unit and outdoor 
unit after installation).
(some models)

Varies 
accor-
ding to
model

Outlet pipe 
sleeve (some 
models)

1
Rubber cable protec-
tion ring (some mo-
dels)

1

Outlet pipe 
clamp (some 
models)
(some models)

1-2
(accor-
ding to

models) Display panel
*For testing only
(some models:
KJR-120G, KJR-120H)

1

Drainage gasket
and sealing ring 
(some models)

1

3. PRODUCT INSTALLATION
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DISPLAY PANEL

MANUAL button: This button selects the mode in the following order: AUTO, Forced Cooling, Off.

Forced cooling Mode: In forced cooling mode, the operation lamp flashes. The system will switch to AUTO 
after it has cooled with a high wind speed for 30 minutes. The remote control will be disabled during this 
operation.

Disabled Mode: When the display panel is turned off, the unit is turned off and the remote control is 
re-enabled.

OPERATING CONDITIONS

When the air conditioner is operated outside the following temperature ranges, certain safety protection 
features will be activated
safety protection features will activate and cause the unit to shut down.

Poor cooling 
performance
timer 

Receiver
infrared 

LED DISPLAY

Alarm indicatorPoor cooling performance 
operating receiver 

PRE-DEF indicator
(preheating/defrosting) indicator

Manual button

COOL mode HEAT mode DRY mode

Ambient temperature 17 °C-32 °C
(62 °F-90 °F)

0 °C-30 °C
(32 °F-86 °F)

10 °C-32 °C
(50 °F-90 °F)

Temperature in
outdoor environments

-15 °C-50 °C
(5 °F-122 °F)
(for models

with
with low-tem-
perature coo-
ling systems)

-20 °C-24 °C
(-4 °F-75 °F)

0 °C-50 °C
(32 °F-122 

°F)

Outdoor temperature
(for models with
tropical special)

0 °C-52 °C
(32 °F-126 °F)

-15 °C-24 °C
(5 °F-75 °F)

0 °C-52 °C
(32 °F-126 

°F)

FOR OUTDOOR UNITS WITH 
AUXILIARY ELECTRIC
AUXILIARY ELECTRIC HEA-
TER

When the temperature
outdoor temperature is below
0 °C (32°F), we strongly
that the equipment be plugged 
in
equipment is plugged in
at all times to ensure
ensure continuous trouble-free 
operation.

3. PRODUCT INSTALLATION
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FIXED SPEED TYPE

CONNECTION TUBE SIZE

Parts to be purchased separately. Consult your distributor for the proper tubing size for the unit you have 
purchased.

COOL mode HEAT mode DRY mode

Ambient temperature 17 °C-32 °C (62 °F-90 °F) 0 °C-30 °C (32 °F-86 °F) 10 °C-32 °C (50 °F-90 °F)

Temperature in
outdoor environments

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

-7 °C-24 °C
(19 °F-75 °F)

11 °C-43 °C (52 °F-109 °F)
-7 °C-43 °C (19 °F-109 °F)
(for models with low tem-
perature cooling systems)
(for models with low tem-
perature cooling systems)

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(for special tropical mo-

dels)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(for special tropical models)
(for special tropical models)

Name Size

Connecting piping 
assembly

Liquid side
ø 6, 35 (1/4 in)
ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12,7 (1/2 in)

Gas side

ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12, 7 (1/2 in)

ø 16 (5/8 in)
ø 19 (3/4 in)
ø 22 (7/8 in)

3. PRODUCT INSTALLATION
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INSTALLATION SUMMARY

Indoor unit installation 

Evacuate the system
refrigerant

Perform a leakage test
operating range

Install the drain pipe

Connect the wires

Install the outdoor unit

Connect the piping
refrigerant

1 2 3

MC MC

65

7

4

3. PRODUCT INSTALLATION
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NOTE ON ILLUSTRATIONS:
The illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your 
interior equipment may be slightly different. The actual shape will prevail.
Installation must be in accordance with local and national standard requirements. 
Installation may vary slightly depending on the area.

NOTE ON INSTALLATION:
The minimum distance of the refrigerant line connecting the indoor unit and outdoor unit 
is 3 meters.

1

4

3

5

7

2
4

1

3

6

2

orO

Air inlet Drain pipe Outdoor unit

Air outlet Connection pipe Electronic cabinet

4. PRODUCT OVERVIEW
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INDOOR UNIT INSTALLATION

1. SELECT THE INSTALLATION SITE

Suitable installation locations comply with the following standards:

For North America, models with a cooling capacity of 9000 Btu to 18000 Btu only apply to one room.

NO Install the unit in the following locations:

NOTE
Before installing the indoor unit, you must choose a suitable location.
The following are guidelines to help you choose a suitable location for the unit.

Sufficient space for installation 
and maintenance. 

The air inlet and outlet 
are not blocked.

There is sufficient space  
for plumbing and drain connection. 

Air flow can fill  
the whole room.

There is no direct radiation 
from the heaters.

The ceiling is horizontal and its structure can support the 
weight of the indoor unit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areas with oil drilling or fracking Enclosed spaces, such as closets

Coastal areas with high salt content in the air Kitchens using natural gas

Areas with caustic gases in the air, such as
hot springs

Areas where flammable materials or gases are 
stored

Areas with energy fluctuations, such as factories Areas with strong electromagnetic waves

Rooms with high humidity, such as bathrooms or 
laundries

4. PRODUCT OVERVIEW
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2. CONFIRM INSTALLATION DIMENSIONS

PLACE OF INSTALLATION
The distance between the mounted indoor unit must meet the specifications illustrated in the following 
diagram.

MAINTENANCE SPACE

(w
he

n 
th

er
e 

is
 n

o 
ce

ili
ng

)

>11.8 in (30 cm)

>9
0.

6 
in

 (2
30

 c
m

)

Floor

Service access Roof

BSide
right side 

Durable and durable ceiling

Indoor unit

>11.8 in (30 cm)>7.9 in (20 cm)

Floor

2) Wall mount

3.36-7.09 in (60-180 cm)

≥1
5.

7 
in

 (4
0 

cm
)

≥2
3.

6 
in

 (6
0 

cm
)

Le
ft

 s
id

e

>0.8 in (2 cm)

>0.8 in (2 cm)

Drive>7.9 in (20 cm) 11.8 in (30 cm)

Minimum recommended roof area for maintenance access (60x60 cm)

Return
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3. HANGING THE INDOOR UNIT

3.1. Refer to the following diagrams to locate the four positioning screw holes in the ceiling
 Be sure to mark the locations where you will drill the holes for the ceiling hooks.

4. PRODUCT OVERVIEW

MODEL
(Btu/h) Unit

Outline dimensions Aperture size
air outlet

Aperture size
return Air Outline

Size of the
mounted lug 

size

Size of the
fresh air inlet 

opening
A B C D E F G H I J K L

9/12
mm 700 200 450 506 537 152 599 186 741 360 92 113

Inch 27.6 7.9 17.7 19.9 21.1 6.0 23.6 7.3 29.2 14.2 3.6 4.4

18K
mm 700 245 750 795 527 178 592 212 740 640 100 126

Inch 27.6 9.6 29.5 31.3 20.7 7.0 23.3 8.3 29.1 25.2 3.9 5.0

24-30K
mm 1000 245 750 795 827 178 892 212 1040 640 100 126

Inch 39.4 9.6 29.5 31.3 32.6 7.0 35.1 8.3 40.9 25.2 3.9 5.0

36-42-48K
mm 1200 245 750 795 1027 178 1092 212 1240 640 100 126

Inch 47.2 9.6 29.5 31.3 40.4 7.0 43.0 8.3 48.8 25.2 3.9 5.0

55K
mm 1200 300 750 795 1027 233 1092 267 1240 640 125 160

Inch 47.2 11.8 29.5 31.3 40.4 9.2 43.0 10.5 48.8 25.2 4.9 6.3

G

View of the air outlet

Electronic control box

View of the opposite pipe View from above

Top

Bottom

Fresh air inlet

4 hanging 
brackets

Air outlet Air outlet

Air inlet view

Air inlet

25 drain pipe

25 drain  
connection pipe

Test port and  
test cap

Pipe side view

Air outlet

Air inlet

Liquid side
Gas side

Top

Top

Bottom

Bottom
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3.2 INSTALLATION GUIDELINES FOR ROOF BOLTS

1) WOOD
 Top foam mounting holes are used for auxiliary positioning bolts (if foam is damaged, actual 
lifting lug spacing will be standard).

Place the wood assembly across the ceiling joist, then install the auxiliary bolts 
beam, then install the hanging screw bolts.

2) New concrete bricks
Embed or embed the screws.

3) Original concrete bricks
Use an embedment screw bolt, crock and stick harness.

4) Steel roof beam structure
1. Install and use the steel angle support.

CAUTION
The unit body must be completely aligned with the orifice. Make sure the unit and the hole are the 
same size before proceeding

(Insertion by
insertion) 

(Insertion of the
sheet form) 

Steel bar
Insertion Screw

(Screw for hanging and embedding 
pipes)

Suspension screw

Angle of
steel support angle 

Screws
suspension 

screws 

Wood mounting

Ceiling beam
Roof

Suspension screws

Top foam Installation hole

4. PRODUCT OVERVIEW
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2. Install and position the piping and wiring after you have finished installing the main body 
body. When choosing where to start, determine the direction of the piping to be removed. 
Especially in cases where a ceiling is involved, align refrigerant piping, drain piping, and indoor 
and outdoor piping with their connection points before mounting the unit.

3. Install the suspension screws.
• Cut the ceiling joist.
• Reinforce the point where the cut has been made. Reinforce the ceiling beam.

4. After selecting an installation location, align the Refrigerant piping, drainage piping, as well as 
the interior and exterior 

after selecting an installation location, align refrigerant piping, drain piping, as well as indoor 
and outdoor wiring with their connection points before mounting the unit.

5. Drill 4 holes 10 cm (4") deep at the ceiling hook positions on the interior ceiling 
on the interior ceiling. Be sure to keep the drill at a 90° angle to the ceiling.

6. Secure the bolt with the washers and nuts provided.
7. Install the four suspension bolts.
8. Mount the indoor unit with at least two people to lift and secure it. Insert the 

the suspension bolts into the suspension holes of the unit. Secure them using the washers 
and nuts provided.

9. Mount the indoor unit on the suspension bolts with a block. Lay the indoor unit flat using a 
level indicator to prevent leakage.

NOTE:
Confirm that the minimum drain slope is equal to or greater than 1/100.

Anti-shock cushion

Washer

Suspension screw

Nut

Protruding part

4. PRODUCT OVERVIEW
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4. DUCT AND FITTING INSTALLATION
4.1 Duct

1. Install the filter (optional) according to the size of the air inlet.
2. Install the canvas tie between the body and the duct.
3. The air inlet and outlet ducts must be sufficiently spaced apart to allow the water pump to
be mounted
avoid short circuits in the air passage.
4. Connect the ductwork according to the following diagram:

4.2 Wall installation
The unit supports wall mounting, if the unit is purchased with pump and requires vertical mounting, please 
follow the steps below:
1. Remove the electrical control box cover, unplug the pump and water level switch terminals from the
main control board.
2. Disassemble the pump components.

3. Remove the 4 screws, rotate the water pump components 90° and reattach them to the main control
board to avoid short circuits in the air passage.

Air outlet Isolation 
cabinet Check hole

check hole Air dust filter
Air inlet
Duct

Grille

Isolation cabinet 
Connecting 
canvas 

 NOTE
1. The minimum length of the duct must be more than 1 m and fixed to the air inlet with screws
(applicable to the unit where the air inlet filter is not fixed with screws).
2. The air duct inlet must be installed with a grille, which must be fixed to the air duct with screws
with screws.
3. Do not place the weight of the connecting duct on the indoor unit.
4. When connecting the duct, use a non-flammable canvas tie to avoid vibrations.
5. Foam insulation should be wrapped outside the duct to prevent condensation. If the end user 
if desired, an inner layer can be added to the duct to reduce noise, if the end user requires it
end user requires it.
When the machine is wall mounted, the machine should be concealed mounting, and the air inlet and
outlet should be louvered, and the louver should be securely fastened with screws.

Ceiling mounting

4. PRODUCT OVERVIEW
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4. Install the pump components in the machine and connect the wiring harness.

5. FILTER INSTALLATION

1. Remove the vent panel and flange.

2. Change the mounting positions of the vent panel and air return flange.
3. When installing the filter screen, snap it onto the flange as illustrated in the following figure.

Ventilation 
panel

Return air 
flange

Return air 
flange

Return air 
flange

Return air 
flange

Return air 
flange

NOTE: All figures in this manual are for demonstration purposes only. The air conditioner you have 
purchased may be slightly different in design, although similar in shape.

4. PRODUCT OVERVIEW
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Fresh air duct gasket

6. FRESH AIR DUCT INSTALLATION

Dimensions:

7. MOTOR AND DRAIN PUMP MAINTENANCE

(Ventilated rear panel is used as an example)

8. WALL HOLE FOR CONNECTING PIPING

1. Determine the location of the wall hole based on the location of the outdoor unit.
2. Using a 65 mm (2.5 in) or 90 mm (3.54 in) drill bit (depending on models), drill a hole in the wall. Make
sure the hole is drilled at a slight downward angle so that the outer end of the hole is lower than the inner
end by about 12 mm (0.5 in). This will ensure proper water drainage.
3. Place the wall protector sleeve over the hole. This protects the edges of the hole and will help seal the
hole when the installation process is complete.

Ø100mm(3.93") Ø126mm(5.0")

MODEL
12-48k

Ø125mm(4.92") Ø160mm(6.3")

MODEL
48-60k

Ø92mm(3.62") Ø113mm(4.45")

MODEL
9-18k

Pump

Motor

Fan housing

Fan panel

1) Motor maintenance:
1. Remove the ventilated panel. 2. Remove the fan 
housing. 3. Disassemble the motor.

2) Pump maintenance:
1. Remove the four screws from the drain pump.
2. Unplug the pump power cable and water level 
switch cable.
3. Disassemble the pump.

4. PRODUCT OVERVIEW
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When drilling the hole in the wall, be sure to avoid cables, pipes and other sensitive components.

9. CONNECTING THE DRAIN HOSE

The drain hose is used to drain water from the unit. Improper installation can cause damage to the unit 
and property.

 CAUTION:

• Insulate all pipes to prevent condensation, which could lead to water damage.
• If the drain pipe is kinked or improperly installed, water may leak and cause the water level switch to
malfunction.
• In Heat mode, the outdoor unit will discharge water. Make sure the drain hose is positioned in a suitable
area to prevent water damage and slippage.
• DO NOT pull hard on the drain hose. This could disconnect it.

  12 mm/0,5 inch

(39-59”)
1-1.5m

Drain hose

Roof

Drain pipe
Connection port

Pipe closure

U-Tube

(Ceiling mounted)

(Wall mounted)

U-Tube

Tilt greater than 
1/50

Anti-siphon vent

Tilt greater than 
1/50
T-Vent
Drainage flap

T-Vent

Drainage flap

Insulation

Outside

Wall

Inside

4. PRODUCT OVERVIEW
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NOTE ON DRAIN PIPE INSTALLATION

• When using an extended drain pipe, tighten the inner connection with an additional protective tube. This 
will prevent it from loosening.
• The drain pipe must have a downward slope of at least 1/100 to prevent water from flowing back into the 
air conditioner.
• To prevent the pipe from sagging, space the hanging wires every 1-1.5 m (39-59").
• If the drain pipe outlet is higher than the body pumping joint, use a riser pipe for the indoor unit exhaust 
outlet. The riser pipe should not be installed more than 55 cm (21.7") from the ceiling tile. The distance 
between the unit and the riser pipe should be less than 7.9" (20 cm).
Improper installation may result in water backing up into the unit and flooding.
• To avoid air bubbles, keep the drain hose level or slightly tiled upward (<75 mm/3").

Installing the drain hose for pumped units

a Metal clamp (accessory)
b Drain hose (accessory)
c Drain riser pipe (25 mm nominal diameter and 32 mm outside diameter vinyl pipe) (field supply)
d Hanging rods (field supply)

NOTE: When connecting multiple drain pipes, install the pipes as shown in the illustration.

Units with pump

Units without pump

To check for water leaks
The procedure varies depending on whether the electrical wiring is already completed. If the electrical 
wiring is not yet complete, you will need to temporarily connect the user interface and power supply to the 
unit.

If the electrical wiring is not yet complete
1. Temporarily connect the electrical wiring.
2. Remove the switch box cover (a).
3. Connect the single-phase power supply (50 Hz, 230 V) to 
connections no. 1 and no. 2 of the terminal block for power supply 
and grounding.
4. Replace the switch box cover (a).

(mm)

ba

bad dc

0-55cm

(21.7”)

≥10cm
(4”)

4. PRODUCT OVERVIEW
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5. Switch on the power supply.
6. Start cooling operation.
7. Gradually pour approximately 1 L of water through the air discharge outlet and check for leaks.

a Water inlet
b Hand pump
c Water inlet cover
d Bucket (add water through water inlet)
e Maintenance drain outlet
f Refrigerant piping

8. Disconnect the power supply.
9. Disconnect electrical wiring.
10. Remove the control box cover.
11. Disconnect the power supply and ground.
12. Replace the control box cover.

After completion of electrical wiring

1. Start cooling operation.
2. Gradually pour approximately 1 l of water through the air discharge outlet and check for leaks.

f
b

c
e d

a

4. PRODUCT OVERVIEW
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INSTALL YOUR OUTDOOR UNIT

1. SELECT THE INSTALLATION SITE

NOTE: BEFORE INSTALLATION

Before installing the outdoor unit, you must choose a suitable location.
The following guidelines will help you choose a suitable location for the unit
location for the unit.

Suitable installation locations comply with the following standards:

NOTE
Install the unit according to local codes and regulations, which may vary slightly from region to region.

 CAUTION:

Special considerations for extreme weather conditions. If the unit is exposed to high winds:
Install the unit so that the exhaust fan is at a 90° angle to the wind direction. If necessary, construct a 
barrier in front of the unit to protect it from extremely high winds. See figures below.

If the unit is frequently exposed to heavy rain or snow:
Build a shelter on top of the unit to protect it from rain or snow. Be careful not to obstruct air flow around 
the unit.

If the unit is frequently exposed to salt air (seaside):
Use an outdoor unit specially designed to resist corrosion. Drain pipe installation for units with pump.

90° angle to wind direction
wind direction

Wind 
strong

Wind 
strong

Wind deflector
Shelter

Strong wind

Build a shelter
to protect the unit

 

60 cm (24")
above

Good air circulation
air circulation and
ventilation.

Protected from prolonged 
periods of direct sunlight 
or rain.

When snowfall is expected, take 
appropriate measures to prevent 
ice accumulation and damage to 
the coil.

Firm and solid: the
location can support
the unit and will not 
vibrate.

The noise from the unit
will not disturb other 
people other people.12" (30 cm)

to the left

200 cm (79")
front

60 cm (24")
to the right

12" (30 cm)
from the rear 
wall back wall

4. PRODUCT OVERVIEW
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DO NOT install the unit in the following locations: 

2. INSTALL THE DRAIN GASKET (HEAT PUMP UNIT ONLY)

Step 1:
Find out the hole in the base of the outdoor unit.

 Step 2:
• Place the rubber gasket on the end of the drain gasket that will be connected to the outdoor unit.
• Insert the drain gasket into the hole in the base of the unit. The drain gasket will snap into place.
• Connect a drain hose extension (not included) to the drain joint to redirect water from the unit during
heating mode.

  IN COLD CLIMATES

In cold climates, make sure the drain hose is as vertical as possible to ensure quick drainage of water. If 
the water drains too slowly, it may freeze in the hose and flood the unit.

 🚫 In a place exposed to large 
amounts of dust. 

 🚫 In a place exposed to an 
excessive amount of salt air.

 🚫 Near animals or plants that 
may be damaged by the hot 
air discharge. 

 🚫 Near any source of 
combustible gas.

 🚫 Near an obstacle blocking the 
air inlets and outlets. 

 🚫 Near a public road, crowded 
areas or where the noise 
from the unit may disturb 
other people.

Hole in the base of the 
outdoor unit

Sello

4. PRODUCT OVERVIEW
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W

H

W

H

D
A

B

Front view Top view(Unit: mm/inch)

5. REFRIGERANT PIPING CONNECTION

3. ANCHORING OUTDOOR UNIT

WARNING

When drilling concrete, it is recommended to wear eye protection at all times.

• The outdoor unit can be anchored to the floor or to a wall bracket with bolts (M10). Prepare the
installation base of the unit according to the dimensions given below.
• The following is a list of different sizes of outdoor units and the distance between their mounting
feet. Prepare the installation base of the unit according to the dimensions given below.

Outdoor unit types and specifications (split type outdoor unit)

Outdoor Unit Dimensions
W x H x D

Mounting
Mounting

Distance A Distance B
946 x 810 x 420 (37,24 x 31,9 x 16,53) 673 (26,5) 403 (15,87)
946 x 810 x 410 (37,24 x 31,9 x 16,14) 673 (26,5) 403 (15,87)
952 x 1333 x 410 (37,5 x 52,5 x 16,14) 634 (24,96) 404 (15,9)
952 x 1333 x 415 (37,5 x 52,5 x 16,34) 634 (24,96) 404 (15,9)

890 x 673 x 342 (35 x 26,5 x 13,46) 663 (26,1) 354 (13,94)
765 x 555 x 303 (30,1 x 21,8 x 11,9) 452 (17,8) 286 (11,3)
805 x 554 x 330 (31,7 x 21,8 x 12,9) 511 (20,1) 317 (12,5)
770 x 555 x 300 (30,3 x 21,8 x 11,8) 487 (19,2) 298 (11,7)

980 x 975 x 415 (38.58 x 38.39 x 16.34)" (38.58 x 
38.39 x 16.34)" (980 x 975 x 415) 616 (24,25) 397 (15,63)

980 x 975 x 410 (38.58 x 38.39 x16.14)" 616 (24,25) 397 (15,63)
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25 cm 9.8" 
or more 25 cm 9.8" 

or more 150 cm 59" 

or m
ore

60 cm 23.6" 

or m
ore

300 cm 118" 

or m
ore

Installation rows in series
The ratios between H, A and L are as follows.

NOTE:
H: Height of unit
L: Height of the wall behind the unit
A: Distance between unit and wall

L A

L ≤ H
L ≤ 1/2 H

25 cm/9.8" or 
more

1/2 H < L ≤ H
30 cm/11.8" or 
more

L ≤ H Cannot be installed

5. REFRIGERANT PIPING CONNECTION



OWNER’S AND INSTALLATION MANUAL DUCTS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS 

84

CAUTION

REFRIGERANT PIPING CONNECTION

When connecting refrigerant piping, DO NOT allow substances or gases other than the specified 
refrigerant to enter the unit. The presence of other gases or substances will reduce the capacity of the unit 
and may cause abnormally high pressure in the refrigeration cycle. This may cause explosions and injury.

NOTES ON PIPING LENGTH AND ELEVATION

Maximum length and drop height according to models. (Unit: m/ft)

Model type Capacity (Btu/h) Pipe Length Maximum drop height

North America, 
Australia and EU 
split type frequency 
conversion

<15K 25/82 10/32.8
≥15K - <24K 30/98.4 20/65.6
≥24K - <36K 50/164 25/82
≥36K - ≤60K 75/246 30/98.4

Other Split Type

12K 15/49 8/26
18K-24K 25/82 15/49
30K-36K 30/98.4 20/65.6
42K-60K 50/164 30/98.4

Ensure that the refrigerant piping length, number of elbows and drop height between indoor and outdoor 
units meet the requirements listed in the table opposite:

Oil trap

Gas Tube

Indoor unit / 
Outdoor unit

Indoor unit / 
Outdoor unit

Liquid pipeline

6m/20ft (unit 
<36000Btu/h) 10m/32.8ft 
(unit ≥36000Btu/h)

6m/20ft (unit <36000Btu/h) 
10m/32.8ft (unit ≥36000Btu/h)

Oil traps
If oil returns to the outdoor unit 
compressor, liquid compression or 
deterioration of the oil return may 
occur. Oil traps in the gas riser pipe 
can prevent this.

An oil trap should be installed 
every 6 m (20 ft) of suction riser. 
(unit <36000Btu/h) An oil trap 
should be installed every 10 m (30 
ft) of suction riser (unit ≥36000 
Btu/h).

5. REFRIGERANT PIPING CONNECTION
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pipe

Reamer

Point downward

Flare Nut

Copper pipe

CONNECTION INSTRUCTIONS: REFRIGERANT PIPING

• The bypass pipe must be installed horizontally. An angle of more than 10° may cause malfunction.
• DO NOT install the connecting piping until the indoor and outdoor units have been installed.
• Insulate both gas and liquid piping to prevent condensation.

Step 1: Cut piping

When preparing the Refrigerant piping, take special care to cut and flare it properly. This will ensure 
efficient operation and minimize the need for future maintenance.
• Measure the distance between the indoor and outdoor units.
• Using a pipe cutter, cut the pipe slightly longer than the measured distance.
• Make sure the pipe is cut at a perfect 90° angle.

DO NOT DEFORM THE PIPE WHILE CUTTING
Be very careful not to damage, dent or deform the pipe while cutting. This will drastically reduce heating

Step 2: Remove burrs
Burrs can affect the tight seal of the refrigerant pipe connection. They must be completely removed.
• Hold the tubing at a downward angle to prevent burrs from falling into the tubing.
• Using a reamer or deburring tool, remove all burrs from the cut section of pipe.

Step 3: Flaring the pipe ends

Proper flaring is essential to achieve a tight seal.

• After removing the burrs from the cut pipe, seal the ends with PVC tape to prevent foreign material
from entering the pipe.

• Coat the pipe with insulating material.
• Place flare nuts on both ends of the pipe.  Make sure they are facing the correct direction, as you will

not be able to place them or change their direction after flaring.
• Remove the PVC tape from the pipe ends when you are ready to perform the flaring work.

90°

5. REFRIGERANT PIPING CONNECTION

CAUTION

Oblique Rough Twisted
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Flared shape

pipe

• Clamp the flare from the end of the pipe. The end of the pipe should protrude from the flaring tool.

• Place the flaring tool in the mold.
• Turn the flaring tool handle clockwise until the pipe is completely flared.

PIPE EXTENSION BEYOND FLARED FORM

Pressure gauge Tightening 
torque

Flaring dimension (A) 
(Unit: mm/ Inch) Flared shape

Min. Max.
Ø 6,35 18-20 N.m

8.4/0.33 8.7/0.34
(Ø 1/4") (180-200kgf.cm)

Ø 9,52 32-39 N.m
13.2/0.52 13.5/0.53

(Ø 3/8") (320-390kgf.cm)

Ø 12,7 49-59 N.m
16.2/0.64 16.5/0.65

(Ø 1/2") (490-590kgf.cm)

Ø 16 57-71 N.m
19.2/0.76 19.7/0.78

(Ø 5/8") (570-710kgf.cm)

Ø 19 67-101 N.m
23.2/0.91 23.7/0.93

(Ø 3/4") (670-1010kgf.cm)

Ø 22 85-110 N.m
26.4/1.04 26.9/1.06

(Ø 7/8") (850-1100kgf.cm)

• Remove the flaring tool and flaring form, then inspect the end of the tubing for cracks or even
flaring.

Step 4: Connect the pipes

Connect the copper piping to the indoor unit first, then to the outdoor unit. Connect the low-pressure 
piping first, then the high-pressure piping.
When connecting the flare nuts, apply a thin layer of refrigerant oil to the flare ends of the pipes.
Align the center of the two pipes to be connected.
Tighten the flare nut by hand.
Using a wrench, hold the nut on the unit piping.
While holding the nut firmly, use a torque wrench to tighten the flare nut according to the torque values in 
the table above.

5. REFRIGERANT PIPING CONNECTION
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NOTICE

Use a wrench and torque wrench to connect or disconnect the piping from the unit.

Be sure to wrap the piping with insulation. Direct contact with bare tubing can cause burns or frostbite.

Minimum radius 10 cm (3.9")

After connecting the copper piping to the indoor unit, wrap the power cable, signal cable and piping with 
tape.

After connecting the copper piping to the indoor unit, wrap the power 
cable, signal cable and piping with tape.

E _ á ÖÖÉê

Minimum radius 10 cm (3.9")

5. REFRIGERANT PIPING CONNECTION

CAUTION
Make sure the tubing is securely connected. Over-
tightening may damage the bell mouth and under-
tightening may cause leakage.

WARNING
MINIMUM BEND RADIUS
Carefully bend the tubing on center according to the 
diagram below. DO NOT bend the tubing more than 
90° or more than 3 times.

WARNING
DO NOT intertwine the signal cable with other cables. While bundling these elements. DO NOT 
intertwine or cross the signal cable with any other wiring.
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• All wiring must comply with local and national electrical codes and must be installed by a certified 
electrician. All electrical connections must be made in accordance with the Electrical Wiring Diagram 
located on the indoor and outdoor unit panels.

• If there is a serious safety problem with the power supply, stop work immediately. Explain your 
reasoning to the customer and refuse to install the unit until the safety problem is properly resolved.

• The power supply voltage must be between 90 and 110 % of the rated voltage. Insufficient power 
supply may cause malfunction, electric shock or fire. 

• If you connect the power supply to fixed wiring, a surge protector and main power switch must be 
installed.

• If connecting power to fixed wiring, a switch or circuit breaker that disconnects all poles and has a 
contact separation of at least 1/8 inch (3mm) must be incorporated into the fixed wiring. The qualified 
technician must use an approved circuit breaker or switch.

• Connect the unit to an individual branch circuit outlet only. Do not connect another appliance to that 
outlet.

• Be sure to properly ground the air conditioner.
• Each wire must be securely connected. Loose wiring may cause the terminal to overheat, resulting in 

product malfunction and possible fire.
• Do not allow the wires to touch or rest against the refrigerant pipe, compressor or any moving parts 

inside the unit.
• If the unit has an auxiliary electric heater, it must be installed at least 1 meter (40 inches) away from 

any combustible material.
• To avoid electric shock, never touch electrical components shortly after the power supply has been 

turned off. After turning off the power, always wait 10 minutes or more before touching electrical 
components.

• Be sure not to cross electrical wiring with signal wiring. This can cause distortion and interference. 
The unit must be plugged into the main power outlet. Normally, the power supply should have an 
impedance of 32 ohms.

• No other equipment should be connected to the same power circuit.
• Connect the outside wires before connecting the inside wires.

NOTE ON THE AIR SWITCH
(A)
When the maximum current of the air conditioner is greater than 16A, an air switch or leakage protection 
switch with protective device (purchased separately) must be used. When the maximum current of the air 
conditioner is less than 16A, the air conditioner power cord should be equipped with a plug (purchased 
separately). In North America, the appliance must be wired according to NEC and CEC requirements.

WARNINGS
BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL OR 
WIRING WORK, TURN OFF THE MAIN POWER 
TO THE SYSTEM.

6. WIRING PRECAUTION

WARNING
BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL WORK, READ THESE REGULATIONS
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(A)

(C)

Air switch (purchased separately)

Air switch (purchased separately)

Outdoor unit power cables

Outdoor unit power cables

Outdoor unit power cables

Outdoor unit power cables

Connective cables for indoor and 
outdoor (purchased separately)

Outdoor unit

Outdoor unit

Indoor unit

Indoor unit

Air switch (purchased 
separately)

Air switch (purchased 
separately)

Air switch (purchased separately)

Connective cables for indoor and outdoor 
(purchased separately)

Indoor unit
Outer Unit

(B)

6. WIRING PRECAUTION
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(D) North America only

OUTDOOR UNIT WIRING

1. Prepare the cable for connection.
a. You must first choose the correct cable size. Be sure to use H07RN-F cables.

Minimum Cross Sectional Area of Power and Signal Cables (for reference)

Nominal Current of 
the Appliance (A)

Nominal Cross 
Sectional Area (mm2)

> 3 y ≤ 6 0.75
> 6 y ≤ 10 1
>10 y ≤16 1.5
>16 y ≤25 2.5
>25 y ≤32 4
>32 y ≤40 6

Air Switch
(purchased separately)

Outdoor unit power cables

Outdoor unit

Connecting wires for
indoor and outdoor
(purchased separately)

Indoor unit

Air switch (purchased 
separately)

6. WIRING PRECAUTION

NOTE: Illustrations are for explanatory purposes only. Your machine may be slightly different. 
The actual shape will prevail.

NOTE: In North America, choose the cable type according to local electrical codes and 
regulations.

WARNING  Before performing any electrical or wiring work, turn off the main power to the 
system.
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CHOOSING THE RIGHT WIRE SIZE 

The size of the required power cable, signal cable, fuse and circuit breaker is determined by the maximum 
current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on the side panel of the 
unit. Refer to this nameplate to select the correct cable, fuse or breaker.

NOTE: In North America, choose the correct wire size according to the minimum circuit ampacity indicated 
on the unit nameplate.
b. Using wire strippers, remove the rubber jacket from both ends of the signal cable to reveal
approximately 15cm (5.9 inches) of cable.
c. Strip insulation from the ends.
d. Using a cable crimper, crimp the U-shaped tabs on the ends.

NOTE: When connecting the wires, strictly follow the wiring diagram located inside the electrical box cover.

Remove the 2 screws attached on the front panel and side panel, then lower it to make the wiring 
connection (see figure of outdoor unit A).
Unscrew the electrical wiring cover and remove it (see figure of outdoor unit B).

3. Connect the U-shaped tabs to the terminals. Match the colors/labels on the wires to the labels on the
terminal block

match the colors/labels of the wires with the labels on the terminal block. Screw the U-shaped
u-shaped tab of each wire to its corresponding terminal.

4. Secure the cable with the cable clamp.
5. Insulate unused wires with insulating tape. Keep them away from any electrical or metal parts.
6. Reinstall the electrical control box cover.

Australian models
Prepare a wrench and a flat-blade screwdriver before performing the installation work.
1. Remove the two fixing screws and then remove the front panel.

2 Screws

Cover

Screw

Outdoor unit BOutdoor unit A

6. WIRING PRECAUTION



OWNER’S AND INSTALLATION MANUAL DUCTS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS 

92

2. Use a wrench and a flat-blade screwdriver to remove the two metal caps and then remove the debris.

3. Connect the power cable and the inner and outer connection cable. Secure the cable with the cable 
clamp.

4. The cable groups will be clamped with cable ties and fixed on the right side plate after connecting. The 
strong power cable group and weak power cable group shall be pulled out separately through the two 
detachable holes at the bottom of the right side plate and fastened with a locking connector as shown in 
the figure below.

WIRING THE INDOOR UNIT

1. Prepare the cable for connection
a. Using a wire stripper, strip the rubber jacket from both ends of the signal cable to expose about 15 cm 
(5.9") of cable.
b. Strip the insulation from the ends of the wires.
c. Using a cable crimper, crimp the U-connectors onto the cable ends.

6. WIRING PRECAUTION

2 Screws
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2. Remove the electrical control box cover from the indoor unit.
3. Connect the U-connectors to the terminals.
Match the colors/labels on the wires to the labels on the terminal block. Firmly screw the U-connector
of each wire to its corresponding terminal. Refer to the serial number and wiring diagram located on the
electrical control box cover.

  CAUTION:

• When connecting the wires, strictly follow the wiring diagram.
• The refrigerant circuit can become very hot. Keep the interconnecting cable away from the copper tube.

4. Clamp the cable with the cable clamp. The cable must not be loose or pull on the U-connectors.
5. The controller cable must be secured with the power cable in the same hole of the pressure clamp and
locked firmly.

NOTE:
For North American models, the cable must be routed through 
 the knockout in the electrical control box.

6. Replace the electrical box cover.
7. If the indoor unit is equipped with a display box, it must
be realistically installed in the electrical control box.

NOTE:
For North American models, the  
cable must be routed through the  
knockout in the electrical control box.

Control box

Wiring 
diagram

Wiring 
diagram

Fixing hole

Pass the strap through the 
hole in the magnetic ring to 
attach it to the cable

Electrical 
control box

Fixing hole Display box Electrical control 
box cover

Electrical 
control box

Display hole Electrical control 
box cover

6. WIRING PRECAUTION

Magnetic ring (if supplied and 
packaged with accessories)
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POWER SPECIFICATIONS (NOT APPLICABLE FOR NORTH AMERICA)

NOTE: 
Electrical auxiliary heating type circuit breaker/fuse needs to add more than 10A. The circuit breaker/fuse 
specification will be subject to the unit nameplate. (applicable to Australian model)

INDOOR POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

MODEL (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

VOLTAGE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

SWITCH DE
CIRCUIT BREAKER/FUSE 

(A)
25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODEL (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER

PHASE 3 phases 3 phases 3 phases 3 phases

VOLTAGE 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

SWITCH DE
CIRCUIT BREAKER/FUSE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

EXTERNAL POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

MODEL (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

VOLTAGE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT/FUSE
CIRCUIT BREAKER/FUSE 

(A)
25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODEL (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER

PHASE 3-phase 3-phase 3-phase 3-phase

VOLTAGE 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT/FUSE
CIRCUIT BREAKER/FUSE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

6. WIRING PRECAUTION
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INDEPENDENT POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

MODEL (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER SUPPLY
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
VOLTAGE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER SUPPLY
(outdoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
VOLTAGE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODEL (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER SUPPLY
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
VOLTAGE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER SUPPLY
(outdoor)

PHASE 3-phase 3-phase 3-phase 3-phase
VOLTAGE 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

INVERTER TYPE AIR CONDITIONER POWER SUPPLY SPECIFICATION

MODEL (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POWER SUPPLY
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
VOLTAGE 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER SUPPLY
(outdoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

VOLTAGE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE (A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

MODEL (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POWER SUPPLY
(indoor)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase
VOLTAGE 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

POWER SUPPLY
(outdoor)

PHASE 3-phase 3-phase 3-phase 3-phase
VOLTAGE 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE (A) 25/20 32/25 32/25 40/30

6. WIRING PRECAUTION
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PREPARATIONS AND PRECAUTIONS
Air and foreign matter in the refrigerant circuit can cause abnormal pressure increases, which can damage 
the air conditioner, reduce its efficiency and cause injury
abnormal pressure surges, which can damage the air conditioner, reduce its efficiency and cause injury. 
Use a vacuum pump and manifold pressure gauge to evacuate the refrigerant circuit, removing non-
condensable gas and moisture from the system.
Evacuation should be performed during initial installation and when relocating the unit.

BEFORE EVACUATING
Check to make sure that the connecting piping between the indoor and outdoor units is properly 
connected.
Check to make sure that all wiring is connected correctly.

EVACUATION INSTRUCTIONS
1. Connect the manifold pressure gauge charge hose to the service port on the outdoor unit low pressure 
valve.
2. Connect the manifold pressure gauge charge hose to the vacuum pump.
3. Open the Low Pressure side of the manifold pressure gauge. Keep the High Pressure side closed.
4. Power the vacuum pump to evacuate the system.
5. Run the vacuum for at least 15 minutes or until the Compound Gauge reads -76 cmHG (-105Pa).

6. Close the low pressure side of the pressure gauge
manifold pressure gauge and turn off the vacuum pump.
7. Wait 5 minutes and then verify that there has been no change in system pressure.
8. If there is a change in system pressure, refer to the Gas Leak Check section for information on how to 
check for leaks. If there is no change in system pressure, unscrew the packed valve cap (high pressure 
valve).
9. Insert the hex wrench into the packed valve (high pressure valve) and open the valve by turning the 
wrench 1/4 turn counterclockwise. Listen for gas coming out of the system and then close the valve after 
5 seconds.
10. Observe the Pressure Gauge for one minute to make sure there is no change in pressure. The Pressure 
Gauge should indicate a pressure slightly above atmospheric.
11. Remove the charging hose from the service port.
12. Using a hex wrench, fully open the high and low pressure valves.
13. Tighten the caps on all three valves (service port, high pressure, low pressure) by hand. You can further 
tighten with a torque wrench if necessary.

Compound 
gauge

Pressure 
gauge

Pressure gauge

High pressure valve

Pressure hose or 
charge hose

Charge 
hose Vacuum pump

Flare Nut

Cap
Valve body

Valve stem

Low pressure 
valve

Low pressure 
valve

-76 cmHg

7. AIR EVACUATION
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Some systems require additional charge depending on the length of the piping. The standard pipe length 
varies according to local regulations. For example, in North America, the standard pipe length is 25' (7.5 
m). In other areas, the standard pipe length is 16' (5 m). Refrigerant must be charged from the service port 
on the outdoor unit's low pressure valve. The additional refrigerant to be charged can be calculated using 
the following formula:
Liquid Side Diameter

Φ6,35 (1/4") Φ9,52 (3/8") Φ12,7 (1/2")

R22
(orifice pipe in the indoor 
unit):

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard pipe length) 
x 30g (0.32oZ)/m (ft.)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard pipe length) 
x 65g (0.69oZ)/m (ft.)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard length 
of pipe) x 115g 
(1.23oZ)/m (ft)

R22
(orifice pipe in outdoor unit):

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard of tubing) x 
15g (0.16oZ)/m (ft)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
(standard of tubing) x 
30 g (0.32oZ)/m (ft.)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
pipe standard) x 60g 
(0.64oZ)/m (ft)

R410A:
(orifice pipe in the indoor 
unit):

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
(standard of tubing) x 
30 g (0.32oZ)/m (ft.)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard pipe length) 
x 65g (0.69oZ)/m (ft.)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard length 
of pipe) x 115g 
(1.23oZ)/m (ft)

R410A:
(orifice pipe in outdoor unit):

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard of tubing) x 
15g (0.16oZ)/m (ft)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
(standard of tubing) x 
30 g (0.32oZ)/m (ft.)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard pipe length) 
x 65g (0.69oZ)/m (ft.)

R32:

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard of tubing) x 
12g (0.13oZ)/m (ft.)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard of tubing) x 
24g (0.26oZ)/m (ft)

(Total pipe 
length: standard 
pipe length) x 
30g (0.32oZ)/m 
(ft
standard of piping) x 
40g (0.42oZ)/m (ft)

Australia models only:

This unit contains factory charged refrigerant covering 20 m of refrigerant piping and no additional 
refrigerant charge is required at the installation site for an installation with up to 20 m of refrigerant piping. 
When the refrigerant piping exceeds 20 m, additionally charge an amount calculated from the pipe length 
and the above table for the portion exceeding 20 m.
If an existing piping system is used, the required refrigerant charge volume will vary depending on the size 
of the liquid piping.
Formula for calculating the additional refrigerant volume required:

8. NOTE ON REFRIGERANT ADDITION

CAUTION
DO NOT mix different Refrigerant types.
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Additional charge volume (kg) = {Main length (m) - Factory charged volume 20 (m)} x 0.03 (kg/m)
Be sure to remove the amount of additional refrigerant according to the nameplate rated charge (under 5 
m refrigerant piping) under market or government verification tests.

Before the function test

A test run should be performed after the entire system has been completely installed. Confirm the 
following points before performing the test:
a) Indoor and outdoor units are properly installed.
b) Piping and wiring are properly connected.
c) There are no obstructions near the inlet and outlet of the unit that could cause poor performance or 
product malfunction.
d) The refrigeration system does not leak.
e) The drainage system is unobstructed and drains to a safe place.
f) Heating insulation is properly installed.
g) The grounding cables are properly connected.
h) The length of piping and additional refrigerant capacity has been recorded.
i) The power supply voltage is correct for the air conditioner

Instructions for function test

1. Open the liquid and gas shut-off valves.
2. Power on the main switch and allow the unit to warm up.
3. Set the air conditioner to Cool mode.
4. For the indoor unit

a. Make sure that the remote controller and its buttons are working properly.
b. Check that the louvers move correctly and can be changed with the remote controller.
c. Check that the room temperature is registering correctly.
d. Make sure that the indicators on the remote control and the indoor unit display are working properly.
e. Make sure that the manual buttons on the indoor unit are working properly.
f. Check that the drainage system is unobstructed and drains smoothly.
g. Make sure that there are no abnormal vibrations or noises during operation.

5. For the outdoor unit
a.Check the cooling system for leaks.
b. Make sure that there are no abnormal vibrations or noises during operation.
c. Make sure that the wind, noise and water generated by the unit do not disturb your neighbors or pose 

a safety hazard.
6. Drainage test

a. Make sure that the drain flows smoothly. New buildings should perform this test before finishing the 
roof.

b. Remove the test cap. Add 2000 ml of water to the tank through the attached tube.
c. Turn on the main switch and run the air conditioner in Cool mode.
d. Listen to the sound of the drain pump to see if it makes any unusual noises.
e. Check to see if water is coming out. It may take up to a minute before the unit begins to drain, 

depending on the drain piping.
f. Make sure there are no leaks in any of the pipes.
g. Stop the air conditioner. Turn off the main power switch and replace the test cover.

9. FUNCTION TEST

CAUTION
Failure to perform the function test may result in damage to the unit, property damage or personal 
injury.

NOTE: If the unit malfunctions or does not operate according to your expectations, refer to 
the Troubleshooting section of the Owner's Manual before calling customer service.
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Instructions for packing and unpacking the unit:

Unpacking

Indoor unit:
1. Cut the packing tape.
2. Unpack the package.
3. Remove the packing cushion and packing support.
4. Remove the packing film.
5. Remove the accessories.
6. Lift the machine and place it in a horizontal position.

Outdoor unit
1. Cut the packing tape.
2. Remove the unit from the packaging.
3. Remove the foam from the unit.
4. Remove the packaging film from the unit.

Packing:

Indoor unit:
1. Place the indoor unit in the packing film.
2. Attach the accessories.
3. Place the packing cushion and packing support.
4. Place the indoor unit in the package.
5. Close the package and seal it.
6. Use the packing tape if necessary.

Outdoor unit:
1. Place the outdoor unit on the packing film.
2. Place the bottom foam in the box.
3. Place the outdoor unit in the packing, then place the top packing foam over the unit.
4. Close the package and seal it.
5. Use packing tape if necessary.

10. PACKING AND UNPACKING THE UNIT

NOTE: Retain all packing materials in case you may need them in the future.
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RETURNS
HTW will not accept returns of supplied and delivered goods, except in justified cases and authorized by HTW, where it 
is necessary that they are in perfect state of conservation, packaging and operation.
The written and numbered authorization for the reception of the merchandise in our premises will be essential and the 
postage originated by the mentioned return, will always be charged to the buyer.
If once inspected the material does not meet these requirements will be made a demerit of your credit that may be up 
to the total of the original value invoiced in the order.

WARRANTY

This warranty does not affect the rights available to the consumer under Royal Decree-Law 7/2021 of 27 April, trans-
posing directives of the European Union with reference to the defense of consumers and other applicable regulations.

In accordance with this decree, Gestión Integral de Almacenes, S.L., guarantees its products to the consumer for a 
period of 3 years for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the material.
 Unless proven otherwise, during the first 2 years, it is assumed that the lack of conformity existed at the time of sale, 
counting from the date of installation (made no later than 6 months after purchase), or failing that from the date of the 
purchase invoice. After these 2 years, any lack of conformity must be proven by the consumer.
The warranty is valid exclusively for products sold and installed in the country of purchase.
The Technical Assistance Service Authorized by Gestión Integral de Almacenes S. A. de C.V. is not responsible for any 
damage to the product.L is the only one authorized to carry out interventions during the warranty period. Any other 
intervention will result in the loss of warranty rights.
As indicated in the current legislation, an annual maintenance of the installation must be carried out, this being essen-
tial to maintain the commercial warranty rights.
Under no circumstances are incidents caused by the following covered: 

• Installation in breach of current legislation (RITE, refrigerant gases, electricity, CTE).
• Dimensioning and installation/assembly not complying with the instructions and recommendations written in 

this "Instruction Manual" or other installation defects and/or improper use (for example, incorrect installation 
of the drain or failure to carry out the required vacuum in the refrigerant gas installation).

• Handling of the product by unauthorized personnel.
• Use of non-original spare parts.
• Aggressive characteristics of the environment.
• Deterioration due to condensation or atmospheric agents, as well as erratic currents.
• Corrosion due to improper storage.
• Blows in transport not carried out at the company's expense.

WARRANTY CONDITIONS ON PRODUCTS 
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Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits et nous 
apprécions grandement la confiance que vous nous accordez.

La série Admira Plus Gainable est idéale pour le chauffage 
des habitations et des locaux commerciaux. Elle se distingue 
par ses dimensions compactes, ainsi que par le wifi intégré 
qui permet de contrôler l'équipement à distance. Nous 
disposons de puissances allant de 2,6 à 16 kW.

Nous avons préparé ce manuel avec le plus grand soin afin que 
vous puissiez tirer le meilleur parti de votre Gainable Admira 
Plus.
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NOTE
L'emplacement choisi pour l'installation de l'appareil doit faciliter le raccordement des 
conduites d'eau et des câbles et être exempt d'infiltrations d'eau, de vapeurs d'huile, de 
vapeur ou d'autres sources de chaleur. En outre, le bruit de l'unité et de l'air évacué ne 
doit pas influencer le milieu environnant.
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1 INTRODUCTION

1.1 CONDITIONS D'UTILISATION DE L'APPAREIL

Les consignes de sécurité suivantes ont pour but de prévenir les risques imprévus ou les dommages dus 
à une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et le produit à l'arrivée 
pour vous assurer que tout est intact et que l'appareil fonctionne en toute sécurité. Si vous constatez des 
dommages, veuillez contacter le détaillant ou le distributeur. Pour votre sécurité, il est interdit de modifier 
ou d'altérer l'appareil. Une utilisation non conforme peut entraîner des risques et la perte des droits à la 
garantie.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de mettre en service l'appareil et 
conservez-le à proximité du lieu d'installation ou de l'appareil afin de pouvoir le consulter 
ultérieurement.

AVERTISSEMENT
Le signal indique un danger de niveau 
moyen qui, s'il n'est pas évité, peut 
entraîner la mort ou des blessures 
graves.

ATTENTION
Le signe indique un danger de faible 
niveau qui, s'il n'est pas évité, peut 
entraîner des blessures mineures ou 
modérées.

AVERTISSEMENT
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de 
connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance (pays de l'UE).
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et 
de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions ou une surveillance concernant 
l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être 
surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (exigences de la norme CEI).

  AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION DU PRODUIT
• En cas de situation anormale (telle qu'une odeur de brûlé), éteindre immédiatement l'appareil et couper
l'alimentation électrique débranchez l'alimentation électrique. Appelez votre revendeur pour obtenir des
instructions sur la manière d'éviter les chocs électriques, les incendies ou les blessures.
• N' insérez pas de doigts, de bâtons ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Cela pourrait pro-
voquer cela peut entraîner des blessures, car le ventilateur peut tourner à grande vitesse.
• N' utilisez pas de sprays inflammables tels que la laque pour cheveux, le vernis ou la peinture à proxi-
mité de l'appareil. Cela pourrait provoquer un incendie ou une combustion cela pourrait provoquer un
incendie ou une combustion.
• Ne stockez pas d'essence ou de substances inflammables à proximité du climatiseur. Le gaz émis
pourrait s'accumuler autour de l'appareil et provoquer une explosion.
• Ne faitespas fonctionner le climatiseur dans une pièce humide, telle qu'une salle de bains ou une buan-
derie la salle de bains ou la buanderie. Une trop grande exposition à l'eau peut provoquer un court-circuit
dans les composants électriques.
• N' exposez pas votre corps directement à l'air frais pendant une période prolongée.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec le climatiseur. Les enfants doivent être surveillés en permanence
lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
• Si le climatiseur est utilisé avec des brûleurs ou d'autres appareils de chauffage, ventilez bien la pièce
pour éviter toute surchauffe ventilez bien la pièce pour éviter le manque d'oxygène et l'accumulation de
monoxyde de carbone.
• Dans certains environnements fonctionnels, tels que les cuisines, les salles de serveurs, etc., il est
recommandé d'utiliser des climatiseurs spécialement conçus.
• Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance incorrects peuvent
entraîner des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie une installation, un réglage, une
modification, un entretien ou une maintenance incorrects peuvent entraîner des dommages matériels,
des blessures ou des pertes de vie. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur
professionnel agréé de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ou l'équivalent, par une
agence de service ou par le fournisseur de gaz.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant, son agent de service ou des personnes de
qualification similaire doivent le remplacer afin d'éviter tout dommage si le cordon d'alimentation est
endommagé, le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire doivent le
remplacer afin d'éviter tout risque.

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
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1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION
• Éteignez le climatiseur et coupez l'alimentation électrique s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
• Veillez à ce que l'eau de condensation puisse être évacuée sans entrave de l'appareil.
• Ne faites pas fonctionner le climatiseur avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc 
électrique.
• N' utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
• Ne montez pas sur l'équipement extérieur et n'y placez pas d'objets.
• Ne laissezpas les climatiseurs fonctionner pendant de longues périodes lorsque le climatiseur est en marche 

ne laissez pas les climatiseurs fonctionner pendant de longues périodes lorsque l'humidité est trop élevée ou 
lorsque les portes et les fenêtres restent ouvertes pendant de longues périodes.

• Comme pour tout équipement mécanique, le contact avec les bords tranchants de la tôle peut provoquer des 
blessures. Manipulez cet appareil avec précaution et portez des gants et des vêtements de protection.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

• Utilisez uniquement le cordon d'alimentation spécifié. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant ou son agent 

si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

• Le produit doit être correctement mis à la terre au moment de l'installation, sinon il doit être remplacé par le 
fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger un choc 
électrique pourrait se produire.
• Pour tous les travaux électriques, respectez toutes les règles et réglementations locales et nationales en matière 
de câblage, ainsi que le manuel d'installation. Branchez les fils solidement et serrez-les pour éviter que des 
forces extérieures n'endommagent le terminal. Des connexions électriques incorrectes peuvent provoquer une 
surchauffe et un incendie, ainsi qu'un choc électrique. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées 
conformément au schéma de connexion électrique situé sur les panneaux de l'unité intérieure et de l'unité 
extérieure.
• Tous les câbles doivent être correctement disposés afin de garantir que le couvercle de la carte de commande 
puisse être correctement fermé le couvercle du tableau de commande peut être correctement fermé. Si le 
couvercle du tableau de commande n'est pas correctement fermé, de la corrosion peut se produire et provoquer un 
échauffement des points de connexion des bornes, un incendie ou une électrocution.
• Si l'alimentation est connectée au câblage fixe, un dispositif de déconnexion omnipolaire doté d'un dispositif de 
déconnexion d'au moins 3,5 mm de diamètre doit être utilisé de déconnexion ayant un espace d'au moins 3 mm sur 
tous les pôles, et dont le courant de fuite ne peut dépasser 10 mA, le dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) 
ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA, et une déconnexion conforme aux 
réglementations de câblage, doit être incorporé au câblage fixe.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification 
similaire doivent le remplacer afin d'éviter d'endommager le câble d'alimentation si le câble d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire 
afin d'éviter tout risque.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION DU PRODUIT 
• L'installation doit être effectuée par un revendeur ou un spécialiste agréé. Une installation défectueuse 
peut entraîner une fuite d'eau, une électrocution ou un incendie.
• L'installation doit être effectuée conformément aux instructions d'installation. Une installation incorrecte 
peut entraîner des fuites d'eau, des chocs électriques ou un incendie. (en Amérique du Nord, l'installation 
doit être effectuée conformément aux exigences du NEC et du CEC par du personnel autorisé uniquement).
• Contactez un prestataire de services agréé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil. Cet appareil 
doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
• N'utilisez que les accessoires, pièces et éléments spécifiés pour l'installation. L'utilisation de pièces 
combustibles un câblage non conforme aux normes peut provoquer des fuites d'eau, des chocs électriques, 
des incendies et une défaillance de l'appareil.
• Installez l'appareil dans un endroit solide qui peut supporter le poids de l'appareil. Si l'emplacement choisi 
ne peut pas supporter le poids de l'appareil, ou si l'installation n'est pas effectuée correctement, l'appareil 
peut tomber et provoquer des blessures graves et des dommages.
• Installez la tuyauterie d'évacuation conformément aux instructions de ce manuel. Une mauvaise 
évacuation peut provoquer des dégâts d'eau à votre domicile et à vos biens.
• Pour les appareils dotés d'un chauffage électrique auxiliaire, n'installez pas l'appareil à moins d'un mètre 
de tout matériau combustible.
• N' installez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à des fuites de gaz combustible. Si du 
gaz combustible s'accumule autour de l'appareil, cela peut provoquer un incendie.
• Ne mettezpas l'appareil sous tension tant que tous les travaux ne sont pas terminés.
• Lorsque vous déplacez le climatiseur, faites appel à des techniciens expérimentés pour débrancher et 
réinstaller l'appareil.
• Pour savoir comment installer l'appareil sur son support, veuillez lire les informations détaillées dans les 
sections "Installation de l'unité intérieure" et "Installation de l'unité extérieure".
• Risque de poids excessif - Faites appel à deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.
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1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN
• Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.  Sinon, vous risquez de vous
électrocuter.
• Ne nettoyez pas le climatiseur avec des quantités excessives d'eau.
• Ne nettoyez pas le climatiseur avec des produits de nettoyage combustibles. Le de produits de
nettoyage combustibles peut provoquer un incendie ou une déformation.

NOTE SUR LES SPÉCIFICATIONS DES FUSIBLES
• La carte de circuit imprimé (PCB) du climatiseur peut être conçue de manière à ce qu'elle ne soit
pas trop lourde

un fusible est fourni pour assurer la protection contre les surintensités. Ce fusible doit être rempla-
cé par un composant identique.

• Les spécifications du fusible, si l'appareil en est équipé, sont imprimées sur la carte de circuit impri-
mé, les exemples sont T5A/250VAC et T10A/250VAC

NOTE SUR LES GAZ FLUORÉS (NON APPLICABLE AUX UNITÉS UTILISANT LE RÉ-
FRIGÉRANT R290) 
UTILISANT LE RÉFRIGÉRANT R290)

• Ce climatiseur contient des gaz à effet de serre fluorés.
Pour des informations spécifiques sur le type de gaz et la quantité, reportez-vous à l'étiquette
appropriée sur l'équipement lui-même ou au "Manuel du propriétaire - Fiche technique du produit"
dans l'emballage de l'équipement extérieur. (Fiche technique du produit pour les produits de l'UE
uniquement).

• L'installation, l'entretien et la réparation de cet appareil doivent être effectués par un technicien
agréé par un technicien certifié.
• La désinstallation et le recyclage du produit doivent être effectués par un technicien certifié.
• Lors de la vérification de l'étanchéité de l'équipement, il est fortement recommandé d'enregistrer
correctement toutes les vérifications il est fortement recommandé d'enregistrer correctement tous 
les contrôles.

POUR LES RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES
• Lorsqu'un Réfrigérant inflammable est utilisé, l'appareil doit être stocké dans un endroit bien
ventilé où le l'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé où la taille de la pièce corres-
pond à la surface de la pièce spécifiée pour le fonctionnement. Pour les modèles avec le Réfrigé-
rant R32, la taille minimale de la pièce est donnée sous la forme suivante :

Montage au plafond Fixation au mur

m (kg)Amin 
(m2) m (kg)Amin 

(m2)

≤ 2,503 ----- 4 ≤ 2,048 ------ 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,28 2,048 < m ≤ 2,2 4,58

2,6 < m ≤ 2,8 4,97 2,2 < m ≤ 2,4 5,45

2,8 < m ≤ 3,0 5,70 2,4 < m ≤ 2,6 6,40

3,0 < m ≤ 3,2 6,49 2,6 < m ≤ 2,8 7,42

3,2 < m ≤ 3,4 7,32 2,8 < m ≤ 3,0 8,52

3,4 < m ≤ 3,6 8,21 3,0 < m ≤ 3,2 9,69

3,6 < m ≤ 3,8 9,15 3,2 < m ≤ 3,4 11,0

3,8 < m ≤ 4,0 10,2 3,4 < m ≤ 3,6 12,3

4,0 < m ≤ 4,2 11,2 3,6 < m ≤ 3,8 13,7

4,2 < m ≤ 4,4 12,3 3,8 < m ≤ 4,0 15,2

4,4 < m ≤ 4,6 13,4 4,0 < m ≤ 4,2 16,7

4,6 < m ≤ 4,8 14,6 4,2 < m ≤ 4,4 18,4

4,8 < m ≤ 5,0 15,9 4,4 < m ≤ 4,6 20,0

5,0 < m ≤ 5,2 17,2 4,6 < m ≤ 4,8 21,8

5,2 < m ≤ 5,4 18,5 4,8 < m ≤ 5,0 23,7

5,4 < m ≤ 5,6 19,9 5,0 < m ≤ 5,2 25,6

5,6 < m ≤ 5,8 21,3 5,2 < m ≤ 5,4 27,6

5,8 < m ≤ 6,0 22,8 5,4 < m ≤ 5,6 29,7

5,6 < m ≤ 5,8 31,9

5,8 < m ≤ 6,0 34,1

Montage au plafond Fixation au mur

m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)

≤ 2,503 ---- 4 ≤ 2,048 ---- 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,32 2,048 < m ≤ 2,2 ----- 4,62

2,6 < m ≤ 2,8 5,01 2,2 < m ≤ 2,4 5,50

2,8 < m ≤ 3,0 5,75 2,4 < m ≤ 2,6 6,45

3,0 < m ≤ 3,2 6,54 2,6 < m ≤ 2,8 7,48

3,2 < m ≤ 3,4 7,38 2,8 < m ≤ 3,0 8,59

3,4 < m ≤ 3,6 8,28 3,0 < m ≤ 3,2 9,77

3,6 < m ≤ 3,8 9,22 3,2 < m ≤ 3,4 11,1

3,8 < m ≤ 4,0 10,3 3,4 < m ≤ 3,6 12,4

4,0 < m ≤ 4,2 11,3 3,6 < m ≤ 3,8 13,8

4,2 < m ≤ 4,4 12,4 3,8 < m ≤ 4,0 15,3

4,4 < m ≤ 4,6 13,6 4,0 < m ≤ 4,2 16,9

4,6 < m ≤ 4,8 14,8 4,2 < m ≤ 4,4 18,5

4,8 < m ≤ 5,0 16,0 4,4 < m ≤ 4,6 20,2

5,0 < m ≤ 5,2 17,3 4,6 < m ≤ 4,8 22,0

5,2 < m ≤ 5,4 18,7 4,8 < m ≤ 5,0 23,9

5,4 < m ≤ 5,6 20,1 5,0 < m ≤ 5,2 25,8

5,6 < m ≤ 5,8 21,5 5,2 < m ≤ 5,4 27,9

5,8 < m ≤ 6,0 23,0 5,4 < m ≤ 5,6 29,9

5,6 < m ≤ 5,8 32,1

5,8 < m ≤ 6,0 34,4

(1) Exigences de la norme CEI (uniquement applicable à la norme CEI 
60335-2-40 : 2018).

(2) La norme EN s'applique dans les régions suivantes Union européenne, 
AELE (sauf la Suisse), Royaume-Uni, Turquie (uniquement applicable à la 
norme EN 60335-2-40 : 2003 et à la norme CEI 60335-2-40 : 2013).
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 ATTENTION :

m : La quantité de réfrigérant représentée par "m" dans le tableau est la somme de la charge nominale 
indiquée sur la plaque signalétique et de la quantité supplémentaire de réfrigérant mentionnée dans le 
mode d'emploi.

NOTE SUR L'AJOUT DE RÉFRIGÉRANT.

Amin: Surface minimale.

• Les raccords mécaniques réutilisables et les joints évasés ne sont pas autorisés à l'intérieur
(exigences EN).

• Les connecteurs mécaniques utilisés à l'intérieur doivent avoir une résistance maximale de 3 g/an
à 25 % de la pression maximale admissible. Lorsque les connecteurs mécaniques sont réutilisés à
l'intérieur, les pièces d'étanchéité doivent être renouvelées. Lorsque des joints évasés sont réutilisés à
l'intérieur, la partie évasée doit être réusinée (exigences UL).

• Lorsque les connecteurs mécaniques sont réutilisés à l'intérieur, les pièces d'étanchéité doivent être
renouvelées.

• Lorsque des joints évasés sont réutilisés à l'intérieur, la partie évasée doit être remise à neuf
(exigences de la norme CEI). Les connecteurs mécaniques utilisés à l'intérieur doivent être conformes
à la norme ISO 14903.

DIRECTIVES EUROPÉENNES EN MATIÈRE D'ÉLIMINATION

Ce marquage sur un produit ou sa documentation indique que ses déchets électriques et 
ses déchets d'équipements électriques ne doivent pas être éliminés conformément à la 
directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques
les déchets électriques et les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être 
mélangés aux ordures ménagères.

Mise au rebut correcte de ce produit
{Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Cet appareil contient du Réfrigérant et d'autres matériaux potentiellement dangereux. Lors 
de la mise au rebut de cet appareil, une collecte et un traitement spéciaux sont exigés par la 
loi. Ne mettez pas ce produit au rebut avec les déchets ménagers non triés ou les déchets 
de collecte non triés. Les options suivantes s'offrent à vous lors de la mise au rebut de cet 
appareil :

• Déposer l'appareil dans les centres municipaux de collecte des déchets électroniques
désignés.
• Lors de l'achat d'un nouvel appareil, le détaillant reprend l'appareil gratuitement.
• Le fabricant recevra l'ancien appareil gratuitement.
• Vous pouvez vendre l'appareil à des ferrailleurs agréés.

AVIS SPÉCIAL

L'élimination de cet appareil dans la forêt ou dans d'autres milieux naturels met en danger 
votre santé et nuit à l'environnement. Les substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans la 
nappe phréatique et entrer dans la chaîne alimentaire.

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
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REMARQUE
La pression statique externe totale fonctionnelle maximale ne doit pas dépasser 0,80 in-H2O 
ou 200 Pa. Le débit d'air est considérablement réduit au-delà de 0,80 in-H2O ou 200 Pa. La 
conception du système doit tenir compte de l'augmentation de l'Endurance des filtres au fur et à 
mesure de leur encrassement.

NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

• ARRÊT toujours mettre le système de climatisation hors tension et déconnecter sa source 
d'alimentation avant de procéder au nettoyage mettez toujours le climatiseur hors tension et 
débranchez sa source d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
• Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'équipement. Vous pouvez utiliser 
un chiffon 
imbibé d'eau chaude pour le nettoyer si l'appareil est particulièrement sale.
• N'utilisez pas de produits chimiques ou de chiffons traités chimiquement pour nettoyer 
l'appareil.
• N'utilisez pas de benzène, de diluants pour peinture, de poudres à polir ou d'autres solvants 
pour nettoyer l'appareil ne pas utiliser de produits chimiques ou de chiffons traités chimique-
ment pour nettoyer l'appareil. Ils risquent de fissurer ou de déformer la surface en plastique.
• Avant de remplacer le filtre ou de le nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation 
électrique    -    avant de changer le filtre ou de le nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez 
l'alimentation électrique. Le démontage et l'entretien doivent être effectués par un technicien 
certifié.
• Lors du retrait du filtre, ne pas toucher les parties métalliques de l'équipement. Les bords 
tranchants de l'appareil les pièces métalliques peuvent se couper.
• N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait détruire l'isolation et 
provoquer un choc électrique cela pourrait détruire l'isolation et provoquer un choc électrique.
• N'exposez pas le filtre à la lumière directe du soleil pendant le séchage. Le filtre risquerait de 
se rétracter.
• L'entretien et le nettoyage de l'appareil intérieur doivent être effectués par un revendeur agréé 
ou une personne qualifiée par un revendeur agréé ou un prestataire de services agréé.
• Toute réparation de l'équipement extérieur doit être effectuée par un revendeur agréé ou un 
prestataire de services agréé par un revendeur agréé ou un prestataire de services agréé.
• Il ne peut pas être entretenu et nettoyé par l'utilisateur.

Pression statique nominale

MODÈLE 9-18K  30-36K 42-60K
PRESSION 0,10 IN-H2O (25 PA)  0,15 IN-H2O (37 PA)  0,20 IN-H2O (50 PA)

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
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ENTRETIEN DE VOTRE CLIMATISEUR

Entretien en cas d'inutilisation prolongée

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le climatiseur pendant une période prolongée, procédez comme suit :

Inspection d'entretien avant la saison

Après de longues périodes d'inutilisation ou avant des périodes d'utilisation fréquente, procédez 
comme suit :

Allumez le ventilateur jusqu'à ce 
que l'appareil soit complètement 

sec 

Éteignez l'appareil et débranchez-
le de la Courant 

Vérifiez qu'il n'y a pas de
fils endommagés Assurez-vous que rien ne bloque 

l'entrée et la sortie d'air
Assurez-vous que rien ne bloque 

l'entrée et la sortie d'air
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites 

NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

si l'une des conditions suivantes se présente, éteignez immédiatement l'appareil !

• Le cordon d'alimentation est endommagé ou anormalement chaud

• Odeurs de brûlé

• L'appareil émet des sons forts ou anormaux.

• Un fusible saute ou le disjoncteur se déclenche fréquemment

• De l'eau ou d'autres objets tombent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil

N'ESSAYEZ PAS DE LES RÉPARER VOUS-MÊME ! CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN PRESTA-
TAIRE DE SERVICES AGRÉÉ CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN PRESTATAIRE DE SERVICES 

AGRÉÉ.

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
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2. DÉPANNAGE

PROBLÈMES COURANTS

Les problèmes suivants ne sont pas des dysfonctionnements et, dans la plupart des cas, ne 
nécessitent pas de réparations nécessitent des réparations.

Problème Causes possibles

L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le 
bouton ON/OFF

L'appareil est doté d'une fonction de protection de 3 
minutes qui empêche la surcharge de l'appareil. L'appareil 
ne peut pas être redémarré dans les trois minutes qui 
suivent son arrêt.
Modèles de refroidissement et de chauffage : Si les 
voyants de fonctionnement et PRE-DEF (Préchauffage/
Dégivrage) sont allumés, la température extérieure est 
trop froide et l'anti-froid de l'appareil est activé pour 
dégivrer l'appareil.
Dans les modèles de refroidissement uniquement : Si le 
voyant "Fan Only" s'allume, la température extérieure est 
trop froide et la protection antigel de l'appareil est activée 
pour dégivrer l'appareil.

L'appareil passe du mode
L'appareil passe du mode COOL/HEAT au mode FAN

L'appareil peut modifier son réglage pour éviter la 
formation de givre sur l'appareil. Dès que la température 
remonte, l'appareil recommence à fonctionner dans le 
mode précédemment sélectionné.
Lorsque la température réglée est atteinte, l'appareil 
arrête le compresseur. L'appareil continue à fonctionner 
lorsque la température fluctue à nouveau.

L'appareil intérieur émet un brouillard blanc.
Dans les régions humides, une grande différence de 
température entre l'air ambiant et le climatiseur peut 
provoquer un brouillard blanc.

Les appareils intérieurs et extérieurs émettent
du brouillard blanc.

Lorsque l'appareil est redémarré en mode HEAT après un 
dégivrage, du brouillard blanc peut être émis en raison de 
l'humidité générée par le processus de dégivrage
processus de dégivrage

L'équipement intérieur émet des bruits.

Un bruit de bruissement d'air peut se produire lorsque la 
grille se remet en position.
Un grincement se fait entendre lorsque le système est 
éteint ou en mode Refroidissement. Ce bruit se produit 
également lorsque la pompe de vidange (en option) 
fonctionne.
Un grincement peut se produire après avoir fait 
fonctionner l'appareil en mode HEAT, en raison de 
l'expansion et de la contraction des pièces en plastique 
de l'appareil.

Les appareils intérieurs et extérieurs
produisent des bruits.

Faible sifflement pendant le fonctionnement : Ce 
phénomène est normal et est causé par le gaz réfrigérant 
qui circule dans les équipements intérieurs et extérieurs.
Faible sifflement lorsque le système démarre, s'est 
simplement arrêté de fonctionner ou est en cours de 
dégivrage : ce phénomène est normal et est causé par le 
gaz réfrigérant qui circule dans les équipements intérieurs 
et extérieurs le système est en cours de dégivrage : Ce 
bruit est normal et est causé par le gaz réfrigérant qui 
s'arrête ou change de direction s'arrête ou change de 
direction.
Grincement : expansion et contraction normales des 
pièces en plastique et du gaz réfrigérant
les pièces métalliques causées par les changements 
de température pendant le fonctionnement peuvent 
provoquer des bruits de grincement bruits de grincement.

L'équipement externe émet des bruits. L'appareil émet différents sons en fonction de son mode 
de fonctionnement.

De la poussière s'échappe de l'équipement intérieur ou 
extérieur.

L'équipement peut accumuler de la poussière pendant des 
périodes d'inactivité prolongées, qui sera émise lorsque 
l'équipement est allumé. Il est possible d'atténuer ce 
phénomène en couvrant l'équipement pendant les longues 
périodes d'inactivité.
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L'appareil dégage une mauvaise odeur.

L'équipement peut absorber les odeurs ambiantes (meubles, 
cuisine, cigarettes, etc.) qui seront émises pendant les 
opérations.

Les filtres de l'appareil sont moisis et doivent être nettoyés. 
Contactez directement un technicien professionnel pour les 
remplacer.

Le ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionne pas. Pendant le fonctionnement, la vitesse du ventilateur est 
contrôlée afin d'optimiser le fonctionnement du produit.

En cas de problème, vérifiez les points suivants avant de contacter un réparateur.

Problème Causes possibles Solution

Mauvaise performance de 
refroidissement.

Le réglage de la température peut être
le réglage de la température peut être 
supérieur à la température ambiante le 
réglage de la température est peut-être 
plus élevé que la température ambiante.

Réduisez le réglage de la température.

L'échangeur de chaleur de l'équipement 
intérieur ou extérieur est sale 
l'équipement intérieur ou extérieur est 
sale
sale.

Contactez directement un technicien 
professionnel pour remplacer l'échangeur de 
chaleur contactez directement un technicien 
professionnel pour remplacer l'échangeur de 
chaleur l'échangeur de chaleur

Le filtre à air est sale.
Contactez directement un technicien 
professionnel professionnel pour remplacer le 
filtre à air.

L'entrée ou la sortie d'air de l'un des
de l'équipement est bloquée bloquée.

Éteignez l'équipement, éliminez l'obstruction et 
rallumez-le allumé à nouveau.

Les portes et les fenêtres sont 
ouvertes.

Toutes les portes et fenêtres doivent être 
fermées pendant l'utilisation.

La lumière du soleil génère une chaleur 
excessive.

Fermez les fenêtres et les rideaux pendant 
les périodes de périodes de chaleur ou de fort 
ensoleillement.

Il y a trop de sources de chaleur dans la 
pièce (personnes, ordinateurs, appareils 
électroniques, etc.).

Réduire le nombre de sources de chaleur.

Il y a trop peu de Réfrigérant en raison 
de de fuites ou d'une utilisation 
prolongée.

Contactez directement un technicien 
professionnel attendez trois minutes après avoir 
redémarré l'appareil pour que le professionnel 
effectue la réparation.

L'équipement ne fonctionne pas.

Panne de courant. Attendez que le courant soit rétabli.

Le courant est coupé Mettez l'appareil sous tension.
Les piles de la télécommande
sont épuisées. Remplacer les piles.

La protection de 3 minutes de l'appareil 
a été activée la protection de 3 minutes 
a été activée.

Attendez trois minutes après le redémarrage 
l'appareil.

La minuterie est activée. Désactivez la minuterie.

L'appareil démarre
et s'arrête fréquemment
fréquemment.

Il y a trop ou pas assez de de 
Réfrigérant dans le système.

Contactez directement un technicien 
professionnel attendez trois minutes après avoir 
redémarré l'appareil pour que le professionnel 
effectue la réparation.

Un gaz incompressible ou de l'humidité 
a été introduit dans le système.

Contactez directement un technicien 
professionnel attendez trois minutes après avoir 
redémarré l'appareil pour que le professionnel 
effectue la réparation.

Le circuit du système est bloqué
bloqué

Contactez directement un technicien 
professionnel attendez trois minutes après avoir 
redémarré l'appareil pour que le professionnel 
effectue la réparation.

Le compresseur est en panne.
Contactez directement un technicien 
professionnel un professionnel pour effectuer la 
réparation

La tension est trop élevée ou
trop basse. Installer un pressostat pour réguler la tension.

REMARQUE : Si le problème persiste, contactez un revendeur local ou le centre de service après-vente 
le plus proche. Fournissez une description détaillée du dysfonctionnement de l'équipement ainsi que le 
numéro de modèle.

2. DÉPANNAGE
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2. DÉPANNAGE

Performance
système de chauffage
mauvais chauffage.

La température extérieure est
extrêmement basse. Utiliser un dispositif de chauffage auxiliaire.

L'air froid entre par les portes et les 
fenêtres fenêtres.

Toutes les portes et fenêtres doivent être 
fermées pendant l'utilisation.

Il y a trop peu de Réfrigérant en raison 
de
de fuites ou d'une utilisation prolongée.

Contactez directement un technicien 
professionnel
attendez trois minutes après avoir redémarré 
l'appareil pour que le professionnel effectue la 
réparation.

Les voyants
les voyants continuent à 
s'allumer en mode clignotent.

L'appareil peut s'arrêter de fonctionner ou continuer à fonctionner en toute sécurité.

Si les voyants continuent de clignoter ou si des codes d'erreur apparaissent, attendez 
environ 10 minutes. Le problème peut se résoudre de lui-même.

Si ce n'est pas le cas, débranchez l'appareil et rebranchez-le. Allumez à nouveau l'appareil.

Si le problème persiste, mettez l'appareil hors tension et contactez le centre de service 
après-vente le plus proche)

Le code d'erreur
apparaît et commence
par les lettres suivantes
lettres suivantes dans la
fenêtre d'affichage de l'unité 
intérieure l'unité intérieure :
• E(x), P(x), F(x)
• EH(xx), EL(xx), EC(xx)
• PH(xx), PL(xx), PC(xx)

DÉPANNAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Problème Causes possibles Solution

Impossible de modifier 
la vitesse du ventilateur 
vitesses de ventilateur.

Vérifier si la
le mode AUTO est sélectionné.

En mode AUTO, la vitesse du ventilateur 
est automatiquement réglée et ne peut pas 
être modifiée
en mode AUTO, la vitesse du ventilateur 
est réglée automatiquement et ne peut pas 
être modifiée.

Vérifier si la
mode sec sélectionné

En mode sec, la touche de vitesse du 
ventilateur ne fonctionne pas. La vitesse 
du ventilateur ne peut être modifiée qu'en 
modes Refroidissement, Ventilation et 
Chauffage.

L'affichage de la température 
est éteint

Vérifiez si le mode Ventilation est 
sélectionné.

En mode Ventilation, la température ne 
peut pas être réglée.

La minuterie de veille 
disparaît au bout d'un 
certain temps
après un certain temps

Si la fonction de mise en veille 
a été activée, il se peut que 
l'opération ait pris fin.

Le climatiseur s'arrête automatiquement à 
l'heure programmée et le témoin s'éteint

Le voyant Timer On
disparaît
après un certain temps

Si la fonction Minuterie d'activation
a été activée,
l'opération est peut-être terminée
est terminée.

Le climatiseur démarre automatiquement à 
l'heure programmée et le voyant s'éteint.

Aucun son n'est émis 
lorsque vous appuyez sur la 
touche ON/OFF.

Vérifiez si l'émetteur de signaux de 
la télécommande
l'émetteur de signaux de la 
télécommande est correctement 
orienté vers le récepteur de signaux 
infrarouges de l'unité intérieure.

Dirigez la télécommande directement vers 
le récepteur et appuyez deux fois sur la 
touche ON/OFF
Appuyez deux fois sur la touche ON/OFF.

REMARQUE : Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles et diagnostics ci-dessus, 
mettez immédiatement l'appareil hors tension et contactez un centre de service agréé.
Si la solution suggère de contacter un technicien professionnel, n'effectuez aucune opération et 
contactez directement un technicien professionnel.
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Accessoires

Le climatiseur est fourni avec les accessoires suivants. Utilisez toutes les pièces d'installation et 
tous les accessoires pour installer le climatiseur. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites 
d'eau, des chocs électriques et des incendies, ou provoquer une défaillance de l'équipement. Les 
articles qui ne sont pas fournis avec le climatiseur doivent être achetés séparément.l'air circule dans 
les serpentins en douceur.

ACCESSOIRES EN OPTION
Il existe deux types de télécommandes : avec ou sans fil.
Choisissez une télécommande en fonction des préférences et des exigences du client et installez-la à 
un endroit approprié.
Reportez-vous aux catalogues et à la documentation technique pour obtenir des conseils sur le choix 
d'une télécommande appropriée.

Nom du
accessoires

Quantité
(pièces) Formulaire Nom du

accessoires
Quantité
(pièces) Formulaire

Manuel 2-4 Télécommande (cer-
tains modèles) 1

Capuchon de 
protection de la 
conduite de ré-
frigérant entrée/
sortie

2
Câble de connexion 
pour l'écran (2 m)
(certains modèles)

1

Ecrou en cuivre 2

Anneau magnétique 
(enrouler les fils élec-
triques S1 et S2 (P et Q 
et E) autour de l'anneau 
magnétique deux fois)
(certains modèles)

1

S1 et S2 (P et Q et E)

Télécommande 
filaire (avec em-
ballage)

1

Anneau magnétique
(à clipser sur le câble 
de connexion entre 
l'unité intérieure et 
l'unité extérieure après 
l'installation).
(certains modèles)

Varie en 
fonction 

du
modèle

Manchon de 
tuyau de sortie 
(certains mo-
dèles)

1
Anneau de protection 
du câble en caoutchouc 
(certains modèles)

1

Collier de serra-
ge du tuyau de 
sortie (certains 
modèles)
(certains mo-
dèles)

1-2
(selon

modèles) Panneau d'affichage
*Pour les essais uni-
quement
(certains modèles :
KJR-120G, KJR-120H)

1

Joint de drainage
et bague d'étan-
chéité (certains 
modèles)

1

3. INSTALLATION DU PRODUIT
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PANNEAU D'AFFICHAGE

Bouton MANUEL : Ce bouton permet de sélectionner le mode dans l'ordre suivant : AUTO, Refroidissement 
forcé, Arrêt.

Mode de refroidissement forcé : En mode de refroidissement forcé, le témoin de fonctionnement clignote. 
Le système passe en mode AUTO après avoir été refroidi par un vent fort pendant 30 minutes. La télécom-
mande est désactivée pendant cette opération.

Mode désactivé : Lorsque le panneau d'affichage est éteint, l'unité est mise hors tension et la télécom-
mande est réactivée.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Lorsque le climatiseur est utilisé en dehors des plages de température suivantes, certains dispositifs de 
protection sont activés ces dispositifs de protection sont activés et entraînent l'arrêt de l'appareil.

Indicateur de
minuterie 

Récepteur
infrarouge 

AFFICHAGE 
LED

Indicateur d'alarmeIndicateur de
récepteur 

Indicateur PRE-DEF
indicateur (préchauffage/dégivrage)

Bouton manuel

Mode COOL Mode HEAT Mode DRY

Température ambiante 17 °C-32 °C
(62 °F-90 °F)

0 °C-30 °C
(32 °F-86 °F)

10 °C-32 °C
(50 °F-90 °F)

Température en
l'environnement extérieur

-15 °C-50 °C
(5 °F-122 °F)
(pour les mo-

dèles
avec système 
de Réfrigérant 

basse tempéra-
ture)

-20 °C-24 °C
(-4 °F-75 °F)

0 °C-50 °C
(32 °F-122 

°F)

Température extérieure
(pour les modèles
spéciale tropicale)

0 °C-52 °C
(32 °F-126 °F)

-15 °C-24 °C
(5 °F-75 °F)

0 °C-52 °C
(32 °F-126 

°F)

POUR LES UNITÉS EXTÉ-
RIEURES AVEC SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE
ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE

Lorsque la température
si la température extérieure 
est inférieure à 0 °C (32°F), 
nous recommandons forte-
ment fortement de brancher 
l'appareil l'équipement soit 
branché toujours branché 
afin de garantir d'assurer un 
fonctionnement continu et 
sans problème.

3. INSTALLATION DU PRODUIT
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TYPE DE VITESSE FIXE

TAILLE DU TUYAU DE RACCORDEMENT

Les pièces doivent être achetées séparément. Consultez votre revendeur pour connaître la taille de tuyau 
appropriée à l'appareil que vous avez acheté.
 

TAILLE DU TUBE DE RACCORDEMENT

Mode COOL Mode HEAT Mode DRY

Température ambiante 17 °C-32 °C (62 °F-90 °F) 0 °C-30 °C (32 °F-86 °F) 10 °C-32 °C (50 °F-90 °F)

Température en
l'environnement exté-

rieur

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

-7 °C-24 °C
(19 °F-75 °F)

11 °C-43 °C (52 °F-109 °F)
-7 °C-43 °C (19 °F-109 °F)

(pour les modèles avec sys-
tème de refroidissement à 

basse température)
(pour les modèles avec sys-
tème de refroidissement à 

basse température)

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(pour les modèles spéciaux 

tropicaux)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(pour les modèles tropicaux 

spéciaux)
(pour les modèles tropicaux 

spéciaux)

Nom Taille

Assemblage du tuyau 
de raccordement

Côté liquide
ø 6, 35 (1/4 in)
ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12,7 (1/2 in)

Côté gaz

ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12, 7 (1/2 in)

ø 16 (5/8 in)
ø 19 (3/4 in)
ø 22 (7/8 in)

3. INSTALLATION DU PRODUIT
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VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

Installation de l'unité intérieure 

Évacuer le système d'évacuation
refroidissement

Effectuer un test pour
plage de fonctionnement

Installer le tuyau d'évacuation

Raccordement des câbles

Installation de l'unité extérieure

Raccorder la tuyauterie
réfrigérant

1 2 3

MC MC

65

7

4

3. INSTALLATION DU PRODUIT
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NOTE SUR LES ILLUSTRATIONS :
Les illustrations de ce manuel ont un but explicatif. La forme réelle de votre équipement 
intérieur peut être légèrement différente. C'est la forme réelle qui prévaut.
L'installation doit être conforme aux exigences des normes locales et nationales. 
L'installation peut varier légèrement en fonction de la région.

NOTE SUR L'INSTALLATION :
La distance minimale de la conduite de réfrigérant reliant l'unité intérieure et l'unité 
extérieure est de 3 mètres.

1

4

3

5

7

2
4

1

3

6

2

orO

Entrée d'air Tuyau d'évacuation Unité extérieure

Sortie d'air Tuyau de raccordement Boîtier électronique

4. APERÇU DU PRODUIT
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INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

1. CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION

Les lieux d'installation appropriés sont conformes aux normes suivantes :

Pour l'Amérique du Nord, les modèles ayant une capacité de refroidissement de 9000 Btu à 18000 Btu ne 
s'appliquent qu'à une seule pièce.

NON Installez l'appareil dans les endroits suivants :

NOTE
Avant d'installer l'unité intérieure, vous devez choisir un emplacement approprié.
Vous trouverez ci-dessous des conseils pour vous aider à choisir un emplacement 
approprié pour l'appareil.

Espace suffisant pour l'insta-
llation et l'entretien. 

L'entrée et la sortie d'air ne 
sont pas bloquées.

Il y a suffisamment d'espace pour 
la tuyauterie et le raccordement à 
l'égout. 

Le flux d'air peut remplir toute 
la pièce.

Il n'y a pas de rayonnement direct des 
appareils de chauffage.

Le plafond est horizontal et sa structure peut su-
pporter le poids de l'unité intérieure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones de forage pétrolier ou de fracturation Espaces fermés, tels que les armoires

Zones côtières où la teneur en sel de l'air est élevée Cuisines utilisant du gaz naturel

Zones où l'air contient des gaz caustiques, telles 
que les sources chaudes

Les zones où sont stockés des matériaux ou des 
gaz inflammables

Les zones soumises à des fluctuations d'énergie, 
telles que les usines

Zones à fortes ondes électromagnétiques

Les pièces à forte humidité, telles que les salles de 
bains ou les laveries

4. APERÇU DU PRODUIT
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2. CONFIRMER LES DIMENSIONS DE L'INSTALLATION

EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION
La distance entre les unités intérieures montées doit être conforme aux spécifications illustrées dans le 
diagramme suivant.

ESPACE DE MAINTENANCE

(e
n 

l'a
bs

en
ce

 d
e 

pl
af

on
d)>11.8 in (30 cm)

>9
0.

6 
in

 (2
30

 c
m

)

Sol

Accès aux services Toit

BCôté droit
côté droit 

Plafond solide et durable

Unité intérieure

>11.8 in (30 cm)>7.9 in (20 cm)

Sol

2) Montage mural

3.36-7.09 in (60-180 cm)

≥1
5.

7 
in

 (4
0 

cm
)

≥2
3.

6 
in

 (6
0 

cm
)

Cô
té

 g
au

ch
e

>0,8 in (2 cm)

>0,8 in (2 cm)

Fourniture>7.9 in (20 cm) 11.8 in (30 cm)

Surface de plafond minimale recommandée pour l'accès à la maintenance (60x60 cm)

Retour

4. APERÇU DU PRODUIT
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3. SUSPENSION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

3.1. Reportez-vous aux schémas suivants pour localiser les quatre trous de vis de position-
nement au plafond. Veillez à marquer les emplacements où vous percerez les trous pour les
crochets de plafond.

4. APERÇU DU PRODUIT

G

Vue de la sortie d'air

Boîtier de commande 
électronique

Vue du tuyau opposé Vue du dessus

En haut

En bas

Prise d'air frais

4 supports de 
suspension

Sortie d'air Sortie d'air

Vue de l'entrée d'air

Entrée d'air

25 tuyau de 
vidange

25 tuyau de 
raccordement 

à l'égout

Orifice et bouchon 
de test

Vue du côté du tuyau

Sortie d'air

Entrée d'air

Côté liquide
Côté gaz

En haut

En haut

En bas

En bas

MODEL
(Btu/h) Unité

Dimensions extérieures
Taille de  

l'ouverture
air extrait

Taille de l'ouver-
ture

air de retour 
Dimensions

Taille de la
taille de la patte 

de fixation

Taille de la
ouverture d'en-
trée d'air frais

A B C D E F G H I J K L

9/12
mm 700 200 450 506 537 152 599 186 741 360 92 113

Pouces 27.6 7.9 17.7 19.9 21.1 6.0 23.6 7.3 29.2 14.2 3.6 4.4

18K
mm 700 245 750 795 527 178 592 212 740 640 100 126

Pouces 27.6 9.6 29.5 31.3 20.7 7.0 23.3 8.3 29.1 25.2 3.9 5.0

24-30K
mm 1000 245 750 795 827 178 892 212 1040 640 100 126

Pouces 39.4 9.6 29.5 31.3 32.6 7.0 35.1 8.3 40.9 25.2 3.9 5.0

36-42-
48K

mm 1200 245 750 795 1027 178 1092 212 1240 640 100 126

Pouces 47.2 9.6 29.5 31.3 40.4 7.0 43.0 8.3 48.8 25.2 3.9 5.0

55K
mm 1200 300 750 795 1027 233 1092 267 1240 640 125 160

Pouces 47.2 11.8 29.5 31.3 40.4 9.2 43.0 10.5 48.8 25.2 4.9 6.3
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3.2 DIRECTIVES D'INSTALLATION DES BOULONS DE TOIT

1) BOIS
 Les trous de montage dans la mousse supérieure sont utilisés pour les boulons de positionne-
ment auxiliaires (si la mousse est endommagée, l'espacement entre les œillets de levage réels 
sera standard).

Placez l'assemblage en bois en travers de la solive du plafond, puis installez les boulons 
auxiliaires 
placez l'assemblage de bois sur la poutrelle du plafond, puis installez les boulons de suspension.

2) Nouvelles briques en béton
Encastrez ou encastrez les vis.

3) Briques en béton d'origine
Utiliser un boulon à vis d'encastrement,
un crochet et un harnais à bâtons.

4) Structure de la charpente métallique
1. Installez et utilisez le support d'angle en acier.

ATTENTION
Le corps de l’appareil doit être complètement aligné avec l’orifice. Veillez à ce que l’unité assurez-vous 

que la taille du trou et celle de la poutre sont identiques avant de procéder

(Insertion par
insertion) 

(Insertion de la
de la feuille) 

Barre d'acier
Vis d'insertion

(Vis de suspension et d'encastrement 
des tubes)

Vis de suspension

Support en acier
angle de support en 
acier

Vis
vis de 

suspension 

Fixation en bois

Poutre de plafond
Toit

Vis de suspension

Mousse supérieure Trou d'installation

4. APERÇU DU PRODUIT
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2. Installer et positionner les tuyaux et les câbles une fois l'installation du corps principal termi-
née 

corps. Lorsque vous choisissez le point de départ, déterminez la direction des tuyaux à retirer. 
En particulier dans le cas d'un plafond, alignez les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d'évacua-
tion, les tuyaux intérieurs et extérieurs avec leurs points de connexion avant de monter l'unité.

3. Installez les vis de suspension.
• Coupez la poutre du plafond.
• Renforcez le point où la coupe a été effectuée. Renforcez la poutre du plafond.

4. Après avoir sélectionné un emplacement d'installation, alignez les tuyaux de Réfrigérant, les 
tuyaux d'évacuation, ainsi que les tuyaux intérieurs et extérieurs après avoir choisi un emplace-
ment d'installation, alignez les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d'évacuation, ainsi que le câblage 
intérieur et extérieur avec leurs points de connexion avant de monter l'unité.
5. Percez 4 trous de 10 cm (4") de profondeur aux emplacements des crochets de plafond sur 
le plafond intérieur sur le plafond intérieur. Veillez à maintenir la perceuse à un angle de 90° par 
rapport au plafond.
6. Fixez le boulon à l'aide des rondelles et des écrous fournis.
7. Installez les quatre boulons de suspension.
8. Montez l'unité intérieure avec au moins deux personnes pour la soulever et la fixer. Insérez les 

les boulons de suspension dans les trous de suspension de l'appareil. Fixez-les à l'aide des 
rondelles et des écrous fournis.

9. Montez l'unité intérieure sur les boulons de suspension à l'aide d'un bloc. Posez l'unité inté-
rieure à plat à l'aide d'un niveau pour éviter les fuites.

REMARQUE :
Vérifier que la pente minimale de l'écoulement est égale ou supérieure à 1/100.

Coussin anti-choc

Rondelle

Vis de suspension

Écrou

Partie saillante

4. APERÇU DU PRODUIT
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4. INSTALLATION DES GAINES ET DES RACCORDS
4.1 Gainable

1. Installer le filtre (en option) en fonction de la taille de l'entrée d'air.
2. Installer le lien en toile entre le corps et la gaine.
3. Les gaines d'entrée et de sortie d'air doivent être suffisamment espacées pour permettre le 
montage de la pompe à eau 
pour éviter les courts-circuits dans le passage d'air.
4. Raccordez les gaines conformément au schéma suivant :

4.2 Installation murale
L'unité peut être montée au mur. Si l'unité est achetée avec une pompe et nécessite un montage vertical, 
veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Retirez le couvercle du boîtier de commande électrique, débranchez les bornes de la pompe et de 
l'interrupteur de niveau d'eau de la carte de commande principale.
2. Démontez les composants de la pompe. 

3. Retirez les 4 vis, tournez les composants de la pompe à eau de 90° et remettez-les en place sur le 
tableau de commande principal
pour éviter les courts-circuits dans le passage d'air.

Sortie d'air Armoire 
d'isolation Trou de con-

trôle trou de 
contrôle 

Filtre à poussière d'air
Entrée d'air
Gainable

Grille

Armoire d'isolation 
Raccordement  
de la toileToile de raccorde-

ment 

 NOTE
1. La longueur minimale de la gaine doit être supérieure à 1 m et fixée à l'entrée d'air à l'aide de vis 
(applicable à l'unité où le filtre d'entrée d'air n'est pas fixé à l'aide de vis).
2. L'entrée du conduit d'air doit être installée avec une grille, qui doit être fixée au conduit d'air avec des 
vis la grille doit être fixée au conduit d'air à l'aide de vis.
3. Ne placez pas le poids de la Gainable sur l'unité intérieure.
4. Lors du raccordement de la gaine, utilisez un lien en toile ininflammable pour éviter les vibrations.
5. Un isolant en mousse doit être enveloppé à l'extérieur de la gaine pour éviter la condensation. Si 
l'utilisateur final si l'utilisateur final le souhaite, une couche intérieure peut être ajoutée au Gainable pour 
réduire le bruit, si l'utilisateur final l'exige si l'utilisateur final le souhaite, une couche intérieure peut être 
ajoutée à la gaine pour réduire le bruit.
Lorsque la machine est montée au mur, elle doit être encastrée, et l'entrée et la sortie d'air doivent être 
montées sur une grille, qui doit être solidement fixée à l'aide de vis.

Montage au plafond

4. APERÇU DU PRODUIT
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4. Installez les composants de la pompe dans la machine et connectez le faisceau de câbles.

5. INSTALLATION DU FILTRE

1. Retirez le panneau de ventilation et la bride.

2. Modifier les positions de montage du panneau de ventilation et de la bride de reprise d'air.
3. Lors de l'installation de la grille filtrante, fixez-la à la bride comme illustré dans la figure ci-dessous.

Panneau de 
de ventilation

Bride de repri-
se d'air

Bride de repri-
se d'air

Bride de repri-
se d'air

Bride de repri-
se d'air

Bride de  
reprise d'air

REMARQUE : Toutes les figures de ce manuel sont présentées à des fins de démonstration 
uniquement. Le climatiseur que vous avez acheté peut être légèrement différent dans sa 
conception, bien que sa forme soit similaire.

4. APERÇU DU PRODUIT
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Joint du conduit d'air frais

6. INSTALLATION DES GAINES D'AIR FRAIS 

Dimensions de l'appareil :

7. ENTRETIEN DU MOTEUR ET DE LA POMPE DE VIDANGE

(Le panneau arrière ventilé est utilisé à titre d'exemple)

8. TROU MURAL POUR LE TUYAU DE RACCORDEMENT

1. Déterminez l'emplacement du trou mural en fonction de l'emplacement de l'unité extérieure.
2. A l'aide d'une mèche de 65 mm (2,5 in) ou de 90 mm (3,54 in) (selon les modèles), percez un trou dans 
le mur. Veillez à ce que le trou soit légèrement incliné vers le bas, de sorte que l'extrémité extérieure du 
trou soit plus basse que l'extrémité intérieure d'environ 12 mm (0,5 in). Cela permet d'assurer une bonne 
évacuation de l'eau.
3. Placez le manchon de protection murale sur le trou. Ce joint protège les bords du trou et permet de 
sceller le trou une fois l'installation terminée.

Ø100mm(3.93") Ø126mm(5.0")

MODÈLE
12-48k

Ø125mm(4.92") Ø160mm(6.3")

MODÈLE
60k

Ø92mm(3.62") Ø113mm(4.45")

MODÈLE
9k

Pompe

Moteur

Boîtier du  
ventilateur
Panneau du 
ventilateur

1) Entretien du moteur :
1. Retirer le panneau ventilé. 
2. Retirer le boîtier du ventilateur. 
3. Démonter le moteur.

2) Entretien de la pompe :
1. Retirer les quatre vis de la pompe de vidange.
2. Débranchez le câble d'alimentation de la pompe et 
le câble de l'interrupteur de niveau d'eau.
3. Démonter la pompe.

4. APERÇU DU PRODUIT
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Lorsque vous percez le trou dans le mur, veillez à éviter les câbles, les tuyaux et autres composants 
sensibles.

9. RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE

Le tuyau de vidange sert à évacuer l'eau de l'appareil. Une mauvaise installation peut endommager 
l'appareil et les biens.

 ATTENTION :

• Isolez tous les tuyaux pour éviter la condensation, qui pourrait entraîner des dégâts des eaux.
• Si le tuyau de vidange est plié ou mal installé, de l'eau peut s'écouler et entraîner un dysfonctionnement 
de l'interrupteur de niveau d'eau.
• En mode chauffage, l'unité extérieure évacue de l'eau. Veillez à ce que le tuyau de vidange soit placé 
dans un endroit approprié afin d'éviter tout dommage causé par l'eau et tout glissement.
• NE tirez PAS fortement sur le tuyau de vidange. Cela pourrait le déconnecter.

  12 mm/0,5 inch

(39-59”)
1-1.5m

Tuyau de vidange

Toit

Tuyau d'évacuation
Orifice de raccordement

Joint de tuyau

Tube en U

(Montage au plafond)

(Montage mural)

Tube en U

Inclinaison su-
périeure à 1/50

Évent anti-si-
phon

Inclinaison su-
périeure à 1/50
Ventilation T
Volet d'évacua-
tion

Ventilation T

Volet d'évacuation

L'isolement

A l'extérieur

Paroi

A l'intérieur
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NOTE SUR L'INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION

• En cas d'utilisation d'un tuyau d'évacuation rallongé, serrez le raccord intérieur à l'aide d'un tube de 
protection supplémentaire. Cela l'empêchera de se desserrer.
• Le tuyau d'évacuation doit avoir une pente descendante d'au moins 1/100 pour empêcher l'eau de refluer 
dans le climatiseur.
• Pour éviter que le tuyau ne s'affaisse, espacez les fils de suspension tous les 1-1,5 m (39-59").
• Si la sortie du tuyau d'évacuation est plus haute que le joint de pompage du corps, utilisez un tuyau 
d'élévation pour la sortie d'évacuation de l'unité intérieure. La colonne montante ne doit pas être installée à 
plus de 55 cm de la dalle de plafond. La distance entre l'appareil et le tuyau d'élévation doit être inférieure 
à 20 cm (7,9").
Une installation incorrecte peut entraîner une remontée d'eau dans l'appareil et l'inonder.
• Pour éviter la formation de bulles d'air, le tuyau de vidange doit être de niveau ou légèrement incliné vers 
le haut (<75 mm).

Installation du tuyau de vidange pour les appareils à pompe

a Collier métallique (accessoire)
b Tuyau de vidange (accessoire)
c Tuyau d'évacuation (tuyau en vinyle de 25 mm de diamètre nominal, 32 mm de diamètre extérieur) 
(fourni sur site)
d Tiges de suspension (fournies sur site)

REMARQUE : Lors du raccordement de plusieurs tuyaux d'évacuation, installez les tuyaux comme indiqué 
sur l'illustration.

Unités avec pompe

Unités sans pompe

Pour vérifier s'il y a des fuites d'eau
La procédure varie selon que le câblage électrique est déjà terminé ou non. Si le câblage électrique 
n'est pas encore terminé, vous devez connecter temporairement l'interface utilisateur et l'alimentation 
électrique à l'unité.

Si le câblage électrique n'est pas encore terminé
1. Raccordez temporairement le câblage électrique.
2. Retirez le couvercle du boîtier de commutation (a).
3. Branchez l'alimentation électrique monophasée (50 Hz, 230 V) 
aux connexions #1 et #2 du bornier d'alimentation et de mise à la 
terre.
4. Remettre en place le couvercle de la boîte de commutation (a).

(mm)

ba

bad dc

0-55cm

(21.7”)

≥10cm
(4”)
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5. Mettez l'alimentation électrique sous tension.
6. Démarrer l'opération de refroidissement.
7. Versez progressivement environ 1 L d'eau par la sortie d'évacuation d'air et vérifiez l'absence de fuites.

a Entrée d'eau
b Pompe à main
c Couvercle de l'arrivée d'eau
d Seau (ajouter de l'eau par l'entrée d'eau)
e Sortie de vidange d'entretien
f Tuyaux du Réfrigérant

8. Débranchez l'alimentation électrique.
9. Débrancher le câblage électrique.
10. Retirer le couvercle du boîtier de commande.
11. Déconnecter l'alimentation électrique et la terre.
12. Remettre le couvercle de la boîte de commande en place.

Une fois le câblage électrique terminé

1. Démarrer le refroidissement.
2. Versez progressivement environ 1 litre d'eau par la sortie d'air et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

f
b

c
e d

a
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INSTALLEZ VOTRE UNITÉ EXTÉRIEURE

1. CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION

REMARQUE : AVANT L'INSTALLATION

Avant d'installer l'unité extérieure, vous devez choisir un emplacement approprié.
Les instructions suivantes vous aideront à choisir un emplacement approprié pour l'appareil
l'emplacement de l'appareil doit être choisi en fonction de la réglementation locale en vigueur.

Les lieux d'installation appropriés sont conformes aux normes suivantes :

NOTE
Installez l'appareil conformément aux codes et règlements locaux, qui peuvent varier légèrement d'une 
région à l'autre.

 ATTENTION :

Considérations particulières en cas de conditions météorologiques extrêmes. Si l'appareil est exposé à 
des vents violents :
Installez l'appareil de manière à ce que le ventilateur d'extraction forme un angle de 90° par rapport à 
la direction du vent. Si nécessaire, construisez une barrière devant l'appareil pour le protéger des vents 
extrêmement violents. Voir les figures ci-dessous.

Si l'appareil est fréquemment exposé à de fortes pluies ou à la neige :
Construisez un abri sur le dessus de l'appareil pour le protéger de la pluie ou de la neige. Veillez à ne pas 
obstruer la circulation de l'air autour de l'appareil.

Si l'appareil est fréquemment exposé à l'air salin (bord de mer) :
Utilisez un appareil extérieur spécialement conçu pour résister à la corrosion. Installation du tuyau 
d'évacuation pour les appareils avec pompe.

Angle de 90° par rapport à la
direction du vent

Vent 
fort

Vent 
fort

Déflecteur de vent
Abri

Vent fort

Construire un abri
pour protéger l'appareil

 

60 cm (24")
au-dessus de

Bonne circulation 
de l'air et ventila-
tion.

Protégé des périodes 
prolongées d'ensoleillement 
direct ou de pluie.

En cas de chute de neige, prendre 
les mesures nécessaires pour 
éviter la formation de glace et 
l'endommagement de la bobine.

Ferme et solide : l’empla-
cement peut supporter 
l’appareil et ne vibrera 
pas.

Le bruit de l'appareil
ne dérange pas les autres 
personnes30 cm (12")

à gauche

200 cm (79")
à l'opposé

60 cm (24")
à droite

30 cm (12")
de la paroi 
arrière
paroi arrière

4. APERÇU DU PRODUIT



GAINABLES 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

133

NE PAS installer l'appareil aux endroits suivants : 

2. INSTALLER LE JOINT DE VIDANGE (POMPE À CHALEUR UNIQUEMENT)

Étape 1 :
Repérez le trou à la base de l'unité extérieure.

 Étape 2 :
• Placez le joint en caoutchouc sur l'extrémité du joint de vidange à raccorder à l'unité extérieure.
• Insérez le joint de vidange dans le trou situé à la base de l'unité. Le joint de vidange s'enclenche.
• Raccordez une rallonge de tuyau de vidange (non fournie) au joint de vidange pour rediriger l'eau hors de 
l'appareil en mode chauffage.

  DANS LES CLIMATS FROIDS

Dans les climats froids, veillez à ce que le tuyau de vidange soit le plus vertical possible afin d'assurer une 
évacuation rapide de l'eau. Si l'eau s'écoule trop lentement, elle risque de geler dans le tuyau et d'inonder 
l'appareil.

 🚫 Dans un endroit exposé à 
de grandes quantités de 
poussière. 

 🚫 Dans un endroit exposé à une 
quantité excessive d'air salé.

 🚫 À proximité d'animaux ou de 
plantes susceptibles d'être 
endommagés par la décharge 
d'air chaud. 

 🚫 Près de toute source de gaz 
combustible.

 🚫 Près d'un obstacle bloquant 
les entrées et sorties d'air. 

 🚫 Près d'une voie publique, 
d'un lieu très fréquenté ou 
d'un endroit où le bruit de 
l'appareil peut déranger 
d'autres personnes.

Trou dans la base de 
l'unité extérieure 
unité extérieure

Sceller

4. APERÇU DU PRODUIT
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W

H

W

H

D
A

B

Vue de face Vue du dessus(Unité : mm/pouce)

5. RACCORDEMENT DU TUYAU DE RÉFRIGÉRANT

3. ANCRAGE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

 AVERTISSEMENT

Lorsque vous percez du béton, il est recommandé de porter une protection oculaire à tout moment.

• L'unité extérieure peut être fixée au sol ou à un support mural à l'aide de boulons (M10). Préparez 
la base d'installation de l'unité en fonction des dimensions indiquées ci-dessous.
• Voici une liste des différentes tailles d'unités extérieures et de la distance entre leurs pieds de 
fixation. Préparez la base d'installation de l'unité en fonction des dimensions indiquées ci-dessous.

Types d'unités extérieures et spécifications (unité extérieure de type split)

Dimensions de l'unité extérieure
L x H x P

Montage
Montage

Distance A Distance B
946 x 810 x 420 (37,24 x 31,9 x 16,53) 673 (26,5) 403 (15,87)
946 x 810 x 410 (37,24 x 31,9 x 16,14) 673 (26,5) 403 (15,87)
952 x 1333 x 410 (37,5 x 52,5 x 16,14) 634 (24,96) 404 (15,9)
952 x 1333 x 415 (37,5 x 52,5 x 16,34) 634 (24,96) 404 (15,9)

890 x 673 x 342 (35 x 26,5 x 13,46) 663 (26,1) 354 (13,94)
765 x 555 x 303 (30,1 x 21,8 x 11,9) 452 (17,8) 286 (11,3)
805 x 554 x 330 (31,7 x 21,8 x 12,9) 511 (20,1) 317 (12,5)
770 x 555 x 300 (30,3 x 21,8 x 11,8) 487 (19,2) 298 (11,7)

980 x 975 x 415 (38,58 x 38,39 x 16,34)" (38,58 x 
38,39 x 16,34)" (38,58 x 38,39 x 16,34)") 616 (24,25) 397 (15,63)

980 x 975 x 410 (38,58 x 38,39 x 16,14)" (Unité : 
mm/pouce) 616 (24,25) 397 (15,63)
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25 cm 9.8" 
ou plus 25 cm 9.8" 

ou plus 150 cm 59" 

ou plus

60 cm 23.6" 

ou plus

300 cm 118" 

ou plus

Rangées d'installation en série
Les rapports entre H, A et L sont les suivants.

REMARQUE :
H : Hauteur de l'appareil
L : Hauteur du mur derrière l'appareil
A : Distance entre l'appareil et le mur

L A

L ≤ H
L ≤ 1/2 H

25 cm/9.8" ou 
plus

1/2 H < L ≤ H
30 cm/11.8" ou 
plus

L ≤ H Ne peut être installé

5. RACCORDEMENT DU TUYAU DE RÉFRIGÉRANT
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ATTENTION

RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT

Lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigérant, NE PAS laisser des substances ou des gaz autres 
que le réfrigérant spécifié pénétrer dans l'unité. La présence d'autres gaz ou substances réduira la 
capacité de l'unité et peut provoquer une pression anormalement élevée dans le cycle du Réfrigérant. Cela 
peut provoquer des explosions et des blessures.

NOTES SUR LA LONGUEUR ET L'ÉLÉVATION DES TUYAUTERIES

Longueur et hauteur de chute maximales selon les modèles. (Unité : m/pied)

Type de modèle Capacité (Btu/h) Longueur du tuyau Hauteur de chute 
maximale

Amérique du Nord, 
Australie et UE 
- conversion de 
fréquence de type 
split

<15K 25/82 10/32.8
≥15K - <24K 30/98.4 20/65.6
≥24K - <36K 50/164 25/82
≥36K - ≤60K 75/246 30/98.4

Autre type de 
fractionnement

12K 15/49 8/26
18K-24K 25/82 15/49
30K-36K 30/98.4 20/65.6
42K-60K 50/164 30/98.4

Assurez-vous que la longueur de la tuyauterie de réfrigérant, le nombre de coudes et la hauteur de chute 
entre les unités intérieure et extérieure sont conformes aux exigences indiquées dans le tableau ci-contre :

Piège à huile

Tuyay à gaz

Unité intérieure / 
Unité extérieure

Unité intérieure / 
Unité extérieure

Tuyau liquide

6m/20ft (unité 
<36000Btu/h) 10m/32.8ft 
(unité ≥36000Btu/h)

6m/20ft (unité <36000Btu/h) 
10m/32.8ft (unité ≥36000Btu/h)

Pièges à huile
Si de l'huile retourne au 
compresseur depuis l'unité 
extérieure, il peut se produire une 
compression de liquide ou une 
détérioration du retour d'huile. Les 
pièges à huile placés dans le tuyau 
d'alimentation en gaz permettent 
d'éviter ce phénomène.

Un piège à huile doit être installé 
tous les 6 m (20 ft) de colonne 
montante d'aspiration. (unité 
<36000Btu/h) Un piège à huile doit 
être installé tous les 10 m (33 ft) 
de colonne montante d'aspiration 
(unité ≥36000 Btu/h).

5. RACCORDEMENT DU TUYAU DE RÉFRIGÉRANT
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Tuyau

Mèche

Pointage vers le bas

Écrou évasé

Tuyau en 
cuivre

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT : TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT

• Le tuyau de dérivation doit être installé horizontalement. Un angle de plus de 10° peut entraîner des 
dysfonctionnements.

• N'installez PAS la tuyauterie de raccordement avant d'avoir installé les unités intérieure et extérieure.
• Isoler les conduites de gaz et de liquide pour éviter la condensation.

Étape 1 : Couper la tuyauterie

Lors de la préparation des tuyaux de Réfrigérant, veillez tout particulièrement à les couper et à les évaser 
correctement. Cela garantira un fonctionnement efficace et minimisera les besoins d'entretien ultérieurs.
• Mesurez la distance entre les unités intérieure et extérieure.
• À l'aide d'un coupe-tube, coupez le tuyau à une longueur légèrement supérieure à la distance 
mesurée.
• Veillez à ce que le tuyau soit coupé à un angle parfait de 90°.

NE PAS DÉFORMER LE TUYAU LORS DE LA COUPE
Veillez à ne pas endommager, bosseler ou déformer le tuyau lors de la coupe. Cela réduira 
considérablement le chauffage

Étape 2 : Éliminer les bavures
Les bavures peuvent nuire à l'étanchéité de la connexion du tuyau de réfrigérant. Elles doivent être 
complètement éliminées.
• Tenez le tuyau à un angle inférieur pour éviter que les bavures ne tombent dans le tuyau.
• À l'aide d'un alésoir ou d'un outil d'ébavurage, éliminez toutes les bavures de la section de tuyau 
coupée.

Étape 3 : Évasement des extrémités du tuyau

Un évasement correct est essentiel pour obtenir un joint étanche.

• Après avoir enlevé les bavures du tuyau coupé, scellez les extrémités avec du ruban de PVC pour 
éviter que des matériaux étrangers ne pénètrent dans le tuyau.

• Enduisez le tuyau d'un matériau isolant.
• Placez les écrous évasés aux deux extrémités du tuyau.  Assurez-vous qu'ils sont orientés dans la 

bonne direction, car vous ne pourrez pas les ajuster ou changer leur direction après l'évasement.
• Retirez la bande de PVC des extrémités du tuyau lorsque vous êtes prêt à procéder à l'évasement.

5. RACCORDEMENT DU TUYAU DE RÉFRIGÉRANT

ATTENTION

90° Oblique Brut Torsadé
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Forme évasée

Tuyau

•  Fixez l'évasement à partir de l'extrémité du tuyau. L'extrémité du tuyau doit dépasser de 
l'évasement.

• Placez l'évaseur dans le moule.
• Tournez la poignée de l'évaseur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tuyau 
soit complètement évasé.

EXTENSION DU TUYAU AU DELÀ DE LA FORME ÉVASÉE

Manomètre Couple de 
serrage

Dimension de 
l'évasement (A) (Unité : 

mm/Inch) Forme évasée

Min. Max.
Ø 6,35 18-20 N.m

8.4/0.33 8.7/0.34
(Ø 1/4") (180-200kgf.cm)

Ø 9,52 32-39 N.m
13.2/0.52 13.5/0.53

(Ø 3/8") (320-390kgf.cm)

Ø 12,7 49-59 N.m
16.2/0.64 16.5/0.65

(Ø 1/2") (490-590kgf.cm)

Ø 16 57-71 N.m
19.2/0.76 19.7/0.78

(Ø 5/8") (570-710kgf.cm) (570-
710kgf.cm)

Ø 19 67-101 N.m
23.2/0.91 23.7/0.93

(Ø 3/4") (670-1010kgf.cm)

Ø 22 85-110 N.m
26.4/1.04 26.9/1.06

(Ø 7/8") (850-1100kgf.cm)

• Retirez l'outil d'évasement et le moule d'évasement, puis inspectez l'extrémité du tuyau pour 
vérifier qu'il n'y a pas de fissures ou que l'évasement n'est pas trop important.

Étape 4 : Raccordement des tuyaux

Raccordez d'abord la tuyauterie en cuivre à l'unité intérieure, puis à l'unité extérieure. Raccordez d'abord la 
tuyauterie basse pression, puis la tuyauterie haute pression.
Lors du raccordement des écrous évasés, appliquez une fine couche d'huile de réfrigération sur les 
extrémités évasées des tuyaux.
Alignez le centre des deux tuyaux à raccorder.
Serrez l'écrou évasé à la main.
À l'aide d'une clé, maintenez l'écrou sur la tuyauterie de l'unité.
Tout en maintenant fermement l'écrou, utilisez une clé dynamométrique pour serrer l'écrou évasé selon les 
valeurs de couple indiquées dans le tableau ci-dessus.

5. RACCORDEMENT DU TUYAU DE RÉFRIGÉRANT
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REMARQUE

Utilisez une clé à molette et une clé dynamométrique pour connecter ou déconnecter la tuyauterie de 
l'appareil.

Veillez à envelopper la tuyauterie d'un isolant. Le contact direct avec des tuyaux nus peut provoquer des 
brûlures ou des gelures.

Rayon minimum 10 cm (3.9")

Après avoir raccordé la tuyauterie en cuivre à l'unité intérieure, enveloppez le câble d'alimentation, le câble 
de signal et la tuyauterie avec du ruban adhésif.

Après avoir raccordé la tuyauterie en cuivre à l'unité intérieure, enveloppez le câble d'alimentation, le câble 
de signal et la tuyauterie avec du ruban adhésif.

E _ á ÖÖÉê

Rayon minimum 10 cm 
(3.9")

5. RACCORDEMENT DU TUYAU DE RÉFRIGÉRANT

ATTENTION
Veillez à ce que la tuyauterie soit solidement 
raccordée. Un serrage excessif peut endommager 
l'embouchure et un serrage insuffisant peut provoquer 
des fuites.

AVERTISSEMENT
RAYON DE COURBURE MINIMUM
Pliez soigneusement le tuyau par le centre 
conformément au diagramme ci-dessous. NE PAS 
plier le tuyau à plus de 90° ou plus de 3 fois.

AVERTISSEMENT
NE PAS entrelacer le câble de signal avec d'autres câbles. Lors de la mise en faisceau de ces 
éléments. NE PAS entrelacer ou croiser le câble de signal avec d'autres câbles.
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• Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques locaux et nationaux et doit être installé par 
un électricien certifié. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément au 
schéma de câblage électrique situé sur les panneaux des unités intérieure et extérieure.

• Si l'alimentation électrique pose un grave problème de sécurité, arrêtez immédiatement le travail. 
Expliquez votre raisonnement au client et refusez d'installer l'appareil tant que le problème de sécurité 
n'est pas correctement résolu.

• La tension d'alimentation doit être comprise entre 90 et 110 % de la tension nominale. Une 
alimentation électrique insuffisante peut entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique ou un 
incendie. 

• Si vous raccordez l'alimentation électrique à un câblage fixe, un parasurtenseur et un interrupteur 
principal doivent être installés.

• Si l'alimentation est raccordée à un câblage fixe, un interrupteur ou un disjoncteur déconnectant tous 
les pôles et présentant une séparation des contacts d'au moins 3 mm doit être incorporé au câblage 
fixe. Le technicien qualifié doit utiliser un disjoncteur ou un interrupteur homologué.

• Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant individuelle. Ne branchez pas d'autre appareil sur 
cette prise.

• Veillez à mettre correctement le climatiseur à la terre.
• Chaque fil doit être solidement connecté. Un câblage mal fixé peut entraîner une surchauffe de la 

borne, un dysfonctionnement du produit et un risque d'incendie.
• Ne laissez pas les fils toucher ou reposer contre le tuyau de Réfrigérant, le compresseur ou toute autre 

pièce mobile à l'intérieur de l'unité.
• Si l'appareil est équipé d'un chauffage électrique auxiliaire, celui-ci doit être installé à au moins 1 mètre 

(40 pouces) de tout matériau combustible.
• Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez jamais les composants électriques peu de temps 

après que l'alimentation a été coupée. Après avoir coupé l'alimentation, attendez toujours 10 minutes 
ou plus avant de toucher les composants électriques.

• Veillez à ne pas croiser les câbles électriques avec les câbles de signalisation. Cela pourrait provoquer 
des distorsions et des interférences. L'appareil doit être branché sur la prise de courant principale. 
Normalement, l'alimentation doit avoir une impédance de 32 ohms.

• Aucun autre appareil ne doit être branché sur le même circuit électrique.
• Branchez les fils extérieurs avant de brancher les fils intérieurs.

NOTE SUR LE COMMUTATEUR D'AIR
(A)
Lorsque le courant maximum du climatiseur dépasse 16A, un interrupteur à air ou un interrupteur de 
protection contre les fuites avec dispositif de protection (acheté séparément) doit être utilisé. Lorsque 
le courant maximum du climatiseur est inférieur à 16A, le cordon d'alimentation du climatiseur doit être 
équipé d'une fiche (achetée séparément). En Amérique du Nord, l'appareil doit être câblé conformément 
aux exigences du NEC et du CEC.

AVERTISSEMENT
AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL 
ÉLECTRIQUE OU DE CÂBLAGE, COUPEZ 
L'ALIMENTATION PRINCIPALE DU SYSTÈME.

6. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE

AVERTISSEMENT
AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL ÉLECTRIQUE, LISEZ CES RÉGLEMENTATIONS
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(A)

(C)

Commutateur d'air (acheté séparément)

Commutateur d'air (acheté séparément)

Câbles d'alimentation de l'unité 
extérieure

Câbles d'alimentation de 
l'unité extérieure

Câbles d'alimentation de 
l'unité extérieure

Câbles d'alimentation de l'unité 
extérieure

Câbles de connexion intérieurs et 
extérieurs (achetés séparément)

Unité extérieure

Unité extérieure

Unité intérieure

Unité 
intérieure

Commutateur d'air (acheté 
séparément)

Commutateur d'air (acheté 
séparément)

Commutateur d'air (acheté 
séparément)

Câbles de connexion intérieurs et extérieurs 
(achetés séparément)

Unité 
intérieure

Unité 
extérieure

(B)

6. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE
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(D) Amérique du Nord uniquement

CÂBLAGE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

1. Préparez le câble pour la connexion.
a. Choisissez d'abord la taille correcte du câble. Veillez à utiliser des câbles H07RN-F.

Section minimale du câblage d'alimentation et de signalisation (pour référence)

Courant nominal de 
l'appareil (A)

Section 
nominale(mm2)

> 3 y ≤ 6 0.75
> 6 y ≤ 10 1
>10 y ≤16 1.5
>16 y ≤25 2.5
>25 y ≤32 4
>32 y ≤40 6

Interrupteur pneumatique
(acheté séparément)

Câbles d'alimentation de l'unité 
extérieure

Unité extérieure

Câbles de connexion pour
intérieur et extérieur
(acheté séparément)

Unité intérieure

Commutateur d'air (acheté 
séparément)

6. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE

REMARQUE : Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif. Votre machine peut être 
légèrement différente. C'est la forme réelle qui prévaut.

NOTE : EN AMÉRIQUE DU NORD, LE TYPE DE CÂBLE DOIT ÊTRE CHOISI EN FONCTION DE LA 
TAILLE DU CÂBLE : En Amérique du Nord, choisissez le type de câble en fonction des codes et 
réglementations électriques locaux.

AVERTISSEMENT  Avant d'effectuer tout travail électrique ou de câblage, coupez 
l'alimentation principale du système.
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CHOISIR LE BON CALIBRE DE FIL

La taille du câble d'alimentation, du câble de signalisation, du fusible et du disjoncteur nécessaires 
est déterminée par le courant maximum de l'appareil. Le courant maximum est indiqué sur la plaque 
signalétique située sur le panneau latéral de l'appareil. Reportez-vous à cette plaque pour sélectionner le 
câble, le fusible ou le disjoncteur adéquat.

REMARQUE : En Amérique du Nord, choisissez le bon calibre de câble en fonction de l'intensité minimale 
du circuit indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
b. À l'aide d'une pince à dénuder, retirez la gaine en caoutchouc des deux extrémités du câble de signal 
pour faire apparaître un câble d'environ 15 cm (5,9 pouces).
c. Dénuder les extrémités.
d. À l'aide d'une pince à sertir, sertir les languettes en forme de U aux extrémités.

REMARQUE : Lors de la connexion des fils, suivez scrupuleusement le schéma de câblage situé à 
l'intérieur du couvercle du boîtier électrique.

Retirez les 2 vis fixées sur le panneau avant et le panneau latéral, puis abaissez-le pour effectuer le 
raccordement des câbles (voir la figure de l'unité extérieure A).
Dévissez le couvercle du boîtier électrique et retirez-le (voir l'illustration de l'unité extérieure B).

3. Connectez les languettes en forme de U aux bornes. Faites correspondre les couleurs/étiquettes des 
fils avec les étiquettes du bornier 

faites correspondre les couleurs/étiquettes des fils avec les étiquettes du bornier. Vissez la languette 
en U
de chaque fil à la borne correspondante.

4. Fixez le câble à l'aide du serre-câble.
5. Isolez les câbles non utilisés avec du ruban isolant. Tenez-les éloignés de toute partie électrique ou 
métallique.
6. Remettre en place le couvercle du boîtier de commande électrique.

Modèles australiens
Préparez une clé et un tournevis plat avant l'installation.
1. Retirez les deux vis de fixation, puis retirez le panneau avant.

2 vis

Couvercle

Vis

Unité extérieure BUnité extérieure A

6. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE
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2. Utilisez une clé et un tournevis plat pour retirer les deux capuchons métalliques, puis enlevez les débris.

3. Branchez le câble d'alimentation et le câble de raccordement intérieur et extérieur. Fixez le câble à l'aide 
du serre-câble.

4. Les groupes de câbles doivent être serrés avec des colliers de serrage et fixés sur la plaque latérale 
droite après avoir été raccordés. Le faisceau de câbles électriques forts et le faisceau de câbles 
électriques faibles doivent être retirés séparément par les deux trous détachables situés en bas de la 
plaque latérale droite et fixés à l'aide d'un connecteur de verrouillage, comme indiqué sur la figure ci-
dessous.

CÂBLAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

1. Préparer le câble pour la connexion
a. À l'aide d'une pince à dénuder, dénudez la gaine en caoutchouc des deux extrémités du câble de signal 
pour exposer environ 15 cm de câble.
b. Dénudez l'isolant des extrémités des fils.
c. À l'aide d'une pince à sertir, serrez les connecteurs en U sur les extrémités des fils.

6. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE

2 vis
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2. Retirez le couvercle du boîtier de commande électrique de l'unité intérieure.
3. Branchez les connecteurs en U sur les bornes.
Faites correspondre les couleurs/étiquettes des fils avec les étiquettes du bornier. Vissez fermement le 
connecteur en U de chaque fil à la borne correspondante. Reportez-vous au numéro de série et au schéma 
de câblage situés sur le couvercle du boîtier de commande électrique.

   ATTENTION :

• Lors de la connexion des fils, suivez scrupuleusement le schéma de câblage.
• Le circuit de réfrigérant peut devenir très chaud. Tenez le câble d'interconnexion à l'écart du tube de 
cuivre.

4. Fixez le câble à l'aide du serre-câble. Le câble ne doit pas être lâche ou tirer sur les connecteurs en U.
5. Le câble du régulateur doit être fixé avec le câble d'alimentation dans le même trou que le collier de 
serrage et verrouillé fermement. 

REMARQUE :
Pour les modèles nord-américains, le câble doit être acheminé à travers l'ouverture de la boîte de 
commande électrique.

6. Remettre le couvercle du boîtier électrique en place.
7. Si l'unité intérieure est équipée d'un boîtier d'affichage, celui-ci doit être installé de manière réaliste dans 
le boîtier de commande électrique.

REMARQUE :
Pour les modèles nord-américains, le câble 
 doit être acheminé à travers l'ouverture  
de la boîte de commande électrique.

         

Boîtier de 
contrôle

Schéma de 
câblage

Schéma de 
câblage

Trou de 
fixation

Passez la sangle dans 
le trou de l'anneau 
magnétique pour la fixer 
sur le câble

Boîtier de  
commande 
électrique

Trou de 
fixation

Boîtier 
d'affichage

Couvercle du boîtier de 
commande électrique

Boîtier de 
commande 
électrique

Trou 
d'affichage

Couvercle 
du boîtier de 
commande 
électrique

6. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE

Anneau magnétique (s'il est fourni et 
emballé avec les accessoires)
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SPÉCIFICATIONS D'ALIMENTATION (NON APPLICABLE POUR L'AMÉRIQUE DU NORD)

REMARQUE : 
Le disjoncteur/fusible du chauffage électrique d'appoint doit être supérieur à 10A. Les spécifications 
du disjoncteur/fusible sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. (applicable au modèle 
australien)

SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INTÉRIEURE

MODÈLE (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

PUISSANCE
PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

TENSION 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUPTEUR DE
 DISJONCTEUR/FUSIBLE 

(A)
25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODÈLE (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

PUISSANCE

PHASE 3 phases 3 phases 3 phases 3 phases

TENSION 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUPTEUR DE
 DISJONCTEUR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE

MODÈLE (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

PUISSANCE
PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

TENSION 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUIT/FUSIBLE
DISJONCTEUR/FUSIBLE 

(A)
25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODÈLE (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

PUISSANCE

PHASE 3 phases 3 phases 3 phases 3 phases

TENSION 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUIT/FUSIBLE
DISJONCTEUR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

6. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE
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SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INDÉPENDANTE

MODÈLE (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K
ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE
(intérieur)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

TENSION 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

DISJONCTEUR/
FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

(extérieur)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

TENSION 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

DISJONCTEUR/
FUSIBLE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODÈLE (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K
ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE
(intérieur)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

TENSION 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

DISJONCTEUR/
FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

(extérieur)

PHASE 3 phases 3 phases 3 phases 3 phases

TENSION 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

DISJONCTEUR/
FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES CLIMATISEURS DE TYPE INVERTER
MODÈLE (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

(intérieur)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

TENSION 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

DISJONCTEUR/
FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

(extérieur)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

TENSION 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

DISJONCTEUR/
FUSIBLE (A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

MODÈLE (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K
ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE
(intérieur)

PHASE 1 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase

TENSION 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

DISJONCTEUR/
FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

(extérieur)

PHASE 3 phases 3 phases 3 phases 3 phases

TENSION 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

DISJONCTEUR/
FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 40/30

6. PRÉCAUTIONS DE CÂBLAGE
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PRÉPARATIONS ET PRÉCAUTIONS
La présence d'air et de corps étrangers dans le circuit du Réfrigérant peut provoquer des augmentations 
de pression anormales, qui peuvent endommager le climatiseur, réduire son efficacité et ses 
performances
des surpressions anormales peuvent endommager le climatiseur, réduire son efficacité et provoquer des 
blessures. Utilisez une pompe à vide et un manomètre de collecteur pour évacuer le circuit de réfrigérant, 
en éliminant les gaz non condensables et l'humidité du système.
L'évacuation doit être effectuée lors de l'installation initiale et lorsque l'unité est déplacée.

AVANT L'ÉVACUATION
Vérifiez que les tuyaux de raccordement entre les unités intérieure et extérieure sont correctement 
raccordés.
Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.

INSTRUCTIONS D'ÉVACUATION
1. Raccorder le tuyau de charge du manomètre du collecteur à l'orifice de service de la vanne de basse 
pression de l'unité extérieure.
2. Raccorder le tuyau de charge du manomètre du collecteur à la pompe à vide.
3. Ouvrez le côté basse pression du manomètre du collecteur. Garder le côté haute pression fermé.
4. Allumez la pompe à vide pour évacuer le système.
5. Faites fonctionner la pompe à vide pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à ce que la jauge du 
composé indique -76 cmHG (-105Pa).

6. Fermez le côté basse pression du manomètre fermez le côté basse pression du manomètre du 
collecteur et arrêtez la pompe à vide.
7. Attendez 5 minutes et vérifiez que la pression du système n'a pas changé.
8. S'il y a un changement dans la pression du système, reportez-vous à la section Vérification des fuites 
de gaz pour savoir comment vérifier les fuites. Si la pression du système ne change pas, dévissez le 
capuchon de la soupape remplie (soupape haute pression).
9. Insérez la clé hexagonale dans la soupape à garniture (soupape haute pression)  
et ouvrez la soupape en tournant la clé d'un quart de tour dans le sens inverse  
des aiguilles d'une montre. Écoutez si du gaz s'échappe du système, puis  
fermez le robinet après 5 secondes.
10. Observez le manomètre pendant une minute pour vous assurer 
 qu'il n'y a pas de changement de pression. Le manomètre doit  
indiquer une pression légèrement supérieure à la pression  
atmosphérique.
11. Retirez le tuyau de charge de l'orifice de service.
12. À l'aide d'une clé hexagonale, ouvrez complètement les vannes haute et basse pression.
13. Serrez à la main les capuchons des trois vannes (orifice de service, haute pression, basse pression). 
Un serrage supplémentaire peut être effectué à l'aide d'une clé dynamométrique si nécessaire.

Écrou évasé

Capuchon
Corps de soupape

Tige de soupape

Manomètre à 
composé

Manomètre

Manomètre

Soupape haute pression

Tuyau de  
pression ou  
de charge Tuyau de 

charge Pompe à vide

Soupape 
de basse 
pression

Soupape 
de basse 
pression

-76 cmHg

7. EVACUATION DE L'AIR
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Certains systèmes nécessitent une charge supplémentaire en fonction de la longueur de la tuyauterie. La 
longueur standard des tuyaux varie en fonction des réglementations locales. Par exemple, en Amérique 
du Nord, la longueur standard des tuyaux est de 7,5 m (25'). Dans d'autres régions, la longueur standard 
des tuyaux est de 5 m (16'). Le réfrigérant doit être chargé à partir de l'orifice de service de la vanne basse 
pression de l'unité extérieure. La quantité supplémentaire de réfrigérant à charger peut être calculée à 
l'aide de la formule suivante :
Diamètre côté liquide

Φ6,35 (1/4") Φ9,52 (3/8") Φ12,7 (1/2")

R22
(tuyau d'orifice dans l'unité 
intérieure) :

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
longueur du tuyau 
standard) x 30g 
(0.32oZ)/m (ft.)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
longueur standard 
du tuyau) x 65g 
(0.69oZ)/m (ft.)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur 
du tuyau 
standard) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
longueur standard 
du tuyau) x 115g 
(1.23oZ)/m (ft)

R22
(tube d'orifice dans l'unité 
extérieure) :

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
longueur standard de 
la tuyauterie) x 15g 
(0.16oZ)/m (ft)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
(norme de la 
tuyauterie) x 30g 
(0.32oZ)/m (ft)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur 
du tuyau 
standard) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
(norme de tuyauterie) 
x 60g (0,64oZ)/m (ft)

R410A :
(tuyau d'orifice dans l'unité 
intérieure) :

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
(norme de la 
tuyauterie) x 30g 
(0.32oZ)/m (ft)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
longueur standard 
du tuyau) x 65g 
(0.69oZ)/m (ft.)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur 
du tuyau 
standard) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
longueur standard 
du tuyau) x 115g 
(1.23oZ)/m (ft)

R410A :
(tube d'orifice dans l'unité 
extérieure) :

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
longueur standard de 
la tuyauterie) x 15g 
(0.16oZ)/m (ft)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
(norme de la 
tuyauterie) x 30g 
(0.32oZ)/m (ft)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur 
du tuyau 
standard) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
longueur standard 
du tuyau) x 65g 
(0.69oZ)/m (ft.)

R32 :

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
norme de tuyauterie) 
x 12g (0.13oZ)/m (ft)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur du 
tuyau standard) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
norme de la 
tuyauterie) x 24g 
(0.26oZ)/m (ft)

(Longueur 
totale du tuyau 
: longueur 
du tuyau 
standard) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
norme de la 
tuyauterie) x 40g 
(0.42oZ)/m (ft.)

Modèles australiens uniquement :

8. REMARQUE SUR L’AJOUT DE RÉFRIGÉRANT 

ATTENTION
NE PAS mélanger différents types de Réfrigérant.
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Cette unité contient du réfrigérant chargé en usine couvrant 20 m de tuyauterie de réfrigérant et aucune 
charge supplémentaire de réfrigérant n'est nécessaire sur le site d'installation pour une installation 
comportant jusqu'à 20 m de tuyauterie de réfrigérant. Lorsque la tuyauterie de Réfrigérant dépasse 20 m, 
chargez en plus une quantité calculée à partir de la longueur de la tuyauterie et du tableau ci-dessus pour 
la partie dépassant 20 m.
Si un système de tuyauterie existant est utilisé, le volume de charge de réfrigérant requis variera en 
fonction de la taille de la tuyauterie de liquide.
Formule de calcul du volume de réfrigérant supplémentaire requis :
Volume de charge supplémentaire (kg) = {Longueur principale (m) - Volume de charge d'usine 20 (m)} x 
0,03 (kg/m)
Veillez à retirer la quantité de réfrigérant supplémentaire conformément à la charge nominale indiquée sur 
la plaque signalétique (sous 5 m de tuyau de réfrigérant) lors des tests de vérification du marché ou du 
gouvernement.

Avant l'essai de fonctionnement

Un essai de fonctionnement doit être effectué après l'installation complète du système. Confirmez les 
points suivants avant de procéder à l'essai :
a) Les unités intérieures et extérieures sont correctement installées.
b) La tuyauterie et le câblage sont correctement raccordés.
c) Il n'y a pas d'obstacles près de l'entrée et de la sortie de l'unité qui pourraient entraîner des 
performances médiocres ou un mauvais fonctionnement du produit.
d) Le système de refroidissement ne présente pas de fuites.
(e) Le système d'évacuation n'est pas obstrué et s'écoule dans un endroit sûr.
(f) L'isolation thermique est correctement installée.
(g) Les câbles de mise à la terre sont correctement raccordés.
(h) La longueur de la tuyauterie et la capacité de refroidissement supplémentaire sont consignées.
i) La tension d'alimentation est correcte pour le climatiseur

Instructions pour l'essai de fonctionnement

1. Ouvrez les vannes d'arrêt du liquide et du gaz.
2. Allumez l'interrupteur principal et laissez l'appareil se réchauffer.
3. Réglez le climatiseur sur le mode "Cool".
4. Pour l'unité intérieure

a. Assurez-vous que la télécommande et ses boutons fonctionnent correctement.
b. Vérifiez que les persiennes se déplacent correctement et qu'elles peuvent être modifiées à l'aide de 

la télécommande.
c. Vérifiez que la température ambiante est enregistrée correctement.
d. Assurez-vous que les indicateurs de la télécommande et l'écran de l'unité intérieure fonctionnent 

correctement.
e. Assurez-vous que les boutons manuels de l'unité intérieure fonctionnent correctement.
f. Vérifiez que le système d'évacuation n'est pas obstrué et qu'il s'écoule sans problème.
g. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vibrations ou de bruits anormaux pendant le fonctionnement.

5. Pour l'unité extérieure
a.Vérifiez que le système de refroidissement ne présente pas de fuites.
b. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vibrations ou de bruits anormaux pendant le fonctionnement.

9. TEST DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION
Le fait de ne pas effectuer le test de fonctionnement peut entraîner des dommages à l'appareil, des 
dommages matériels ou des blessures corporelles.

REMARQUE : Si l'appareil fonctionne mal ou ne répond pas à vos attentes, reportez-vous à 
la section Dépannage du manuel d'utilisation avant d'appeler le service après-vente.
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c. Assurez-vous que le vent, le bruit et l'eau générés par l'appareil ne dérangent pas vos voisins et ne 
constituent pas un risque pour la sécurité.
6. Test d'évacuation

a. Assurez-vous que la vidange s'effectue sans problème. Les nouvelles constructions doivent 
effectuer ce test avant la finition du toit.

b. Retirez le bouchon de test. Ajoutez 2000 ml d'eau dans le réservoir par le tube fourni.
c. Allumez l'interrupteur principal et faites fonctionner le climatiseur en mode froid.
d. Écoutez le son de la pompe de vidange pour voir si elle émet un bruit inhabituel.
e. Vérifiez que de l'eau s'écoule. Il peut s'écouler jusqu'à une minute avant que l'appareil ne commence 

à se vider, en fonction du tuyau d'évacuation.
f. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite dans les tuyaux.
g. Arrêtez le climatiseur. Coupez l'interrupteur principal et remettez le couvercle d'essai en place.

Instructions pour l'emballage et le déballage de l'appareil :

Déballage

Unité intérieure :
1. Coupez le ruban d'emballage.
2. Déballez l'emballage.
3. Retirez le coussin d'emballage et le support d'emballage.
4. Retirer le film d'emballage.
5. Retirer les accessoires.
6. Soulever la machine et la placer en position horizontale.

Unité extérieure
1. Coupez le ruban d'emballage.
2. Retirer l'appareil de l'emballage.
3. Retirer la mousse de l'unité.
4. Retirez le film d'emballage de l'appareil.

Emballage :

Unité intérieure :
1. Placez l'unité intérieure dans le film d'emballage.
2. Installez les accessoires.
3. Placez le coussin d'emballage et le support d'emballage.
4. Placez l'unité intérieure dans l'emballage.
5. Fermez l'emballage et scellez-le.
6. Utilisez le ruban adhésif si nécessaire.

Unité extérieure :
1. Placez l'unité extérieure sur le film d'emballage.
2. Placez la mousse de fond dans la boîte.
3. Placez l'unité extérieure dans l'emballage, puis placez la mousse d'emballage supérieure sur l'unité.
4. Fermez l'emballage et scellez-le.
5. Utilisez le ruban adhésif d'emballage si nécessaire.

10. EMBALLAGE ET DÉBALLAGE DE L'UNITÉ

REMARQUE : Conservez tous les matériaux d'emballage au cas où vous en auriez besoin 
ultérieurement.
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La garantie G.I.A.

Pour assurer la bonne longévité de nos marchandises et la satisfaction de nos Clients, G.I.A. garantit ses 
produits vendus en France en fonction du matériel acheté : 2 ans pièces sur les climatiseurs dits mobiles, 
les déshumidificateurs. 3 ans pièces et 5 ans compresseur pour les climatiseurs à poser. Toutes les 
études VRF validées par G.I.A. le sont à titre indicatif. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient 
avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant 
à G.I.A. sera, le remplacement ou la réparation du produit ou de l’élément reconnu défectueux par ses 
services. Les interventions au titre de la présente garantie sont assurées par le service après-vente de 
G.I.A et après leur validation. La société G.I.A. se réservant le droit de sous-traiter ses prestations à une 
entreprise extérieure. La prise en charge de la garantie se fera dans les conditions suivantes : 
Catalogue Climatisation Professionnel | 2023 / 2024 | Conditions de vente 172 
- Le client doit fournir la facture d’achat, le numéro de série et des informations complètes sur le défaut. 
- Toute intervention demandée par laquelle une station technique agréée par les SAV de G.I.A. doit se 
rendre, l’intervention devra être payée dans son intégralité par l’utilisateur / installateur ou distributeur. 
Dans le cas contraire, l’assistance sera suspendue jusqu’au dit payement. 
- Le produit doit avoir été correctement installé, par un installateur agréée aux fluides, entretenu et utilisé 
conformément aux instructions d’installation et d’utilisation qui sont fournies avec le produit. 
- Le client n’aura pas, par lui-même ou par un tiers, tenté de réparer le produit ou des pièces remplacées, 
sauf autorisation expresse et écrite de G.I.A. 
Sont exclus du cadre de la garantie les cas suivants : 
• Les pannes liées aux accessoires (télécommande….) ne donnent pas droit aux remboursements du 
produit. Les « accessoires » tel que télécommande, … seront renvoyés si le problème est avéré. 
• Tout produit qui aura été utilisé, abimé ou dont l’emballage d’origine aura été détérioré dans des 
conditions excédant sa simple ouverture, ne sera pas remboursé ou partiellement selon le diagnostic fait 
par notre service technique. 
• Les dommages causés par une manipulation, une maintenance, une configuration et une installation 
incorrectes de l’équipement. 
• Manipulation inadéquate du produit ou pour avoir forcé son fonctionnement. 
• Utilisation de pièces de rechange non autorisées par le fabricant ou modification du produit sans 
l’autorisation du fabricant. 
• Installations ou combinaisons de produits non approuvées par le fabricant. 
• Pièces d’usures (filtres). 
• Utilisation de Réfrigérant non conforme. 
• Défauts liés à la dureté de l’eau (dépôts calcaires sur les éléments du générateur ou obstructions 
partielles ou totales du circuit primaire ou secondaire de celui-ci. 
• Transport ou stockage inadéquat, corrosion, abrasion, manque de propreté, mauvaise utilisation ou abus, 
dégradation due à une mauvaise utilisation. 

CONDITIONS DE GARANTIE DU PRODUIT 
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Obrigado por escolher nossos produtos e agradecemos 
muito sua confiança em nós.

A série Admira Plus com condutas é ideal para o 
aquecimento de habitações e locais comerciais. Destaca-se 
pelo seu tamanho compacto, além de ter wi-fi incorporado 
para controlar o equipamento à distância. Dispomos de 
potências de 2,6 a 16 kW.

Elaborámos este manual com o máximo cuidado para que 
possa tirar o máximo partido da sua conduta Admira Plus.
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NOTA
O local selecionado para a instalação da unidade deve facilitar a ligação de tubos e 
cabos de água e estar livre de entrada de água, vapores de óleo, vapor ou outras fontes 
de calor. Além disso, o ruído da unidade e o ar de exaustão não devem influenciar o 
ambiente circundante.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos devido a uma 
utilização insegura ou incorrecta da unidade. Verifique a embalagem e o produto à chegada para se 
certificar de que tudo está intacto e garantir um funcionamento seguro. Se detetar algum dano, contacte 
o revendedor ou distribuidor. Para sua segurança, não é permitido modificar ou alterar o aparelho. Uma 
utilização incorrecta pode provocar riscos e a perda do direito à garantia.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar/colocar o aparelho em 
funcionamento e guarde-o perto do local de instalação ou do aparelho para consulta futura.

AVISO

O sinal indica um perigo de nível 
médio que, se não for evitado, pode 
resultar em morte ou ferimentos 
graves.

CUIDADO

O sinal indica um perigo de nível 
baixo que, se não for evitado, pode 
resultar em ferimentos ligeiros ou 
moderados.

AVISO
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e 
conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do 
aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem 
brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por 
crianças sem supervisão (países da UE).
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos 
que tenham recebido instruções ou tenham sido supervisionadas na utilização do aparelho por 
uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não 
brincam com o aparelho (requisitos da norma IEC).

  AVISOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
• Em caso de situação anómala (cheiro a queimado, por exemplo), desligar imediatamente 
o aparelho e desconectar a alimentação eléctrica desligar a alimentação eléctrica. Contacte 
o seu revendedor para obter instruções sobre como evitar choques eléctricos, incêndios ou 
ferimentos.
• Não introduza os dedos, paus ou outros objectos na entrada ou saída de ar. Isto pode cau-
sar isto pode causar ferimentos, uma vez que a ventoinha pode rodar a altas velocidades.
• Não utilize sprays inflamáveis, como laca para o cabelo, verniz ou tinta, perto do equipamen-
to. Isto pode provocar um incêndio ou combustão.
• Não guarde gasolina ou substâncias inflamáveis perto do aparelho de ar condicionado. O 
gás emitido o gás emitido pode acumular-se à volta do equipamento e provocar uma ex-
plosão.
• Não utilize o ar condicionado numa divisão húmida, como uma casa de banho ou uma 
lavandaria lavandaria. Uma exposição excessiva à água pode provocar um curto-circuito nos 
componentes eléctricos.
• Não exponha o seu corpo diretamente ao ar fresco durante um período de tempo prolonga-
do.
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho de ar condicionado. As crianças 
devem ser supervisionadas em todos os momentos em que estiverem perto do equipamento.
• Se o aparelho de ar condicionado for utilizado em conjunto com queimadores ou outros dis-
positivos de aquecimento, ventile bem a divisão para evitar o sobreaquecimento coloque bem 
o ar na divisão para evitar a privação de oxigénio e a acumulação de monóxido de carbono.
• Em determinados ambientes funcionais, como cozinhas, salas de servidores, etc., recomen-
da-se a utilização de aparelhos de ar condicionado especialmente concebidos para o efeito.
• A instalação, ajuste, alteração, serviço ou manutenção incorrectos podem causar danos 
materiais, ferimentos pessoais ou perda de vida  danos materiais, lesões corporais ou perda 
de vida. A instalação e a manutenção devem ser efectuadas por um instalador profissional de 
AVAC licenciado ou equivalente, por uma agência de assistência técnica ou pelo fornecedor 
de gás.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência ou 
pessoas com qualificações semelhantes devem substituí-lo para evitar danos se o cabo de 
alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de as-
sistência técnica ou por pessoas igualmente qualificadas, de modo a evitar qualquer risco.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

CUIDADO
• Desligue o ar condicionado e desligue a alimentação eléctrica se não for utilizado durante um longo 
período de tempo.
• Certifique-se de que a condensação de água pode ser drenada do equipamento sem impedimentos.
• Não utilize o aparelho de ar condicionado com as mãos molhadas. Isto pode provocar um choque 
elétrico.
• Não utilizar o aparelho para outros fins que não os previstos.
• Não subir nem colocar objectos em cima do equipamento exterior.
• Não permita que os aparelhos de ar condicionado funcionem durante longos períodos de tempo 
quando o aparelho de ar condicionado estiver em funcionamento não permita que os aparelhos de ar 
condicionado funcionem durante longos períodos de tempo quando a humidade for demasiado elevada 
ou quando as portas e janelas forem deixadas abertas durante longos períodos de tempo.
• Tal como acontece com qualquer equipamento mecânico, o contacto com arestas afiadas da chapa 
metálica pode causar ferimentos pessoais. Tenha cuidado ao manusear este equipamento e use luvas 
e vestuário de proteção.

AVISOS ELÉCTRICOS
• Utilize apenas o cabo de alimentação especificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser 
substituído pelo fabricante ou pelo seu agente se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído 
pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar 
riscos.
• O produto tem de estar corretamente ligado à terra no momento da instalação; caso contrário, tem de ser 
substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, de 
modo a evitar qualquer perigo pode ocorrer um choque elétrico.
• Para todos os trabalhos eléctricos, siga todas as regras e regulamentos locais e nacionais relativos à cablagem, 
bem como o Manual de Instalação. Ligue os fios de forma segura e prenda-os para evitar que forças externas 
danifiquem o terminal. As ligações eléctricas incorrectas podem sobreaquecer e provocar um incêndio, podendo 
também causar choques eléctricos. Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas de acordo com o diagrama 
de ligações eléctricas localizado nos painéis das unidades de interior e de exterior.
• Todas as ligações eléctricas devem ser corretamente dispostas para garantir que a tampa do painel de controlo 
possa ser fechada corretamente possa ser corretamente fechada. Se a tampa do quadro de controlo não estiver 
devidamente fechada, pode ocorrer corrosão e fazer com que os pontos de ligação dos terminais fiquem quentes, 
se incendeiem ou provoquem choques eléctricos.
• Se a alimentação estiver ligada à cablagem fixa, deve ser utilizado um dispositivo de desconexão omnipolar que 
tenha um dispositivo de desconexão com uma folga de pelo menos 3 mm em todos os pólos e com uma corrente 
de fuga que pode exceder 10 mA, o dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de funcionamento 
residual nominal que não excede 30 mA e desconexão em conformidade com os regulamentos de cablagem, deve 
ser incorporado na cablagem fixa.
• Se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência ou pessoas com 
qualificações semelhantes devem substituí-lo, de modo a evitar danos no cabo de alimentação eléctrica 

se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de 
serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer risco.

AVISOS DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO 
• A instalação deve ser efectuada por um revendedor ou especialista autorizado. Uma instalação incorrecta pode 
resultar em fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
• A instalação deve ser efectuada de acordo com as instruções de instalação. Uma instalação incorrecta 
pode resultar em fugas de água, choques eléctricos ou incêndios. (na América do Norte, a instalação deve ser 
efectuada de acordo com os requisitos NEC e CEC apenas por pessoal autorizado).
• Contacte um fornecedor de serviços autorizado para reparação ou manutenção desta unidade. Este aparelho 
deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de cablagem.
• Utilize apenas os acessórios especificados, peças e partes incluídas para a instalação. A utilização de peças 
combustíveis a instalação de cabos não normalizados pode provocar fugas de água, choques eléctricos, 
incêndios e avarias na unidade.
• Instale a unidade num local firme que possa suportar o peso da unidade. Se o local escolhido não puder 
suportar o peso da unidade, ou se a instalação não for efectuada corretamente, a unidade pode cair e provocar 
ferimentos e danos graves.
• Instale a tubagem de drenagem de acordo com as instruções deste manual. Uma drenagem incorrecta pode 
causar danos por água na sua casa e propriedade.
• Para unidades que tenham um aquecedor elétrico auxiliar, não instale a unidade a menos de 1 metro (3 pés) de 
qualquer material combustível.
• Não instale a unidade num local onde possa estar exposta a fugas de gás combustível. Se o gás combustível se 
acumular à volta da unidade, pode provocar um incêndio.
• Não ligue a corrente eléctrica até que todo o trabalho esteja concluído.
• Quando mover ou deslocar o ar condicionado, consulte técnicos de assistência experientes para desligar e 
reinstalar a unidade.
• Para saber como instalar a unidade no respetivo suporte, leia as informações detalhadas nas secções 
"instalação da unidade interior" e "instalação da unidade exterior".
• Perigo de peso excessivo - Utilize duas ou mais pessoas para deslocar e instalar a unidade. Se não o fizer, pode 
provocar lesões nas costas ou noutros locais.
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1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Desligue o aparelho e desligue a alimentação eléctrica antes de o limpar.  Caso contrário, pode 
provocar choques eléctricos.
• Não limpe o aparelho de ar condicionado com quantidades excessivas de água.
• Não limpe o ar condicionado com agentes de limpeza combustíveis. O fusível a utilização 
de peças combustíveis e de agentes de limpeza combustíveis pode provocar incêndios ou 
deformações.

NOTA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES DO FUSÍVEL
• A placa de circuito impresso (PCB) do ar condicionado pode ser concebida com 

é fornecido um fusível para fornecer proteção contra sobreintensidades. Este fusível deve ser 
substituído por um componente idêntico.

• As especificações do fusível, se equipado, estão impressas na placa de circuito, 
exemplos são T5A/250VAC e T10A/250VAC

NOTA SOBRE GASES FLUORADOS (NÃO APLICÁVEL A UNIDADES QUE UTILIZAM 
O REFRIGERANTE R290) 
UTILIZANDO O REFRIGERANTE R290)

• Este aparelho de ar condicionado contém gases fluorados com efeito de estufa. 
Para obter informações específicas sobre o tipo e a quantidade de gás, consulte a etiqueta ade-
quada no próprio equipamento ou o "Manual do Proprietário - Ficha de Dados do Produto" na 
embalagem do equipamento exterior. (Ficha de dados do produto apenas para produtos da UE).

• A instalação, assistência técnica, manutenção e reparação deste equipamento devem ser efec-
tuadas por um técnico certificado por um técnico certificado.
• A desinstalação e a reciclagem do produto devem ser efectuadas por um técnico certificado.
• Ao verificar a existência de fugas no equipamento, recomenda-se vivamente o registo adequado 
de todas as verificações recomenda-se vivamente o registo adequado de todas as verificações.

PARA REFRIGERANTES INFLAMÁVEIS
• Quando é utilizado um refrigerante inflamável, o aparelho deve ser armazenado numa área bem 
ventilada, onde o o aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada onde o tamanho da 
divisão corresponde à área da divisão especificada para o funcionamento. Para os modelos com 
refrigerante R32, a dimensão mínima da divisão é indicada da seguinte forma:

Montagem no teto Montagem na parede

m (kg)Amin 
(m2) m (kg)Amin 

(m2)

≤ 2,503 ----- 4 ≤ 2,048 ------ 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,28 2,048 < m ≤ 2,2 4,58

2,6 < m ≤ 2,8 4,97 2,2 < m ≤ 2,4 5,45

2,8 < m ≤ 3,0 5,70 2,4 < m ≤ 2,6 6,40

3,0 < m ≤ 3,2 6,49 2,6 < m ≤ 2,8 7,42

3,2 < m ≤ 3,4 7,32 2,8 < m ≤ 3,0 8,52

3,4 < m ≤ 3,6 8,21 3,0 < m ≤ 3,2 9,69

3,6 < m ≤ 3,8 9,15 3,2 < m ≤ 3,4 11,0

3,8 < m ≤ 4,0 10,2 3,4 < m ≤ 3,6 12,3

4,0 < m ≤ 4,2 11,2 3,6 < m ≤ 3,8 13,7

4,2 < m ≤ 4,4 12,3 3,8 < m ≤ 4,0 15,2

4,4 < m ≤ 4,6 13,4 4,0 < m ≤ 4,2 16,7

4,6 < m ≤ 4,8 14,6 4,2 < m ≤ 4,4 18,4

4,8 < m ≤ 5,0 15,9 4,4 < m ≤ 4,6 20,0

5,0 < m ≤ 5,2 17,2 4,6 < m ≤ 4,8 21,8

5,2 < m ≤ 5,4 18,5 4,8 < m ≤ 5,0 23,7

5,4 < m ≤ 5,6 19,9 5,0 < m ≤ 5,2 25,6

5,6 < m ≤ 5,8 21,3 5,2 < m ≤ 5,4 27,6

5,8 < m ≤ 6,0 22,8 5,4 < m ≤ 5,6 29,7

5,6 < m ≤ 5,8 31,9

5,8 < m ≤ 6,0 34,1

Montagem no teto Montagem na parede

m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)

≤ 2,503 ---- 4 ≤ 2,048 ---- 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,32 2,048 < m ≤ 2,2 ----- 4,62

2,6 < m ≤ 2,8 5,01 2,2 < m ≤ 2,4 5,50

2,8 < m ≤ 3,0 5,75 2,4 < m ≤ 2,6 6,45

3,0 < m ≤ 3,2 6,54 2,6 < m ≤ 2,8 7,48

3,2 < m ≤ 3,4 7,38 2,8 < m ≤ 3,0 8,59

3,4 < m ≤ 3,6 8,28 3,0 < m ≤ 3,2 9,77

3,6 < m ≤ 3,8 9,22 3,2 < m ≤ 3,4 11,1

3,8 < m ≤ 4,0 10,3 3,4 < m ≤ 3,6 12,4

4,0 < m ≤ 4,2 11,3 3,6 < m ≤ 3,8 13,8

4,2 < m ≤ 4,4 12,4 3,8 < m ≤ 4,0 15,3

4,4 < m ≤ 4,6 13,6 4,0 < m ≤ 4,2 16,9

4,6 < m ≤ 4,8 14,8 4,2 < m ≤ 4,4 18,5

4,8 < m ≤ 5,0 16,0 4,4 < m ≤ 4,6 20,2

5,0 < m ≤ 5,2 17,3 4,6 < m ≤ 4,8 22,0

5,2 < m ≤ 5,4 18,7 4,8 < m ≤ 5,0 23,9

5,4 < m ≤ 5,6 20,1 5,0 < m ≤ 5,2 25,8

5,6 < m ≤ 5,8 21,5 5,2 < m ≤ 5,4 27,9

5,8 < m ≤ 6,0 23,0 5,4 < m ≤ 5,6 29,9

5,6 < m ≤ 5,8 32,1

5,8 < m ≤ 6,0 34,4

(1) Requisitos da norma IEC (apenas aplicável à norma IEC 60335-2-
40: 2018).

(2) A norma EN aplica-se nas seguintes áreas União Europeia,
EFTA (exceto Suíça), Reino Unido, Turquia 
(aplicável apenas às normas EN 60335-2-40: 2003 e IEC 60335-2-40: 2013).
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 CUIDADO:

m: A quantidade de refrigerante representada por "m" na tabela é a soma da carga nominal na 
placa de caraterísticas e a quantidade adicional de refrigerante mencionada nas instruções de 
funcionamento.

NOTA SOBRE A ADIÇÃO DE REFRIGERANTE.

Amin: Área de superfície mínima.

• Os conectores mecânicos reutilizáveis e as juntas alargadas não são permitidos em espaços 
interiores (requisitos EN).

• Os conectores mecânicos utilizados em espaços interiores devem ter uma classificação não 
superior a 3 g/ano a 25 % da pressão máxima admissível. Quando os conectores mecânicos 
forem reutilizados em espaços interiores, as peças de vedação devem ser renovadas. Quando as 
juntas flangeadas forem reutilizadas em espaços interiores, a parte flangeada deve ser refabricada 
(requisitos UL).

• Quando os conectores mecânicos forem reutilizados em espaços interiores, as peças de vedação 
devem ser renovadas.

• Quando as juntas flangeadas forem reutilizadas em espaços interiores, a parte flangeada deve ser 
refabricada (requisitos da norma IEC). Os conectores mecânicos utilizados em espaços interiores 
devem cumprir a norma ISO 14903.

DIRETRIZES EUROPEIAS PARA A ELIMINAÇÃO

Esta marcação num produto ou na sua documentação indica que os seus resíduos 
eléctricos e resíduos de equipamento elétrico não devem ser eliminados de acordo com a 
Diretiva Europeia relativa aos Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico
os resíduos eléctricos e os resíduos de equipamento elétrico não devem ser misturados 
com o lixo doméstico.

Eliminação correta deste produto
{Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)

Este aparelho contém refrigerante e outros materiais potencialmente perigosos. Ao eliminar 
este aparelho, a lei exige uma recolha e tratamento especiais. Não eliminar este produto 
como lixo doméstico indiferenciado ou como lixo de recolha indiferenciado. Ao eliminar este 
aparelho, tem as seguintes opções:

• Eliminar o aparelho em instalações municipais de recolha de resíduos electrónicos 
designadas.
• Ao comprar um novo aparelho, o retalhista aceita a devolução do aparelho gratuitamente.
• O fabricante receberá o aparelho usado gratuitamente.
• Pode vender o aparelho a sucateiros certificados.

AVISO ESPECIAL 

A eliminação deste aparelho na floresta ou noutros ambientes naturais põe em perigo a sua 
saúde e é prejudicial para o ambiente. As substâncias perigosas podem infiltrar-se nas águas 
subterrâneas e entrar na cadeia alimentar.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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NOTA
A pressão estática externa total funcional máxima não pode exceder 0,80 in-H2O ou 200 Pa. 
O caudal de ar é significativamente reduzido acima de 0,80 in-H2O ou 200 Pa. A conceção do 
sistema deve ter em conta o aumento da resistência dos filtros à medida que se sujam.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO INTERIOR

• DESLIGAR desligue sempre o sistema de ar condicionado e desligue a sua fonte de alimen-
tação antes de efetuar a limpeza   
desligar sempre o ar condicionado e desligar a sua fonte de alimentação antes da limpeza ou 
manutenção.
• Utilizar apenas um pano macio e seco para limpar o equipamento. Pode utilizar um pano 
pode utilizar um pano embebido em água quente para o limpar se a unidade estiver particular-
mente suja.
• Não utilize produtos químicos ou panos tratados quimicamente para limpar o equipamento.
• Não utilize benzina, diluentes de tinta, pós de polimento ou outros solventes para limpar o 
equipamento   
para limpar o equipamento. Estes podem provocar fissuras ou deformações na superfície de 
plástico.
• Antes de mudar o filtro ou de o limpar, desligue o equipamento e desligue a fonte de alimen-
tação    -    
antes de mudar o filtro ou de o limpar. A desmontagem e a manutenção devem ser efectuadas 
por um técnico certificado.
• Ao retirar o filtro, não tocar nas partes metálicas do equipamento. As arestas afiadas do 
as peças metálicas podem cortar-se.
• Não utilize água para limpar o interior do equipamento de interior. Isto pode destruir o isola-
mento e causar danos
isto pode destruir o isolamento e provocar um choque elétrico.
• Não exponha o filtro à luz solar direta durante a secagem. Isto pode encolher o filtro.
• Qualquer manutenção e limpeza da unidade de interior deve ser efectuada por um revende-
dor autorizado ou por uma pessoa qualificada
a manutenção e a limpeza da unidade interior devem ser efectuadas por um revendedor auto-
rizado ou por um prestador de serviços autorizado.
• Qualquer reparação do equipamento exterior deve ser efectuada por um revendedor autoriza-
do ou por um prestador de serviços autorizado 
por um revendedor autorizado ou por um prestador de serviços autorizado.
• Não pode ser mantido e limpo pelo utilizador.

Classificação da pressão estática

MODELO 9-18K  30-36K 42-60K
PRESSÃO 0,10 IN-H2O (25 PA)  0,15 IN-H2O (37 PA)  0,20 IN-H2O (50 PA)

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO DE AR CONDICIONADO

Manutenção durante longos períodos de não utilização

Se planear não utilizar o ar condicionado durante um longo período de tempo, faça o seguinte:

Inspeção de manutenção antes da estação

Após longos períodos de não utilização ou antes de períodos de utilização frequente, faça o 
seguinte:

Ligue a ventoinha até a unidade 
estar completamente seca 

Desligue a unidade e 
desconecte-a da fonte de 

alimentação 

Verificar se não existem
fios danificados Certifique-se de que nada está a 

bloquear a entrada e a saída de ar
Certifique-se de que nada está a 

bloquear a entrada e a saída de ar
Verificar a existência de fugas 

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO INTERIOR

se ocorrer alguma das seguintes condições, desligue imediatamente o equipamento!

• O cabo de alimentação está danificado ou anormalmente quente

• Cheira a queimado

• O equipamento emite sons altos ou anormais.

• Um fusível de alimentação queima ou o disjuntor dispara frequentemente

• Água ou outros objectos caem para dentro ou para fora do aparelho

NÃO TENTE REPARÁ-LOS SOZINHO! CONTACTE IMEDIATAMENTE UM FORNECEDOR DE 
SERVIÇOS AUTORIZADO CONTACTE IMEDIATAMENTE UM FORNECEDOR DE SERVIÇOS 

AUTORIZADO.

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS COMUNS

Os problemas que se seguem não são avarias e, na maioria das situações, não requerem reparação
requerem reparação.

Problema Causas possíveis

O equipamento não se liga quando o botão ON/OFF é 
premido

O equipamento tem uma função de proteção de 3 
minutos que evita a sobrecarga do equipamento. O 
aparelho não pode ser reiniciado nos três minutos 
seguintes à paragem.
Modelos de refrigeração e aquecimento: Se os LEDs 
de funcionamento e PRE-DEF (Pré-aquecimento/
Descongelamento) estiverem acesos, a temperatura 
exterior está demasiado fria e o anti-frio da unidade é 
ativado para descongelar a unidade.
Nos modelos só de refrigeração: Se o indicador 
"Fan Only" (Apenas ventoinha) se acender, a 
temperatura exterior está demasiado fria e a 
proteção anticongelante da unidade é activada para 
descongelar a unidade.

A unidade muda do modo
Modo COOL/HEAT para o modo FAN

A unidade pode alterar a sua definição para evitar a 
formação de gelo na unidade. Quando a temperatura 
sobe, a unidade começa a funcionar novamente no 
modo selecionado anteriormente.
Quando a temperatura definida é atingida, a unidade 
desliga o compressor. A unidade continuará a 
funcionar quando a temperatura voltar a oscilar.

A unidade interior emite uma névoa branca.
Em regiões húmidas, uma grande diferença de 
temperatura entre o ar ambiente e o ar condicionado 
pode causar névoa branca.

Tanto o equipamento interior como o exterior emitem
emitem névoa branca.

Quando o equipamento é reiniciado no modo HEAT 
(aquecimento) após a descongelação, pode ser 
emitida uma névoa branca devido à humidade gerada 
pelo processo de descongelação
processo de descongelação

O equipamento interior emite ruídos.

Pode ocorrer um som de ar a correr quando a grelha 
repõe a sua posição.
Ouve-se um som de rangido quando o sistema está 
desligado ou no modo de arrefecimento. O ruído 
também se ouve quando a bomba de drenagem 
(opcional) está a funcionar.
Pode ocorrer um ruído de rangido após o 
funcionamento do equipamento no modo HEAT 
(aquecimento) devido à expansão e contração das 
peças de plástico do equipamento.

Tanto o equipamento interior como o exterior
interior e exterior produzem ruídos.

Baixo ruído de assobio durante o funcionamento: Isto 
é normal e é causado pelo gás refrigerante que flui 
através do equipamento interior e exterior.

Silvo baixo quando o sistema arranca, simplesmente 
parou de funcionar ou está a descongelar: Isto é 
normal e é causado pelo gás refrigerante que flui 
através do equipamento interior e exterior
descongelamento: Este ruído é normal e é causado 
pela paragem ou mudança de direção do gás 
refrigerante
pára ou muda de direção.
Som de rangido: Expansão e contração normais das 
peças de plástico e do gás refrigerante
as peças metálicas causadas por alterações de 
temperatura durante o funcionamento podem 
provocar ruídos de rangido
ruídos de rangido.

O equipamento externo faz ruídos. O equipamento emitirá sons diferentes, dependendo 
do seu modo de funcionamento atual.
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Sai pó do equipamento interior ou exterior.

O equipamento pode acumular pó durante períodos 
prolongados de inatividade, que será emitido quando 
o equipamento for ligado. Isto pode ser atenuado 
cobrindo o equipamento
equipamento durante longos períodos de inatividade.

O equipamento emite um mau cheiro.

O equipamento pode absorver os odores do ambiente 
(móveis, cozinha, cigarros, etc.) que serão emitidos 
durante o funcionamento.
Os filtros do equipamento ganharam bolor e devem 
ser limpos. Contactar diretamente um técnico 
profissional para proceder à sua substituição.

A ventoinha da unidade exterior não funciona. Durante o funcionamento, a velocidade da ventoinha é 
controlada para otimizar o funcionamento do produto.

Quando ocorrer um problema, verifique os seguintes pontos antes de contactar uma empresa de 
reparação.

Problema Causas possíveis Solução

Fraco desempenho de 
arrefecimento.

A definição da temperatura pode ser
mais elevada do que a temperatura 
ambiente temperatura ambiente.

Baixar a definição da temperatura.

O permutador de calor do equipamento 
interior ou exterior está sujo
o equipamento interior ou exterior está 
sujo.

Contactar diretamente um técnico profissional 
para substituir o permutador de calor
contactar diretamente um técnico profissional 
para substituir o permutador de calor
permutador de calor

O filtro de ar está sujo. Contactar diretamente um técnico profissional
profissional para substituir o filtro de ar.

A entrada ou a saída de ar de qualquer 
um dos qualquer um dos equipamentos 
está bloqueada.

Desligar o aparelho, eliminar o bloqueio e voltar 
a ligá-lo.

As portas e as janelas estão abertas. Todas as portas e janelas devem estar fechadas 
durante a utilização.

A luz solar gera calor excessivo. Fechar as janelas e as cortinas durante os 
períodos de de calor ou de sol forte.

Existem demasiadas fontes de calor 
na divisão (pessoas, computadores, 
aparelhos electrónicos, etc.).

Reduzir o número de fontes de calor.

Há muito pouco refrigerante devido a
fugas ou utilização prolongada.

Contactar diretamente um técnico profissional
o equipamento não funciona.

O equipamento não funciona.

Falha de energia. Aguarde que a energia seja restabelecida.

A alimentação está desligada. Ligar a fonte de alimentação.
As pilhas do controlo remoto
estão gastas. Substitua as pilhas.

A proteção de 3 minutos do 
equipamento foi activada a proteção de 
3 minutos foi activada.

Esperar três minutos depois de reiniciar o 
aparelho.

O temporizador está ativado. Desligue o temporizador.

O aparelho arranca
e pára frequentemente
frequentemente.

Há demasiado ou muito pouco 
refrigerante no sistema.

Contactar diretamente um técnico profissional
o equipamento não funciona.

Foi introduzido gás incompressível ou 
humidade no sistema.

Contactar diretamente um técnico profissional
o equipamento não funciona.

O circuito do sistema está avariado
bloqueado.

Contactar diretamente um técnico profissional
o equipamento não funciona.

O compressor está avariado. Contactar diretamente um técnico profissional
profissional para efetuar a reparação

A tensão é demasiado alta ou
demasiado baixa.

Instalar um interrutor de pressão para regular a 
tensão.

NOTA: Se o problema persistir, contacte um revendedor local ou o centro de assistência ao cliente mais 
próximo. Forneça uma descrição pormenorizada da avaria do equipamento, bem como o número do 
modelo.

2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Rendimento
sistema de aquecimento
aquecimento deficiente.

A temperatura exterior é
extremamente baixa. Utilizar um dispositivo de aquecimento auxiliar.

O ar frio entra pelas portas e janelas
janelas.

Todas as portas e janelas devem estar fechadas 
durante a utilização.

Há muito pouco refrigerante devido a
fugas ou utilização prolongada.

Contactar diretamente um técnico profissional
o equipamento não funciona.

O indicador
continuam a
a piscar.

O equipamento pode deixar de funcionar ou continuar a funcionar em segurança.

Se as luzes indicadoras continuarem a piscar ou se aparecerem códigos de erro, aguarde 
cerca de 10 minutos. O problema pode resolver-se por si próprio.

Caso contrário, desligue a alimentação e volte a ligá-la. Volte a ligar a alimentação.

Se o problema persistir, desligue a alimentação e contacte o centro de assistência ao 
cliente mais próximo.)

O código de erro
aparece e começa
com as seguintes letras
letras na janela
janela do visor da
da unidade interior:
• E(x), P(x), F(x)
• EH(xx), EL(xx),
EC(xx)
• PH(xx), PL(xx),
PC(xx)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO CONTROLO REMOTO SEM FIOS

Problema Causas possíveis Solução

Não é possível alterar a 
velocidade do ventilador
velocidade do ventilador.

Verificar se a proteção
o modo AUTO está 
selecionado.

No modo AUTO, a velocidade da 
ventoinha é automaticamente
no modo AUTO, a velocidade da 
ventoinha é definida automaticamente 
e não pode ser alterada.

Verificar se a proteção
modo seco selecionado

No modo Seco, o botão Velocidade da 
ventoinha não funciona. A velocidade 
da ventoinha só pode ser alterada nos 
modos Frio, Ventoinha e Calor.

O ecrã da temperatura 
está desligado

Verifique se o modo Ventilador 
está selecionado.

No modo Ventilador, a temperatura 
não pode ser ajustada.

O Temporizador de 
Espera desaparece após 
um período de tempo
após um período de 
tempo

Se a função do Temporizador 
de Espera tiver sido activada, a 
operação pode ter terminado.

O ar condicionado pára 
automaticamente à hora definida e a 
luz indicadora apaga-se

O indicador Timer On
desaparece
após um período de 
tempo

Se a função Temporizador de 
ativação
foi activada,
a operação pode ter terminado
terminada.

O ar condicionado arrancará 
automaticamente à hora definida e a 
luz indicadora apagar-se-á.

Não há som quando o 
botão ON/OFF é premido.

Verifique se o transmissor de 
sinal do controlo remoto
o transmissor de sinal 
do controlo remoto está 
corretamente apontado 
para o recetor de sinal de 
infravermelhos da unidade 
interior.

Aponte o controlo remoto diretamente 
para o recetor e prima duas vezes o 
botão ON/OFF
Botão ON/OFF duas vezes.

NOTA: Se o problema persistir após a realização das verificações e diagnósticos acima referidos, 
desligue imediatamente a alimentação e contacte um centro de assistência autorizado.
Se a solução sugerir o contacto com um técnico profissional, não efectue qualquer operação e 
contacte diretamente um técnico profissional.
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Acessórios

O aparelho de ar condicionado é fornecido com os seguintes acessórios. Utilize todas as peças e 
acessórios de instalação para instalar o ar condicionado. Uma instalação incorrecta pode resultar 
em fugas de água, choques eléctricos e incêndios, ou causar avarias no equipamento. Os itens que 
não estão incluídos no ar condicionado devem ser adquiridos separadamente. O ar flui suavemente 
através das bobinas.

 ACESSÓRIOS OPCIONAIS
 Existem dois tipos de controlos remotos: com e sem fios.

Selecione um controlo remoto de acordo com as preferências e requisitos do cliente e instale-o num 
local adequado.
Consulte os catálogos e a literatura técnica para obter orientação sobre a seleção de um controlo 
remoto adequado.

Nome do
acessórios

Quantida-
de

(peças)
Forma Nome do

acessórios

Quanti-
dade

(peças)
Forma

Manual 2-4 Controlo remoto (al-
guns modelos) 1

Tampa de pro-
teção do tubo de 
entrada/saída 
(alguns mode-
los)

2
Cabo de ligação para o 
ecrã (2 m)
(alguns modelos)

1

Porca de cobre 2

Anel magnético (enrole 
os fios eléctricos S1 e 
S2 (P e Q e E) à volta 
do anel magnético 
duas vezes)
(alguns modelos)

1

S1 e S2 (P e Q e E)

Controlo remoto 
com fios (com 
embalagem)

1

Anel magnético
(prenda-o no cabo de 
ligação entre a unidade 
de interior e a unida-
de de exterior após a 
instalação).
(alguns modelos)

Varia 
con-

soante o
modelo

Manga do tubo 
de saída (alguns 
modelos)

1
Anel de proteção do 
cabo de borracha (al-
guns modelos)

1

Braçadeira do 
tubo de saída (al-
guns modelos)
(alguns mode-
los)

1-2 
(de acor-
do com

modelos) Painel do ecrã
*Apenas para teste
(alguns modelos:
KJR-120G, KJR-120H)

1
Junta de drena-
gem e anel de 
vedação (alguns 
modelos)

1

3. INSTALAÇÃO DO PRODUTO
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PAINEL DO ECRÃ

Botão MANUAL: Este botão seleciona o modo pela seguinte ordem: AUTO, Arrefecimento forçado, Desli-
gado.

Modo de arrefecimento forçado: No modo de arrefecimento forçado, a luz de funcionamento fica intermi-
tente. O sistema passa para AUTO depois de ter arrefecido com uma velocidade de vento elevada durante 
30 minutos. O controlo remoto será desativado durante esta operação.

Modo desativado: Quando o painel de visualização é desligado, a unidade é desligada e o controlo remoto 
é novamente ativado.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Quando o ar condicionado é utilizado fora dos seguintes intervalos de temperatura, são activadas deter-
minadas funções de proteção de segurança
as funções de proteção de segurança serão activadas e farão com que a unidade se desligue.

Fraco desempenho de  
arrefecimento temporizador 

Recetor
infravermelhos 

ECRÃ DE LED

Indicador de alarmeFraco desempenho de 
arrefecimento recetor 

Indicador PRE-DEF indicador  
(pré-aquecimento/descongelamento)

Botão manual

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY

Temperatura ambiente 17 °C-32 °C
(62 °F-90 °F)

0 °C-30 °C
(32 °F-86 °F)

10 °C-32 °C
(50 °F-90 °F)

Temperatura em
ambientes exteriores

-15 °C-50 °C
(5 °F-122 °F)

(para modelos 
com

com sistemas 
de arrefeci-

mento de baixa 
temperatura)

-20 °C-24 °C
(-4 °F-75 °F)

0 °C-50 °C
(32 °F-122 

°F)

Temperatura exterior
(para modelos com

tropical especial)
0 °C-52 °C

(32 °F-126 °F)
-15 °C-24 °C
(5 °F-75 °F)

0 °C-52 °C
(32 °F-126 

°F)

PARA UNIDADES EXTE-
RIORES COM SISTEMA 
ELÉCTRICO AUXILIAR
ELÉCTRICA AUXILIAR

Quando a temperatura
a temperatura exterior é 
inferior a 0 °C (32°F), reco-
mendamos vivamente reco-
mendamos vivamente que o 
equipamento esteja sempre 
ligado à corrente em todos 
os momentos para garantir
garantir um funcionamento 
contínuo e sem problemas.
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TIPO DE VELOCIDADE FIXA

TAMANHO DO TUBO DE LIGAÇÃO

As peças devem ser adquiridas separadamente. Consulte o seu revendedor para obter o tamanho de 
tubagem adequado para a unidade que adquiriu.
 

Modo COOL Modo HEAT Modo DRY

Temperatura ambiente 17 °C-32 °C (62 °F-90 °F) 0 °C-30 °C (32 °F-86 °F) 10 °C-32 °C (50 °F-90 °F)

Temperatura em
ambientes exteriores

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

-7 °C-24 °C
(19 °F-75 °F)

11 °C-43 °C (52 °F-109 °F)
-7 °C-43 °C (19 °F-109 °F)
(para modelos com siste-
mas de arrefecimento de 

baixa temperatura)
(para modelos com siste-
mas de arrefecimento de 

baixa temperatura)

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(para modelos tropicais 

especiais)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(para modelos tropicais 

especiais)
(para modelos tropicais 

especiais)

Designação Tamanho

Conjunto do tubo de 
ligação

Lado do líquido
ø 6, 35 (1/4 pol.)
ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12,7 (1/2 in)

Lado do gás

ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12, 7 (1/2 in)

ø 16 (5/8 in)
ø 19 (3/4 in)
ø 22 (7/8 in)
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VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Instalação da unidade de interior 

Evacuar o sistema de drenagem
arrefecimento

Efetuar um teste para
gama de funcionamento

Instalar o tubo de drenagem

Ligar os fios

Instalar a unidade de exterior

Ligar a tubagem
refrigerante

1 2 3

MC MC

65

7

4
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NOTA SOBRE AS ILUSTRAÇÕES:
As ilustrações deste manual são de carácter explicativo. A forma real do seu 
equipamento interior pode ser ligeiramente diferente. A forma real prevalecerá.
A instalação deve estar de acordo com os requisitos das normas locais e nacionais. A 
instalação pode variar ligeiramente consoante a zona.

NOTA SOBRE A INSTALAÇÃO:
A distância mínima da linha de refrigerante que liga a unidade de interior à unidade de 
exterior é de 3 metros.

1

4

3

5

7

2
4

1

3

6

2

orO

entrada de ar Tubo de drenagem Unidade exterior

Saída de ar Tubo de ligação Armário eletrónico

4. VISÃO GERAL DO PRODUTO



CONDUCTAS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS MANUAL DO UTILIZADOR E DE INSTALAÇÃO

174

INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

1. SELECIONAR O LOCAL DE INSTALAÇÃO

Os locais de instalação adequados cumprem as seguintes normas:

Para a América do Norte, os modelos com uma capacidade de refrigeração de 9000 Btu a 18000 Btu só 
se aplicam a uma divisão.

NÃO Instale a unidade nos seguintes locais:

NOTA
Antes de instalar a unidade de interior, é necessário escolher um local adequado.
Seguem-se diretrizes para o ajudar a escolher um local adequado para a unidade.

Espaço suficiente para a insta-
lação e manutenção. 

A entrada e a saída de ar 
não estão bloqueadas.

Existe espaço suficiente para a 
tubagem e a ligação de drenagem. 

O fluxo de ar pode encher toda 
a divisão.

Não há radiação direta dos  
aquecedores.

O teto é horizontal e a sua estrutura pode 
suportar o peso da unidade de interior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas com perfuração de petróleo ou fracking Espaços fechados, como roupeiros

Zonas costeiras com elevado teor de sal no ar Cozinhas que utilizam gás natural

Áreas com gases cáusticos no ar, tais como
fontes termais

Zonas onde são armazenados materiais ou gases 
inflamáveis

Zonas com flutuações de energia, como fábricas Áreas com fortes ondas electromagnéticas

Locais com elevada humidade, como casas de 
banho ou lavandarias
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2. CONFIRMAR AS DIMENSÕES DA INSTALAÇÃO

LOCAL DE INSTALAÇÃO
A distância entre a unidade interior montada tem de cumprir as especificações ilustradas no diagrama 
seguinte.

ESPAÇO DE MANUTENÇÃO

(q
ua

nd
o 

nã
o 

há
 te

to
)

>11,8 in (30 cm)

>9
0,

6 
po

l. 
(2

30
 c

m
)

Pavimento

Acesso de serviço Telhado

BLado direito
lado direito 

Teto resistente e durável

Unidade interior

>11,8 in (30 cm)>7,9 in (20 cm)

Pavimento

2) Montagem na parede

3,36-7,09 pol. (60-180 cm)

≥1
5,

7 
po

l. 
(4

0 
cm

)

≥2
3,

6 
po

l. 
(6

0 
cm

)

La
do

 e
sq

ue
rd

o >0,8 pol. (2 cm)

>0,8 pol. (2 cm)

Fornecimento>7,9 in (20 cm) 11,8 pol. (30 cm)

Área mínima recomendada no teto para acesso de manutenção (60x60 cm)

Retorno
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3. PENDURAR A UNIDADE INTERIOR

3.1. Consulte os diagramas seguintes para localizar os quatro orifícios dos parafusos de
posicionamento no teto. Certifique-se de que marca os locais onde irá fazer os furos para
os ganchos de teto.

4. VISÃO GERAL DO PRODUTO

G

Vista da saída de ar

Caixa de controlo eletró-
nico

Vista do tubo oposto Vista de cima

Topo

Abaixo

Entrada de ar 
fresco

4 suportes 
de suspensão

Saída de ar Saída de ar

Vista da entrada de ar

entrada de ar

tubo de drena-
gem 25

tubo de 
ligação de 
esgoto 25

Porta de teste e 
tampa de teste

Vista do lado do tubo

Saída de ar

entrada de ar

Lado do líquido
Lado do gás

Topo

Topo

Abaixo

Abaixo

MODEL
(Btu/h) Unidade

Dimensions extérieures
Taille de  

l'ouverture
air extrait

Taille de l'ouver-
ture

air de retour 
Dimensions

Taille de la
taille de la patte 

de fixation

Taille de la
ouverture d'en-
trée d'air frais

A B C D E F G H I J K L

9/12
mm 700 200 450 506 537 152 599 186 741 360 92 113

Poleg. 27.6 7.9 17.7 19.9 21.1 6.0 23.6 7.3 29.2 14.2 3.6 4.4

18K
mm 700 245 750 795 527 178 592 212 740 640 100 126

Poleg. 27.6 9.6 29.5 31.3 20.7 7.0 23.3 8.3 29.1 25.2 3.9 5.0

24-30K
mm 1000 245 750 795 827 178 892 212 1040 640 100 126

Poleg. 39.4 9.6 29.5 31.3 32.6 7.0 35.1 8.3 40.9 25.2 3.9 5.0

mm 1200 245 750 795 1027 178 1092 212 1240 640 100 126

Poleg. 47.2 9.6 29.5 31.3 40.4 7.0 43.0 8.3 48.8 25.2 3.9 5.0

55K
mm 1200 300 750 795 1027 233 1092 267 1240 640 125 160

Poleg. 47.2 11.8 29.5 31.3 40.4 9.2 43.0 10.5 48.8 25.2 4.9 6.3

36-42-48K
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3.2 DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO DOS PARAFUSOS DE TETO

1) MADEIRA
 Os orifícios de montagem na espuma superior são utilizados para os parafusos de posiciona-
mento auxiliares (se a espuma estiver danificada, o espaçamento entre os olhais de elevação 
reais será padrão).

Coloque o conjunto de madeira sobre a viga do teto e, em seguida, instale os parafusos 
auxiliares coloque o conjunto de madeira sobre a viga do teto e, em seguida, instale os 
parafusos de suspensão.

2) Tijolos de betão novos
Embutir ou embutir os parafusos.

3) Tijolos de betão originais
Utilize um parafuso de embutir, uma cesta e um arnês de varas.

4) Estrutura de treliça de telhado em aço
1. Instalar e utilizar o suporte angular de aço.

 

 CUIDADO
 O corpo da unidade deve estar completamente alinhado com o orifício. Certifique-se de que a unidade  
 os parafusos e o orifício têm o mesmo tamanho antes de prosseguir

(Inserção por
inserção) 

(Inserção da
forma de folha) 

Barra de aço
Parafuso de inserção

(Parafuso para pendurar e embutir 
tubos)

Parafuso de suspensão

Suporte de aço ângulo 
de suporte em aço 

Parafusos de 
suspensão 

Fixação em madeira

Viga de teto
Telhado

Parafusos de suspensão

Espuma superior Orifício de instalação
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2. Instalar e posicionar os tubos e cabos uma vez terminada a instalação do corpo principal 
corpo. Ao escolher onde começar, determine a direção dos tubos a serem removidos. Espe-
cialmente nos casos em que esteja envolvido um teto, alinhe a tubagem de refrigerante, a 
tubagem de drenagem, a tubagem interior e exterior com os respectivos pontos de ligação 
antes de montar a unidade.

3. Instale os parafusos de suspensão.
• Corte a viga do teto.
• Reforce o ponto onde o corte foi efectuado. Reforce a viga do teto.

4. Depois de selecionar um local de instalação, alinhe os tubos de refrigeração, os tubos de 
drenagem, bem como os tubos interiores e exteriores do teto depois de selecionar um local de 
instalação, alinhe a tubagem de refrigerante, a tubagem de drenagem, bem como a cablagem 
interior e exterior com os respectivos pontos de ligação antes de montar a unidade.
5. Faça 4 furos com 10 cm (4") de profundidade nas posições dos ganchos de teto no teto inte-
rior no teto interior. Certifique-se de que mantém a broca num ângulo de 90° em relação ao teto.
6. Fixe o parafuso com as anilhas e porcas fornecidas.
7. Instale os quatro parafusos de suspensão.
8. Monte a unidade interior com pelo menos duas pessoas para a levantar e fixar. Insira os 

os parafusos de suspensão nos orifícios de suspensão da unidade. Fixe-os utilizando as anil-
has e porcas fornecidas.

9. Monte a unidade de interior nos parafusos de suspensão com um bloco. Coloque a unidade 
de interior numa posição plana utilizando um indicador de nível para evitar fugas.

NOTA:
Confirmar que a inclinação mínima do escoamento é igual ou superior a 1/100.

Almofada anti-choque

Anilha

Parafuso de suspensão

Porca

Peça saliente
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4. INSTALAÇÃO DE CONDUTAS E ACESSÓRIOS
4.1 Conduta

1. Instale o filtro (opcional) de acordo com o tamanho da entrada de ar.
2. Instale a abraçadeira de lona entre o corpo e a conduta.
3. As condutas de entrada e saída de ar devem estar suficientemente afastadas para permitir 
a montagem da bomba de água 
evitar curto-circuitos na passagem de ar.
4. Ligue as condutas de acordo com o diagrama seguinte:

4.2 Instalação na parede
A unidade suporta a montagem na parede. Se a unidade for adquirida com a bomba e necessitar de 
montagem vertical, siga os passos abaixo:
1. Retire a tampa da caixa de controlo elétrico, desligue os terminais da bomba e do interrutor do nível de 
água da placa de controlo principal.
2. Desmontar os componentes da bomba. 

3. Retirar os 4 parafusos, rodar os componentes da bomba de água 90° e voltar a fixá-los no quadro de 
controlo principal
para evitar curto-circuitos na passagem de ar.

Saída de ar Armário de 
isolamento Orifício de controlo

furo de inspeção Filtro de poeiras de ar
Entrada de ar

Conduta

Grelha

Armário de isolamento Ligação da lona Lona de ligação 

 NOTA
1. O comprimento mínimo da conduta deve ser superior a 1 m e fixado à entrada de ar com parafusos 
(aplicável à unidade em que o filtro de entrada de ar não é fixado com parafusos).
2. A entrada da conduta de ar tem de ser instalada com uma grelha, que tem de ser fixada à conduta 
de ar com parafusos com parafusos.
3. Não coloque o peso da conduta de ligação na unidade de interior.
4. Ao ligar a conduta, utilize uma fita de lona não inflamável para evitar vibrações.
5. O isolamento de espuma deve ser enrolado no exterior da conduta para evitar a condensação. Se o 
utilizador final se o utilizador final o desejar, pode ser adicionada uma camada interior à conduta para 
reduzir o ruído, se o utilizador final o exigir o utilizador final assim o desejar.
Quando a máquina é montada na parede, a máquina deve ser montada de forma oculta e a entrada e 
saída de ar devem ser montadas na grelha, que deve ser fixada firmemente com parafusos.

Montagem no teto
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4. Instalar os componentes da bomba na máquina e ligar a cablagem.

5. INSTALAÇÃO DO FILTRO

1. Retirar o painel de ventilação e a flange.

2. Alterar as posições de montagem do painel de ventilação e da flange de retorno do ar.
3. Ao instalar o filtro, encaixe-o na flange, conforme ilustrado na figura abaixo.

Painel de ventilação
Flange de 
retorno do ar

Flange de 
retorno do ar

Flange de 
retorno do ar

Flange de 
retorno do ar

Flange de 
retorno do ar

NOTA: Todas as figuras neste manual são apenas para fins de demonstração. O aparelho de ar 
condicionado que adquiriu pode ter um design ligeiramente diferente, embora tenha uma forma 
semelhante.
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Junta da conduta de ar fresco

6. INSTALAÇÃO DE CONDUTAS DE AR FRESCO 

Dimensões:

7. MANUTENÇÃO DO MOTOR E DA BOMBA DE DRENAGEM

(O painel traseiro ventilado é usado como exemplo)

8. ORIFÍCIO NA PAREDE PARA O TUBO DE LIGAÇÃO

1. Determine a localização do orifício na parede com base na localização da unidade de exterior.
2. Utilizando uma broca de 65 mm (2,5 pol.) ou 90 mm (3,54 pol.) (dependendo dos modelos), faça um 
furo na parede. Certifique-se de que o furo é efectuado num ângulo ligeiramente descendente, de modo a 
que a extremidade exterior do furo fique mais baixa do que a extremidade interior em cerca de 12 mm (0,5 
pol.). Isto assegurará a drenagem correta da água.
3. Coloque a manga de proteção da parede sobre o orifício. Protege os bordos do orifício e ajuda a selar o 
orifício quando o processo de instalação estiver concluído.

Ø100mm(3.93") Ø126mm(5.0")

MODELO
12-48k

Ø125mm(4.92") Ø160mm(6.3")

MODELO
60k

Ø92mm (3,62") Ø113mm(4.45")

MODELO
9k

Bomba

Motor

Caixa da ventoinha

Painel da ventoinha

1) Manutenção do motor:
1. Retirar o painel ventilado.  
2. Retirar a caixa da ventoinha.  
3. Desmontar o motor.

2) Manutenção da bomba:
1. Retirar os quatro parafusos da bomba de drena-
gem.
2. Desligue o cabo de alimentação da bomba e o 
cabo do interrutor do nível de água.
3. Desmontar a bomba.
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Ao efetuar o furo na parede, certifique-se de que evita cabos, tubos e outros componentes sensíveis.

9. LIGAR A MANGUEIRA DE DRENAGEM

A mangueira de drenagem é utilizada para drenar a água da unidade. Uma instalação incorrecta pode 
causar danos na unidade e na propriedade.

 CUIDADO:

• Isole todos os tubos para evitar a condensação, que pode provocar danos causados pela água.
• Se o tubo de drenagem estiver dobrado ou incorretamente instalado, pode haver fugas de água e 
provocar o mau funcionamento do interrutor do nível de água.
• No modo de aquecimento, a unidade de exterior descarrega água. Certifique-se de que a mangueira de 
drenagem é colocada numa área adequada para evitar danos causados pela água e escorregamento.
• NÃO puxe com força a mangueira de drenagem. Isto pode desconectá-la.

  12 mm/0,5 inch

(39-59”)
1-1.5m

Mangueira de drenagem

Telhado

Tubo de drenagem
Porta de ligação

Vedação do 
tubo

Tubo em U

(Montagem no teto)

(Montagem na 
parede)

Tubo em U

Inclinação supe-
rior a 1/50

Purgador anti-si-
fão

Inclinação supe-
rior a 1/50
Ventilação T
Tampa de dre-
nagem

Ventilação T

Tampa de drenagem

Isolamento

Exterior

Parede

No interior
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NOTA SOBRE A INSTALAÇÃO DO TUBO DE DESCARGA

• Quando utilizar um tubo de escoamento prolongado, aperte a ligação interior com um tubo de proteção 
adicional. Deste modo, evita-se que se solte.
• O tubo de drenagem deve ter uma inclinação descendente de, pelo menos, 1/100 para evitar que a água 
volte a entrar no ar condicionado.
• Para evitar que o tubo descaia, espaçar os fios de suspensão a cada 1-1,5 m (39-59").
• Se a saída do tubo de drenagem for mais alta do que a junta de bombagem do corpo, utilize um tubo de 
elevação para a saída de exaustão da unidade interior. O tubo de elevação não deve ser instalado a mais 
de 55 cm (21,7") da telha do teto. A distância entre a unidade e o tubo de elevação deve ser inferior a 20 
cm (7,9").
Uma instalação incorrecta pode provocar a entrada de água na unidade e inundá-la.
• Para evitar bolhas de ar, mantenha a mangueira de drenagem nivelada ou ligeiramente inclinada para 
cima (<75 mm/3").

Instalação da mangueira de drenagem para unidades com bomba

a Braçadeira metálica (acessório)
b Mangueira de drenagem (acessório)
c Tubo de elevação de drenagem (tubo de vinil com 25 mm de diâmetro nominal, 32 mm de diâmetro 
exterior) (fornecido no local)
d Varetas de suspensão (fornecimento local)

NOTA: Quando ligar vários tubos de drenagem, instale os tubos conforme indicado na ilustração.

Unidades com bomba

Unidades sem bomba

Para verificar se existem fugas de água
O procedimento varia consoante a cablagem eléctrica já esteja concluída. Se a cablagem eléctrica 
ainda não estiver concluída, é necessário ligar temporariamente a interface de utilizador e a fonte de 
alimentação à unidade.

Se a cablagem eléctrica ainda não estiver concluída
1. Ligar temporariamente a cablagem eléctrica.
2. Retirar a tampa da caixa de distribuição (a).
3. Ligue a fonte de alimentação monofásica (50 Hz, 230 V) às 
ligações #1 e #2 no bloco de terminais de alimentação e terra.
4. Volte a colocar a tampa da caixa de distribuição (a).

(mm)

ba

bad dc

0-55cm

(21.7”)

≥10cm
(4”)
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5. Ligue a fonte de alimentação.
6. Iniciar a operação de arrefecimento.
7. Verter gradualmente cerca de 1 L de água através da saída de descarga de ar e verificar se existem 
fugas.

a Entrada de água
b Bomba manual
c Tampa da entrada de água
d Balde (adicionar água através da entrada de água)
e Saída de drenagem de manutenção
f Tubos do líquido de refrigeração

8. Desligue a fonte de alimentação.
9. Desligue a cablagem eléctrica.
10. Retirar a tampa da caixa de controlo.
11. Desligar a alimentação eléctrica e a ligação à terra.
12. Voltar a colocar a tampa da caixa de controlo.

Quando a cablagem eléctrica estiver concluída

1. Iniciar a operação de arrefecimento.
2. Deite gradualmente cerca de 1 l de água através da saída de descarga de ar e verifique se existem 
fugas.

f
b

c
e d

a
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INSTALAR A UNIDADE DE EXTERIOR

1. SELECIONAR O LOCAL DE INSTALAÇÃO

NOTA: ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes de instalar a unidade de exterior, tem de escolher um local adequado.
As diretrizes seguintes ajudá-lo-ão a escolher um local adequado para a unidade
local para a unidade.

Os locais de instalação adequados cumprem as seguintes normas:

NOTA
Instale a unidade de acordo com os códigos e regulamentos locais, que podem variar ligeiramente de 
região para região.

 CUIDADO:

Considerações especiais para condições climatéricas extremas. Se a unidade estiver exposta a ventos 
fortes:
Instale a unidade de modo a que a ventoinha de exaustão fique num ângulo de 90° em relação à 
direção do vento. Se necessário, construa uma barreira à frente da unidade para a proteger de ventos 
extremamente fortes. Ver figuras abaixo.

Se a unidade for frequentemente exposta a chuva forte ou neve:
Construir um abrigo em cima da unidade para a proteger da chuva ou da neve. Tenha cuidado para não 
obstruir o fluxo de ar à volta da unidade.

Se a unidade estiver frequentemente exposta a ar salgado (à beira-mar):
Utilize uma unidade de exterior especialmente concebida para resistir à corrosão. Instalação do tubo de 
drenagem para unidades com bomba.

Ângulo de 90° em relação à
direção do vento

Vento 
forte

Vento 
forte

Deflector de vento
Abrigo

Vento forte

Construir um abrigo
para proteger a unidade

 

60 cm (24")
acima

Boa circulação de ar
circulação de ar e
ventilação.

Protegido de períodos pro-
longados de luz solar direta 
ou de chuva.

Quando se prevê a queda de neve, 
tomar as medidas adequadas 
para evitar a acumulação de gelo 
e danos na bobina.

Firme e sólido: o local
local pode suportar
a unidade e não vibrará.

O ruído da unidade
não incomodará as outras 
pessoas outras pessoas.30 cm (12")

para a esquerda

200 cm (79")
oposto

60 cm (24")
para a direita

30 cm (12")
da parede traseira
parede traseira

4. VISÃO GERAL DO PRODUTO
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NÃO instale a unidade nos seguintes locais: 

2. INSTALAR A JUNTA DE DRENAGEM (APENAS NA UNIDADE DE BOMBA DE CALOR)

Passo 1:
Descubra o orifício na base da unidade de exterior.

 Passo 2:
• Coloque a junta de borracha na extremidade da junta de drenagem a ser ligada à unidade de exterior.
• Insira a junta de drenagem no orifício da base da unidade. A junta de drenagem encaixa no lugar.
• Ligue uma extensão da mangueira de drenagem (não incluída) à junta de drenagem para redirecionar a 
água da unidade durante o modo de aquecimento.

  EM CLIMAS FRIOS

Em climas frios, certifique-se de que a mangueira de drenagem está o mais vertical possível para garantir 
uma drenagem rápida da água. Se a água escoar demasiado devagar, pode congelar na mangueira e 
inundar a unidade.

 🚫 Num local exposto a grandes 
quantidades de pó. 

 🚫 Num local exposto a uma 
quantidade excessiva de ar 
salgado.

 🚫 Perto de animais ou plantas 
que possam ser danificados 
pela descarga de ar quente. 

 🚫 Perto de qualquer fonte de 
gás combustível.

 🚫 Perto de um obstáculo que 
bloqueie as entradas e saídas 
de ar. 

 🚫 Perto de uma via pública, 
de zonas com muita gente 
ou onde o ruído da unidade 
possa incomodar outras 
pessoas.

Orifício na base da 
unidade exterior

Sello

4. VISÃO GERAL DO PRODUTO
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W

H

W

H

D
A

B

Vista frontal Vista superior(Unidade: mm/
polegada)

5. LIGAÇÃO DO TUBO DE REFRIGERANTE

3. FIXAÇÃO DA UNIDADE DE EXTERIOR

 AVISO

Ao perfurar em betão, recomenda-se a utilização permanente de proteção ocular.

• A unidade de exterior pode ser fixada ao chão ou a um suporte de parede com parafusos (M10). 
Prepare a base de instalação da unidade de acordo com as dimensões indicadas abaixo.
• Segue-se uma lista de diferentes tamanhos de unidades de exterior e a distância entre os 
respectivos pés de montagem. Prepare a base de instalação da unidade de acordo com as dimensões 
indicadas abaixo.

Tipos e especificações da unidade exterior (unidade exterior do tipo split)

Dimensões da unidade exterior
L x A x P

Montagem
Montagem

Distância A Distância B
946 x 810 x 420 (37,24 x 31,9 x 16,53) 673 (26,5) 403 (15,87)
946 x 810 x 410 (37,24 x 31,9 x 16,14) 673 (26,5) 403 (15,87)
952 x 1333 x 410 (37,5 x 52,5 x 16,14) 634 (24,96) 404 (15,9)
952 x 1333 x 415 (37,5 x 52,5 x 16,34) 634 (24,96) 404 (15,9)

890 x 673 x 342 (35 x 26,5 x 13,46) 663 (26,1) 354 (13,94)
765 x 555 x 303 (30,1 x 21,8 x 11,9) 452 (17,8) 286 (11,3)
805 x 554 x 330 (31,7 x 21,8 x 12,9) 511 (20,1) 317 (12,5)
770 x 555 x 300 (30,3 x 21,8 x 11,8) 487 (19,2) 298 (11,7)

980 x 975 x 415 (38,58 x 38,39 x 16,34)" (38,58 x 
38,39 x 16,34)" (38,58 x 38,39 x 16,34)") 616 (24,25) 397 (15,63)

980 x 975 x 410 (38,58 x 38,39 x16,14)" (Unidade: 
mm/polegada) 616 (24,25) 397 (15,63)
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25 cm 9,8" 
ou mais 25 cm 9,8" 

ou mais 150 cm 59" 

ou mais

60 cm 23,6" 

ou mais

300 cm 118" 

ou mais

Filas de instalação em série
Os rácios entre H, A e L são os seguintes.

NOTA:
H: Altura da unidade
L: Altura da parede atrás da unidade
A: Distância entre a unidade e a parede

L A

L ≤ H
L ≤ 1/2 H

25 cm/9,8" ou 
mais

1/2 H < L ≤ H
30 cm/11,8" ou 
mais

L ≤ H Não pode ser instalado

5. LIGAÇÃO DO TUBO DE REFRIGERANTE



CONDUCTAS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS MANUAL DO UTILIZADOR E DE INSTALAÇÃO

189

CUIDADO

LIGAÇÃO DA TUBAGEM DE REFRIGERANTE

Ao ligar a tubagem de refrigerante, NÃO permita que substâncias ou gases que não sejam o refrigerante 
especificado entrem na unidade. A presença de outros gases ou substâncias reduzirá a capacidade da 
unidade e pode provocar uma pressão anormalmente elevada no ciclo do refrigerante. Isto pode provocar 
explosões e ferimentos.

NOTAS SOBRE O COMPRIMENTO E A ELEVAÇÃO DA TUBAGEM

Comprimento máximo e altura de queda de acordo com os modelos. (Unidade: m/ft)

Tipo de modelo Capacidade (Btu/h) Comprimento da tubagem Altura máxima de 
queda

América do Norte, 
Austrália e UE 
conversão de 
frequência do tipo 
split

<15K 25/82 10/32.8
≥15K - <24K 30/98.4 20/65.6
≥24K - <36K 50/164 25/82
≥36K - ≤60K 75/246 30/98.4

Outro tipo de divisão

12K 15/49 8/26
18K-24K 25/82 15/49
30K-36K 30/98.4 20/65.6
42K-60K 50/164 30/98.4

Certifique-se de que o comprimento da tubagem de refrigerante, o número de cotovelos e a altura de 
queda entre as unidades interior e exterior cumprem os requisitos indicados na tabela seguinte:

Coletor de óleo

Tubagem de gás

Unidade interior / 
Unidade exterior

Unidade interior / 
Unidade exterior

Tubagem de 
líquido

6m/20 pés (unidade 
<36000Btu/h) 
10m/32,8 pés (unidade 
≥36000Btu/h)

6m/20 pés (unidade <36000Btu/h) 
10m/32,8 pés (unidade 
≥36000Btu/h)

Colectores de óleo
Se houver retorno de óleo 
da unidade exterior para o 
compressor, pode ocorrer 
compressão de líquido ou 
deterioração do retorno de óleo. 
Os colectores de óleo no tubo de 
subida do gás podem evitar esta 
situação.

Deve ser instalado um coletor de 
óleo a cada 6 m (20 pés) de tubo 
de sucção. (unidade <36000Btu/h) 
Deve ser instalado um coletor de 
óleo a cada 10 m (33 pés) de tubo 
de sucção (unidade ≥36000 Btu/h).

5. LIGAÇÃO DO TUBO DE REFRIGERANTE
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Tubo

Escareador

Apontando para 
baixo

Porca de 
alargamento

Tubo de 
cobre

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO: TUBAGEM DE REFRIGERANTE

• O tubo de derivação tem de ser instalado horizontalmente. Um ângulo superior a 10° pode provocar 
uma avaria.

• NÃO instale a tubagem de ligação até que as unidades interior e exterior tenham sido instaladas.
• Isole as tubagens de gás e de líquido para evitar a condensação.

Passo 1: Corte a tubagem

Ao preparar os tubos de refrigerante, tenha especial cuidado em cortá-los e alargá-los corretamente. Isto 
assegurará um funcionamento eficiente e minimizará a necessidade de manutenção futura.
• Meça a distância entre as unidades interior e exterior.
• Utilizando um corta-tubos, corte o tubo ligeiramente mais comprido do que a distância medida.
• Certifique-se de que o tubo é cortado num ângulo perfeito de 90°.

NÃO DEFORMAR O TUBO DURANTE O CORTE
Tenha muito cuidado para não danificar, amolgar ou deformar o tubo durante o corte. Isto reduzirá 
drasticamente o aquecimento

Passo 2: Remover as rebarbas
As rebarbas podem afetar a vedação estanque da ligação do tubo de refrigerante. Têm de ser 
completamente removidas.
• Segure o tubo num ângulo descendente para evitar que as rebarbas caiam para dentro do tubo.
• Utilizando um alargador ou uma ferramenta de rebarbação, remova todas as rebarbas da secção 
cortada do tubo.

Passo 3: Alargar as extremidades da tubagem

O alargamento correto é essencial para obter uma vedação estanque.

• Depois de remover as rebarbas do tubo cortado, sele as extremidades com fita de PVC para evitar que 
materiais estranhos entrem no tubo.

• Revestir o tubo com material isolante.
• Coloque as porcas de alargamento em ambas as extremidades do tubo.  Certifique-se de que estão 

viradas para a direção correta, uma vez que não será possível encaixá-las ou mudar a sua direção 
depois de proceder ao alargamento.

• Remova a fita de PVC das extremidades do tubo quando estiver pronto para efetuar o trabalho de 
alargamento.

90°

5. LIGAÇÃO DO TUBO DE REFRIGERANTE

CUIDADO

Oblíquo Áspero Torcido
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Forma alargada

Tubo

•  Fixe o alargamento a partir da extremidade do tubo. A extremidade do tubo deve sobressair do 
alargamento.

• Colocar a ferramenta de alargamento no molde.
• Rodar o punho da ferramenta de alargamento no sentido dos ponteiros do relógio até o tubo estar 
completamente alargado.

EXTENSÃO DO TUBO PARA ALÉM DA FORMA ALARGADA

Manómetro de 
pressão

Binário de 
aperto

Dimensão de 
alargamento (A) 
(Unidade: mm/

polegadas)
Forma alargada

Min. Máximo.
Ø 6,35 18-20 N.m

8.4/0.33 8.7/0.34
(Ø 1/4") (180-200kgf.cm)

Ø 9,52 32-39 N.m
13.2/0.52 13.5/0.53

(Ø 3/8") (320-390kgf.cm)

Ø 12,7 49-59 N.m
16.2/0.64 16.5/0.65

(Ø 1/2") (490-590kgf.cm)

Ø 16 57-71 N.m
19.2/0.76 19.7/0.78

(Ø 5/8") (570-710kgf.cm) (570-
710kgf.cm)

Ø 19 67-101 N.m
23.2/0.91 23.7/0.93

(Ø 3/4") (670-1010kgf.cm)

Ø 22 85-110 N.m
26.4/1.04 26.9/1.06

(Ø 7/8") (850-1100kgf.cm)

• Retire a ferramenta de alargamento e a forma de alargamento e, em seguida, inspeccione a 
extremidade do tubo para verificar se existem fissuras ou mesmo alargamento.

Passo 4: Ligar os tubos

Ligue primeiro a tubagem de cobre à unidade de interior e depois à unidade de exterior. Ligue primeiro a 
tubagem de baixa pressão e depois a tubagem de alta pressão.
Ao ligar as porcas de alargamento, aplique uma camada fina de óleo de refrigeração nas extremidades de 
alargamento dos tubos.
Alinhe o centro dos dois tubos a serem ligados.
Apertar a porca de alargamento à mão.
Com uma chave inglesa, segure a porca na tubagem da unidade.
Enquanto segura firmemente a porca, utilize uma chave dinamométrica para apertar a porca de 
alargamento de acordo com os valores de binário na tabela acima.

5. LIGAÇÃO DO TUBO DE REFRIGERANTE
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AVISO

Utilize uma chave inglesa e uma chave dinamométrica para ligar ou desligar a tubagem da unidade.

Certifique-se de que envolve a tubagem com isolamento. O contacto direto com a tubagem nua pode 
provocar queimaduras ou congelamento.

Raio mínimo 10 cm (3,9")

Depois de ligar a tubagem de cobre à unidade de interior, envolva o cabo de alimentação, o cabo de sinal e 
a tubagem com fita adesiva.

Depois de ligar a tubagem de cobre à unidade de interior, envolva o cabo de alimentação, o cabo de sinal e 
a tubagem com fita adesiva.

E _ á ÖÖÉê

Raio mínimo 10 cm (3,9")

5. LIGAÇÃO DO TUBO DE REFRIGERANTE

CUIDADO
Certifique-se de que a tubagem está bem ligada. Um 
aperto excessivo pode danificar a boca de sino e um 
aperto insuficiente pode provocar fugas.

AVISO
RAIO DE CURVATURA MÍNIMO
Dobre cuidadosamente o tubo pelo centro de acordo 
com o diagrama abaixo. NÃO dobrar o tubo mais de 
90° ou mais de 3 vezes.

AVISO
NÃO entrelaçar o cabo de sinal com outros cabos. Durante o agrupamento destes elementos. 
NÃO entrelaçar ou cruzar o cabo de sinal com qualquer outra cablagem.
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• Toda a cablagem deve estar em conformidade com os códigos eléctricos locais e nacionais e deve 
ser instalada por um eletricista certificado. Todas as ligações eléctricas devem ser feitas de acordo 
com o Esquema de Ligações Eléctricas localizado nos painéis das unidades interior e exterior.

• Se houver um problema de segurança grave com a fonte de alimentação, pare imediatamente o 
trabalho. Explique o seu raciocínio ao cliente e recuse-se a instalar a unidade até que o problema de 
segurança esteja devidamente resolvido.

• A tensão de alimentação eléctrica deve situar-se entre 90 e 110% da tensão nominal. Uma fonte de 
alimentação insuficiente pode provocar avarias, choques eléctricos ou incêndios. 

• Se ligar a fonte de alimentação a uma cablagem fixa, deve ser instalado um protetor contra 
sobretensões e um interrutor de alimentação principal.

• Se ligar a alimentação à cablagem rígida, deve ser incorporado na cablagem rígida um interrutor ou 
disjuntor que desligue todos os pólos e tenha uma separação de contacto de, pelo menos, 3 mm (1/8 
de polegada). O técnico qualificado deve utilizar um disjuntor ou interrutor aprovado.

• Ligue a unidade apenas a uma tomada de circuito de derivação individual. Não ligue outro aparelho a 
essa tomada.

• Certifique-se de que liga corretamente o ar condicionado à terra.
• Cada fio deve ser ligado de forma segura. Cabos soltos podem provocar o sobreaquecimento do 

terminal, resultando em mau funcionamento do produto e possível incêndio.
• Não permita que os fios toquem ou encostem ao tubo de refrigerante, ao compressor ou a quaisquer 

peças móveis no interior da unidade.
• Se a unidade tiver um aquecedor elétrico auxiliar, este deve ser instalado a pelo menos 1 metro (40 

polegadas) de distância de qualquer material combustível.
• Para evitar choques eléctricos, nunca toque nos componentes eléctricos pouco tempo depois de 

a fonte de alimentação ter sido desligada. Depois de desligar a alimentação, aguarde sempre 10 
minutos ou mais antes de tocar nos componentes eléctricos.

• Certifique-se de que não cruza a cablagem eléctrica com a cablagem de sinal. Isto pode causar 
distorção e interferência. A unidade deve ser ligada à tomada eléctrica principal. Normalmente, a 
fonte de alimentação deve ter uma impedância de 32 ohms.

• Nenhum outro equipamento deve ser ligado ao mesmo circuito de alimentação.
• Ligue os fios exteriores antes de ligar os fios interiores.

NOTA SOBRE O INTERRUPTOR DE AR
(A)
Quando a corrente máxima do ar condicionado for superior a 16A, deve ser utilizado um interrutor de ar ou 
um interrutor de proteção contra fugas com dispositivo de proteção (adquirido separadamente). Quando 
a corrente máxima do ar condicionado for inferior a 16A, o cabo de alimentação do ar condicionado deve 
estar equipado com uma ficha (adquirida em separado). Na América do Norte, o aparelho deve ser ligado 
de acordo com os requisitos NEC e CEC.

AVISOS
ANTES DE EFECTUAR QUALQUER TRABALHO 
ELÉCTRICO OU DE CABLAGEM, DESLIGUE A 
ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO SISTEMA.

6. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CABLAGEM

AVISO
ANTES DE EFECTUAR QUALQUER TRABALHO ELÉCTRICO, LEIA ESTES REGULAMENTOS
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(A)

(C)

Interruptor de ar (adquirido separadamente)

Interruptor de ar (adquirido separadamente)

Cabos de alimentação da 
unidade de exterior

Cabos de alimentação da 
unidade de exterior

Cabos de alimentação da 
unidade de exterior

Cabos de alimentação da unidade 
de exterior

Cabos de ligação interior e 
exterior (adquiridos em separado)

Unidade exterior

Unidade exterior

Unidade interior

Unidade 
interior

Interruptor de ar (adquirido em 
separado)

Interruptor de ar (adquirido em 
separado)

Interruptor de ar (adquirido em 
separado)

Cabos de ligação interior e exterior 
(adquiridos em separado)

Unidade 
interior

Unidade exterior

(B)

6. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CABLAGEM
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(D) Apenas na América do Norte

CABLAGEM DA UNIDADE EXTERIOR

1. Prepare o cabo para a ligação.
a. Primeiro, é necessário escolher o tamanho correto do cabo. Certifique-se de que utiliza cabos H07RN-F.

Área mínima da secção transversal da cablagem de alimentação e de sinal (para referência)

Classificação de 
corrente do aparelho 

(A)

Área nominal 
da secção 

transversal(mm2)
> 3 y ≤ 6 0.75

> 6 y ≤ 10 1
>10 y ≤16 1.5
>16 y ≤25 2.5
>25 y ≤32 4
>32 y ≤40 6

Interruptor de ar
(adquirido separadamente)

Cabos de alimentação da unidade de 
exterior

Unidade exterior

Cabos de ligação para
interior e exterior
(adquirido separadamente)

Unidade interior

Interruptor de ar (adquirido em 
separado)

6. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CABLAGEM

NOTA: As ilustrações destinam-se apenas a fins explicativos. A sua máquina pode ser 
ligeiramente diferente. A forma real prevalecerá.

NOTA: Na América do Norte, escolha o tipo de cabo de acordo com os códigos e 
regulamentos eléctricos locais.

AVISO  Antes de efetuar qualquer trabalho elétrico ou de cablagem, desligue a alimentação 
principal do sistema.
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ESCOLHER O TAMANHO CORRECTO DO FIO 

O tamanho do cabo de alimentação, do cabo de sinal, do fusível e do disjuntor necessários é determinado 
pela corrente máxima da unidade. A corrente máxima está indicada na placa de identificação localizada 
no painel lateral da unidade. Consulte esta placa de identificação para selecionar o cabo, o fusível ou o 
disjuntor corretos.

NOTA: Na América do Norte, escolha o tamanho correto do fio de acordo com a ampacidade mínima do 
circuito indicada na placa de identificação da unidade.
b. Utilizando um descascador de fios, retire o revestimento de borracha de ambas as extremidades do 
cabo de sinal para revelar aproximadamente 15 cm (5,9 polegadas) de cabo.
c. Retire o isolamento das extremidades.
d. Utilizando um grampeador de cabos, grampeie as abas em forma de U nas extremidades.

NOTA: Ao ligar os fios, siga rigorosamente o diagrama de ligações localizado no interior da tampa da 
caixa eléctrica.

Retire os 2 parafusos fixados no painel frontal e no painel lateral e, em seguida, baixe-o para efetuar a 
ligação dos fios (consulte a figura da unidade exterior A).
Desaperte a tampa da cablagem eléctrica e retire-a (consulte a figura da unidade de exterior B).

3. Ligue as patilhas em forma de U aos terminais. Faça corresponder as cores/rótulos dos fios com os 
rótulos do bloco de terminais 

faça corresponder as cores/rótulos dos fios com os rótulos do bloco de terminais. Aparafusar a patilha 
em forma de U
em forma de U de cada fio ao seu terminal correspondente.

4. Fixar o cabo com a braçadeira de cabos.
5. Isolar os cabos não utilizados com fita isoladora. Mantenha-os afastados de quaisquer peças 
eléctricas ou metálicas.
6. Volte a instalar a tampa da caixa de controlo elétrico.

Modelos australianos
Prepare uma chave inglesa e uma chave de fendas de lâmina plana antes de efetuar a instalação.
1. Retire os dois parafusos de fixação e, em seguida, retire o painel frontal.

2 Parafusos

Tampa

Parafuso

Unidade exterior BUnidade exterior A

6. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CABLAGEM
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2. Utilize uma chave inglesa e uma chave de fendas de lâmina plana para retirar as duas tampas 
metálicas e, em seguida, retire os detritos.

3. Ligar o cabo de alimentação e o cabo de ligação interior e exterior. Fixe o cabo com a braçadeira de 
cabos.

4. Os grupos de cabos devem ser apertados com braçadeiras e fixados na placa lateral direita depois de 
os ligar. O chicote de cabos eléctricos fortes e o chicote de cabos eléctricos fracos devem ser puxados 
separadamente através dos dois orifícios destacáveis na parte inferior da placa lateral direita e fixados 
com um conetor de bloqueio, como se mostra na figura abaixo.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA DA UNIDADE INTERIOR

1. Preparar o cabo para a ligação
a. Utilizando um descascador de fios, retire o revestimento de borracha de ambas as extremidades do 
cabo de sinal para expor cerca de 15 cm (5,9") de cabo.
b. Retire o isolamento das extremidades dos fios.
c. Utilizando uma máquina de cravar fios, cravar os conectores em U nas extremidades dos fios.

6. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CABLAGEM

2 Parafusos
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2. Retire a tampa da caixa de controlo elétrico da unidade de interior.
3. Ligue os conectores em U aos terminais.
Faça corresponder as cores/rótulos dos fios aos rótulos do bloco de terminais. Aparafuse firmemente 
o conetor em U de cada fio ao terminal correspondente. Consulte o número de série e o diagrama de 
ligações localizado na tampa da caixa de controlo elétrico.

   CUIDADO:

• Ao ligar os fios, siga rigorosamente o esquema elétrico.
• O circuito do refrigerante pode ficar muito quente. Mantenha o cabo de interligação afastado do tubo de 
cobre.

4. Fixe o cabo com a braçadeira de cabos. O cabo não deve ficar solto nem puxar pelos conectores em U.
5. O cabo do controlador deve ser fixado com o cabo de alimentação no mesmo orifício da braçadeira de 
pressão e bloqueado firmemente. 

NOTA:
Para os modelos norte-americanos, o cabo deve ser encaminhado através do orifício na caixa de controlo 
elétrico.

6. Volte a colocar a tampa da caixa eléctrica.
7. Se a unidade interior estiver equipada com uma caixa  
de visualização, esta deve ser instalada de forma  
realista na caixa de controlo elétrico.

NOTA:
Para os modelos norte-americanos, o cabo  
deve ser encaminhado através do orifício  
na caixa de controlo elétrico.

         

Caixa de controlo

Esquema de 
ligação

Esquema de 
ligação

Orifício de 
fixação

Passe a correia pelo 
orifício do anel magnético 
para o fixar no cabo

Caixa de 
controlo 
elétrico

Orifício de 
fixação

Caixa do ecrã Tampa da caixa de 
controlo elétrico

Caixa de 
controlo 
elétrico

Orifício do 
ecrã

Tampa da caixa de 
controlo elétrico

6. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CABLAGEM

Anel magnético (se fornecido e 
embalado com os acessórios)
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ESPECIFICAÇÕES DE POTÊNCIA (NÃO APLICÁVEL À AMÉRICA DO NORTE)

NOTA: 
O disjuntor/fusível do tipo de aquecimento auxiliar elétrico tem de adicionar mais de 10A. A especificação 
do disjuntor/fusível estará sujeita à placa de identificação da unidade. (aplicável ao modelo australiano)

ESPECIFICAÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERIOR

MODELO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POTÊNCIA

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSÃO 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE
 DISJUNTOR/FUSÍVEL (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POTÊNCIA

FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases

TENSÃO 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUPTOR DE
 DISJUNTOR/FUSÍVEL (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

ESPECIFICAÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERIOR

MODELO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POTÊNCIA

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSÃO 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUITO/FUSÍVEL
DISJUNTOR/FUSÍVEL (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POTÊNCIA

FASE trifásico trifásico trifásico trifásico

TENSÃO 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUITO/FUSÍVEL
DISJUNTOR/FUSÍVEL (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

6. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CABLAGEM
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ESPECIFICAÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE

MODELO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K
FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO
(interior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSÃO 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

DISJUNTOR/
FUSÍVEL (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

(exterior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSÃO 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

DISJUNTOR/
FUSÍVEL (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K
FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO
(interior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSÃO 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

DISJUNTOR/
FUSÍVEL (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

(exterior)

FASE trifásico trifásico trifásico trifásico

TENSÃO 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

DISJUNTOR/
FUSÍVEL (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

ESPECIFICAÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO TIPO INVERSOR

MODELO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K
FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO
(interior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSÃO 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

DISJUNTOR/
FUSÍVEL (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

(exterior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSÃO 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

DISJUNTOR/
FUSÍVEL (A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

MODELO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K
FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO
(interior)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSÃO 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

DISJUNTOR/
FUSÍVEL (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

(exterior)

FASE trifásico trifásico trifásico trifásico

TENSÃO 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

DISJUNTOR/
FUSÍVEL (A) 25/20 32/25 32/25 40/30

6. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CABLAGEM



CONDUCTAS 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS MANUAL DO UTILIZADOR E DE INSTALAÇÃO

201

PREPARATIVOS E PRECAUÇÕES
O ar e matérias estranhas no circuito do refrigerante podem causar aumentos anormais de pressão, o que 
pode danificar o ar condicionado, reduzir a sua eficiência e diminuir o seu desempenho
o ar e matérias estranhas no circuito do refrigerante podem causar aumentos anormais de pressão, que 
podem danificar o ar condicionado, reduzir a sua eficiência e causar ferimentos. Utilize uma bomba de 
vácuo e um manómetro de pressão do coletor para evacuar o circuito de refrigerante, removendo o gás 
não condensável e a humidade do sistema.
A evacuação deve ser efectuada durante a instalação inicial e quando a unidade é mudada de local.

ANTES DE EVACUAR
Verifique se os tubos de ligação entre as unidades interior e exterior estão corretamente ligados.
Verifique se toda a cablagem está ligada corretamente.

INSTRUÇÕES DE EVACUAÇÃO
1. Ligue a mangueira de carga do manómetro do coletor à porta de serviço na válvula de baixa pressão da 
unidade de exterior.
2. Ligue a mangueira de carga do manómetro do coletor à bomba de vácuo.
3. Abra o lado de baixa pressão do manómetro do coletor. Mantenha o lado de alta pressão fechado.
4. Ligar a bomba de vácuo para evacuar o sistema.
5. Deixe funcionar o vácuo durante, pelo menos, 15 minutos ou até o manómetro de compostos indicar 
-76 cmHG (-105Pa).

6. Feche o lado de baixa pressão do manómetro
feche o lado de baixa pressão do manómetro do coletor e desligue a bomba de vácuo.
7. Aguarde 5 minutos e, em seguida, verifique se não houve alteração na pressão do sistema.
8. Se houver uma alteração na pressão do sistema, consulte a secção Verificação de fugas de gás para 
obter informações sobre como verificar a existência de fugas. Se não houver alteração na pressão do 
sistema, desaperte a tampa da válvula de enchimento (válvula de alta pressão).
9. Insira a chave sextavada na válvula de enchimento (válvula de alta pressão) e abra a válvula rodando a 
chave 1/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ouça o gás a sair do sistema e, em 
seguida, feche a válvula após 5 segundos.
10. Observe o manómetro durante um minuto para se certificar de que não há alterações na pressão. O 
manómetro deve indicar uma pressão ligeiramente superior à pressão atmosférica.
11. Retire a mangueira de carga do orifício de serviço.
12. Utilizando uma chave hexagonal, abra totalmente as válvulas de alta e baixa pressão.
13. Aperte manualmente as tampas das três válvulas (porta de serviço, alta pressão, baixa pressão). Se 
necessário, pode ser efectuado um aperto adicional com uma chave dinamométrica.

Manómetro 
de composto

Manómetro

Manómetro de pressão

Válvula de alta pressão

Mangueira de 
pressão ou 
mangueira de 
carga Mangueira 

de carga Bomba de vácuo

Porca de alargamento

Tampa
Corpo da válvula

Haste da válvula

Válvula de 
baixa pressão

Válvula de 
baixa pressão

-76 cmHg

7. EVACUAÇÃO DO AR
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Alguns sistemas requerem carga adicional, dependendo do comprimento da tubagem. O comprimento 
padrão da tubagem varia de acordo com os regulamentos locais. Por exemplo, na América do Norte, o 
comprimento padrão da tubagem é de 7,5 m (25'). Noutras áreas, o comprimento padrão da tubagem é 
de 5 m (16'). O refrigerante deve ser carregado a partir da porta de serviço na válvula de baixa pressão 
da unidade de exterior. O refrigerante adicional a ser carregado pode ser calculado utilizando a seguinte 
fórmula:
Diâmetro do lado do líquido

Φ6,35 (1/4") Φ9,52 (3/8") Φ12,7 (1/2")

R22
(tubo de orifício na unidade 
de interior):

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
comprimento padrão 
do tubo) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft.)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
comprimento padrão 
do tubo) x 65g 
(0,69oZ)/m (ft.)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do 
tubo) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
comprimento padrão 
do tubo) x 115g 
(1,23oZ)/m (ft)

R22
(tubo de orifício na unidade 
exterior):

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
padrão da tubagem) 
x 15g (0,16oZ)/m (ft)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
(padrão da tubagem) 
x 30g (0,32oZ)/m (ft)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do 
tubo) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
(padrão de tubagem) 
x 60g (0,64oZ)/m (ft)

R410A:
(tubo de orifício na unidade 
de interior):

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
(padrão da tubagem) 
x 30g (0,32oZ)/m (ft)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
comprimento padrão 
do tubo) x 65g 
(0,69oZ)/m (ft.)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do 
tubo) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
comprimento padrão 
do tubo) x 115g 
(1,23oZ)/m (ft)

R410A:
(tubo de orifício na unidade 
exterior):

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
padrão da tubagem) 
x 15g (0,16oZ)/m (ft)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
(padrão da tubagem) 
x 30g (0,32oZ)/m (ft)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do 
tubo) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
comprimento padrão 
do tubo) x 65g 
(0,69oZ)/m (ft.)

R32:

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
padrão de tubagem) 
x 12g (0,13oZ)/m (ft)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do tubo) 
x 30g (0,32oZ)/m 
(ft
padrão de tubagem) 
x 24g (0,26oZ)/m (ft)

(Comprimento 
total do tubo: 
comprimento 
padrão do 
tubo) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft
padrão de tubagem) 
x 40g (0,42oZ)/m 
(pés)

Apenas modelos da Austrália:

8. NOTA SOBRE A ADIÇÃO DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO 

CUIDADO
NÃO misturar diferentes tipos de líquido de 
refrigeração.
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Esta unidade contém refrigerante carregado de fábrica que cobre 20 m de tubagem de refrigerante e 
não é necessária qualquer carga adicional de refrigerante no local de instalação para uma instalação 
com até 20 m de tubagem de refrigerante. Quando a tubagem de refrigerante exceder os 20 m, carregue 
adicionalmente uma quantidade calculada a partir do comprimento da tubagem e da tabela acima para a 
parte que excede os 20 m.
Se for utilizado um sistema de tubagem existente, o volume de carga de refrigerante necessário irá variar 
consoante o tamanho da tubagem de líquido.
Fórmula para calcular o volume adicional de refrigerante necessário:
Volume de carga adicional (kg) = {Comprimento principal (m) - Volume carregado de fábrica 20 (m)} x 0,03 
(kg/m)
Certifique-se de que retira a quantidade de refrigerante adicional de acordo com a carga nominal da 
placa de identificação (abaixo de 5 m de tubagem de refrigerante) no âmbito de testes de verificação 
governamentais ou de mercado.

Antes do teste de funcionamento

Deve ser efectuado um teste de funcionamento depois de todo o sistema ter sido completamente 
instalado. Confirme os seguintes pontos antes de efetuar o teste:
a) As unidades de interior e de exterior estão corretamente instaladas.
b) A tubagem e a cablagem estão corretamente ligadas.
c) Não existem obstáculos perto da entrada e da saída da unidade que possam causar um mau 
desempenho ou avaria do produto.
d) O sistema de arrefecimento não tem fugas.
(e) O sistema de drenagem está desobstruído e é drenado para um local seguro.
(f) O isolamento térmico está corretamente instalado.
(g) Os cabos de ligação à terra estão corretamente ligados.
(h) O comprimento da tubagem e a capacidade adicional de refrigerante estão registados.
i) A tensão de alimentação é a correta para o ar condicionado

Instruções para o teste de funcionamento

1. Abra as válvulas de fecho do líquido e do gás.
2. Ligue o interrutor principal e deixe a unidade aquecer.
3. Colocar o ar condicionado no modo de arrefecimento.
4. Para a unidade interior

a. Certifique-se de que o controlo remoto e os respectivos botões estão a funcionar corretamente.
b. Verifique se as persianas se movem corretamente e se podem ser alteradas com o controlo remoto.
c. Verifique se a temperatura ambiente está a ser registada corretamente.
d. Certifique-se de que os indicadores do controlo remoto e o visor da unidade interior estão a 

funcionar corretamente.
e. Certifique-se de que os botões manuais da unidade de interior estão a funcionar corretamente.
f. Verifique se o sistema de drenagem está desobstruído e se a drenagem é efectuada sem problemas.
g. Certifique-se de que não existem vibrações ou ruídos anormais durante o funcionamento.

5. Para a unidade exterior
a. Verifique se o sistema de arrefecimento apresenta fugas.
b. Certifique-se de que não existem vibrações ou ruídos anormais durante o funcionamento.
c. Certifique-se de que o vento, o ruído e a água gerados pela unidade não incomodam os vizinhos e 

não constituem um perigo para a segurança.

9. TESTE DE FUNCIONAMENTO

CUIDADO
A não realização do teste de funcionamento pode resultar em danos na unidade, danos materiais 
ou ferimentos pessoais.

NOTA: Se a unidade funcionar mal ou não funcionar de acordo com as suas expectativas, 
consulte a secção de Resolução de Problemas do Manual do Proprietário antes de 
contactar o serviço de apoio ao cliente.
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6. Teste de drenagem
a. Certifique-se de que a drenagem flui sem problemas. Os edifícios novos devem efetuar este teste 

antes de terminarem o telhado.
b. Retirar a tampa de teste. Adicionar 2000 ml de água ao reservatório através do tubo incluído.
c. Ligue o interrutor principal e ponha o ar condicionado a funcionar no modo Frio.
d. Ouça o som da bomba de drenagem para ver se faz algum ruído invulgar.
e. Verifique se sai água. Pode demorar até um minuto até que a unidade comece a drenar, dependendo 

do tubo de drenagem.
f. Certifique-se de que não há fugas em nenhum dos tubos.
g. Pare o ar condicionado. Desligue o interrutor geral e volte a colocar a tampa de teste.

Instruções para embalar e desembalar a unidade:

Desempacotar

Unidade de interior:
1. Corte a fita de embalagem.
2. Desembalar a embalagem.
3. Retire a almofada de embalagem e o suporte de embalagem.
4. Retirar a película de embalagem.
5. Retirar os acessórios.
6. Levantar a máquina e colocá-la na posição horizontal.

Unidade exterior
1. Corte a fita de embalagem.
2. Retirar a unidade da embalagem.
3. Retirar a espuma da unidade.
4. Retirar a película de embalagem da unidade.

Embalagem:

Unidade de interior:
1. Colocar a unidade interior na película de embalagem.
2. Colocar os acessórios.
3. Colocar a almofada de embalagem e o suporte de embalagem.
4. Colocar a unidade interior na embalagem.
5. Feche a embalagem e sele-a.
6. Utilize a fita de embalagem, se necessário.

Unidade de exterior:
1. Coloque a unidade de exterior na película de embalagem.
2. Colocar a espuma inferior na caixa.
3. Colocar a unidade exterior na embalagem e, em seguida, colocar a espuma de embalagem superior 
sobre a unidade.
4. Feche a embalagem e sele-a.
5. Utilizar a fita de embalagem, se necessário.

10. EMBALAR E DESEMBALAR A UNIDADE

NOTA: Guarde todos os materiais de embalagem para o caso de vir a precisar deles no 
futuro.
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Devoluções
 
A HTW não aceitará devoluções de mercadorias fornecidas e entregues, exceto em casos justificados e autorizados pela 
HTW, em que seja necessário que as mesmas se encontrem em perfeito estado de conservação, acondicionamento e fun-
cionamento. 
É indispensável uma autorização escrita e numerada para a receção da mercadoria nas nossas instalações e os custos de 
transporte para a devolução da mercadoria serão sempre imputados ao comprador.
Se, depois de inspeccionado, o material não cumprir estes requisitos, será feita uma dedução no seu pagamento, que poderá 
ir até ao total do valor original facturado na encomenda.
 
Garantia
 
Esta garantia não afecta os direitos do consumidor, de acordo com o Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de abril, que transpõe 
as directivas da União Europeia em matéria de proteção dos consumidores e outros regulamentos aplicáveis.  
De acordo com este decreto, a Gestión Integral de Almacenes, S.L., garante os seus produtos ao consumidor durante um 
período de 3 anos contra qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do material. 
Salvo prova em contrário, durante os primeiros 2 anos, presume-se que a falta de conformidade existia no momento da 
venda, contando a partir da data de instalação (efectuada o mais tardar 6 meses após a compra) ou, na sua falta, a partir da 
data da fatura de compra. Após estes 2 anos, qualquer falta de conformidade deve ser provada pelo consumidor. 
A garantia é válida exclusivamente para os produtos vendidos e instalados no país de compra.
O Serviço de Assistência Técnica autorizado pela Gestión Integral de Almacenes S.L. é o único autorizado a efetuar inter-
venções durante o período de garantia. Qualquer outra intervenção implicará a perda dos direitos de garantia. 
De acordo com a legislação em vigor, deverá ser efectuada uma manutenção anual da instalação, imprescindível para man-
ter os direitos de garantia comercial. 
Em caso algum serão cobertos os incidentes causados pelos seguintes factos: 
Instalação em violação da legislação em vigor (RITE, gases refrigerantes, eletricidade, CTE). 
Dimensionamento e instalação/montagem não conformes com as instruções e recomendações contidas no presente “Ma-
nual do Utilizador 
neste “Manual de Instruções” ou outros defeitos de instalação e/ou utilização inadequada (por exemplo, instalação incorrec-
ta do dreno ou do sistema de drenagem), 
instalação incorrecta do dreno ou não realização do vácuo necessário na instalação do gás refrigerante). 
Manuseamento do produto por pessoal não autorizado. 
Utilização de peças de substituição não originais. 
Características agressivas do ambiente. 
Deterioração devida à condensação ou aos agentes atmosféricos, bem como às correntes erráticas. 
Corrosão devido a um armazenamento incorreto. 
Falta de limpeza e/ou de manutenção por parte do utilizador. 
Choques durante o transporte não efectuados a expensas da empresa.

CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO 
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ITALIANO
Manuale utente e installazione. Canalizzato
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Vi ringraziamo per aver scelto i nostri prodotti e apprezziamo 
molto la vostra fiducia in noi.

La serie canaizzato Admira Plus è ideale per il riscaldamento 
di abitazioni e locali commerciali. Si distingue per le sue 
dimensioni compatte e per il wifi integrato che consente di 
controllare l'apparecchiatura a distanza. Le potenze disponibili 
vanno da 2,6 a 16 kW.

Abbiamo preparato questo manuale con la massima cura 
per consentirvi di ottenere il massimo dal vostro canalizzato 
Admira Plus.
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NOTA
Il luogo di installazione scelto per l'unità deve facilitare il collegamento di tubi e cavi 
dell'acqua e deve essere privo di infiltrazioni d'acqua, vapori d'olio, vapore o altre fonti di 
calore. Inoltre, il rumore dell'unità e dell'aria di scarico non deve influenzare l'ambiente 
circostante.
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1 INTRODUZIONE

1.1 CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL'UNITÀ

Le seguenti indicazioni di sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi o danni imprevisti dovuti a un uso 
non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Al momento dell'arrivo, controllare l'imballaggio e il prodotto 
per verificare che tutto sia intatto e garantire un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare 
il rivenditore o il distributore. Per la vostra sicurezza, non è consentito modificare o alterare l'apparecchio. 
L'uso improprio può comportare pericoli e la perdita dei diritti di garanzia.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare/mettere in funzione 
l'apparecchio e conservarle vicino al luogo di installazione o all'apparecchio per future 
consultazioni.

ATTENZIONE

Il segnale indica un pericolo di livello 
medio che, se non evitato, può causare 
morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

Il segnale indica un pericolo di 
basso livello che, se non evitato, può 
provocare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano 
ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi 
connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente 
non devono essere effettuate da bambini senza supervisione (Paesi UE).

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite o 
supervisionate nell'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono 
essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio (requisiti della norma IEC).

  AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO
• Se si verifica una situazione anomala (ad esempio un odore di bruciato), spegnere immediatamente 
l'apparecchio e scollegare l'alimentazione 

scollegare l'alimentazione. Rivolgersi al rivenditore per ricevere istruzioni su come evitare scosse elet-
triche, incendi o lesioni.

• Non inserire dita, bastoni o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria. Ciò potrebbe causare 
lesioni, poiché la ventola può ruotare ad alta velocità.

• Non utilizzare spray infiammabili come lacca per capelli, lacca o vernice in prossimità dell'apparecchia-
tura. Questo potrebbe 

possono provocare incendi o combustioni.
• Non conservare benzina o sostanze infiammabili vicino al condizionatore d'aria. Il gas emesso 

il gas emesso potrebbe accumularsi intorno all'apparecchio e causare un'esplosione.
• Non mettere in funzione il condizionatore d'aria in locali umidi, come il bagno o la lavanderia 

lavanderia. Un'eccessiva esposizione all'acqua può causare un cortocircuito nei componenti elettrici.
• Non esporre il corpo direttamente all'aria fresca per un periodo di tempo prolungato.
• Non permettere ai bambini di giocare con il condizionatore d'aria. I bambini devono essere sempre 
sorvegliati quando si trovano nei pressi dell'apparecchiatura.
• Se il condizionatore d'aria viene utilizzato insieme a bruciatori o altri dispositivi di riscaldamento, venti-
lare bene la stanza per evitare il surriscaldamento

piastrellare bene la stanza per evitare la privazione di ossigeno e l'accumulo di monossido di carbonio.
• In alcuni ambienti funzionali, come cucine, sale server ecc. si raccomanda l'uso di condizionatori d'aria 
appositamente progettati.
• L'installazione, la regolazione, la modifica, l'assistenza o la manutenzione improprie possono causare 
danni alle cose, lesioni personali o morte 

danni alle cose, lesioni personali o morte. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite 
da un installatore HVAC professionista autorizzato o equivalente, da un'agenzia di assistenza o dal 
fornitore di gas.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il produttore, il suo agente di assistenza o persone analoga-
mente qualificate devono sostituirlo per evitare danni 

il cavo di alimentazione deve essere sostituito da persone altrettanto qualificate per evitare qualsiasi 
rischio.

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE
• Spegnere il condizionatore d'aria e staccare la corrente se non viene utilizzato per un lungo periodo di 
tempo.
• Assicurarsi che la condensa dell'acqua possa essere scaricata senza ostacoli dall'apparecchiatura.
• Non azionare il condizionatore d'aria con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
• Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
• Non salire o posizionare oggetti sopra l'apparecchiatura esterna.
• Non lasciare che i condizionatori d'aria siano in funzione per lunghi periodi di tempo quando il 
condizionatore d'aria è in funzione 

non lasciare che i condizionatori d'aria funzionino per lunghi periodi di tempo quando l'umidità è troppo 
alta o quando porte e finestre vengono lasciate aperte per lunghi periodi di tempo.

• Come per tutte le apparecchiature meccaniche, il contatto con i bordi taglienti delle lamiere può 
causare lesioni personali. Prestare attenzione quando si maneggia questa apparecchiatura e indossare 
guanti e indumenti protettivi.

AVVERTENZE ELETTRICHE
• Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione specificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito dal produttore, dal suo agente o dal suo fornitore se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata, al fine di 
evitare un pericolo.
• Il prodotto deve essere correttamente collegato a terra al momento dell'installazione, altrimenti 

si possono verificare scosse elettriche.
• Per tutti i lavori elettrici, attenersi alle norme e ai regolamenti locali e nazionali in materia di cablaggio, e le norme 
di cablaggio locali e nazionali, nonché il Manuale d'installazione. Collegare i fili in modo sicuro e bloccarli per 
evitare che forze esterne danneggino il terminale. Collegamenti elettrici errati possono surriscaldarsi e provocare 
un incendio, oltre a causare scosse elettriche. Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformità allo 
schema di collegamento elettrico situato sui pannelli dell'unità interna ed esterna.
• Tutti i cablaggi devono essere disposti correttamente per garantire che il coperchio della scheda di controllo 
possa essere chiuso correttamente possa essere chiuso correttamente. Se il coperchio della scheda di controllo 
non è chiuso correttamente, è possibile che si verifichi la corrosione e che i punti di collegamento dei terminali si 
surriscaldino, prendano fuoco o provochino scosse elettriche.
• Se l'alimentazione è collegata al cablaggio fisso, un dispositivo di disconnessione omnidirezionale dotato di un 
dispositivo di disconnessione con una distanza di almeno 3 mm su tutti i poli e con una corrente di dispersione che 
può superare i 10 mA, il dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di funzionamento residua nominale 
non superiore a 30 mA e la disconnessione in conformità alle norme di cablaggio, devono essere incorporati nel 
cablaggio fisso.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il produttore, il suo agente di assistenza o persone analogamente 
qualificate devono sostituirlo per evitare danni al cavo di alimentazione se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per 
evitare qualsiasi rischio.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO 
• L'installazione deve essere eseguita da un rivenditore o da uno specialista autorizzato. 
Un'installazione errata può causare perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi.
• L'installazione deve essere eseguita in conformità alle istruzioni di installazione. Un'installazione non 
corretta può causare perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi. (in Nord America, l'installazione 
deve essere eseguita solo da personale autorizzato in conformità ai requisiti NEC e CEC).
• Per la riparazione o la manutenzione dell'apparecchio, rivolgersi a un centro di assistenza 
autorizzato. Questo apparecchio deve essere installato in conformità alle normative nazionali in 
materia di cablaggio.
• Utilizzare solo gli accessori, le parti e i componenti specificati in dotazione per l'installazione. L'uso 
di parti combustibili 

un cablaggio non a norma può provocare perdite d'acqua, scosse elettriche, incendi e può causare il 
malfunzionamento dell'unità.

• Installare l'unità in una posizione stabile che possa sostenere il peso dell'unità. Se la posizione 
scelta non è in grado di sostenere il peso dell'unità o se l'installazione non viene eseguita 
correttamente, l'unità può cadere e causare gravi lesioni e danni.
• Installare le tubature di scarico seguendo le istruzioni del presente manuale. Un drenaggio non 
corretto può causare danni all'abitazione e alla proprietà.
• Per le unità dotate di riscaldatore elettrico ausiliario, non installare l'unità a meno di 1 metro (3 
piedi) da qualsiasi materiale combustibile.
• Non installare l'unità in un luogo in cui possa essere esposta a perdite di gas combustibile. Se il gas 
combustibile si accumula intorno all'unità, può provocare un incendio.
• Non accendere l'apparecchio prima di aver completato tutti i lavori.
• Quando si sposta o si riposiziona il condizionatore d'aria, rivolgersi a tecnici esperti per lo 
scollegamento e la reinstallazione dell'unità.
• Per installare l'unità sulla sua staffa, leggere le informazioni dettagliate nelle sezioni "Installazione 
dell'unità interna" e "Installazione dell'unità esterna".
• Pericolo di peso eccessivo - Per spostare e installare l'unità, utilizzare due o più persone. In caso 
contrario, potrebbero verificarsi lesioni alla schiena o di altro tipo.
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1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
• Prima di procedere alla pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegare l'alimentazione.  In caso 
contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
• Non pulire il condizionatore d'aria con quantità eccessive di acqua.
• Non pulire il condizionatore d'aria con detergenti combustibili. Il detergenti combustibili può 
causare incendi o deformazioni.

NOTA SULLE SPECIFICHE DEI FUSIBILI
• La scheda a circuito stampato (PCB) del condizionatore d'aria può essere progettata con 

è presente un fusibile per la protezione da sovracorrenti. Questo fusibile deve essere sostituito 
con un componente identico.

• Le specifiche del fusibile, se presente, sono stampate sulla scheda del circuito, esempi sono 
T5A/250VAC e T10A/250VAC

NOTA SUI GAS FLUORURATI (NON APPLICABILE ALLE UNITÀ CHE UTILIZZANO IL 
REFRIGERANTE R290) 
CON REFRIGERANTE R290)

• Questo condizionatore d'aria contiene gas fluorurati ad effetto serra. 
Per informazioni specifiche sul tipo e sulla quantità di gas, fare riferimento all'apposita etichetta su-
ll'apparecchiatura stessa o al "Manuale d'uso - Scheda tecnica del prodotto" contenuto nella confezio-
ne dell'apparecchiatura esterna. (Scheda prodotto solo per i prodotti UE).

• L'installazione, l'assistenza, la manutenzione e la riparazione di questa apparecchiatura devono essere 
eseguite da un tecnico certificato da un tecnico certificato.
• La disinstallazione e il riciclaggio del prodotto devono essere eseguiti da un tecnico certificato.
• Quando si controlla che l'apparecchiatura non presenti perdite, si raccomanda vivamente di registrare 
correttamente tutti i controlli si raccomanda vivamente di registrare correttamente tutti i controlli.

PER I REFRIGERANTI INFIAMMABILI
• In caso di utilizzo di refrigeranti infiammabili, l'apparecchio deve essere conservato in un'area 
ben ventilata in cui l'ambiente sia ben ventilata in cui le dimensioni del locale corrispondano a 
quelle specificate per il funzionamento. Per i modelli con refrigerante R32, le dimensioni minime 
del locale sono indicate nella forma seguente:

Montaggio a soffitto Montaggio a parete

m (kg)Amin 
(m2) m (kg)Amin 

(m2)

≤ 2,503 ----- 4 ≤ 2,048 ------ 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,28 2,048 < m ≤ 2,2 4,58

2,6 < m ≤ 2,8 4,97 2,2 < m ≤ 2,4 5,45

2,8 < m ≤ 3,0 5,70 2,4 < m ≤ 2,6 6,40

3,0 < m ≤ 3,2 6,49 2,6 < m ≤ 2,8 7,42

3,2 < m ≤ 3,4 7,32 2,8 < m ≤ 3,0 8,52

3,4 < m ≤ 3,6 8,21 3,0 < m ≤ 3,2 9,69

3,6 < m ≤ 3,8 9,15 3,2 < m ≤ 3,4 11,0

3,8 < m ≤ 4,0 10,2 3,4 < m ≤ 3,6 12,3

4,0 < m ≤ 4,2 11,2 3,6 < m ≤ 3,8 13,7

4,2 < m ≤ 4,4 12,3 3,8 < m ≤ 4,0 15,2

4,4 < m ≤ 4,6 13,4 4,0 < m ≤ 4,2 16,7

4,6 < m ≤ 4,8 14,6 4,2 < m ≤ 4,4 18,4

4,8 < m ≤ 5,0 15,9 4,4 < m ≤ 4,6 20,0

5,0 < m ≤ 5,2 17,2 4,6 < m ≤ 4,8 21,8

5,2 < m ≤ 5,4 18,5 4,8 < m ≤ 5,0 23,7

5,4 < m ≤ 5,6 19,9 5,0 < m ≤ 5,2 25,6

5,6 < m ≤ 5,8 21,3 5,2 < m ≤ 5,4 27,6

5,8 < m ≤ 6,0 22,8 5,4 < m ≤ 5,6 29,7

5,6 < m ≤ 5,8 31,9

5,8 < m ≤ 6,0 34,1

Montaggio a soffitto Montaggio a parete

m (kg) Amin (m2) m (kg) Amin (m2)

≤ 2,503 ---- 4 ≤ 2,048 ---- 4

2,503 < m ≤ 2,6 4,32 2,048 < m ≤ 2,2 ----- 4,62

2,6 < m ≤ 2,8 5,01 2,2 < m ≤ 2,4 5,50

2,8 < m ≤ 3,0 5,75 2,4 < m ≤ 2,6 6,45

3,0 < m ≤ 3,2 6,54 2,6 < m ≤ 2,8 7,48

3,2 < m ≤ 3,4 7,38 2,8 < m ≤ 3,0 8,59

3,4 < m ≤ 3,6 8,28 3,0 < m ≤ 3,2 9,77

3,6 < m ≤ 3,8 9,22 3,2 < m ≤ 3,4 11,1

3,8 < m ≤ 4,0 10,3 3,4 < m ≤ 3,6 12,4

4,0 < m ≤ 4,2 11,3 3,6 < m ≤ 3,8 13,8

4,2 < m ≤ 4,4 12,4 3,8 < m ≤ 4,0 15,3

4,4 < m ≤ 4,6 13,6 4,0 < m ≤ 4,2 16,9

4,6 < m ≤ 4,8 14,8 4,2 < m ≤ 4,4 18,5

4,8 < m ≤ 5,0 16,0 4,4 < m ≤ 4,6 20,2

5,0 < m ≤ 5,2 17,3 4,6 < m ≤ 4,8 22,0

5,2 < m ≤ 5,4 18,7 4,8 < m ≤ 5,0 23,9

5,4 < m ≤ 5,6 20,1 5,0 < m ≤ 5,2 25,8

5,6 < m ≤ 5,8 21,5 5,2 < m ≤ 5,4 27,9

5,8 < m ≤ 6,0 23,0 5,4 < m ≤ 5,6 29,9

5,6 < m ≤ 5,8 32,1

5,8 < m ≤ 6,0 34,4

(1) Requisiti della norma IEC (applicabile solo alla norma IEC 60335-
2-40: 2018).

(2) La norma EN si applica nelle seguenti aree Unione Europea,
EFTA (esclusa la Svizzera), Regno Unito, Turchia 
(applicabile solo alle norme EN 60335-2-40: 2003 e IEC 60335-2-40: 2013).
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 ATTENZIONE:

m: La quantità di refrigerante rappresentata da "m" nella tabella è la somma della carica nominale 
riportata sulla targhetta e della quantità aggiuntiva di refrigerante indicata nelle istruzioni per l'uso.

NOTA SULL'AGGIUNTA DI REFRIGERANTE.

Amin: superficie minima.

• I connettori meccanici riutilizzabili e i giunti svasati non sono ammessi in ambienti interni (requisiti 
EN).

• I connettori meccanici utilizzati all'interno devono avere un rating non superiore a 3 g/anno al 25% 
della pressione massima consentita. Quando i connettori meccanici vengono riutilizzati all'interno, le 
parti di tenuta devono essere rinnovate. Quando i giunti svasati vengono riutilizzati all'interno, la parte 
svasata deve essere rigenerata (requisiti UL).

• Quando i connettori meccanici vengono riutilizzati all'interno, le parti di tenuta devono essere 
rinnovate.

• Quando i giunti svasati vengono riutilizzati all'interno, la parte svasata deve essere rigenerata 
(requisiti dello standard IEC). I connettori meccanici utilizzati all'interno devono essere conformi alla 
norma ISO 14903.

LINEE GUIDA EUROPEE PER LO SMALTIMENTO

Questo marchio su un prodotto o sulla sua documentazione indica che i rifiuti elettrici e i 
rifiuti di apparecchiature elettriche non devono essere smaltiti in conformità alla Direttiva 
europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere mescolati con i 
rifiuti domestici.

Smaltimento corretto di questo prodotto
{Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Questo apparecchio contiene refrigerante e altri materiali potenzialmente pericolosi. Quando 
si smaltisce questo apparecchio, la legge prevede una raccolta e un trattamento speciali. Non 
smaltire questo prodotto come rifiuto domestico non differenziato o come rifiuto di raccolta 
non differenziato. Per lo smaltimento di questo apparecchio sono disponibili le seguenti 
opzioni:

• Smaltire l'apparecchio presso gli appositi centri comunali di raccolta dei rifiuti elettronici.
• Quando si acquista un nuovo apparecchio, il rivenditore ritirerà gratuitamente l'apparecchio.
• Il produttore riceverà gratuitamente il vecchio apparecchio.
• È possibile vendere l'apparecchio a rivenditori di rottami certificati.

AVVISO SPECIALE 

Lo smaltimento di questo apparecchio nei boschi o in altri ambienti naturali mette a rischio la 
salute e danneggia l'ambiente. Le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle falde acquifere 
ed entrare nella catena alimentare.

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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NOTA
La pressione statica esterna totale massima funzionale non deve superare 0,80 in-H2O o 200 
Pa. La portata d'aria si riduce notevolmente al di sopra di 0,80 in-H2O o 200 Pa. La progettazio-
ne del sistema deve tenere conto della maggiore resistenza dei filtri quando si sporcano.

PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE INTERNE

• SPEGNERE prima di procedere alla pulizia, spegnere sempre il climatizzatore e scollegare la 
fonte di alimentazione   
prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, spegnere sempre il condizionatore d'aria e 
scollegare l'alimentazione.
• Per pulire l'apparecchiatura, utilizzare solo un panno morbido e asciutto. È possibile utilizzare 
un panno 
un panno imbevuto di acqua calda per pulirlo se l'unità è particolarmente sporca.
• Non utilizzare prodotti chimici o panni trattati chimicamente per pulire l'apparecchio.
• Non utilizzare benzene, diluenti per vernici, polveri lucidanti o altri solventi per pulire l'appa-
recchiatura   
pulire l'apparecchiatura. Potrebbero causare la rottura o la deformazione della superficie in 
plastica.
• Prima di sostituire il filtro o di pulirlo, spegnere l'apparecchiatura e scollegare l'alimentazione    
-    
prima di cambiare il filtro o di pulirlo. Lo smontaggio e la manutenzione devono essere eseguiti 
da un tecnico certificato.
• Quando si rimuove il filtro, non toccare le parti metalliche dell'apparecchiatura. I bordi taglien-
ti di 
le parti metalliche possono tagliarsi.
• Non utilizzare acqua per pulire l'interno dell'apparecchiatura interna. Ciò potrebbe distruggere 
l'isolamento e
questo potrebbe distruggere l'isolamento e causare una scossa elettrica.
• Non esporre il filtro alla luce diretta del sole durante l'asciugatura. Il filtro potrebbe restringer-
si.
• La manutenzione e la pulizia dell'unità interna devono essere eseguite da un rivenditore auto-
rizzato o da una persona qualificata
da un rivenditore autorizzato o da un fornitore di servizi autorizzato.
• Qualsiasi riparazione dell'apparecchiatura esterna deve essere effettuata da un rivenditore 
autorizzato o da un fornitore di servizi autorizzato 
da un rivenditore autorizzato o da un fornitore di servizi autorizzato.
• La manutenzione e la pulizia non possono essere effettuate dall'utente.

Pressione statica nominale

MODELLO 9-18K  30-36K 42-60K
PRESSIONE 0,10 IN-H2O (25 PA)  0,15 IN-H2O (37 PA)  0,20 IN-H2O (50 PA)

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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MANUTENZIONE DEL CONDIZIONATORE D'ARIA

Manutenzione per lunghi periodi di inutilizzo

Se si prevede di non utilizzare il condizionatore d'aria per un lungo periodo di tempo, procedere come 
segue:

Ispezione di manutenzione prima della stagione

Dopo lunghi periodi di inutilizzo o prima di periodi di uso frequente, procedere come segue:

Accendere il ventilatore finché 
l'unità non è completamente 

asciutta 

Spegnere l'unità e scollegarla 
dall'alimentazione 

Verificare che non vi siano
fili danneggiati Assicurarsi che nulla ostruisca 

l'ingresso e l'uscita dell'aria
Assicurarsi che nulla ostruisca 

l'ingresso e l'uscita dell'aria
Verificare la presenza di perdite 

PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE INTERNE

se si verifica una delle seguenti condizioni, spegnere immediatamente l'apparecchio!

• Il cavo di alimentazione è danneggiato o anormalmente caldo

• Odore di bruciato

• L'apparecchiatura emette suoni forti o anomali.

• Un fusibile di alimentazione si brucia o l'interruttore automatico scatta frequentemente

• Acqua o altri oggetti cadono all'interno o all'esterno dell'apparecchiatura

NON CERCARE DI RIPARARLI DA SOLI! RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO DI ASSISTENZA 

AUTORIZZATO.

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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2. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI COMUNI

I seguenti problemi non sono malfunzionamenti e nella maggior parte dei casi non richiedono 
riparazioni richiedono riparazioni.

Problema Possibili cause

L'apparecchiatura non si accende quando si preme il 
pulsante ON/OFF

L'apparecchiatura è dotata di una funzione 
di protezione di 3 minuti che impedisce 
all'apparecchiatura di sovraccaricarsi. L'apparecchio 
non può essere riavviato entro tre minuti dallo 
spegnimento.
Nei modelli di raffreddamento e riscaldamento: se i 
LED di funzionamento e PRE-DEF (preriscaldamento/
sbrinamento) sono accesi, la temperatura esterna 
è troppo fredda e si attiva l'antifreddo dell'unità per 
sbrinare l'apparecchio.
Nei modelli di solo raffreddamento: Se l'indicatore 
"Fan Only" si accende, la temperatura esterna è troppo 
fredda e la protezione antigelo dell'unità si attiva per 
sbrinare l'unità.

L'unità passa dalla modalità
Modalità RAFFREDDAMENTO/ RISCALDAMENTO alla 
modalità VENTILAZIONE

L'unità può modificare la propria impostazione per 
evitare la formazione di brina sull'unità. Una volta 
aumentata la temperatura, l'apparecchio riprende 
a funzionare nella modalità precedentemente 
selezionata.
Al raggiungimento della temperatura impostata, l'unità 
spegne il compressore. L'unità continua a funzionare 
quando la temperatura oscilla nuovamente.

L'unità interna emette una nebbia bianca.
Nelle regioni umide, una grande differenza di 
temperatura tra l'aria ambiente e il condizionatore 
d'aria può causare la formazione di nebbia bianca.

Sia l'apparecchio interno che quello esterno emettono
nebbia bianca.

Quando l'apparecchiatura viene riavviata in modalità 
RISCALDAMENTO dopo lo sbrinamento, è possibile 
che venga emessa nebbia bianca a causa dell'umidità 
generata dal processo di sbrinamento
processo di sbrinamento

L'apparecchiatura interna emette dei rumori.

Quando la griglia si posiziona di nuovo, si può sentire 
un rumore di aria che scorre.
Si sente un cigolio quando il sistema è spento o in 
modalità Cool. Il rumore si sente anche quando la 
pompa di scarico (opzionale) è in funzione.
Un cigolio può verificarsi dopo il funzionamento 
dell'apparecchiatura in modalità RISCALDAMENTO a 
causa dell'espansione e della contrazione delle parti in 
plastica dell'apparecchiatura.

Sia le apparecchiature interne che quelle esterne
producono rumori.

Basso sibilo durante il funzionamento: È normale ed è 
causato dal gas refrigerante che scorre attraverso le 
apparecchiature interne ed esterne.
Basso sibilo quando il sistema si avvia, ha 
semplicemente smesso di funzionare o è in fase 
di sbrinamento: è normale ed è causato dal gas 
refrigerante che scorre nelle apparecchiature interne 
ed esterne
sbrinamento: Questo rumore è normale ed è causato 
dall'arresto o dal cambio di direzione del gas 
refrigerante
si ferma o cambia direzione.
Cigolio: normale espansione e contrazione delle parti 
in plastica e del gas refrigerante
le parti metalliche, a causa degli sbalzi di temperatura 
durante il funzionamento, possono provocare cigolii
rumori di cigolio.

L'apparecchiatura esterna emette dei rumori. L'apparecchiatura emette suoni diversi a seconda della 
modalità di funzionamento corrente.
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La polvere fuoriesce dall'apparecchiatura interna o 
esterna.

L'apparecchiatura può accumulare polvere 
durante i periodi di inattività prolungati, che verrà 
emessa quando l'apparecchiatura viene accesa. 
Questo problema può essere attenuato coprendo 
l'apparecchiatura coprire l'apparecchiatura durante i 
lunghi periodi di inattività.

L'apparecchiatura emette un cattivo odore.

L'apparecchiatura può assorbire gli odori ambientali 
(come quelli dei mobili, della cucina, delle sigarette, 
ecc.) che verranno emessi durante il funzionamento.
I filtri dell'apparecchiatura sono ammuffiti e devono 
essere puliti. Contattare direttamente un tecnico 
professionista per la sostituzione.

Il ventilatore dell'unità esterna non funziona.
Durante il funzionamento, la velocità della ventola 
viene controllata per ottimizzare il funzionamento del 
prodotto.

Quando si verifica un problema, prima di contattare un tecnico, verificare i seguenti punti.

Problema Possibili cause Soluzione

Scarse prestazioni di 
raffreddamento.

L'impostazione della temperatura 
potrebbe essere superiore alla 
temperatura ambiente.

Abbassare l'impostazione della temperatura.

Lo scambiatore di calore 
dell'apparecchiatura interna o esterna 
interno o esterno è sporco sporco.

Contacte directamente con un técnico 
profesional para sustituir el intercambiador de 
calor

Il filtro dell'aria è sporco.
Contattare direttamente un tecnico 
professionistaprofessionale per sostituire il filtro 
dell'aria.

L’ingresso o l’uscita dell’aria di uno dei 
dispositivi è bloccato.

Spegnere l'apparecchiatura, rimuovere 
l'ostruzione e riaccenderla
riaccendere.

Le porte e le finestre sono aperte. Durante l'uso, tutte le porte e le finestre devono 
essere chiuse.

La luce del sole genera un calore 
eccessivo.

Chiudere le finestre e le tende durante i periodi di
periodi di calore o di sole intenso.

Ci sono troppe fonti di calore nella 
stanza (persone, computer, apparecchi 
elettronici, ecc.).

Ridurre il numero di fonti di calore.

La quantità di refrigerante è 
insufficiente a causa di perdite o all'uso 
prolungato.

Contattare direttamente un tecnico 
professionista professionale per eseguire la 
riparazione.

L'apparecchiatura non funziona.

Mancanza di alimentazione. Attendere il ripristino dell'alimentazione.
L'unità è spenta Inserire l'alimentazione.
Le batterie del telecomando sono 
esaurite. Sostituire le batterie.

È stata attivata la protezione di 3 minuti 
dell'apparecchiatura
è stata attivata la protezione di 3 
minuti.

Attendere tre minuti dopo il riavvio
l'apparecchio.

Il timer è attivato. Spegnere il timer.

Il dispositivo si avvia
e si ferma frequentemente
frequentemente.

C'è troppo o troppo poco
refrigerante nel sistema.

Contattare direttamente un tecnico 
professionista professionale per eseguire la 
riparazione.

Nel sistema sono stati introdotti gas 
incomprimibili o umidità.

Contattare direttamente un tecnico 
professionista professionale per eseguire la 
riparazione.

Il circuito del sistema è interrotto
bloccato

Contattare direttamente un tecnico 
professionista professionale per eseguire la 
riparazione.

Il compressore è rotto.
Contattare direttamente un tecnico 
professionista
professionista per effettuare la riparazione

La tensione è troppo alta o
troppo bassa.

Installare un pressostato per regolare la 
tensione.

NOTA: Se il problema persiste, contattare un rivenditore locale o il centro di assistenza clienti più vicino. 
Fornire una descrizione dettagliata del malfunzionamento dell'apparecchiatura e il numero di modello.

2. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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2. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Rendimenti sistema di 
riscaldamento riscaldamento 
insufficiente.

La temperatura esterna è 
estremamente bassa.

Utilizzare un dispositivo di riscaldamento 
ausiliario.

L'aria fredda entra da porte e finestre. Durante l'uso, tutte le porte e le finestre devono 
essere chiuse.

La quantità di refrigerante è 
insufficiente a causa di perdite o all'uso 
prolungato.

Contattare direttamente un tecnico 
professionista professionale per eseguire la 
riparazione.

Le spie continuano a 
lampeggiare.

L'apparecchiatura potrebbe smettere di funzionare o continuare a funzionare in modo 
sicuro.

Se le spie continuano a lampeggiare o compaiono codici di errore, attendere circa 10 
minuti. Il problema potrebbe risolversi da solo.

In caso contrario, scollegare l'alimentazione e ricollegarla. Riaccendere l'apparecchio.

Se il problema persiste, spegnere l'apparecchio e contattare il centro di assistenza clienti 
più vicino.)

Il codice di errore viene 
visualizzato e inizia con le 
seguenti lettere sul display 
dell’unità interna

• E(x), P(x), F(x)
• EH(xx), EL(xx), EC(xx)
• PH(xx), PL(xx), PC(xx)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL TELECOMANDO WIRELESS

Problema Possibili cause Soluzione

Impossibile modificare la 
velocità della ventola
velocità della ventola.

Controllare se la protezione
è stata selezionata la modalità 
AUTO.

In modalità AUTO, la velocità 
della ventola viene impostata 
automaticamente in modalità AUTO, 
la velocità della ventola è impostata 
automaticamente e non può essere 
modificata.

Controllare se la protezione
è stata selezionata la modalità 
Dry (secco)

In modalità Secco, il pulsante Velocità 
ventola non funziona. La velocità 
della ventola può essere modificata 
solo nelle modalità Raffreddamento, 
Ventilazione e Riscaldamento.

Il display della 
temperatura è spento

Controllare se è selezionata la 
modalità Ventola.

In modalità Ventola, non è possibile 
regolare la temperatura.

Il timer Sleep scompare 
dopo un certo periodo di 
tempo
dopo un certo periodo di 
tempo

Se la funzione Sleep Timer è 
stata attivata, il funzionamento 
potrebbe essere terminato.

Il condizionatore d'aria si arresta 
automaticamente all'ora impostata e la 
spia si spegne

La spia Timer On
scompare
dopo un certo periodo di 
tempo

Se è stata attivata la funzione 
Timer di attivazione
è stata attivata la funzione 
Timer,
l'operazione potrebbe essere 
terminata
terminato.

Il condizionatore d'aria si avvia 
automaticamente all'ora impostata e la 
spia si spegne.

Non si sente alcun suono 
quando si preme il tasto 
ON/OFF.

Controllare se il trasmettitore di 
segnale del telecomando
il trasmettitore di segnale 
del telecomando è puntato 
correttamente verso il ricevitore 
di segnale a infrarossi dell'unità 
interna.

Puntare il telecomando direttamente 
verso il ricevitore e premere due volte il 
tasto ON/OFF
Premere due volte il tasto ON/OFF.

NOTA: Se il problema persiste dopo aver eseguito i controlli e la diagnostica di cui sopra, spegnere 
immediatamente l'apparecchio e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Se la soluzione suggerisce di rivolgersi a un tecnico professionista, non eseguire alcuna operazione 
e rivolgersi direttamente a un tecnico professionista.



CANALIZZATO 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS MANUALE D’USO E DI INSTALLAZIONE

221

Accessori

Il condizionatore d'aria viene fornito con i seguenti accessori. Per l'installazione del condizionatore 
d'aria utilizzare tutti i componenti e gli accessori. Un'installazione non corretta può provocare perdite 
d'acqua, scosse elettriche e incendi o causare guasti all'apparecchiatura. Gli articoli non inclusi nel 
condizionatore d'aria devono essere acquistati separatamente. l'aria fluisce senza problemi attraver-
so le serpentine.

 ACCESSORI OPZIONALI
 Esistono due tipi di telecomando: con e senza fili.

Scegliere un telecomando in base alle preferenze e ai requisiti del cliente e installarlo in una posizione 
adeguata.
Per la scelta del telecomando più adatto, consultare i cataloghi e la documentazione tecnica.

Nome del
accessori

Quantità
(pezzi) Forma Nome del

accessori
Quantità
(pezzi) Forma

Manuale 2-4 Telecomando (alcuni 
modelli) 1

Tappo di pro-
tezione del tubo 
di ingresso/us-
cita del refrige-
rante

2
Cavo di collegamento 
per il display (2 m)
(alcuni modelli)

1

Dado in rame 2

Anello magnetico (av-
volgere due volte i fili 
elettrici S1 e S2  
(P e Q e E) intorno 
all’anello magnetico) 
(alcuni modelli)

1

S1 e S2 (P e Q e E)

Telecomando a 
filo  
(con confezione)

1

Anello magnetico 
(agganciarlo al cavo di 
collegamento tra l’unità 
interna e l’unità esterna 
dopo l’installazione). 
(alcuni modelli)

Varia a 
seconda 

del
modello

Manicotto del 
tubo di uscita 
(alcuni modelli)

1
Anello di protezione del 
cavo in gomma (alcuni 
modelli)

1

Morsetto per il 
tubo di uscita 
(alcuni modelli)
(alcuni modelli)

1-2 
(secondo
modelli)

Pannello del display
*Solo per i test
(alcuni modelli:
KJR-120G, KJR-120H)

1
Guarnizione di 
drenaggio
e anello di tenuta 
(alcuni modelli)

1

3. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
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PANNELLO DEL DISPLAY

Pulsante MANUALE: Questo pulsante seleziona la modalità nell'ordine seguente: AUTO, Raffreddamento 
forzato, Off.

Modalità di raffreddamento forzato: In modalità di raffreddamento forzato, la spia di funzionamento lam-
peggia. Il sistema passa ad AUTO dopo un raffreddamento con vento forte per 30 minuti. Il telecomando 
sarà disabilitato durante questa operazione.

Modalità disabilitata: Quando il pannello del display è spento, l'unità si spegne e il telecomando viene 
riattivato.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Quando il condizionatore d'aria viene utilizzato al di fuori dei seguenti intervalli di temperatura, si attivano 
alcune funzioni di protezione di sicurezza
le funzioni di protezione di sicurezza si attivano e causano lo spegnimento dell'unità.

Indicatore di
timer 

Ricevitore
infrarossi 

DISPLAY A LED

Indicatore di allarmeIndicatore di
ricevitore 

Indicatore PRE-DEF
indicatore (preriscaldamento/sbrinamento)

Pulsante manuale

Modalità 
RAFFREDDA-

MENTO

Modalità 
RISCALDA-

MENTO

Modalità 
DRY

Temperatura ambiente 17 °C-32 °C
(62 °F-90 °F)

0 °C-30 °C
(32 °F-86 °F)

10 °C-32 °C
(50 °F-90 °F)

Temperatura in
ambienti esterni

-15 °C-50 °C
(5 °F-122 °F)
(per i modelli 

con
con sistemi di 

raffreddamento 
a bassa tempe-

ratura)

-20 °C-24 °C
(-4 °F-75 °F)

0 °C-50 °C
(32 °F-122 

°F)

Temperatura esterna
(per i modelli con
speciale tropicale)

0 °C-52 °C
(32 °F-126 °F)

-15 °C-24 °C
(5 °F-75 °F)

0 °C-52 °C
(32 °F-126 

°F)

PER UNITÀ ESTERNE CON 
SISTEMA AUSILIARIO
AUSILIARIO ELETTRICO

Quando la temperatura
la temperatura esterna è 
inferiore a 0 °C (32 °F), si 
consiglia vivamente di rac-
comandiamo vivamente che 
l'apparecchiatura di colle-
gare l'apparecchiatura alla 
rete elettrica per garantire 
un funzionamento continuo 
e senza problemi garantire 
un funzionamento continuo 
senza problemi.

3. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
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TIPO A VELOCITÀ FISSA

DIMENSIONI DEL TUBO DI COLLEGAMENTO

I componenti devono essere acquistati separatamente. Rivolgersi al rivenditore per conoscere le 
dimensioni del tubo adeguate all'unità acquistata.
 

Modalità RAFFREDDA-
MENTO

Modalità RISCALDA-
MENTO Modalità DRY

Temperatura ambiente 17 °C-32 °C (62 °F-90 °F) 0 °C-30 °C (32 °F-86 °F) 10 °C-32 °C (50 °F-90 °F)

Temperatura in
ambienti esterni

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

-7 °C-24 °C
(19 °F-75 °F)

11 °C-43 °C (52 °F-109 °F)
-7 °C-43 °C (19 °F-109 °F)
(per i modelli con sistemi 

di raffreddamento a bassa 
temperatura)

(per i modelli con sistemi 
di raffreddamento a bassa 

temperatura)

18 °C-43 °C (64 °F-109 °F)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(per modelli speciali tropi-

cali)

18 °C-52 °C (64 °F-126 °F)
(per modelli tropicali spe-

ciali)
(per modelli tropicali spe-

ciali)

Nome Dimensioni

Gruppo tubo di collega-
mento

Lato liquido
ø 6, 35 (1/4 in)
ø 9, 52 (3/8 in)

ø 12,7 (1/2 poll.)

Lato gas

ø 9, 52 (3/8 in)
ø 12, 7 (1/2 in)

ø 16 (5/8 in)
ø 19 (3/4 in)
ø 22 (7/8 in)

3. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
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PANORAMICA DELL'INSTALLAZIONE

Installazione dell'unità interna 

Evacuare il sistema di drenaggio
raffreddamento

Eseguire un test di drenaggio
gamma di funzionamento

Installare il tubo di scarico

Collegare i cavi

Installare l'unità esterna

Collegare la tubazione di scarico
refrigerante

1 2 3

MC MC

65

7

4

3. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
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NOTA SULLE ILLUSTRAZIONI:
Le illustrazioni contenute in questo manuale sono a scopo esplicativo. La forma reale 
dell'apparecchiatura interna potrebbe essere leggermente diversa. Farà fede la forma 
reale.
L'installazione deve essere conforme ai requisiti delle norme locali e nazionali. 
L'installazione può variare leggermente a seconda della zona.

NOTA SULL'INSTALLAZIONE:
La distanza minima della linea del refrigerante che collega l'unità interna e l'unità esterna 
è di 3 metri.

1

4

3

5

7

2
4

1

3

6

2

orO

Ingresso aria Tubo di scarico Unità esterna

Uscita aria Tubo di collegamento Armadio elettronico
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INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA

1. SELEZIONARE IL LUOGO DI INSTALLAZIONE

I luoghi di installazione adatti sono conformi ai seguenti standard:

Per il Nord America, i modelli con capacità di raffreddamento compresa tra 9000 Btu e 18000 Btu si 
applicano solo a una stanza.

NO Installare l'unità nei seguenti luoghi:

NOTA
Prima di installare l'unità interna, è necessario scegliere un luogo adatto.
Di seguito sono riportate le linee guida che aiutano a scegliere una posizione adeguata 
per l'unità.

Spazio sufficiente per l'installazio-
ne e la manutenzione. 

L'ingresso e l'uscita de-
ll'aria non sono bloccati.

Spazio sufficiente per il collegamento 
delle tubazioni e dello scarico. 

Il flusso d'aria può riempire 
l'intera stanza.

Non ci sono radiazioni dirette dai 
riscaldatori.

Il soffitto è orizzontale e la sua struttura può sostenere il 
peso dell'unità interna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree con trivellazioni petrolifere o fracking Spazi chiusi, come gli armadi

Zone costiere con elevato contenuto di sale nell'aria Cucine che utilizzano gas naturale

Aree con gas caustici nell'aria, come ad esempio
sorgenti calde

Aree in cui sono stoccati materiali o gas infiam-
mabili

Aree con fluttuazioni di energia, come le fabbriche Aree con forti onde elettromagnetiche

Ambienti con elevata umidità, come bagni o 
lavanderie

4. PANORAMICA DEL PRODOTTO
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2. CONFERMARE LE DIMENSIONI DELL'INSTALLAZIONE

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE
La distanza tra le unità interne montate deve essere conforme alle specifiche illustrate nel seguente 
diagramma.

SPAZIO PER LA MANUTENZIONE

(in
 a

ss
en

za
 d

i s
offi

tto
)>11,8 in (30 cm)

>9
0,

6 
po

lli
ci

 (2
30

 c
m

)

Suolo

Accesso al servizio Tetto

BLato
lato destro 

Soffitto robusto e resistente

Unità interna

>11,8 in (30 cm)>7,9 pollici (20 cm)

Suolo

2) Montaggio a parete

3,36-7,09 pollici (60-180 cm)

≥1
5,

7 
po

lli
ci

 (4
0 

cm
)

≥2
3,

6 
po

lli
ci

 (6
0 

cm
)

La
to

 s
in

is
tro

>0,8 pollici (2 cm)

>0,8 pollici (2 cm)

Rifornimento>7,9 pollici (20 
cm)

30 cm (11,8 pollici)

Area minima consigliata sul soffitto per l'accesso alla manutenzione (60x60 cm)

Ritorno
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3. APPENDERE L'UNITÀ INTERNA

3.1. Fare riferimento agli schemi seguenti per individuare i quattro fori di posizionamento
delle viti sul soffitto. Assicurarsi di segnare i punti in cui si praticheranno i fori per i ganci a
soffitto.

4. PANORAMICA DEL PRODOTTO

G

Vista dell'uscita dell'aria

Scatola di controllo  
elettronico

Vista del tubo opposto Vista dall'alto

In alto

Sotto

Presa d'aria 
fresca

4 staffe di 
sospensione

Uscita aria Uscita aria

Vista ingresso aria

Ingresso aria

25 tubo di 
scarico

25 tubo di 
collegamento 

allo scarico

Porta di prova e 
tappo di prova

Vista del lato del tubo

Uscita aria

Ingresso aria

Lato liquido
Lato gas

In alto

In alto

Sotto

Sotto

MODE-
LLO

(Btu/h)
Unità

Uscita Aria di scarico
Dimensioni  
dell'apertura

aria di scarico

Dimensioni 
dell'apertura
aria di ritorno 
Dimensioni di 

massima

Dimensioni del
dimensioni del 

capocorda mon-
tato

Dimensioni del
apertura di in-

gresso dell'aria 
fresca

A B C D E F G H I J K L

9/12
mm 700 200 450 506 537 152 599 186 741 360 92 113

Pollici 27.6 7.9 17.7 19.9 21.1 6.0 23.6 7.3 29.2 14.2 3.6 4.4

18K
mm 700 245 750 795 527 178 592 212 740 640 100 126

Pollici 27.6 9.6 29.5 31.3 20.7 7.0 23.3 8.3 29.1 25.2 3.9 5.0

24-30K
mm 1000 245 750 795 827 178 892 212 1040 640 100 126

Pollici 39.4 9.6 29.5 31.3 32.6 7.0 35.1 8.3 40.9 25.2 3.9 5.0

mm 1200 245 750 795 1027 178 1092 212 1240 640 100 126

Pollici 47.2 9.6 29.5 31.3 40.4 7.0 43.0 8.3 48.8 25.2 3.9 5.0

55K
mm 1200 300 750 795 1027 233 1092 267 1240 640 125 160

Pollici 47.2 11.8 29.5 31.3 40.4 9.2 43.0 10.5 48.8 25.2 4.9 6.3

36-42-48K
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3.2 LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEI BULLONI DA TETTO

1) LEGNO
 I fori di montaggio nella schiuma superiore sono utilizzati per i bulloni di posizionamento ausi-
liari (se la schiuma è danneggiata, la distanza tra le alette di sollevamento effettive sarà stan-
dard).

Posizionare il gruppo di legno sul travetto del soffitto, quindi installare i bulloni ausiliari 
trave, quindi installare i bulloni di sospensione.

2) Mattoni nuovi in calcestruzzo
Incastrare o inserire le viti.

3) Mattoni in calcestruzzo originali
Utilizzare un bullone a vite di incorporamento,  
una bretella e un bastone.

4) Struttura del tetto a capriate in acciaio
1. Installare e utilizzare il supporto angolare in acciaio.

 

 ATTENZIONE
 Il corpo dell'unità deve essere completamente allineato con l'orifizio. Assicurarsi che l'unità e il foro 
siano della stessa dimensione prima di procedere

(Inserimento da
inserimento) 

(Inserimento della
forma di foglio) 

Barra d'acciaio
Vite di inserimento

(Vite per appendere e incassare i tubi)

Vite di sospensione

Supporto  
in acciaio

Viti di  
sospen- 
sione 

Montaggio su legno

Trave a soffitto
Tetto

Viti di sospensione

Schiuma superiore Foro di installazione
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2. Una volta completata l'installazione del corpo principale, installare e posizionare i tubi e i cavi 
corpo. Quando si sceglie il punto di partenza, determinare la direzione delle tubazioni da 
rimuovere. Soprattutto se si tratta di un soffitto, allineare le tubazioni del refrigerante, le tuba-
zioni di scarico, le tubazioni interne ed esterne con i rispettivi punti di collegamento prima di 
montare l'unità.

3. Installare le viti di sospensione.
• Tagliare la trave del soffitto.
• Rinforzare il punto in cui è stato effettuato il taglio. Rinforzare la trave del soffitto.

4. Dopo aver scelto un luogo di installazione, allineare le tubazioni del refrigerante, le tubazioni di 
drenaggio e le tubazioni interne ed esterne 

dopo aver scelto un luogo di installazione, allineare le tubazioni del refrigerante, le tubazioni 
di drenaggio e il cablaggio interno ed esterno con i rispettivi punti di collegamento prima di 
montare l'unità.

5. Praticare 4 fori profondi 10 cm (4") nelle posizioni di aggancio al soffitto sul soffitto interno 
sul soffitto interno. Assicurarsi di mantenere il trapano con un angolo di 90° rispetto al soffit-
to.

6. Fissare il bullone con le rondelle e i dadi in dotazione.
7. Installare i quattro bulloni di sospensione.
8. Montare l'unità interna con almeno due persone per sollevarla e fissarla. Inserire i 

i bulloni di sospensione nei fori di sospensione dell'unità. Fissarli utilizzando le rondelle e i 
dadi in dotazione.

9. Montare l'unità interna sui bulloni di sospensione con un blocco. Appoggiare l'unità interna in 
piano utilizzando un indicatore di livello per evitare perdite.

NOTA:
Verificare che la pendenza minima dello scarico sia pari o superiore a 1/100.

Cuscino antiurto

Rondella

Vite di sospensione

Dado

Parte sporgente
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4. INSTALLAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE E DEI RACCORDI
4.1 Caanalizzato

1. Installare il filtro (opzionale) in base alle dimensioni dell'ingresso dell'aria.
2. Installare la fascetta di tela tra il corpo e il Canalizzato.
3. I condotti di ingresso e uscita dell'aria devono essere sufficientemente distanziati per con-
sentire il montaggio della pompa dell'acqua 
evitare cortocircuiti nel passaggio dell'aria.
4. Collegare la canalizzazione secondo lo schema seguente:

4.2 Installazione a parete
L'unità supporta il montaggio a parete; se l'unità è stata acquistata con la pompa e richiede il montaggio 
verticale, seguire i passaggi seguenti:
1. Rimuovere il coperchio del quadro elettrico,  
scollegare i terminali della pompa e dell'interruttore 
 di livello dell'acqua dalla scheda di controllo principale.
2. Smontare i componenti della pompa. 

3. Rimuovere le 4 viti, ruotare i componenti della pompa  
dell'acqua di 90° e ricollegarli alla scheda di controllo  
principale per evitare cortocircuiti nel passaggio dell'aria.

Uscita aria Armadio di 
isolamento Foro di controllo Filtro per la polvere d'aria

Ingresso aria
Canalizzato

Griglia

Armadio  
di isolamento 

Collegamento  
della tela Tela di collegamento 

 NOTA
1. La lunghezza minima del canalizzato deve essere superiore a 1 m e deve essere fissato all'ingresso 
dell'aria con viti 
(applicabile all'unità in cui il filtro di ingresso dell'aria non è fissato con viti).
2. L'ingresso del canalizzato dell'aria deve essere installato con una griglia, che deve essere fissata al 
canalizzato dell'aria con delle viti 
con viti.
3. Non appoggiare il peso del canalizzato di collegamento sull'unità interna.
4. Quando si collega il canalizzato, utilizzare una fascetta di tela non infiammabile per evitare 
vibrazioni.
5. Per evitare la formazione di condensa, all'esterno del canalizzato deve essere avvolto un isolante in 
schiuma. Se l'utente finale 
se l'utente finale lo desidera, è possibile aggiungere uno strato interno al canalizzato per ridurre il 
rumore, se l'utente finale lo richiede
se l'utente finale lo richiede, è possibile aggiungere uno strato interno al canalizzato per ridurre il 
rumore.
Se la macchina è montata a parete, deve essere montata a scomparsa e l'ingresso e l'uscita dell'aria 
devono essere montati su una griglia e la griglia deve essere fissata saldamente con viti.

Montaggio a soffitto
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4. Installare i componenti della pompa nella macchina e collegare il cablaggio.

5. INSTALLAZIONE DEL FILTRO

1. Rimuovere il pannello di ventilazione e la flangia.

2. Modificare le posizioni di montaggio del pannello di ventilazione e della flangia di ritorno dell'aria.
3. Quando si installa il filtro, montarlo sulla flangia come illustrato nella figura seguente.

Pannello di venti-
lazione pannello di 
ventilazione

Flangia di  
ritorno dell'aria

Flangia di  
ritorno dell'aria

Flangia di  
ritorno dell'aria

Flangia di  
ritorno dell'aria

Flangia di ritorno 
dell'aria

NOTA: Tutte le figure di questo manuale sono solo a scopo dimostrativo. Il condizionatore d'aria 
acquistato potrebbe essere leggermente diverso nel design, anche se simile nella forma.
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Guarnizione del canalizzato dell'aria fresca

6. INSTALLAZIONE DI CONDOTTI PER L'ARIA FRESCA 

Dimensioni:

7. MANUTENZIONE DEL MOTORE E DELLA POMPA DI SCARICO

(Il pannello posteriore ventilato è utilizzato come esempio)

8. FORO A PARETE PER IL TUBO DI COLLEGAMENTO

1. Determinare la posizione del foro a parete in base alla posizione dell'unità esterna.
2. Utilizzando una punta da 65 mm (2,5") o 90 mm (3,54") (a seconda dei modelli), praticare un foro 
nella parete. Assicurarsi che il foro sia praticato con una leggera angolazione verso il basso, in modo 
che l'estremità esterna del foro sia più bassa di quella interna di circa 12 mm (0,5"). In questo modo si 
garantisce un corretto drenaggio dell'acqua.
3. Posizionare il manicotto di protezione della parete sopra il foro. Protegge i bordi del foro e contribuisce 
a sigillarlo al termine dell'installazione.

Ø100mm(3,93") Ø126mm(5,0")

MODELLO
12-48k

Ø125mm(4,92") Ø160 mm (6,3")

MODELLO
60k

Ø92mm(3,62") Ø113 mm (4,45")

MODELLO
9k

Pompa

Motore

Alloggiamento 
della ventola
Pannello del 
ventilatore

1) Manutenzione del motore:
1. Rimuovere il pannello ventilato. 2. Rimuovere l'allo-
ggiamento della ventola. 3. Smontare il motore.

2) Manutenzione della pompa:
1. Rimuovere le quattro viti dalla pompa di scarico.
2. Scollegare il cavo di alimentazione della pompa e 
il cavo dell'interruttore di livello dell'acqua.
3. Smontare la pompa.
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Quando si esegue il foro nella parete, assicurarsi di evitare cavi, tubi e altri componenti sensibili.

9. COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE DI SCARICO

Il tubo flessibile di scarico viene utilizzato per scaricare l'acqua dall'unità. Un'installazione non corretta può 
causare danni all'unità e alla proprietà.

 ATTENZIONE:

• Isolare tutti i tubi per evitare la formazione di condensa, che potrebbe causare danni all'acqua.
• Se il tubo di scarico è piegato o installato in modo non corretto, l'acqua potrebbe fuoriuscire e causare il 
malfunzionamento dell'interruttore di livello dell'acqua.
• In modalità calore, l'unità esterna scarica acqua. Assicurarsi che il tubo di scarico sia collocato in un'area 
adeguata per evitare danni all'acqua e scivolamenti.
• NON tirare con forza il tubo di scarico. Potrebbe scollegarsi.

  12 mm/0,5 inch

(39-59”)
1-1.5m

Tubo flessibile di scarico

Tetto

Tubo di scarico
Porta di connes-
sione

Guarnizione del 
tubo

Tubo a U

(montato a soffitto)

(Montaggio a 
parete)

Tubo a U

Inclinazione su-
periore a 1/50

Sfiato antisifone

Inclinazione ma-
ggiore di 1/50
Ventilazione T
Sportello di 
drenaggio

Ventilazione T

Sportello di drenaggio

Isolamento

All'esterno

Parete

All'interno
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NOTA SULL'INSTALLAZIONE DEL TUBO DI SCARICO

• Quando si utilizza un tubo di scarico prolungato, serrare il raccordo interno con un tubo di protezione 
aggiuntivo. In questo modo si evita che si allenti.
• Il tubo di scarico deve avere una pendenza verso il basso di almeno 1/100 per evitare che l'acqua 
rifluisca nel condizionatore.
• Per evitare che il tubo si afflosci, distanziare i fili sospesi ogni 1-1,5 m (39-59").
• Se l'uscita del tubo di scarico è più alta del giunto di pompaggio del corpo, utilizzare un tubo montante 
per l'uscita dello scarico dell'unità interna. Il tubo montante non deve essere installato a più di 55 cm 
(21,7") dal pannello del soffitto. La distanza tra l'unità e il tubo di alimentazione deve essere inferiore a 20 
cm (7,9").
Un'installazione errata può causare il ristagno dell'acqua all'interno dell'unità e l'allagamento della stessa.
• Per evitare la formazione di bolle d'aria, mantenere il tubo di scarico in piano o leggermente piastrellato 
verso l'alto (<75 mm/3").

Installazione del tubo di scarico per le unità con pompa

a Morsetto metallico (accessorio)
b Tubo flessibile di scarico (accessorio)
c Tubo di risalita del drenaggio (tubo in vinile di 25 mm di diametro nominale, 32 mm di diametro esterno) 
(fornito in loco)
d Aste di sospensione (fornitura in loco)

NOTA: Quando si collegano più tubi di drenaggio, installare i tubi come mostrato nell'illustrazione.

Unità con pompa

Unità senza pompa

Controllo delle perdite d'acqua
La procedura varia a seconda che il cablaggio elettrico sia già stato completato. Se il cablaggio elettrico 
non è ancora completo, è necessario collegare temporaneamente l'interfaccia utente e l'alimentazione 
all'unità.

Se il cablaggio elettrico non è ancora completo
1. Collegare temporaneamente il cablaggio elettrico.
2. Rimuovere il coperchio della scatola degli interruttori (a).
3. Collegare l'alimentazione monofase (50 Hz, 230 V) ai 
collegamenti n. 1 e n. 2 della morsettiera di alimentazione e messa 
a terra.
4. Riposizionare il coperchio della scatola degli interruttori (a).

(mm)

ba

bad dc

0-55cm

(21.7”)

≥10cm
(4”)
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5. Accendere l'alimentazione.
6. Avviare il raffreddamento.
7. Versare gradualmente circa 1 L di acqua attraverso l'uscita di scarico dell'aria e controllare che non vi 
siano perdite.

a Ingresso acqua
b Pompa manuale
c Coperchio dell'ingresso dell'acqua
d Secchio (aggiungere acqua attraverso l'ingresso dell'acqua)
e Uscita di scarico per la manutenzione
f Tubi del refrigerante

8. Scollegare l'alimentazione.
9. Scollegare il cablaggio elettrico.
10. Rimuovere il coperchio della scatola di controllo.
11. Scollegare l'alimentazione e la messa a terra.
12. Riposizionare il coperchio della scatola di comando.

Una volta completato il cablaggio elettrico

1. Avviare il raffreddamento.
2. Versare gradualmente circa 1 l di acqua attraverso l'uscita di scarico dell'aria e controllare che non vi 
siano perdite.

f
b

c
e d

a
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INSTALLARE L'UNITÀ ESTERNA

1. SELEZIONARE IL LUOGO DI INSTALLAZIONE

NOTA: PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Prima di installare l'unità esterna, è necessario scegliere un luogo adatto.
Le seguenti linee guida vi aiuteranno a scegliere una posizione adeguata per l'unità
ubicazione dell'unità.

I luoghi di installazione adatti sono conformi ai seguenti standard:

NOTA
Installare l'unità secondo le norme e i regolamenti locali, che possono variare leggermente da regione a 
regione.

 ATTENZIONE:

Considerazioni speciali in caso di condizioni atmosferiche estreme. Se l'unità è esposta a forti venti:
Installare l'unità in modo che il ventilatore di scarico abbia un angolo di 90° rispetto alla direzione del 
vento. Se necessario, costruire una barriera davanti all'unità per proteggerla da venti estremamente forti. 
Vedere le figure sotto.

Se l'unità è spesso esposta a pioggia o neve:
Costruire un riparo sopra l'unità per proteggerla dalla pioggia o dalla neve. Fare attenzione a non ostruire il 
flusso d'aria intorno all'unità.

Se l'unità è spesso esposta all'aria salata (mare):
Utilizzare un'unità esterna appositamente progettata per resistere alla corrosione. Installazione del tubo di 
scarico per le unità con pompa.

Angolo di 90° rispetto alla
direzione del vento

Vento 
forte

Vento 
forte

Deflettore del vento
Riparo

Vento forte

Costruire un riparo
per proteggere l'unità

 

60 cm (24")
sopra

Buona circolazione 
dell'aria circolazione 
dell'aria e ventila-
zione.

Proteggere da periodi pro-
lungati di luce solare diretta 
o pioggia.

Quando si prevedono nevicate, 
adottare misure adeguate per 
evitare l'accumulo di ghiaccio e il 
danneggiamento della bobina.

Saldo e solido: la
posizione è in grado di 
sostenere l'unità e non 
vibra.

Il rumore dell'unità
non disturba le altre per-
sone altre persone.30 cm (12")

a sinistra

200 cm (79")
di fronte

60 cm (24")
a destra

30 cm (12")
dalla parete 
posteriore parete 
posteriore
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NON installare l'unità nelle seguenti posizioni: 

2. INSTALLARE LA GUARNIZIONE DI SCARICO (SOLO PER LE UNITÀ A POMPA DI CALORE)

Passo 1:
Individuare il foro alla base dell'unità esterna.

 Fase 2:
• Posizionare la guarnizione di gomma sull'estremità della guarnizione di scarico da collegare all'unità 
esterna.
• Inserire la guarnizione di scarico nel foro alla base dell'unità. La guarnizione di scarico scatta in 
posizione.
• Collegare una prolunga del tubo di scarico (non inclusa) al giunto di scarico per reindirizzare l'acqua 
dall'unità durante la modalità di riscaldamento.

  IN CLIMI FREDDI

Nei climi freddi, assicurarsi che il tubo di scarico sia il più verticale possibile per garantire un rapido 
drenaggio dell'acqua. Se l'acqua defluisce troppo lentamente, potrebbe congelarsi nel tubo e allagare 
l'unità.

 🚫 In un luogo esposto a grandi 
quantità di polvere. 

 🚫 In un luogo esposto a una 
quantità eccessiva di aria 
salata.

 🚫 In prossimità di animali o 
piante che potrebbero essere 
danneggiati dalla fuoriuscita 
di aria calda. 

 🚫 In prossimità di fonti di gas 
combustibili.

 🚫 In prossimità di un ostacolo 
che blocca le entrate e le 
uscite dell'aria. 

 🚫 In prossimità di strade 
pubbliche, aree affollate o 
dove il rumore dell'unità può 
disturbare altre persone.

Sigillo

Foro nella base dell'unità 
esterna unità esterna
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W

H

W

H

D
A

B

Vista frontale Vista dall'alto(Unità: mm/pollice)

5. COLLEGAMENTO DEL TUBO DEL REFRIGERANTE

3. ANCORAGGIO DELL'UNITÀ ESTERNA

 AVVERTENZA

Quando si fora il cemento, si raccomanda di indossare sempre una protezione per gli occhi.

• L'unità esterna può essere ancorata al pavimento o a una staffa a muro con bulloni (M10). 
Preparare la base di installazione dell'unità in base alle dimensioni indicate di seguito.
• Di seguito sono elencate le diverse dimensioni delle unità esterne e la distanza tra i relativi piedini 
di montaggio. Preparare la base di installazione dell'unità in base alle dimensioni indicate di seguito.

Tipi di unità esterna e specifiche (unità esterna di tipo split)

Dimensioni dell'unità esterna
L x A x P

Montaggio
Montaggio

Distanza A Distanza B
946 x 810 x 420 (37,24 x 31,9 x 16,53) 673 (26,5) 403 (15,87)
946 x 810 x 410 (37,24 x 31,9 x 16,14) 673 (26,5) 403 (15,87)
952 x 1333 x 410 (37,5 x 52,5 x 16,14) 634 (24,96) 404 (15,9)
952 x 1333 x 415 (37,5 x 52,5 x 16,34) 634 (24,96) 404 (15,9)

890 x 673 x 342 (35 x 26,5 x 13,46) 663 (26,1) 354 (13,94)
765 x 555 x 303 (30,1 x 21,8 x 11,9) 452 (17,8) 286 (11,3)
805 x 554 x 330 (31,7 x 21,8 x 12,9) 511 (20,1) 317 (12,5)
770 x 555 x 300 (30,3 x 21,8 x 11,8) 487 (19,2) 298 (11,7)

980 x 975 x 415 (38,58 x 38,39 x 16,34)" (38,58 x 
38,39 x 16,34)" (38,58 x 38,39 x 16,34)") 616 (24,25) 397 (15,63)

980 x 975 x 410 (38,58 x 38,39 x 16,14)" (Unità: 
mm/pollice) 616 (24,25) 397 (15,63)
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25 cm 9,8" 
o più

25 cm 9,8" 
o più

150 cm 59" 

o più

60 cm 23,6" 

o più

300 cm 118" 

o più

File di installazione in serie
I rapporti tra H, W e L sono i seguenti.

NOTA:
H: Altezza dell'unità
L: Altezza della parete dietro l'unità
A: Distanza tra l'unità e la parete

L A

L ≤ H
L ≤ 1/2 H 25 cm/9,8" o più

1/2 H < L ≤ H 30 cm/11,8" o più

L ≤ H Non può essere installato

5. COLLEGAMENTO DEL TUBO DEL REFRIGERANTE
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ATTENZIONE

COLLEGAMENTO DELLA TUBAZIONE DEL REFRIGERANTE

Quando si collegano le tubazioni del refrigerante, NON lasciare che sostanze o gas diversi dal refrigerante 
specificato entrino nell'unità. La presenza di altri gas o sostanze riduce la capacità dell'unità e può 
causare una pressione anomala nel ciclo del refrigerante. Ciò può causare esplosioni e lesioni.

NOTE SULLA LUNGHEZZA E L'ALTEZZA DELLE TUBAZIONI

Lunghezza massima e altezza di caduta in base ai modelli. (Unità: m/ft)

Tipo di modello Capacità (Btu/h) Lunghezza del tubo Altezza massima di 
caduta

Nord America, 
Australia e UE 
conversione di 
frequenza di tipo split

<15K 25/82 10/32.8
≥15K - <24K 30/98.4 20/65.6
≥24K - <36K 50/164 25/82
≥36K - ≤60K 75/246 30/98.4

Altro tipo di divisione

12K 15/49 8/26
18K-24K 25/82 15/49
30K-36K 30/98.4 20/65.6
42K-60K 50/164 30/98.4

Assicurarsi che la lunghezza della tubazione del refrigerante, il numero di gomiti e l'altezza di dislivello tra 
l'unità interna e quella esterna soddisfino i requisiti indicati nella tabella a fianco:

Sifone dell'olio

Tubazione del gas

Unità interna / Unità 
esterna

Unità interna / 
Unità esterna

Tubazioni del 
liquido

6m/20ft (unità 
<36000Btu/h) 10m/32.8ft 
(unità ≥36000Btu/h)

6m/20ft (unità <36000Btu/h) 
10m/32,8ft (unità ≥36000Btu/h)

Trappole per l'olio
Se l'olio ritorna al compressore 
dall'unità esterna, può verificarsi 
una compressione del liquido o un 
deterioramento del ritorno dell'olio. 
Le trappole per l'olio nel tubo di 
risalita del gas possono evitare 
questo fenomeno.

È necessario installare un sifone 
per l'olio ogni 6 m (20 piedi) di 
colonna di aspirazione. (unità 
<36000Btu/h) Un sifone per olio 
deve essere installato ogni 10 m 
(33 ft) di colonna di aspirazione 
(unità ≥36000 Btu/h).

5. COLLEGAMENTO DEL TUBO DEL REFRIGERANTE
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Tubazioni

Alesatore

Orientamento verso 
il basso

Dado svasato

Tubo di 
rame

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO: TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE

• Il tubo di bypass deve essere installato orizzontalmente. Un angolo superiore a 10° può causare 
malfunzionamenti.

• NON installare le tubazioni di collegamento prima di aver installato le unità interne ed esterne.
• Isolare le tubazioni del gas e del liquido per evitare la formazione di condensa.

Fase 1: Taglio delle tubazioni

Quando si preparano le tubazioni del refrigerante, prestare particolare attenzione a tagliarle e svasarle 
correttamente. Ciò garantirà un funzionamento efficiente e ridurrà al minimo la necessità di manutenzione 
futura.
• Misurare la distanza tra l'unità interna e quella esterna.
• Con un tagliatubi, tagliare il tubo leggermente più lungo della distanza misurata.
• Assicurarsi che il tubo sia tagliato con un angolo perfetto di 90°.

NON DEFORMARE IL TUBO DURANTE IL TAGLIO
Fare molta attenzione a non danneggiare, ammaccare o deformare il tubo durante il taglio. Ciò ridurrà 
drasticamente il riscaldamento

Fase 2: rimuovere le bave
Le bave possono compromettere la tenuta della connessione del tubo del refrigerante. È necessario 
rimuoverle completamente.
• Tenere il tubo con un'angolazione verso il basso per evitare che le bave cadano nel tubo.
• Utilizzando un alesatore o uno sbavatore, rimuovere tutte le bave dalla sezione di tubo tagliata.

Fase 3: svasatura delle estremità del tubo

Una corretta svasatura è essenziale per ottenere una tenuta stagna.

• Dopo aver rimosso le bave dal tubo tagliato, sigillare le estremità con  
nastro in PVC per evitare l'ingresso di materiale estraneo nel tubo.

• Rivestire il tubo con materiale isolante.
• Posizionare i dadi svasati su entrambe le estremità del tubo.   

Assicurarsi che siano rivolti nella direzione corretta, poiché non sarà  
possibile montarli o cambiarne la direzione dopo la svasatura.

• Rimuovere il nastro di PVC dalle estremità del tubo quando si è pronti per la svasatura.

90°

5. COLLEGAMENTO DEL TUBO DEL REFRIGERANTE
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Forma svasata

Tubazioni di

•  Bloccare la svasatura dall'estremità del tubo. L'estremità del tubo deve sporgere dalla svasatura.

• Inserire l'utensile di svasatura nello stampo.
• Ruotare l'impugnatura dell'utensile di svasatura in senso orario finché il tubo non è 
completamente svasato.

ESTENSIONE DEL TUBO OLTRE LA FORMA SVASATA

Manometro Coppia di 
serraggio

Dimensione di 
svasatura (A) (Unità: 

mm/pollici) Forma svasata

Min. Max.
Ø 6,35 18-20 N.m

8.4/0.33 8.7/0.34
(Ø 1/4") (180-200kgf.cm)

Ø 9,52 32-39 N.m
13.2/0.52 13.5/0.53

(Ø 3/8") (320-390 kgf.cm)

Ø 12,7 49-59 N.m
16.2/0.64 16.5/0.65

(Ø 1/2") (490-590kgf.cm)

Ø 16 57-71 N.m
19.2/0.76 19.7/0.78

(Ø 5/8") (570-710kgf.cm) (570-
710kgf.cm)

Ø 19 67-101 N.m
23.2/0.91 23.7/0.93

(Ø 3/4") (670-1010kgf.cm)

Ø 22 85-110 N.m
26.4/1.04 26.9/1.06

(Ø 7/8") (850-1100kgf.cm)

• Rimuovere l'utensile di svasatura e la forma di svasatura, quindi ispezionare l'estremità del tubo 
per verificare che non vi siano crepe o svasature.

Fase 4: Collegamento dei tubi

Collegare la tubazione di rame prima all'unità interna e poi all'unità esterna. Collegare prima la tubazione a 
bassa pressione e poi quella ad alta pressione.
Quando si collegano i dadi svasati, applicare un sottile strato di olio refrigerante sulle estremità svasate 
dei tubi.
Allineare il centro dei due tubi da collegare.
Serrare il dado svasato a mano.
Con una chiave, tenere il dado sulla tubazione dell'unità.
Tenendo fermo il dado, utilizzare una chiave dinamometrica per stringere il dado della flangia secondo i 
valori di coppia indicati nella tabella precedente.

5. COLLEGAMENTO DEL TUBO DEL REFRIGERANTE



CANALIZZATO 2,6 - 16 kW / ADMIRA PLUS MANUALE D’USO E DI INSTALLAZIONE

244

AVVISO

Per collegare o scollegare le tubazioni dall'unità, utilizzare una chiave e una chiave dinamometrica.

Assicurarsi di avvolgere le tubazioni con un isolante. Il contatto diretto con le tubazioni scoperte può 
causare ustioni o congelamento.

Raggio minimo 10 cm (3,9")

Dopo aver collegato le tubazioni in rame all'unità interna, avvolgere il cavo di alimentazione, il cavo di 
segnale e le tubazioni con del nastro adesivo.

Dopo aver collegato le tubazioni in rame all'unità interna, avvolgere il cavo di alimentazione, il cavo di 
segnale e le tubazioni con del nastro adesivo.

E _ á ÖÖÉê

Raggio minimo 10 cm 
(3,9")

5. COLLEGAMENTO DEL TUBO DEL REFRIGERANTE

ATTENZIONE
Assicurarsi che le tubazioni siano collegate 
saldamente. Un serraggio eccessivo può danneggiare 
la bocca della campana, mentre un serraggio 
insufficiente può causare perdite.

AVVISO
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA
Piegare con cura il tubo al centro secondo il 
diagramma seguente. NON piegare il tubo per più di 
90° o per più di 3 volte.

AVVISO
NON intrecciare il cavo di segnale con altri cavi. Durante l'impacchettamento di questi elementi. 
NON intrecciare o incrociare il cavo di segnale con altri cavi.
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• Tutti i cablaggi devono essere conformi ai codici elettrici locali e nazionali e devono essere installati 
da un elettricista certificato. Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformità allo 
schema di cablaggio elettrico situato sui pannelli dell'unità interna ed esterna.

• In caso di gravi problemi di sicurezza con l'alimentazione, interrompere immediatamente il lavoro. 
Spiegare le proprie ragioni al cliente e rifiutarsi di installare l'unità fino a quando il problema di 
sicurezza non sarà risolto correttamente.

• La tensione di alimentazione deve essere compresa tra il 90 e il 110 % della tensione nominale. 
Un'alimentazione insufficiente può causare malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi. 

• Se si collega l'alimentazione a un cablaggio fisso, è necessario installare un dispositivo di protezione 
da sovratensioni e un interruttore generale.

• Se si collega l'alimentazione a un cablaggio rigido, è necessario incorporare nel cablaggio rigido un 
interruttore o un interruttore automatico che scolleghi tutti i poli e abbia una separazione dei contatti 
di almeno 3 mm (1/8 di pollice). Un interruttore o un commutatore approvato deve essere utilizzato da 
un tecnico qualificato.

• Collegare l'unità solo a una presa di corrente individuale. Non collegare un altro apparecchio a quella 
presa.

• Assicurarsi che il condizionatore d'aria sia correttamente collegato a terra.
• Ogni filo deve essere collegato saldamente. Un cablaggio allentato può causare il surriscaldamento 

del terminale, con conseguente malfunzionamento del prodotto e possibile incendio.
• Non lasciare che i fili tocchino o si appoggino al tubo del refrigerante, al compressore o a qualsiasi 

parte mobile all'interno dell'unità.
• Se l'unità dispone di un riscaldatore elettrico ausiliario, questo deve essere installato ad almeno 1 

metro (40 pollici) di distanza da qualsiasi materiale combustibile.
• Per evitare scosse elettriche, non toccare mai i componenti elettrici subito dopo l'interruzione 

dell'alimentazione. Dopo aver spento l'alimentazione, attendere sempre 10 minuti o più prima di 
toccare i componenti elettrici.

• Assicurarsi di non incrociare i cavi elettrici con quelli di segnale. Ciò potrebbe causare distorsioni e 
interferenze. L'unità deve essere collegata alla presa di corrente principale. Di norma, l'alimentazione 
deve avere un'impedenza di 32 ohm.

• Nessun'altra apparecchiatura deve essere collegata allo stesso circuito di alimentazione.
• Collegare i fili esterni prima di collegare quelli interni.

NOTA SULL'INTERRUTTORE DELL'ARIA
(A)
Quando la corrente massima del condizionatore d'aria supera i 16A, è necessario utilizzare un interruttore 
dell'aria o un interruttore di protezione dalle perdite con dispositivo di protezione (da acquistare 
separatamente). Quando la corrente massima del condizionatore d'aria è inferiore a 16A, il cavo di 
alimentazione del condizionatore d'aria deve essere dotato di una spina (da acquistare separatamente). In 
Nord America, l'apparecchio deve essere cablato secondo i requisiti NEC e CEC.

AVVERTENZE
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO 
ELETTRICO O DI CABLAGGIO, SPEGNERE 
L'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE DEL SISTEMA.

6. PRECAUZIONI PER IL CABLAGGIO

AVVISO
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI LAVORO ELETTRICO, LEGGERE QUESTE NORME
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(A)

(C)

Interruttore dell'aria (da acquistare 
separatamente)

Interruttore dell'aria (da acquistare 
separatamente)

Cavi di alimentazione dell'unità 
esterna

Cavi di alimentazione dell'unità 
esterna

Cavi di alimentazione dell'unità 
esterna

Cavi di alimentazione dell'unità 
esterna

Cavi di collegamento interni ed 
esterni (acquistati separatamente)

Unità esterna

Unità esterna

Unità interna

Unità interna

Interruttore dell'aria 
(acquistato separatamente)

Interruttore dell'aria 
(acquistato separatamente)

Interruttore dell'aria (acquistato 
separatamente)

Cavi di collegamento interni ed esterni 
(acquistati separatamente)

Unità interna
Unità esterna

(B)

6. PRECAUZIONI PER IL CABLAGGIO
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(D) Solo in Nord America

CABLAGGIO DELL'UNITÀ ESTERNA

1. Preparare il cavo per il collegamento.
a. È necessario scegliere le dimensioni corrette dei fili. Assicurarsi di utilizzare i cavi H07RN-F.

Area trasversale minima del cablaggio di alimentazione e di segnale (per riferimento)

Corrente nominale 
dell'apparecchio (A)

Area nominale della 
sezione trasversale 

(mm2)
> 3 y ≤ 6 0.75

> 6 y ≤ 10 1
>10 y ≤16 1.5
>16 y ≤25 2.5
>25 y ≤32 4
>32 y ≤40 6

Interruttore aria
(acquistato separatamente)

Cavi di alimentazione dell'unità 
esterna

Unità esterna

Fili di collegamento per
interno ed esterno
(acquistato separatamente)

Unità interna

Interruttore dell'aria 
(acquistato separatamente)

6. PRECAUZIONI PER IL CABLAGGIO

NOTA: Le illustrazioni sono solo a scopo esplicativo. La vostra macchina potrebbe essere 
leggermente diversa. Farà fede la forma reale.

NOTA: In Nord America, scegliere il tipo di filo in base ai codici e alle normative elettriche 
locali.

AVVERTENZA  Prima di eseguire qualsiasi intervento elettrico o di cablaggio, togliere 
l'alimentazione principale al sistema.
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SCELTA DELLA GIUSTA DIMENSIONE DEI FILI 

Le dimensioni del cavo di alimentazione, del cavo di segnale, del fusibile e dell'interruttore automatico 
necessari sono determinate dalla corrente massima dell'unità. La corrente massima è indicata sulla 
targhetta posta sul pannello laterale dell'unità. Per selezionare il cavo, il fusibile o l'interruttore corretto, 
fare riferimento a questa targhetta.

NOTA: In Nord America, scegliere la dimensione del filo corretta in base all'ampacità minima del circuito 
indicata sulla targhetta dell'unità.
b. Utilizzando una pinza spelafili, rimuovere la guaina di gomma da entrambe le estremità del cavo di 
segnale per scoprire circa 15 cm di cavo.
c. Spellare l'isolamento dalle estremità.
d. Utilizzando una pinza per cavi, crimpare le linguette a U sulle estremità.

NOTA: Quando si collegano i cavi, attenersi scrupolosamente allo schema di cablaggio situato all'interno 
del coperchio della scatola elettrica.

Rimuovere le 2 viti fissate sul pannello frontale e sul pannello laterale, quindi abbassarlo per effettuare il 
collegamento dei cavi (vedere la figura dell'unità esterna A).
Svitare il coperchio del cablaggio elettrico e rimuoverlo (vedere la figura dell'unità esterna B).

3. Collegare le linguette a U ai terminali. Far coincidere i colori/etichette dei fili con le etichette della 
morsettiera 

far coincidere i colori/etichette dei fili con le etichette sulla morsettiera. Avvitare la linguetta a U
u di ciascun filo al terminale corrispondente.

4. Fissare il cavo con il serracavo.
5. Isolare i cavi non utilizzati con nastro isolante. Tenere i cavi lontani da parti elettriche o metalliche.
6. Reinstallare il coperchio della centralina elettrica.

Modelli australiani
Preparare una chiave e un cacciavite a lama piatta prima di procedere all'installazione.
1. Rimuovere le due viti di fissaggio e quindi rimuovere il pannello anteriore.

2 Viti

Coperchio

Vite

Unità esterna BUnità esterna A

6. PRECAUZIONI PER IL CABLAGGIO
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2. Utilizzare una chiave e un cacciavite a lama piatta per rimuovere i due tappi metallici e quindi rimuovere 
i detriti.

3. Collegare il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento interno ed esterno. Fissare il cavo con il 
serracavo.

4. I gruppi di cavi devono essere bloccati con fascette e fissati sulla piastra laterale destra dopo 
il collegamento. Il cablaggio elettrico forte e il cablaggio elettrico debole devono essere estratti 
separatamente attraverso i due fori rimovibili nella parte inferiore della piastra laterale destra e fissati con 
un connettore di bloccaggio come mostrato nella figura seguente.

CABLAGGIO DELL'UNITÀ INTERNA

1. Preparare il cavo per il collegamento
a. Con una pinza spelafili, spellare la guaina di gomma da entrambe le estremità del cavo di segnale per 
esporre circa 15 cm (5,9") di cavo.
b. Spellare l'isolamento dalle estremità dei fili.
c. Con una pinza per fili, crimpare i connettori a U sulle estremità dei fili.

6. PRECAUZIONI PER IL CABLAGGIO
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2. Rimuovere il coperchio del quadro elettrico dall'unità interna.
3. Collegare i connettori a U ai terminali.
Far coincidere i colori/etichette dei fili con le etichette della morsettiera. Avvitare saldamente il connettore 
a U di ciascun filo al terminale corrispondente. Fare riferimento al numero di serie e allo schema di 
cablaggio riportati sul coperchio del quadro elettrico.

   ATTENZIONE:

• Quando si collegano i fili, attenersi scrupolosamente allo schema di cablaggio.
• Il circuito del refrigerante può diventare molto caldo. Tenere il cavo di interconnessione lontano dal tubo 
di rame.

4. Fissare il cavo con il serracavo. Il cavo non deve essere allentato e non deve tirare i connettori a U.
5. Il cavo del regolatore deve essere fissato con il cavo di alimentazione nello stesso foro del morsetto a 
pressione e bloccato saldamente. 

NOTA:
Per i modelli nordamericani, il cavo deve essere fatto  
passare attraverso il foro della scatola di controllo elettrico.

6. Riposizionare il coperchio della scatola elettrica.
7. Se l'unità interna è dotata di una scatola di visualizzazione, 
 questa deve essere installata in modo realistico nella  
scatola di controllo elettrico.

NOTA:
Per i modelli nordamericani, il cavo deve essere fatto passare attraverso il foro della scatola di controllo 
elettrico.

         

Scatola di 
controllo

Schema di 
cablaggio

Schema di 
cablaggio

Foro di 
fissaggio

Far passare la fascetta 
attraverso il foro dell'anello 
magnetico per fissarla sul 
cavo

Scatola di 
controllo 
elettrico

Foro di 
fissaggio

Scatola del 
display

Coperchio del 
quadro elettrico

Scatola di 
controllo 
elettrico

Foro per il 
display

Coperchio del 
quadro elettrico

6. PRECAUZIONI PER IL CABLAGGIO

Anello magnetico (se fornito e 
imballato con gli accessori)
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SPECIFICHE DI ALIMENTAZIONE (NON APPLICABILE AL NORD AMERICA)

NOTA: 
L'interruttore automatico/fusibile del tipo di riscaldamento elettrico ausiliario deve aggiungere più di 10A. 
Le specifiche dell'interruttore automatico/fusibile sono soggette alla targhetta dell'unità. (applicabile al 
modello australiano)

SPECIFICHE DELL'ALIMENTAZIONE INTERNA

MODELLO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POTENZA

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSIONE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUTTORE DE
 INTERRUTTORE 

AUTOMATICO/FUSIBILE 
(A)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELLO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POTENZA

FASE 3 fasi 3 fasi 3 fasi 3 fasi

TENSIONE 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUTTORE DE
 INTERRUTTORE AUTOMATICO/

FUSIBILE (A)
25/20 32/25 32/25 45/35

SPECIFICHE DELL'ALIMENTATORE ESTERNO

MODELLO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

POTENZA

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSIONE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

CIRCUITO/FUSIBILE
INTERRUTTORE 

AUTOMATICO/FUSIBILE 
(A)

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELLO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

POTENZA

FASE trifase trifase trifase trifase

TENSIONE 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

CIRCUITO/FUSIBILE
INTERRUTTORE AUTOMATICO/

FUSIBILE (A)
25/20 32/25 32/25 45/35

6. PRECAUZIONI PER IL CABLAGGIO
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SPECIFICHE DELL'ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE

MODELLO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

ALIMENTAZIONE
(interno)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIONE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUTTORE AUTOMATICO/
FUSIBILE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTAZIONE
(esterno)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIONE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUTTORE AUTOMATICO/
FUSIBILE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELLO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

ALIMENTAZIONE
(interno)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIONE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUTTORE AUTOMATICO/
FUSIBILE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTAZIONE
(esterno)

FASE trifase trifase trifase trifase
TENSIONE 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUTTORE AUTOMATICO/
FUSIBILE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

SPECIFICHE DELL'ALIMENTAZIONE DEL CONDIZIONATORE D'ARIA DI TIPO INVERTER

MODELLO (Btu/h) ≤18K 19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

ALIMENTAZIONE
(interno)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIONE 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

INTERRUTTORE AUTOMATICO/
FUSIBILE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTAZIONE
(esterno)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase

TENSIONE 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

INTERRUTTORE AUTOMATICO/
FUSIBILE (A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

MODELLO (Btu/h) ≤36K 37K~60K ≤36K 37K~60K

ALIMENTAZIONE
(interno)

FASE 1 Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase
TENSIONE 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

INTERRUTTORE AUTOMATICO/
FUSIBILE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10

ALIMENTAZIONE
(esterno)

FASE trifase trifase trifase trifase
TENSIONE 380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

INTERRUTTORE AUTOMATICO/
FUSIBILE (A) 25/20 32/25 32/25 40/30

6. PRECAUZIONI PER IL CABLAGGIO
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PREPARATIVI E PRECAUZIONI
L'aria e i corpi estranei nel circuito del refrigerante possono causare aumenti di pressione anomali, che 
possono danneggiare il condizionatore d'aria, ridurne l'efficienza e ridurne le prestazioni
aumenti di pressione anomali, che possono danneggiare il condizionatore d'aria, ridurne l'efficienza e 
provocare lesioni. Utilizzare una pompa a vuoto e un manometro del collettore per evacuare il circuito del 
refrigerante, rimuovendo il gas non condensabile e l'umidità dal sistema.
L'evacuazione deve essere eseguita durante la prima installazione e quando l'unità viene spostata.

PRIMA DELL'EVACUAZIONE
Verificare che i tubi di collegamento tra l'unità interna e quella esterna siano collegati correttamente.
Verificare che tutti i cablaggi siano collegati correttamente.

ISTRUZIONI PER L'EVACUAZIONE
1. Collegare il tubo di carico dal manometro del collettore alla porta di servizio della valvola di bassa 
pressione dell'unità esterna.
2. Collegare il tubo di carica dal manometro del collettore alla pompa del vuoto.
3. Aprire il lato di bassa pressione del manometro del collettore. Tenere chiuso il lato dell'alta pressione.
4. Accendere la pompa del vuoto per evacuare il sistema.
5. Far funzionare il vuoto per almeno 15 minuti o finché il manometro della miscela non segna -76 cmHG 
(-105Pa).

6. Chiudere il lato di bassa pressione del manometro
manometro del collettore e spegnere la pompa del vuoto.
7. Attendere 5 minuti e verificare che la pressione del sistema non sia cambiata.
8. Se si verifica una variazione della pressione del sistema, consultare la sezione Controllo delle perdite di 
gas per informazioni su come verificare la presenza di perdite. Se la pressione del sistema non cambia, 
svitare il tappo della valvola imballata (valvola di alta pressione).
9. Inserire la chiave esagonale nella valvola a pacchetto (valvola ad alta pressione) e aprire la valvola 
ruotando la chiave di 1/4 di giro in senso antiorario. Ascoltare la fuoriuscita di gas dal sistema e chiudere 
la valvola dopo 5 secondi.
10. Osservare il manometro per un minuto per verificare che non vi siano variazioni di pressione. Il 
manometro deve indicare una pressione leggermente superiore a quella atmosferica.
11. Rimuovere il tubo di carica dalla porta di servizio.
12. Con una chiave esagonale, aprire completamente le valvole di alta e bassa pressione.
13. Serrare a mano i tappi delle tre valvole (porta di servizio, alta pressione, bassa pressione). Se 
necessario, si può procedere a un ulteriore serraggio con una chiave dinamometrica.

Manometro 
della miscela

Manometro

Manometro

Valvola di alta pressione

Tubo flessibile 
di pressione o di 
carica

Tubo 
flessibile di 
carica

Pompa del vuoto

Dado svasato

Tappo
Corpo valvola

Stelo della valvola

Valvola di  
bassa pressione

Valvola 
di bassa 
pressione

-76 cmHg

7. EVACUAZIONE DELL'ARIA
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Alcuni sistemi richiedono una carica supplementare a seconda della lunghezza delle tubazioni. La 
lunghezza standard delle tubazioni varia a seconda delle normative locali. Ad esempio, in Nord America 
la lunghezza standard delle tubazioni è di 7,5 m (25'). In altre zone, la lunghezza standard dei tubi è di 5 m 
(16'). Il refrigerante deve essere caricato dalla porta di servizio sulla valvola di bassa pressione dell'unità 
esterna. Il refrigerante aggiuntivo da caricare può essere calcolato con la seguente formula:
Diametro lato liquido

Φ6,35 (1/4") Φ9,52 (3/8") Φ12,7 (1/2")

R22
(tubo orifizio nell'unità 
interna):

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
lunghezza tubo 
standard) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft.)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
lunghezza tubo 
standard) x 65g 
(0,69oZ)/m (ft.)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
lunghezza standard 
del tubo) x 115g 
(1,23oZ)/m (ft)

R22
(tubo orifizio nell'unità 
esterna):

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
standard della 
tubazione) x 15g 
(0,16oZ)/m (ft)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
(standard della 
tubazione) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
standard delle 
tubazioni) x 60g 
(0,64oZ)/m (ft)

R410A:
(tubo orifizio nell'unità 
interna):

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
(standard della 
tubazione) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
lunghezza tubo 
standard) x 65g 
(0,69oZ)/m (ft.)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
lunghezza standard 
del tubo) x 115g 
(1,23oZ)/m (ft)

R410A:
(tubo orifizio nell'unità 
esterna):

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
standard della 
tubazione) x 15g 
(0,16oZ)/m (ft)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
(standard della 
tubazione) x 30g 
(0,32oZ)/m (ft)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
lunghezza tubo 
standard) x 65g 
(0,69oZ)/m (ft.)

R32:

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
standard di tubo) x 
12g (0,13oZ)/m (ft)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
standard di tubo) x 
24g (0,26oZ)/m (ft)

(lunghezza 
totale del tubo: 
lunghezza del 
tubo standard) x 
30g (0,32oZ)/m 
(ft
standard del tubo) 
x 40g (0,42oZ)/m 
(piedi)

Solo per i modelli australiani:

8. NOTA SULL'AGGIUNTA DI REFRIGERANTE 

ATTENZIONE
NON mescolare tipi diversi di refrigerante.
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Questa unità contiene refrigerante caricato in fabbrica per 20 m di tubazione del refrigerante e non è 
necessaria alcuna carica aggiuntiva di refrigerante sul luogo di installazione per un'installazione con 
un massimo di 20 m di tubazione del refrigerante. Quando la tubazione del refrigerante supera i 20 m, 
caricare ulteriormente una quantità calcolata in base alla lunghezza della tubazione e alla tabella sopra 
riportata per la parte eccedente i 20 m.
Se si utilizza un sistema di tubazioni esistente, il volume di carica di refrigerante richiesto varia a seconda 
delle dimensioni della tubazione del liquido.
Formula per il calcolo del volume di refrigerante aggiuntivo richiesto:
Volume di carica aggiuntivo (kg) = {Lunghezza principale (m) - Volume di carica di fabbrica 20 (m)} x 0,03 
(kg/m)
Assicurarsi di rimuovere la quantità di refrigerante aggiuntivo in base alla carica nominale di targa (sotto i 
5 m di tubo del refrigerante) nell'ambito di test di verifica del mercato o del governo.

Prima del test funzionale

Una prova di collaudo deve essere eseguita dopo che l'intero sistema è stato completamente installato. 
Confermare i seguenti punti prima di eseguire il test:
a) Le unità interne ed esterne sono installate correttamente.
b) Le tubazioni e i cablaggi sono collegati correttamente.
c) Non vi sono ostruzioni in prossimità dell'ingresso e dell'uscita dell'unità che possano causare 
prestazioni insufficienti o malfunzionamenti del prodotto.
d) Il sistema di raffreddamento non presenta perdite.
(e) Il sistema di drenaggio non è ostruito e scarica in un luogo sicuro.
(f) L'isolamento del riscaldamento è installato correttamente.
(g) I cavi di messa a terra sono collegati correttamente.
(h) La lunghezza delle tubazioni e la capacità aggiuntiva di refrigerante sono registrate.
i) La tensione di alimentazione è corretta per il condizionatore d'aria

Istruzioni per il test di funzionalità

1. Aprire le valvole di intercettazione del liquido e del gas.
2. Accendere l'interruttore principale e lasciare che l'unità si riscaldi.
3. Impostare il condizionatore d'aria sulla modalità Cool.
4. Per l'unità interna

a. Assicurarsi che il telecomando e i suoi pulsanti funzionino correttamente.
b. Verificare che le griglie si muovano correttamente e che possano essere modificate con il 

telecomando.
c. Verificare che la temperatura ambiente sia registrata correttamente.
d. Verificare che gli indicatori sul telecomando e sul display dell'unità interna funzionino correttamente.
e. Verificare che i pulsanti manuali dell'unità interna funzionino correttamente.
f. Controllare che il sistema di drenaggio non sia ostruito e che scarichi senza problemi.
g. Verificare che non vi siano vibrazioni o rumori anomali durante il funzionamento.

5. Per l'unità esterna
a.Controllare che il sistema di raffreddamento non presenti perdite.
b. Verificare che non vi siano vibrazioni o rumori anomali durante il funzionamento.
c. Assicurarsi che il vento, il rumore e l'acqua generati dall'unità non disturbino i vicini e non 

9. TEST DI FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE
La mancata esecuzione del test di funzionamento può causare danni all'unità, danni materiali o 
lesioni personali.

NOTA: Se l'unità si guasta o non funziona come previsto, consultare la sezione Risoluzione 
dei problemi del Manuale d'uso prima di chiamare il servizio clienti.
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costituiscano un pericolo per la sicurezza.
6. Test di drenaggio

a. Assicurarsi che lo scarico scorra senza problemi. I nuovi edifici dovrebbero eseguire questo test 
prima di completare il tetto.

b. Rimuovere il tappo di prova. Aggiungere 2000 ml di acqua al serbatoio attraverso il tubo in 
dotazione.

c. Accendere l'interruttore principale e far funzionare il condizionatore d'aria in modalità Cool.
d. Ascoltare il suono della pompa di scarico per vedere se produce un rumore insolito.
e. Verificare che l'acqua fuoriesca. A seconda del tubo di scarico, potrebbe essere necessario fino a un 

minuto prima che l'unità inizi a scaricarsi.
f. Assicurarsi che non vi siano perdite nei tubi.
g. Fermare il condizionatore d'aria. Spegnere l'interruttore principale e rimettere il coperchio di prova.

Istruzioni per l'imballaggio e il disimballaggio dell'unità:

Disimballaggio

Unità interna:
1. Tagliare il nastro di imballaggio.
2. Disimballare la confezione.
3. Rimuovere il cuscino di imballaggio e il supporto di imballaggio.
4. Rimuovere la pellicola di imballaggio.
5. Rimuovere gli accessori.
6. Sollevare la macchina e metterla in posizione orizzontale.

Unità esterna
1. Tagliare il nastro di imballaggio.
2. Estrarre l'unità dall'imballaggio.
3. Rimuovere la schiuma dall'unità.
4. Rimuovere la pellicola di imballaggio dall'unità.

Imballaggio:

Unità interna:
1. Posizionare l'unità interna nella pellicola di imballaggio.
2. Inserire gli accessori.
3. Inserire il cuscino di imballaggio e il supporto di imballaggio.
4. Inserire l'unità interna nell'imballaggio.
5. Chiudere l'imballaggio e sigillarlo.
6. Se necessario, utilizzare il nastro da imballaggio.

Unità esterna:
1. Posizionare l'unità esterna sulla pellicola di imballaggio.
2. Inserire la schiuma di fondo nella scatola.
3. Posizionare l'unità esterna nell'imballaggio, quindi collocare la schiuma di imballaggio superiore sopra 
l'unità.
4. Chiudere la confezione e sigillarla.
5. Se necessario, utilizzare il nastro da imballaggio.

10. IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO DELL'UNITÀ

NOTA: Conservare tutti i materiali d'imballaggio in caso di necessità futura.
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CONDIZIONI DI GARANZIA DEL PRODOTTO 

Restituzioni
 
HTW non accetterà resi di merci fornite e consegnate, se non in casi giustificati e autorizzati da 
HTW, in cui è necessario che siano in perfetto stato di conservazione, imballaggio e funziona-
mento. 
È indispensabile un’autorizzazione scritta e numerata per il ricevimento della merce presso la 
nostra sede e le spese di spedizione per la restituzione della merce saranno sempre a carico 
dell’acquirente.
Se il materiale, una volta ispezionato, non dovesse rispondere a questi requisiti, verrà effettuata 
una detrazione dal pagamento, che potrà arrivare fino al totale del valore originale fatturato 
nell’ordine.
 
Garanzia
 
La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore ai sensi del Regio Decreto Legge 
7/2021 del 27 aprile, che recepisce le direttive dell’Unione Europea in materia di tutela dei con-
sumatori e altre normative applicabili. 
In base a questo decreto, Gestión Integral de Almacenes, S.L., garantisce i suoi prodotti al con-
sumatore per un periodo di 3 anni contro qualsiasi difetto di conformità esistente al momento 
della consegna del materiale.
Salvo prova contraria, durante i primi 2 anni si presume che il difetto di conformità esistesse 
al momento della vendita, a partire dalla data di installazione (effettuata entro 6 mesi dall’ac-
quisto) o, in mancanza, dalla data della fattura di acquisto. Trascorsi questi 2 anni, l’eventuale 
difetto di conformità deve essere dimostrato dal consumatore.
La garanzia è valida esclusivamente per i prodotti venduti e installati nel Paese di acquisto.
Il Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato da Gestión Integral de Almacenes S.L. è l’unico 
autorizzato a effettuare interventi durante il periodo di garanzia. Qualsiasi altro intervento com-
porterà la perdita dei diritti di garanzia. 
Come indicato nella normativa vigente, è necessario effettuare una manutenzione annuale 
dell’impianto, indispensabile per mantenere i diritti di garanzia commerciale. 
In nessun caso sono coperti gli incidenti causati da quanto segue: 
Installazione non conforme alla normativa vigente (RITE, gas refrigeranti, elettricità, CTE). 
Dimensionamento e installazione/montaggio non conformi alle istruzioni e alle raccomandazio-
ni riportate nel presente “Manuale d’uso”. 
in questo “Manuale di istruzioni” o altri difetti di installazione e/o uso improprio (ad esempio, 
installazione errata dello scarico o del sistema di drenaggio), 
installazione errata dello scarico o mancata realizzazione del vuoto richiesto nell’installazione 
del gas refrigerante). 
Manipolazione del prodotto da parte di personale non autorizzato. 
Utilizzo di parti di ricambio non originali. 
Caratteristiche aggressive dell’ambiente. 
Deterioramento dovuto a condensa o agenti atmosferici, nonché a correnti irregolari. 
Corrosione dovuta a immagazzinamento improprio. 
Mancata pulizia e/o manutenzione da parte dell’utente. 
Urti durante il trasporto non eseguiti a spese dell’azienda.
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ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse a centros específicos de recogida selectiva establecidos 
por las administraciones municipales, o a los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico (WEEE) significa 
evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo 
componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el aparato, en el producto aparece 
un contenedor de basura móvil listado.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority deifferentiated waste collection 
centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health 
deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder 
of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-outwheeled dustbin.

AVERTISSEMENTS POUR L’ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE 2002/96 / CE.
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l’un des centres de collecte sélective prévus 
par l’administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d’éviter les retombées 
négatives pour l’environnement et la santé dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d’une 
économie importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le 
symbole d’un caisson à ordures barré.

ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUCTO SEGUNDO ESTABELECIDO PELA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC
No final da sua vida útil, o producto não debe ser eliminado juntos dos residuos urbanos. Há centros específicos de recolha selectiva estabelecidos pelas 
administrações municipais, ou pelos revendedores que facilitam este Serviço. Eliminar em separado um aparelho electrónico (WEEE) significa evitar possivéis 
consequências negativas para o meio ambiente e para a saude, derivado de uma eliminação incorrecta, pois os materiais que o compõem podem ser reciclados, 
obtendo assim uma poupança importante de energia e de recursos. Para ter claro que a obrigação que se tem que eliminar o aparelho em separado, na 
embalagem do aparelho aparece o símbolo de um contentor de lixo.

AVVERTENZE PER L’ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Al termine della loro vita utile, il prodotto non deve essere eliminata insieme ai rifiuti urbani. Deve essere consegnato a centri specifici di raccolta selettiva stabiliti 
dalle amministrazioni comunali o airivenditori che forniscono questo servizio. Eliminare separatamente un apparecchio elettrico o elettronico (WEEE) significa 
evitare eventuali conseguenze negative per l’ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato e consente di recuperare i materiali che lo compon-
gono, ottenendo così un importante risparmio di energia e risorse. Per sottolineare l’obbligo di eliminare separatamente.
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